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RESUM 
 
    El Projecte Final de Grau, d´Enginyeria d´Edificació, és la realització d´un Projecte d´Execució d´un 
edifici d´habitatges plurifamiliar a  partir d´un Projecte Bàsic, amb la finalitat de posar en pràctica, i de 
manera conjunta, alguns dels coneixements adquirits al llarg de la carrera en un  projecte real i que 
pugui servir com aprenantatge per futures feines professionals. 
 
    A partir dels plànols de plantes, alçats i seccions de l´edifici (del Projecte Bàsic) s´ha desenvolupat 
el Projecte d´Execució, que es centra , principalment en la realització del plànols dels detalls 
constructius, el càlcul de l´estructura i de les instal·lacions de l´edifici. Per la realització del Projecte 
Final de Grau no s´ha desenvolupat altres documents relacionats amb un Projecte Executiu com ara 
els Amidaments, el Presuposts o l´Estudi de Seguretat i Salut perquè amb la duració establerta, per la 
Normativa del Projecte Final de Grau,  de quatre mesos,  hagués estat impossible la realització de 
forma correcta de tota aquesta documentació.  
 
    Per la tria de l´edifici s´ha pensat en un que fos assumible, per poder realitzar en quatre mesos tota 
la documentació referent a solucions constructives, estructura i instal·lacions, però al mateix temps 
l´edifici disposa d´algunes singularitats especials. A tall d´exemple, l´estructura de l´edifici presenta 
molts aspectes a resoldre: rampa d´accés a l´aparcament, llosa de fonamentació, mur del soterrani, 
dos escales interiors, una escala exterior, forat de l´ascensor, forats dels passos de les instal·lacions, 
voladís, canvi de nivell en planta baixa, jàsseres de cantell, etc. 
     
    L´edifici  de vivendes, ubicat al municipi de Sant Cugat del Vallès, aïllat dins d´una parcel·la que  
disposa d´una zona de jardí. Consta de tres plantes sobre rasant (PB+2) destinades a vivendes i una 
planta sota rasant destinada a aparcament. El nombre total d´habitatges  és de 15. Els  de planta  
baixa s´accedeixen directament des de carrer de forma individual i els  de planta primera  i planta 
segona a través d´un passadís comunitari. Els habitatges són tipus apartament (d´una habitació). 
 
     S´ha respectat al màxim la idea arquitectònica del projecte. És a dir,  no s´ha canviat cap aspecte 
del projecte com els accesos, la distribució del habitatges o la composició de les façanes. En canvi les 
solucions constructives aportades s´ha procurat que fossin les més adequades, millorant les solucions 
que s´intueixen  en els plànols del Projecte Bàsic, però  respectant sempre el concepte arquitectònic. 
Tot i ser un edifici convencional, les solucions referents a l´eficiència energètica del mateix no només 
compleixen la normativa vigent sinó que superen àmpliament els requeriments mínims exigits.  
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1- INTRODUCCIÓ 
    Es desenvolupa un Projecte Executiu a partir d´un Projecte Bàsic amb especial atenció a les 
solucions contructives, el càlcul de l´estructura i les instal·lacions. 
 
    El projecte es diferencia dos parts: la memòria i els plànols. 
 
    - Memòria: 
    El nucli de la memòria es divideix principalmment en: 
 - “Memòria descriptiva” on es descriu el projecte  en quan a programa, ubicació i superfícies, 
així com totes les prestacions que ha de tenir l´edifici complint les diferents normatives 
d´habitabilitat, accessibilitat, CTE, etc.  
- “Memòria constructiva” on es defineix el sistema estructural, els acabtas interiors i exteriors i 
les instal·lacions i serveis,  complint les diferents normatives tant estructurals com les del CTE. 
 
S´introdueix les fitxes justificatives d´obligat compliment en els diferents apartats.  
 
     -Plànols: 
    Es divideixen en quatre blocs: 
- Plànols d´Arquitectura (referència en els plànols:  “A”):  
- Tipus de plànols: emplaçament, planta, alçats i seccions. 
- Contingut dels plànols: descripció gràfica de l´edifici de tot el seu conjunt i de manera 
més detallada. En cada plànols tenim la informació necessària per entendre el projecte: 
distribucions, cotes, acotació, superfícies, descripció general dels acabats, etc.  
 
- Plànols de detalls arquitectònics  (referència en els plànols:  “AD”):  
- Tipus de plànols: detalls constructius d´escales,  façanes, coberta, murs, rampa,  
fusteria, serralleria i acabats interiors. 
- Contingut dels plànols: descripció gràfica dels detalls constructius de l´edifici, descripció 
detallada dels acabats i materials utilitzats. 
 
- Plànols d´Estructura (referència en els plànols:  “E”):  
- Tipus de plànols: geometria de les diferents plantes, armat, detalls constructius i 
especificacions tècniques. S´inclou la fonamentació, les escales, les  rampes, els murs i 
els  pilars. 
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- Contingut dels plànols: cada planta es defieix la seva geometria (dimensió dels diferents 
elements), el seu armat, els detalls generals i específics i les característiques i 
especificacions tècniques segons la normativa vigent.  
 
- Plànols de Instal·lacions (referència en els plànols:  “INS”):  
- Tipus de plànols: instal·lacions d´electricitat, telecomunicacions, fontaneria, calefacció, 
solar, sanejament, ventilació i evacuació en cas d´incendi. 
- Contingut dels plànols: descripció gràfica de les instal·lacions de l´edifici de tot el seu 
conjunt i de manera més detallada dels diferents habitatges. Descripció de cadascun dels 
equips instal·lats.  
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2- NUCLI  DE LA MEMÒRIA  
 
Índex nucli de la memòria 
 
MG Dades generals. 
 MG1 Identificació i objecte del projecte.  
 
MD Memòria descriptiva. 
MD 1 Informació prèvia. Antecedents i condicionants de partida. 
MD 2 Descripció del projecte. 
MD 3 Prestacions de l´edifici: requisists a complimentar en funció de els característiques de 
l´edifici.  
 
MC Memòria constructiva. 
MC 0  Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny. 
MC 1  Sustentació de l´edifici. 
MC 2  Sistema estructural. 
MC 3 Sistema envolvent i d´acabats exteriors. 
MC 4 Sistema de compartimentació i d´acabats interiors. 
MC 5 Sistema d´acabats. 
MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis. 
 
MN Normativa aplicable. 
 
MA Annexos a la memòria. 
MA 1 Documents complementaris. 
MA 2 Relació documentació gràfica. 
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MG DADES GENERALS 
 
MG 1 Identificació i objecte del projecte  
      
Projecte: Projecte Execució d’Edifici plurifamiliar  i Aparcament  
(15 habitatges,  11 places d’aparcament) 
Objecte de l’encàrrec: Obra de nova construcció 
Emplaçament: C/ Guadalupe Duran, c/ Can Bellet, c/ Mare de la Font 
Municipi: Sant Cugat del Vallès, comarca del Vallès Occidental 
 
MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   
    - Municipi: Sant Cugat del Vallès, ubicat a la comarca del Vallès Occidental (alçada topogràfica de 
124m.) (veure plànol A1). 
    - Tipus de solar:  en sol urbà consolidat, lliure d’edificació existent i de geometria regular ubicat al 
barri de Can Canyameres. 
    - Superfície del solar: 897,26 m2 . 
    - Carrers:  carrer de Guadalupe Duran  (22,10 m),  Avinguda  de Can Bellet (40,60 m) i carrer Mare 
de la Font (22,10 m). 
    - Topografia (solar):  pendent des de l´Avinguda de Can Bellet cap a l´interior amb un desnivell 
màxim de 40 cm. 
    - Normes Urbanístiques: les normes urbanístiques PGMO (Pla General Metropolità d´Ordenació) i 
el Pla Parcial de Can Canyameres (veure plànol A2). 
    - Altres normes: compliment  requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació 
d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 
314/2006). Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació. 
MD 2 Descripció del projecte      
MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits  
    - Tipus edificació: edifici aïllat de vivendes plurifamiliar (de nova planta) amb aparcament. 
    - Nombre d´habitatges: 15. 
    - Nombre de places d´aparcament: 15 places (5 trasters). 
    - Nombre de plantes: PB+2. planta soterrani (aparcament), planta baixa, planta primera i planta 
segona. En cada planta hi ha 5 vivendes. 
    - Separacions de l´edificació:  3,40m (respecte dels carrers) i 7,40m  (respecte la parcel·la). Les 
tanques amb els carres i l´edificació veïna són de 2 metres d´alçada. 
    - Superfície útil habitatges: 42 m².  
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     - Composició: formats per cuina-sala-menjador, una  habitació i un bany. Ventilen per la façana de 
l´Avinguda de Can Bellet.  
     - Accessos: els habitatges de planta baixa tenen accés directa i individual des de l´Avinguda de 
Can Bellet mitjançant un pati o terrassa. Els habitatges de la planta primera i segona s´accedeix des 
del carrer Guadalupe Duran on hi ha el vestíbul que condueix a l´escala i a l´ascensor. D´aquí 
s´accedeix a cada vivenda a través d´un passadís que té sortida a una escala exterior d´emergència 
que comunica tot l´edifici, des de la terrassa comunitària fins la coberta. A la planta soterrani 
s´accedeix amb vehicle des del passeig Mare de la Font mitjançant una rampa i peatonalment per 
l´ascensor. A més disposa d´una escala d´emergència cap el carrer Guadalupe Duran. 
    - Espais exteriors:  a l´exterior trobem una zona comunitària formada per una terrassa pavimentada 
i per un jardí amb arbres que separa l´edificació de la parcel·la veïna. L´accés en aquesta zona es fa 
a través del vestíbul de planta baixa o de l´escala exterior.  
 
MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 
    Planejament: PGMO (Pla General Metropolità d´Ordenació). 
    Zonificació: Zona urbana  Subzona V (20a/8). 
 Planejament Projecte 
Ordenació Edificació aïllada, edificació 
en filera 
Edificació aïllada 
Distàncies llindes 
3m, 3m, 5m (frontal, lateral, 
fons) 
3,40m, 3,35 m, 7,40m 
Altura reguladora (ARM) 10,70m (PB+ 2PP) 10,70m (PB+ 2PP) 
Parcel·la mínima 800 m2 897,26 m2 
Coeficient habitabilitat 1,50 m² sostre/m² sòl 
(1.345,89 m²) 
1,34 m² sostre/m² sòl (1.010,65 
m²) 
Ocupació sobre rasant 40% (358, 90 m²) 354,80 m² 
Tancament parcel·la 1,00  opac i fins a 2,00m 1,00 m opac i fins a 2,00m 
Aparcament 1 plaça/200 m²  
1 plaça / 4 habitatges 
11 places (1 plaça/67,37 m², 
2,93 places/4 habitatges) 
Ús 
Residencial, comercial, 
oficines, sanitari, religiós, 
cultural, recreatiu, esportiu  
Residencial: habitatge 
plurifamiliar (15ut) 
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MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes                        
 
Usos 
    El municipi no disposa d’ordenances pròpies que regulin aquests diferents usos. 
 
Habitatges 
    -Normatives (disseny habitatges): compliment del D. 55/2009 “Requisits mínims d’habitabilitat en 
els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat”. Els habitatges són practicables d’acord al 
D55/2009.  
    - Alçades: alçada útil tindrà un valor mínim de 2,50 m (sales i habitacions)  i de 2,20m (cuina, bany i 
espais de circulació).  
    - Planta baixa (composició): 5 habitatges. 
    Composició: Habitatge amb programa funcional practicable per a dues persones, compost de sala-
menjador-cuina (previsió d’espai per a l’equip de rentat de roba), 1 habitació doble practicable i un 
bany practicable. Tots els habitatges disposen d´un d´espai pertinent per a l’emmagatzematge 
personal i general. 
    - Planta primera (composició): 5 habitatges 
     Composició: Idem planta baixa. 
    - Planta segona (composició): 5 habitatges 
    Composició: Idem planta baixa. 
 
Zones comunes de circulació 
    Les zones de circulació tenen una alçada útil lliure mínima de 2,50 m.  
 
Aparcament i trasters  
    - Composició: espai destinat a aparcament  (11 places) i  trasters (5). 
    - Accés vehicles: accés de vehicles sense realitzar maniobres. La rampa d’accés només és pels 
vehicles i es resol amb un pendent màxim del 20% (tram final del 4%). Amplada de 3,50 m. 
     -Dimensions mínimes places aparcament: 2,20m x 4,50m i l’alçada útil de 2,20 m (l’alçada lliure 
mínima  de la  planta soterrani: 2,50 m.). 
    -Sortida de vianants: es realitza a través d’una escala (especialment protegida) que comunica 
directament amb l’exterior. A més l’ascensor comunica aquesta planta amb la resta de plantes de 
l’edifici. 
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MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  
Superfícies Útils i Construïdes per Planta 
 Superfícies útils  
[m2] 
Superfície 
construïda   [m2] 
Sup. Construïdes  
[m2] totals 
Planta Soterrani   475,60 
Plaça  1  14,35   
Plaça  2 14,85   
Plaça  3 14,85   
Plaça  4 14,85   
Plaça  5 14,85   
Plaça  6 14,85   
Plaça  7 14,85   
Plaça  8 14,15   
Plaça  9 17,30   
Plaça  10 12,95   
Plaça  11 19,00   
Traster 1 21,65   
Traster 2 5,20   
Traster 3 8,00   
Traster 4 7,60   
Traster 5 5,40   
Planta Baixa   312,95 
Habitatge b1 41,80 50,35  
Habitatge b2 41,75 49,40  
Habitatge b3 41,75 49,40  
Habitatge b4 41,75 49,40  
Habitatge b5 41,80 50,75  
Zones comuns  63,60  
Planta Primera   354,80 
Habitatge 1r 1a 41,80 50,35  
Habitatge 1r 2a 41,70 48,05  
Habitatge 1r 3a 41,70 48,05  
Habitatge 1r 4a 41,70 48,05  
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Habitatge 1r 5a 41,80 50,75  
Zones comuns  109,55  
Planta Segona   342,90 
Habitatge 2n 1a 41,80 50,35  
Habitatge 2n 2a 41,70 48,05  
Habitatge 2n 3a 41,70 48,05  
Habitatge 2n 4a 41,70 48,05  
Habitatge 2n 5a 41,80 50,75  
Zones comuns  97,65  
Superfície total construïda  1.486,25  
 
Espais exteriors (comunitari)                                                                             m² 
Superfície  jardí 201,75 
Superfície total terrasses (inclou accés edifici)  121,90 
Superfícies Construïdes per Usos.   
Aparcament  (inclou trasters)   475,60 m2   
Habitatges (inclosos serveis comuns) 1.010,65 m2 
Superfície total construïda 1.486,25 m2 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de 
l’edifici         
    L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com 
també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 
    Requisists generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les seves 
característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   
- Funcionalitat   ? Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 
  ? Accessibilitat 
- Seguretat       ? Estructural 
  ? en cas d’Incendi 
  ? d’Utilització 
- Habitabilitat    ? Salubritat 
  ? Protecció contra el soroll 
  ? Estalvi d’energia  
    ? Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un 
ús satisfactori de l’edifici. 
    En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits 
específics i prestacions de les solucions. 
 
MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
  
MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 
    El  disseny de l’edifici compleix les condicions d’habitabilitat que determina la norma  “D 55/2009 
Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat” de manera que es satisfà el 
requisit bàsic d’utilització establert a la LOE.  
 
    Quadre resum del programa funcional dels habitatges i compliment del D. 55/2009:    
Habitatges planta baixa Baix 1 Baix 2 Baix 3 Baix 4 Baix 5 
Tipus EMC +H +CH EMC +H 
+CH 
EMC +H +CH EMC +H 
+CH 
EMC +H +CH 
Perímetre de façana [m] 14,31 6.65 13,05 13,05 21,44 
Sup útil/9 [m2] 4,66 4,63 5,56 4,63 4,65 
Superfície útil [m2] 41,90 41,75 41,75 41,75 41,90 
Rebedor [m2] - - - - - 
EMC-Estar-menjador-cuina [m2] 21,55 21,55 21,55 21,55 21,70 
H-Dormitori  [m2] 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 
CH-Bany 1 [m2] 5,15 5,15 5,15 5,15 11,65 
Distribuïdors [m2] 3,40 3,40 3,40 3,40  
Espais exteriors      
Terrassa / jardí 22,65+32,85 21,60 21,60 21,60 22,65+32,85 
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Habitatges planta segona 1er 3era 2on 3era 3er 3era 4rt 3era 5e 3era 
Tipus EMC +H +CH EMC +H +CH EMC +H +CH EMC +H +CH EMC +H +CH 
Perímetre de façana [m] 14,31 6,65 6,65 6,65 16,26 
Sup útil/9 [m2] 4,64 4,63 4,63 4,63 4,64 
Superfície útil [m2] 41,80 41,70 41,70 41,70 41,80 
Rebedor [m2] 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 
EMC-Estar-menjador-cuina [m2] 21,15 21,05 21,05 21,05 21,15 
H-Dormitori  [m2] 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 
CH-Bany 1 [m2] 5,15 5,15 5,15 5,15 11,65 
Distribuïdors [m2] - - - - - 
Espais exteriors      
Terrassa / jardí - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa  “ Condicions habitabilitat, decret 55/2009”  
 
 
 
 
Habitatges planta primera 1er 2ona 2on 2ona 3er 2ona 4rt 2ona 5e 2ona 
Tipus EMC +H +CH EMC +H +CH EMC +H +CH EMC +H +CH EMC +H +CH 
Perímetre de façana [m] 14,31 6,65 6,65 6,65 16,26 
Sup útil/9 [m2] 4,64 4,63 4,63 4,63 4,64 
Superfície útil [m2] 41,80 41,70 41,70 41,70 41,80 
Rebedor [m2] 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 
EMC-Estar-menjador-cuina [m2] 21,15 21,05 21,05 21,05 21,15 
H-Dormitori  [m2] 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 
CH-Bany 1 [m2] 5,15 5,15 5,15 5,15 11,65 
Distribuïdors [m2] - - - - - 
Espais exteriors      
Terrassa / jardí - - - - - 
Condic ions d’habi tabi l i tat  per a 
EDIFICIS PLURIFAMILIARS D’HABITATGES de nova construcció               Annex 1, apartat 2             
      EDIFICI – Plurifamiliar                                                                                                          1/1
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Referènc ia  de l  pro jec te :
? Edificis plurifamiliars d’obra nova  
? Edificis plurifamiliars resultants de la reconversió d’un edifici existent  
quan es reconverteixi més del 50% de la superfície sobre rasant de l’ús original a habitatge 
Àmbit d’aplicació:    
? Edificis plurifamiliars resultants d’obres de gran rehabilitació 
conjunt d’obres que consisteixen en l’enderrocament d’un edifici, salvant-ne únicament les façanes
? Accessibilitat  Disposar d’un itinerari practicable (1) per accedir a cadascun dels habitatges 
? Accés a l’habitatge Es realitza a través de ? espai públic 
? espai comú 
? espai annex al mateix habitatge al qual es té accés de la mateixa manera 
? Espais comuns de circulació Inscripció d’un cercle de ? ? 1,50m als espais que estan situats davant de la porta de l’ascensor 
? Escales El nombre,  les dimensions,  la ventilació i  les característiques de les escales seran segons la 
normativa que li sigui d’aplicació (2)
1 ascensor quan es faci imprescindible per convertir en practicables (1) els itineraris des de l’exterior de 
l’edifici a l’accés a cadascun dels habitatges 
Llei del Dret a l’Habitatge (Llei 18/2007): 
els edificis plurifamiliars de nova construcció han de tenir ascensor si no són 
directament accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. (art.22.3)
cas particular: 
excepcionalment s’admet l’ús de plataformes elevadores  en edificis de PB+1PP 
amb ? 4 habitatges en la planta superior i que estiguin situats en solars entre mitgeres
2 ascensors quan - el recorregut d’accés que uneix la via pública i qualsevol habitatge impliqui 
pujar/baixar un desnivell   ? 6 plantes amb > 12 habitatges,             o bé, 
? Ascensors 
- serveix a > 32 habitatges per sobre o per sota de la planta d’accés 
Si es cobreix amb claraboia: es garanteix una sortida d’aire en el seu coronament de superfície ?
superfície en planta del pati. 
? Patis de ventilació (3)
Els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no podran ser utilitzats per a la 
ventilació d’aparcaments col·lectius ni locals amb activitats industrials o sorolloses. 
? Espais per a ús de la 
comunitat 
Edificis de ? 8 habitatges disposen d’un espai, en les següents condicions: 
* accessible des de l’exterior o zones comunes 
* superfície: S ? 3m2   (increment de 0,20m2 per cada habitatge de més a partir de 8) 
* alçada: ? 2,20m 
* disposa de desguàs, presa d’aigua i punt de llum 
Alçada lliure entre forjats de plantes amb ús d’habitatge serà ? 2,70m
No és d’aplicació a: 
Edificis plurifamiliars resultants de la reconversió d’un edifici existent quan es reconverteixi més 
del 50% de la superfície sobre rasant de l’ús original a habitatge
Edificis plurifamiliars resultants d’obres de gran rehabilitació 
conjunt d’obres que consisteixen en l’enderrocament d’un edifici, salvant-ne únicament les façanes
? Alçada mínima construïda  
Edificis en què l’alçada reguladora definida pel planejament urbanístic o les ordenances edificatòries 
municipals vigents  a data de 9-10-09 (entrada en vigor del decret) no permet el compliment de 
l’alçada mínima construïda. (Fins el  9-10-12, 3 anys des de l’entrada en vigor del decret, prevaldrà 
l’alçada reguladora prevista al planejament i a les ordenances)
? Infraestr. comuna de telecom. És conforme a la normativa vigent amb matèria de telecomunicacions. 
Altres condicions   Sens perjudici del que es preveu en el Decret, tots els habitatges han de complir també  les 
condicions que s’estableixen a la resta de les normes sectorials aplicables
(1) Itinerari practicable: Els paràmetres de disseny es regulen a l’apartat 2.3 de l’Annex 2 del “Codi d’accessibilitat de Catalunya” (D. 135/1995) 
(2)
Escales: Cal remetre’s als documents bàsics DB SU “Seguretat d’utilització” i DB SI “Seguretat  en cas d’incendi” del CTE per a la definició del tipus 
d’escales i la seva configuració, a més de la possible regulació des d’una ordenança municipal ) 
(3)
Patis: esdevé imprescindible el planejament urbanístic i les ordenances municipals per fixar les característiques i dimensions dels espais exteriors i dels 
patis de ventilació.  (A manca d’aquesta regulació caldrà considerar les especificacions fixades pel CTE DB HS-3 “Qualitat de l’aire interior”). 
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
Condicions d’habi tabi l i tat  per als HABITATGES                                            Annex 1, apartat 3
                     HABITATGE - Espai únic                                                                                                               1/1
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HABITATGES -  ESPAI ÚNIC  
(s’han assimilat les sup. mínimes dels espais  a les de l’habitatge d’1 habitació. – OCT-COAC) Caracter íst iques generals 
E-M-C ? 20 m2 (+eq. Rr? ? 0m2)
CUINA segregada ? 5 m2  (+eq. Rr? ? 0m2)
E-M-C
s’admet reducció 
10% Su, si es 
compensa en la 
superfície de 
l’habitació 
? ESPAIS D’ÚS 
COMÚ
Sala d’estar: E
Menjador: M
Cuina: C
Espais practicables EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable
- una aigüera, 
- un aparell de cocció 
- sistema d’extracció mecànica connectat per a 
l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta 
? HABITACIÓ, (H)
Personal (ep)       ? 1,00 m2? Espais per a 
emmagatzematge General (eg)          ? 0,70 m2
Superfície total d’emmagatzematge 
1,70m2
? CAMBRES 
HIGIÈNIQUES:(CH)
dotació obligatòria
(wc - rm – dx/bny)
(1-1-1) dot. mín. practicable
      (wc - rm - dx/bny)
   (1-1-1) 
Espai independent 
Integrat a la cuina 
? Espais per rentar 
la roba       
Integrat a la CH 
no cal fer-ne 
previsió 
EQUIP 
rentat
de roba
(eq. Rr)
La instal·lació 
complerta per a 
la seva instal·lació
? ESTENEDOR Preveure una solució (indiv. o col·lectiva) per a l’assecat natural de la roba 
Porter electrònic 
o sistema similar 
Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva 
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge. 
? altres EQUIPS 
Sistema d’accés als 
serveis de
Telecomunicacions 
L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis 
especificats a la normativa que regula les 
infraestructures comunes de telecomunicacions.  
Habitabilitat i Ocupació
Són aptes per a l’ocupació de dues persones 
Composició mínima:
una estança (E), una cambra higiènica  
(CH), un equip de cuina, admetre 
directament la instal·lació d’un equip de 
rentat roba i preveure una solució per a 
l’assecat natural de la roba 
Sup. útil interior  ? 40m2
Façana mínima:
- disposen, com a mínim, d’una façana 
oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici. 
- Perímetre de façana, L (m) ?
Sostenibilitat i estalvi energètic 
Els habitatges són concebuts atenent a 
les condicions naturals del clima.
Ventilació transversal natural,  
      - mitjançant façanes i/o patis de 
ventilació 
- casos particulars: 
        * edificis amb planejament general o   
derivat  aprovat inicialment abans 9-10-09
        * habitatges en sols urbans consolidats
        * habitatges en Su < 50m2
  es realitza mitjançant: 
   - vent. forçada natural per a renovació aire  
   - vent. forçada mecànica per a renovació aire
   - disposició d’un pati on s’hi pugui inscriure 
un cercle de ? ? 1,80m 
Accessibilitat 
Els habitatges són practicables. 
Habitatges desenvolupats en un nivell:
garanteixen a les persones amb mobilitat 
reduïda, l’accés i la utilització, de manera 
autònoma dels espais d’ús comú, les 
habitacions, la dotació higiènica mínima i 
l’equip de cuina. 
Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, l’accés, 1CH, la cuina i 
l’espai comú o 1 habitació 
Flexibilitat 
Facilita l’adaptabilitat a les necessitats 
canviants dels ocupants 
Habi ta tges t ipus de l  projecte 
Habi ta tge: Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ? 40m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m)
Su ?                     m2 L =                 m
-
Habi ta tge: Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ? 40m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m)
Su ?                     m2 L =                 m
-
Habi ta tge: Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ? 40m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m)
Su ?                     m2 L =                 m
-
Habi ta tge: Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ? 40m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m)
Su ?                     m2 L =                 m
-
L ?
9
Su
    
✔
✔
habitatge tipus PB
0,00
habitatge tipus
0,00
habitatge tipus
0,00
habitatge tipus
0,00
Edifici d´habitatges plurifamiliar
Condicions d’habi tabi l i tat  per als HABITATGES                                            Annex 1, apartat 3
HABITATGE – 1 habitació                                                                                                              1/1
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HABITATGES d’1 HABITACIÓ Caracter íst iques generals 
E-M-C ? 20 m2 (+eq. Rr? ? 0m2)
CUINA segregada ? 5 m2  (+eq. Rr? ? 0m2)
E-M-C
s’admet reducció 
10% Su, si es 
compensa en la 
superfície de 
l’habitació 
? ESPAIS D’ÚS 
COMÚ
Sala d’estar: E
Menjador: M
Cuina: C
Espais practicables EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable
- una aigüera, 
- un aparell de cocció 
- sistema d’extracció mecànica connectat per a 
l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta 
? HABITACIÓ, (H) S ? 10 m2 Practicable
Personal (ep)       ? 1,00 m2? Espais per a 
emmagatzematge General (eg)          ? 0,70 m2
Superfície total d’emmagatzematge 
1,70m2
? CAMBRES 
HIGIÈNIQUES:(CH)
dotació obligatòria
(wc - rm - dx/bny)
(1-1-1) dot. mín. practicable
      (wc - rm - dx/bny)
   (1-1-1) 
Espai independent 
Integrat a la cuina 
? Espais per rentar 
la roba       
Integrat a la CH 
no cal fer-ne 
previsió 
EQUIP 
rentat
de roba
(eq. Rr)
La instal·lació 
complerta per a 
la seva instal·lació
? ESTENEDOR Preveure una solució (indiv. o col·lectiva) per a l’assecat natural de la roba 
Porter electrònic 
o sistema similar 
Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva 
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge. 
? altres EQUIPS 
Sistema d’accés als 
serveis de
Telecomunicacions 
L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis 
especificats a la normativa que regula les 
infraestructures comunes de telecomunicacions.  
Habitabilitat i Ocupació 
Són aptes per a l’ocupació de dues persones 
Composició mínima:
una estança (E), una cambra higiènica  
(CH), un equip de cuina, admetre 
directament la instal·lació d’un equip de 
rentat roba i preveure una solució per a 
l’assecat natural de la roba 
Sup. útil interior  ? 40m2
Façana mínima:
- disposen, com a mínim, d’una façana 
oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici. 
- Perímetre de façana, L (m) ?
Sostenibilitat i estalvi energètic 
Els habitatges són concebuts atenent a 
les condicions naturals del clima.
Ventilació transversal natural,  
      - mitjançant façanes i/o patis de 
ventilació 
- casos particulars: 
        * edificis amb planejament general o   
derivat  aprovat inicialment abans 9-10-09
        * habitatges en sols urbans consolidats
        * habitatges en Su < 50m2
  es realitza mitjançant: 
   - vent. forçada natural per a renovació aire  
   - vent. forçada mecànica per a renovació aire
   - disposició d’un pati on s’hi pugui inscriure 
un cercle de ? ? 1,80m 
Accessibilitat 
Els habitatges són practicables. 
Habitatges desenvolupats en un nivell:
garanteixen a les persones amb mobilitat 
reduïda, l’accés i la utilització, de manera 
autònoma dels espais d’ús comú, les 
habitacions, la dotació higiènica mínima i 
l’equip de cuina. 
Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, l’accés, 1CH, la cuina i 
l’espai comú o 1 habitació 
Flexibilitat 
Facilita l’adaptabilitat a les necessitats 
canviants dels ocupants 
Habi ta tges t ipus de l  projecte 
Habi ta tge: Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ? 40m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m)
Su ?                     m2 L =                 m
1
Habi ta tge: Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ? 40m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m)
Su ?                     m2 L =                 m
1
Habi ta tge: Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ? 40m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m)
Su ?                     m2 L =                 m
1
Habi ta tge: Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ? 40m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m)
Su ?                     m2 L =                 m
1
L ?
9
Su
    
habitatge tipus PB
41,75 13,05
4,64
1 distribuidor
41,70
habitatge tipus P1era, P2ona
6,65
4,63
1 1 vestíbul
habitatge tipus 
0,00
0,00
habitatge tipus
0,00
0,00
Edifici d´habitatges plurifamiliar
Configuració dels espais  dels habi tatges                                                    Annex 1, apartat 3
ESPAIS  DELS HABITATGES                                                                                                         1/3
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ESTAR-MENJ ADOR (E -M) ,  espa i  d ’ús  comú ?  espa i  pract icab le  
Superfície útil ? - en funció del nombre d’habitacions 
es pot reduir la seva superfície fins a un 10% 
sempre que el valor de la reducció es 
compensi en la resta d’habitacions del mateix 
habitatge 
Configuració ? - alçada útil mínima ? 2,50m (entre paviment acabat i  
sostre)
(per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
- admet la inscripció d’un cercle de ? ? 3,00m 
- contacte amb la façana ? 2m 
- no hi ha estrangulaments en planta < 1,50m 
Ventilació /  
il·luminació  ?
- natural directa des de l’exterior  
  (els espais intermedis tenen consideració 
d’espais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:  Sv ?
8
adorestar-menjSu ,
entre 0 i 2m d’alçada des del paviment  
 Accessibilitat  ? - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de ? ? 1,20m, davant de la 
porta d’accés  
CUIN A  (C ) ,  espai  d ’ús  comú ?  espai  pract icab le  
Superfície útil ? - S ? 5m2 per a habitatges d’1 habitació  
- S ? 6m2 per a habitatges ? 2habitacions     
Configuració ? - alçada útil mínima ? 2,20m (entre paviment acabat i  
sostre)
  (per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
Ventilació /  
il·luminació  ?
- natural directa des de l’exterior  
  (els espais intermedis tenen consideració 
d’espais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:    Sv ?
8
cuinaSu
,
entre 0 i 2m d’alçada des del paviment  
 Accessibilitat  ? - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de ? ? 1,20m, davant de la 
porta d’accés  
EQUIP DE CUINA 
Dotació mínima ? - aigüera i aparell de cocció. 
- sistema específic d’extracció mecànica 
sobre l’aparell de cocció connectat que 
permet l’extracció de bafs i fums fins a la 
coberta 
Accessibilitat ? - inscripció d’un cercle de ? ? 1,20m (lliure de 
l’afectació de les portes), entre els paraments i /o 
equipament fix.
 ESTAR-MENJ ADOR-CUINA (E -M-C) ,  espa i  d ’ús  comú ?  espai  pract icab le     
Superfície útil ? - en funció del nombre d’habitacions 
es pot reduir la seva superfície fins a un 10% 
sempre que el valor de la reducció es 
compensi en la resta d’habitacions del mateix 
habitatge 
Configuració ?  - alçada útil mínima ? 2,50m (entre paviment acabat i  
sostre)
  (per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
 - admet la inscripció d’un cercle de ? ? 3,00m 
 - contacte amb la façana ? 2m 
 - no hi ha estrangulaments en planta < 1,50m 
 - superfície vertical oberta ? 3,50m2 a la zona 
d’integració de la cuina amb l’estar i/o menjador
Ventilació /  
il·luminació  ?
- natural directa des de l’exterior  
  (els espais intermedis tenen consideració 
d’espais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:  Sv ?
8
comúúsespaiSu
,
entre 0 i 2m d’alçada des del paviment  
 Accessibilitat  ? - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de ? ? 1,20m, davant de la 
porta d’accés  
EQUIP DE CUINA 
Dotació mínima ? - aigüera i aparell de cocció. 
- sistema específic d’extracció mecànica 
sobre l’aparell de cocció connectat que 
permet l’extracció de bafs i fums fins a la 
coberta 
Accessibilitat ? - inscripció d’un cercle de ? ? 1,20m entre els 
paraments i /o equipament fix.
Edifici d´habitatges plurifamiliar
Configuració dels espais  dels habi tatges                                                    Annex 1, apartat 3
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H ABIT ACIONS (H) ?  Espais  pract icab les
Superfície útil ? - S ? 10m2 per a la primera habitació  
- S ? 8m2 per a la resta 
es pot reduir la seva superfície fins a un 10% 
sempre que el valor de la reducció es 
compensi en la resta d’habitacions del mateix 
habitatge 
Configuració ? - alçada útil mínima ? 2,50m (entre paviment acabat i  
sostre)
  (per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
- inscripció d’un cercle de ? ? 2,60m a una de les 
habitacions amb sup. ? 9m2
- inscripció d’un cercle de ? ? 2,00m a la resta 
d’habitacions
Ventilació /  
il·luminació  ?
- natural directa des de l’exterior  
  (els espais intermedis tenen consideració 
d’espais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:    Sv ?
8
habitacióuS
,
entre 0 i 2m d’alçada des del paviment  
 Accessibilitat  ? - nombre d’habitacions practicables en funció del 
nombre d’habitacions de l’habitatge: 
* habitatges ? 2 habitacions, les dues ho són 
* habitatges > 2 habitacions, com a mínim 2 ho són
- habitació practicable:
  * porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
* inscripció d’un cercle de ? ? 1,20m, davant de la 
porta d’accés 
- habitació no practicable 
* porta d’accés: 0,70m x 2,00m 
Flexibilitat/compartimentació ? han de poder independitzar-se 
C AMBRES HIGIÈNIQUES (CH)?  Espa is  pract icab les
Dotació d’aparells ? Dotació mínima obligatòria en funció del 
nombre d’habitacions dels habitatges: 
* fins a 3 habitacions ? 1wc-1rm-1dx/bny 
* ? 4 habitacions ? 2wc-2rm-1dx/bny 
Configuració ? - alçada útil mínima ? 2,20m (entre paviment acabat i  
sostre)
  (per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
Flexibilitat / 
Compartimentació ?
- els aparells destinats a la higiene es situen a 
les cambres higièniques 
- les CH són recintes independents
- l’agrupació dels aparells és lliure 
- les CH no serveixen de pas obligat a la resta 
de peces que integren l’habitatge 
 Accessibilitat  ? - espai practicable:
  * porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
* inscripció d’un cercle de ? ? 1,20m, davant de la 
porta d’accés 
* dotació mínima practicable: wc-rm-dx/bny 
* es garanteix l’accés a la dotació mínima 
practicable mitjançant la inscripció d’un cercle de 
? ? 1,20m, (lliure de l’afectació de les portes), 
entre 0 i 0,70m d’alçada 
- espai no practicable 
* porta d’accés: 0,70m x 2,00m 
ESPAIS  D ’EMMAG ATZEM ATGE  (e )
? PERSONAL (ep) ? GENERAL (eg)
Superfície útil ? En funció del nombre d’habitacions: 
* 1hab / 2hab /  ? 3 habitacions ?
? 1m2 / 2m2 /3m2, respectivament 
(superfície  que computa a partir d’1,50m 
d’alçada  i que es comptabilitza 
independentment de la de l’espai on s’ubiqui) 
Superfície útil ? - ? 0,70m2
  (superfície  que computa a partir d’1,50m d’alçada  
i que es comptabilitza independentment de la de 
l’espai on s’ubiqui)
Configuració ? - dimensions mínimes:  0,55m x 0,50m x 1,50m
(fons, amplada, alçada)
 Configuració ? - dimensions mínimes:  0,30m x 0,40m x 1,50m 
(fons, amplada, alçada)
Flexibilitat/compartimentació ? pot estar situat fora de les habitacions 
Edifici d´habitatges plurifamiliar
Configuració dels espais  dels habi tatges                                                    Annex 1, apartat 3
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ESPAIS  DESTIN ATS A C IRCUL ACIÓ?  Espa is  pract icab les     
Portes ? - accés habitatge: 0,80m x 2,00m 
- accés espais practicables: 0,80m x 2,00m
- accés espais no practicables: 0,70m x 2,00m 
Caract. generals ? - amplada ? 1,00m 
- alçada útil mínima ? 2,20m 
- inscripció d’un cercle de ? ? 1,20m, davant de 
la porta d’accés dels espais practicables 
- els espais de l’habitatge no poden servir 
d’accés obligat a qualsevol local que no sigui 
d’ús exclusiu del mateix habitatge 
 Escales ? - amplada lliure 0,90m  
- tindran baranes no escalables de 0,90m d’alçada 
ESPAI  PER RENT AR L A ROB A  
Obligatorietat de 
disposar-ne ?
Habitatges de ? 2 habitacions Superfície útil ? - S ? 1,40m2 si es tracta d’un espai independent  
- ?S ? 1m2 a la superfície de la cuina quan s’hi integri 
Flexibilitat / 
Compartimentació ?
Si s’integra a la cambra higiènica i, aquesta 
és la CH practicable, la seva col·locació ha de 
garantir que es mantinguin les condicions 
d’accessibilitat de la dotació mínima higiènica 
practicable
 Ventilació  ? - a l’exterior mitjançant: 
* una obertura,  o 
* ventilació forçada estàtica o 
* ventilació  mecànica 
ESPAI  PER A L ’ ASSEC AT N ATUR AL DE LA ROB A
Característiques ? - disposa d’un sistema permanent de ventilació
- està protegit de vistes des de l’espai públic
- no interfereix en les llums directes de cap 
apertura necessària per a la 
il·luminació/ventilació dels espais d’ús comú 
o habitacions  
- si es fa a través de patis, aquests podran ser: 
* patis de ventilació 
* patis destinats a aquest fi  ? permeten 
la inscripció d’un cercle de ? ? 1,80m 
Estenedors  ? - protegits de vistes de l’espai públic 
- podran ser:  
* individuals o col·lectius  
* coberts o descoberts
ESPAIS  INTERMEDIS AMB L ’EXTERIOR ( g a l e r i e s ,  t r i b u n e s ,  p o r xo s  i  t e r r a s s e s  c o b e r t e s )
Configuració ? - Si són tancats, la superfície vidriada ha de 
ser ? 60% de la seva superfície de façana 
? GALERIA - finestral directament a l’aire lliure 
- sup. finestral en alçada ? sup. en planta de la galeria 
Ventilació / 
Il·luminació ?
- superfície d’il·luminació i ventilació ha de ser  
? a la suma de les superfícies d’il·luminació i 
ventilació de les estances que s’obrin a 
l’exterior. 
Edifici d´habitatges plurifamiliar
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MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 
    - Normatives:  Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 
135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (compliment  LOE). 
    Així doncs: 
-  L’accessibilitat amb el carrer:  mitjançant un itinerari accessible. 
- L’accessibilitat vertical:  mitjançant un itinerari practicable que comunica l’accés de l’edifici amb 
els habitatges ubicats a les diferents plantes i amb les dependències comunitàries.  Aquesta 
comunicació vertical es resol amb un ascensor accessible de dimensions de cabina 1,10m x 
1,40m (amplada x profunditat) que comunica totes les plantes. 
- L’accessibilitat horitzontal: la comunicació del punt d’accés a cada planta fins als habitatges es 
resol mitjançant un itinerari accessible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa  comparativa “Accessibilitat a l´edificació. D.135/1995”  i  “CTE DB SUA” 
 
 
 
 
CTE Accessibil i tat  a l ’edif icació
( i t inerar i  accessib le) Edificis d’habitatges
D 135 /1995  
DB SUA 
D 55 /2009
.
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Ref. de projecte: 
Àmbit  d ’apl icació:  
? Edificis d’habitatges plurifamil iars de nova construcció, sense habitatges adaptats 
CONDICIONS DE L’ITINERARI: 
ACCESSIBILITAT EXTERIOR 
Comunicació de l’edificació amb: 
- via pública  
-  zones comunes exteriors, 
elements annexos.
? Itinerari accessible per a tots els edificis 
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i adossats sense elements 
comuns) (SUA-9 Accessibilitat)
En general: ? Itinerari accessible 
amb ascensor o rampa accessible 
(CTE DB SUA-9)
Cas particular: 
? - nombre d’habitatges ? 12
(exclosa la planta accés) 
ACCESSIBILITAT VERTICAL 
Mobilitat entre plantes  
(necessitat d’ascensor o rampa 
accessible) 
Comunicació de les entitats amb: 
- planta accés (via pública)
- espais, instal·lacions i  
dependències d’ús comunitari
? - el recorregut d’accés que uneix  
la via pública amb l’accés a 
qualsevol habitatge o zona 
comunitària (1) no  implica pujar o 
baixar un desnivell de més de 
dues plantes 
? Itinerari practicable: (2)
 *  edificis amb obligatorietat de col·locació 
d’ascensor Llei 17/2008 i D 55/2009: 
Tots els edificis plurifamiliars han de 
disposar d’un itinerari practicable per 
accedir a cadascun dels habitatges ?
obligatorietat de col·locació d’ascensor  
si els habitatges no són directament 
accessibles (excepcionalment s’admet 
plataforma elevadora) 
*   aparcament d’ús privat de ? 40 places: 
itinerari practicable que l’uneixi amb la 
via pública (D 135/1995) 
? Itinerari accessible 
amb previsió en el projecte, d’ascensor 
accessible. (CTE DB SUA-9)
ACCESSIBILITAT HORITZONTAL 
Mobilitat en una mateixa planta
Comunicació punt d’ accés a la 
planta amb: 
-  les entitats o espais 
-  instal·lacions i dependències 
d’ús comunitari
? Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés de la planta 
amb:
*  els habitatges 
*  zones d’ús comunitari
CARACTERÍSTIQUES DE L’ IT INERARI  
Paràmetres generals 
Amplada : ? 1,10 m
S’admet estretaments puntuals: A ? 1,00m per a longitud ?0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats 
de pas DB SUA 
Alçada: ?  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit) DB SUA 
Canvis de direcció:    l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de ? 1,20 m. D 135/1995
Espai de gir: ? ? 1,50 m (lliure d’obstacles) ?  al vestíbul d’entrada (o portal), 
  al fons de passadissos de >10m, 
  davant ascensors accessibles o espai per a previsió   DB SUA 
Pendent: ? 4% (longitudinal);   2% (transversal) DB SUA 
Graons: No s’admeten graons DB SUA 
✔
✔
✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
CTE Accessibil i tat  a l ’edif icació Edificis d’habitatges D 135/1995  DB SUA  D55 /2009
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Portes 
Amplada : ? 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura ? amplada lliure de pas  reduït el gruix de la fulla ? 0,78 m) DB SUA 
Alçada: ?  2,00 m  DB SUA 
Mecanismes d’obertura 
i tancament:  
- altura de col·locació : 0,80m ? 1,20m 
- funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb una sola ma, o bé són automàtics 
- distància del mecanisme d’obertura a cantonada ? 0,30m
- força d’obertura de les portes de sortida ? 25kN (? 65kN quan siguin resistents al foc) DB SUA 
Portes de vidre: - classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3) 
- si no disposen d’elements que permetin la seva identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
apartat 1.4 (DB SUA-2) DB SUA 
Rampes (en i t inerar is accessibles)  
Pendent: - longitudinal: ? 10% ? trams < 3m de llargada 
?   8% ? trams < 6m de llargada 
  4 < p  ? 6% ? trams ? 9m de llargada 
- transversal:  ? 2% DB SUA 
Trams: - amplada: ? 1,20m (i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI-3)) 
- llargada màxima tram ? 9 m. (rectes o amb radi de curvatura ? 30m) 
- A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal ? 1,20m de long. en la direcció de la 
rampa. DB SUA 
Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: amplada ? la de la rampa; longitud ? 1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció: l’amplada de la rampa no es reduirà 
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram. DB SUA 
Barreres de protecció,  
Passamans i  
Elements protectors: 
- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb pendent (p): p ? 6% i desnivell > 18,5cm. 
   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m - 1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m  
   * trams de rampa de l > 3m ? prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament ? 0,04m i el  
sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la ma 
- Elements de protecció lateral  amb una alçària ? 10 cm per als costats oberts de les rampes amb p ?
6% i desnivell > 18,5cm. DB SUA 
Ascensor Accessible (DB SUA) 
Dimensions cabina: - 1 porta o 2 enfrontades ? 1,00m x 1,25m (amplada x profunditat) 
- 2 portes en angle  ? 1,40m x 1,40m (amplada x profunditat)- DB SUA 
Portes: - de la cabina i del recinte: són automàtiques (UNE EN 81-70:2004)  
- amplada: ? 0,80 m. (UNE EN 81-70:2004) 
- davant de les portes ?1,50 m lliure d’obstacles. DB SUA 
Ascensor Pract icable (D135/1995)
Dimensions cabina: - sentit d’accés ? 1,20 m 
- sentit perpendicular ? 0,90 m 
- superfície ? 1,20 m2 D 135/1995
Portes: - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada: ? 0,80 m.. D 135/1995
L’espai situat davant de la porta de l’ascensor ha de permetre la inscripció d’un cercle de ?1,50m D 135/1995
Notes: 
(1) Quan un aparcament s’ubica en un edifici d’un altre ús i és subsidiari d’aquest, a efectes d’aplicació del DB SUA-9, es considera zona 
comunitària d’aquest ús i les seves plantes conten a efectes de nombres de plantes a salvar. (DB SUA+C; C: comentaris d’abril de 2011) 
(2) A la Secció 9 d’Accessibilitat del DB SUA es fixa que els edificis d’habitatges amb un nombre inferior a 12 (exclosa la planta accés) i  
en els que s’hagi de salvar menys de 3 plantes des d’alguna entrada principal accessible de l’edifici fins als habitatges o zona comunitària,
el projecte haurà de preveure, al menys dimensional i estructuralment, la instal·lació d’un ascensor accessible que comuniqui l’entrada 
accessible a l’edifici amb les plantes dels habitatges o zona comunitària (també implica que la dimensió del frontal dels graons de l’escala 
sigui ? 17,5cm) 
 En tractar-se d’obra nova, és convenient tenir en consideració les condicions dimensionals de l’ascensor accessible, ja que és aquest el que 
es contempla a la norma UNE EN 81-70 “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad” 
Edifici d´habitatges plurifamiliar
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MD 3.2 Seguretat estructural  
         
MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 
    Dins el solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació que calgui enderrocar o 
retirar ni es preveu l’existència d’elements enterrats. El terreny és pràcticament pla. El clavegueram i 
la resta de xarxes de servei estan situades al carrer, a la façana principal. En conseqüència, no caldrà 
la realització de treballs previs especials. 
    Segons la informació del Projecte Bàsic, la tensió admisible del terreny és de 1 Kg/cm² (100Kn/m²). 
Amb aquestes dades, la fonamentació de l´edifici és una llosa de cantell 70 cm. 
 
MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 
    Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de 
fonamentació i contenció compleixen  els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a 
l’apartat Memòria Constructiva. 
    Les limitacions dels assentaments diferencials responen a la normativa del DB SE-C del CTE. 
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències 
bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE. 
Aquests requisits es compleixen segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són 
d’aplicació: 
- DB SE  Seguretat estructural 
- DB SE-AE Accions a l’edificació 
- DB SE-C Fonaments 
- DB SE-A Acer 
- DB SE-F Fàbrica 
    - Normes:   EHE-08 Instrucció de formigó estructural.  
NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent. 
SI6: Resistència estructural a l’incendi DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 
   La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de la 
Memòria Descriptiva.  
    Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats 
Memòria Constructiva . 
    Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant 
el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 
- Estats Límit Últims 
- Estat Límit de Servei 
- Estat Límit de Durabilitat 
    Considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades 
geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta 
estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per 
cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 
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- Situacions persistents  (ús normal ). 
- Situacions transitòries (durant la construcció). 
- Situacions accidentals (condicions excepcionals). 
 
Estats Límit Últims 
    S’han considerat com a Estats Límit Últims els següents: 
- Els que es deriven de la pèrdua d’equilibri de l’edifici. 
- Els que es deriven de la fallada per una deformació excessiva. 
- Els que es deriven de la fallada per transformació de l’estructura o d’una part d’ella en un 
mecanisme. 
- Els que es deuen a la fallada per ruptura dels elements estructurals o de les seves unions. 
- Els que es deuen a la fallada per inestabilitat dels elements estructurals, inclosos els efectes del 
temps com ara la corrosió o la fatiga. 
 
Estat Límit Últim d’Estabilitat 
    Per a totes les situacions de dimensionat, s’ha verificat si hi ha prou estabilitat del conjunt de 
l’edifici i de les seves parts independents, tot complint la condició: 
Ed,dst<Ed,stb 
- Ed,dst : el valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores. 
- Ed,dst : el valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores. 
 
Estat Límit Últim de Resistència 
    D’altra banda, s’ha verificat la suficient resistència de l’estructura portant, dels elements 
estructurals, seccions, punts i unions entre elements, per a totes les situacions de dimensionat 
pertinents, complint la següent condició: 
Ed<Rd 
- Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
- Rd : valor de càlcul de la resistència corresponent. 
    El valor de càlcul de la resistència d’una estructura, element, secció, punt o unió entre elements 
s’obté de càlculs basats en les seves característiques geomètriques a partir de models de 
comportament de l’efecte analitzat i de la resistència de càlcul, fd (dels materials): 
Fd= fk / coeficient seguretat 
 
Estats Límit de Servei 
    Els Estats Límits de Servei previstos han estat: 
- Els relatius a les deformacions (fletxes, assentaments o enfonsaments) que afecten a 
l’aparença de l’obra, a la comoditat dels usuaris o al funcionament de les instal·lacions. 
- Els danys o deterioraments que puguin afectar negativament a l’aparença, a la durabilitat o a la 
funcionalitat de l’obra. 
- Les vibracions. 
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Fletxes 
    Es considera que la fletxa és la deformació d’un element com a resultat de les càrregues que 
sustenta. 
    Cal distingir les següents: 
- Fletxa instantània: la produïda per l’actuació de la càrrega total. 
- Fletxa diferida: la produïda pels efectes de retracció i fluència. 
- Fletxa total a termini infinit: la suma de la instantània i de la diferida. 
- Fletxa activa: a fletxa total a termini infinit menys l’existent en el moment en que es construeix 
un element vinculat a l’element estructural (envà, tancament, etc.). 
 
 
Fletxa Combinació d’accions Tipus d’accions Factor considerat 
Valor 
límit 
Activa 
Qualsevol 
característica 
Accions que  
s’apliquen després 
de la posada en 
servei de l’element 
estructural 
Integritat 
dels 
elements 
constructius 
Envans fràgils 1/500 
Envans ordinaris. Paviments 
rígids amb juntes 1/400 
Envans flexibles 1/300 
Murs de càrrega 1/1000 
Façanes lleugeres sobre 
forjats 1/300 
Façanes pesades sobre 
forjats 1/500 
Façanes lleugeres. Baranes 
sobre voladissos 1/200 
Façanes pesades sobre 
voladissos 1/300 
Qualsevol 
característica De poca durada Comoditat dels usuaris 1/350 
Qualsevol Quasi permanents Aparença de l’obra 1/300 
Total Qualsevol Qualsevol - 1/250 
 
 
Desplaçaments horitzontals 
    S’entenen com a tals les deformacions en el pla perpendicular a la direcció de les càrregues. 
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    En general, n’hi ha prou amb que es compleixin aquestes condicions en dues direccions 
sensiblement ortogonals en planta. 
Coeficients parcials. Combinacions 
    Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  
especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a 
continuació. 
    Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 
coeficients indicats a la memòria constructiva MC 2. 
    Segons  l’article 4.2.2 del DB-SE-Seguretat Estructural, el valor de càlcul dels efectes de les 
accions corresponents a situacions persistents o transitòries, es determina combinant-les mitjançant 
l’expressió: 
 
 
 
 
 
Valors dels coeficients parcials de seguretat (g) 
 
Tipus de verificació Tipus d’acció 
Situació persistent o transitòria 
Desfavorable Favorable 
Resistència 
Permanent   
-Pes propi, pes del terreny 1,35 0,80 
 
-situacions persistents o transitòries, 
i,ki,0
1i
i,Q1,k1,Qj,k
1j
j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑ >≥  
γG : coeficient parcial d’una acció 
permanent 
γQ : coeficient parcial per a una acció 
variable 
Gk: valor característic d’una acció 
permanent 
Qk: valor característic d’una acció 
variable simple 
Ad: valor de càlcul d’una acció 
accidental 
ψ0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 
 
- situacions extraordinàries, 
i,ki,2
1i
i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j
j,G QQAG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ∑∑ >≥
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-Empenta del terreny 1,35 0,70 
-Pressió de l’aigua 1,20 0,90 
Variable 1,50 0 
Estabilitat 
 Desestabilitzadora Estabilitzadora 
Permanent   
-Pes propi, pes del terreny 1,10 0,90 
-Empenta del terreny 1,35 0,80 
-Pressió de l’aigua 1,05 0,95 
Variable 1,50 0 
 
Coeficients de simultaneïtat  (DB SE) 
 
Coeficients de simultaneïtat Categoria 0ψ  1ψ  2ψ  
Sobrecàrrega superficial d’ús 
Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 
Zones comercials D 0,7 0,7 0,6 
Zones de tràfic i aparcament 
vehicles lleugers (pes total < 
30 kN) 
E 0,7 0,7 0,6 
Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6 
Cobertes accessibles només 
per a conservació 
G 0 0 0 
Neu 
per a alçades ≤ 1000 m  0,5 0,2 0 
Vent  0,6 0,5 0 
Accions variables del 
terreny 
 0,7 0,7 0,7 
 
    El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han 
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals 
emprats. 
    Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen 
part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions 
prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 
 
ACCIONS 
Càrregues permanents (G) 
- Pesos propis i càrregues considerats en el càlcul  
Materials: kN/m3 
Formigó armat 25,0
Formigó en massa 23,0
Morter de ciment 19,0
Morter de pendents d’àrids lleugers 9,0
Totxo calat 15,0
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Totxana 12,0
Acer estructural 78,5
  
Revestiments: kN/m2 
Enguixat  0,15
Arrebossat 0,20
  
Elements constructius superficials  kN/m2
Forjat reticular, cassetó de formigó, 25+5cm de cantell 5,20
Llosa d’escala de 20cm 5,00
Llosa massissa de 20cm (sostre ascensor) 5,00
Coberta: pendents, aïllament, impermeabilització, paviment flotant 2,40
Fals sostre de cartró guix amb aïllament  0,20
  
Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 2,80m) kN/ml 
Façana (façana ventilada de plaques de formigó +aïllament +gero de 
14cm+envà cartró guix amb aïllament) 
9,00
Mitgera (doble entremat de cartró guix de 21,5cm) 2,00
Separació habitatge amb passadís (paret gero 14cm amb revestiment de 
fusta i trasdossat de cartró guix amb aïllament)  
6,00
  
Total pesos propis considerats per planta kN/m2
Sostre planta soterrani:ús habitatge (reticular 25+5) 10,20
Sostre planta soterrani: ús terrasses i porxos (reticular 25+5) 10,60
Sostre planta soterrani: zona escales i accessos (reticular 25+5) 10,20
Sostre planta baixa : ús habitatge (reticular 25+5) 9,70
Sostre planta baixa: zones escales i accessos (reticular 25+5) 9,70
Sostre planta primera : ús habitatge (reticular (25+5) 9,70
Sostre planta primera: escales i accessos (reticular 25+5) 9,70
Sostre planta segona: coberta transitable (reticular 25+5) 10,00
Sostre planta segona: zona plaques solars (reticular 25+5) 12,00
Sostre planta segona: badalot ascensor (llosa de 20cm) 6,40
Escala exterior acer 6,40
Escala exterior formigó  (llosa 20cm) 11,90
Escala aparcament (llosa 20cm) 9,80
Escala interior 10,00
Rampa accés soterrani (llosa 25cm) 11,25
 
Accions del terreny 
    Es consideren les empentes del terreny segons les característiques que s’esmenten a l’apartat MC 
1,  d’aquesta memòria. 
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Càrregues Variables (Q) 
- Sobrecàrregues d’ús 
 
Categoria d’ús 
 
Subcategories d’ús  
Càrrega 
uniforme* 
(kN/m2) 
Càrrega 
concentrada* 
(kN) 
A Zones residencials 
A1 Habitatges  2,0 2,0 
A2 
Trasters i magatzem 
 d’escombraries 
3,0 2,0 
D Zones comercials D1 Locals comercials 5,0 4,0 
E Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 30 kN) 2,0 2 x 10,0 * 
F Cobertes transitables accessibles només privadament  2,0 ** 2,0 
G 
Cobertes 
accessibles només 
per a conservació  
G1 Cobertes amb inclinació < 20º  1,0 2,0 
 
*  En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament amb 
la càrrega uniforme i separades a un 1,80m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la 
càrrega concentrada es fa de manera independent i no simultània.  
**   Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m2 a 2 kN/m2 
 
- Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2 
- Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que serveix i una 
sobrecàrrega lineal a les vores de 2,0 kN/m2 
- Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de contenció: 1,0 kN/m2 
en les zones d’us privat i 3,0 kN/m2 a la zona del carrer  
- Accions sobre baranes i divisòries 
    Les baranes (barana metàl.lica escala) s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i 
uniforme aplicada a la vora superior de: 
A1: Habitatges  (1,00 kN/ml) 
    Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, 
aplicada a 120 cm.  d’alçada.  
- Reducció de sobrecàrregues 
    No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals. 
 - Acció del vent 
L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb una grau (aspresa): IV. 
Alçada topogràfica de l’emplaçament: 141,20 m (punt més alt) 
Alçada de l’edifici h: 10,85 m (12,15 m.  amb xemeneies). 
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Dimensió x: 33,90 
Dimensió y: 10,85m. 
Esveltesa h/x: 0.32 
Esveltesa h/y: 1.14   
Pressió estàtica :  qe= qb x ce x cp  
Càrrega bàsica de vent, qb=0.50 kN/m2 
Coeficient d’exposició, ce: planta baixa: 1,3  
                                planta primera: 1,4 
                                                    planta segona: 1,7 
   
Coeficient de pressió per edificis de pisos:  
cpx =   0,80   
csx =  -0,50 
cpy =   0,80   
csy =  -0,55    
    
Per tant: 
Vent direcció x Pressió (kN/m2) Succió  (kN/m2 )
planta baixa 0,52 0,325 
planta primera 0,56 0,350 
planta segona 0,68 0,425 
 
Vent direcció y Pressió (kN/m2) Succió  (kN/m2 )
planta baixa 0,52 0,357 
planta primera 0,56 0,385 
planta segona 0,68 0,467 
 
- Accions tèrmiques 
    No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat ja que no 
existeixen elements continus de més de 40 m. i per tant no és necessari (l´edifici té una longitud de 
33,90 m. 
 
- Càrrega de neu 
Zona climàtica d’hivern: Zona 2  (Sant Cugat del Vallès). 
Alçada topogràfica: 141,10 m. 
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,4 kN/m2           
Coeficient de forma (coberta plana) µ = 1     
Càrrega de neu considerada sobre la coberta plana: 
  qn = µ · sk = 1,4 kN/m2 
Accions accidentals (A) 
- Sisme 
- Característiques de la construcció: normal. 
- Accelaració sísmica (Ab/g): 0,04. 
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- Tipus estructura: llosa fonamentació, pilars formigó armat i forjat reticular 25+5 cm. 
- Edifici  d´importància moderada: no cal aplicar la norma NCSE-02  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fitxa NCSE-02 (sismoresistent). 
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1 
I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi:
Número de plantes sobre rasant: 
C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  
Moderada Normal  EspecialClassificació de l’edifici en funció 
de la seva importància:
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 
 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 
Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques
Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04 ab / g =
Acceleració de càlcul ac:
(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab ? 0,04g) 
Coeficient del tipus de sòl C: (3)
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.
C =
30
e·C ii?
=
Coeficient d’amplificació del terreny S  
Si ? · ab ??0,1 g ? S = C / 1,25
? Si 0,1 g < ??· ab < 0,4 g ? S = 25,1
C
 + 3,33 · (??· g
ab
 – 0,1) · (1 – 
25,1
C )
Coeficient de risc ???
Edificis d’importància 
normal ? = 1,0 
Edificis d’importància 
especial ? = 1,3
???? ? Si 0,4 g ??? . ab ? S = 1,0 S =
? ?
(4)
 ac / g = S · ? · ab / g =
Tipus d’estructura: (1) (4) (5)
C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 
Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02 
ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02 
0,04 g ??ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02 
 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que: 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 
les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables. 
En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac ? 0,08g
ab ? ??0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions 
Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 
  Data    L’arquitecte/a 
Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ??ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab ? ??0,12g en tindran, com a 
màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab ??0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 
Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 
4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ??ac ? 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac ??0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 
Edifici d´habitatges plurifamiliar Sant Cugat del Vallès
3
✔
0,04
1,15
1,0 1,00
0,040
Llosa de fonamentació, estructura de pilars de formigó i forjats reticulars 25+5 i escales formades per llosa formigó.
✔
✔
setembre 2012
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- Incendi 
    Veure justificació de la resistència al foc de l’estructura a l’apartat MC (Memòria Constructiva). 
 
- Impacte de vehicles 
Planta soterrani (circulació de vehicles):  
- Força de 50 Kn (elements verticals, direcció paral·lela). 
- Força de 25 Kn (elements verticals, direcció perpendicular). 
 
Càrrega vehicle bombers 
    No es considera la càrrega dels vehicles dels bombers. En cas d´incendi el camió actuaria des del 
carrer. 
 
Altres accions considerades 
    La caixa d’ascensor, el fossat i el sostre del forat de l´ascensor. 
- Càrrega =6,40  kN/m²  
    Sobrecàrrega plaques solars (instal·lacions plaques solars): 
- Sobrecàrrega = 2  kN/m²  
 
Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques 
 
Situació de 
dimensionat  Tipus  
Materials Accions 
γR γM γE γF 
Persistent  
o 
transitòria 
Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 
Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 
Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 
Bolc:  
Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  
    
1,0 1,0 0,9 1,0 
1,0 1,0 1,8 1,0 
 
Extraordinària 
Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 
Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 
Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 
Bolc: 
Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  
    
1,0 1,0 0,9 1,0 
1,0 1,0 1,2 1,0 
  
γR : coeficient parcial per a la resistència del terreny 
 γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 
 γE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 
 γF : coeficient parcial per a les accions 
 
    Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció 
són els establerts per l’EHE-08 i s’especifiquen a continuació. 
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Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici 
    Els coeficients de seguretat per les accions ( Estats Límit Últims), segons  el DB SE i 
complementàriament en l’EHE i són els següents: 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims 
Tipus de     
verificació Tipus d’ acció 
Situació 
persistent/transitòria Situació extraordinària 
desfavorable favorable desfavorable favorable 
Resistència 
Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 
Empentes del terreny 1,35 0,70 1,0 1,0 
Variable 1,50 0 1,0 0 
  
    
Estabilitat 
Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1,10 0,90 1,0 1,0 
Empentes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 
Variable 1,50 0 1.0 0 
     
 
Els coeficients de seguretat (Estats Límit de Servei, segons DB S,  EHE-08) 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit de Servei 
Tipus d’acció: desfavorable favorable 
Permanent 1,0 1,0 
Variable 1,0 0 
  
Deformacions admissibles 
     Les limitacions dels assentaments diferencials (segons DB SE-C del CTE) 
 
Valors límit basats en la distorsió angular, β 
Tipus d’estructura Límit 
Murs de contenció 1/300 
Estructures reticulades amb envans de separació 1/500 
 
    En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2,5cm 
    Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de 
les accions no arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les 
prescripcions del DB SE, en aquest cas són els següents: 
    Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 
- Fletxa < 1/500 (envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes). 
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- Fletxa < 1/400 (envans ordinaris i paviments rígids amb juntes). 
- Fletxa < 1/300 (en la resta dels casos). 
    Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 
- Desplom total < 1/500  (l’alçada total de l’edifici). 
- Desplom local < 1/250  (l’alçada de la planta en qualsevol d’elles).  
Vibracions i Fatiga 
    Vibracions: no resulta necessari fer la  comprovació (no provocarien el col·lapse de l´edifici) 
    Fatiga: no cal comprovar-ho, només cal tenir-la en compte en els elements estructurals interns de 
l’ascensor (segons subministrador i instal·lador d’aquest aparell). 
MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi         
    Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques SI del CTE.  
    Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat en cas d’incendi, DB SI.  
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
    S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI en “Edifici d’habitatges plurifamiliar i en 
l’ Aparcament”.  
Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  
    L´edifici  té una alçada d’evacuació < 9 m. no li és d’aplicació l’exigència “SI 5 Intervenció de 
bombers “ segons la secció SI 5 del DB SI. 
Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 
    L’edifici està compartimentat en dos  sectors d’incendi que es corresponen amb els usos previstos i 
que han de tenir una resistència al foc EI (t): 
- Residencial habitatge: EI 60, l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 6,30 m (< 15 m.). 
- Aparcament en soterrani: EI 120. 
    Els trasters i el recinte de l’ascensor són locals de risc d’incendi baix, el local de comptadors serà 
estanc al fum E 30. 
    Els passos de instal·lacions respectaran la compartimentació de sectors d’incendi. El conducte de 
ventilació de l’aparcament serà un conducte resistent al foc EI 120 fins a la coberta, i els de ventilació 
dels trasters EI 90. Els baixants tindran “collarín tallafocs” en el pas pel forjat de l’aparcament. Les 
instal·lacions que passen per les canalitzacions de l’escala i dels conductes situats al costat de 
l’ascensor i dels locals humits seran no propagadores del foc.  
    Els materials de revestiment de les zones comuns, trasters i aparcaments tindran la següent classe 
de reacció al foc : 
- C-s2,d0 i Efl en zones ocupables excepte l’interior dels habitatges. 
- B.s1,d0 i Bfl-s1, en trasters, locals d’instal·lacions i aparcament. 
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Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 
    La mitgera tindrà una resistència al foc EI 120.  
    La façana de l’edifici garanteix les franges EI 60: de 0,50m en la trobada amb la mitgera; i d’1m 
d’amplada en la trobada amb les parets i forjats que compartimenten sectors d’incendi (aparcament). 
Condicions de resistència al foc de l’estructura 
   La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim: 
- R 60 en la zona d’ús habitatge, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 6,30 m  (< 
15m). 
    - R 120 en la planta soterrani destinada a ús aparcament (inclòs els trasters) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa “CTE DB SI-  Edifici d´habitatges plurifamiliar” 
Fitxa “CTE DB SI- Aparcament en soterrani” 
 
 
 
CTE Paràmetres del DB SI per donar compliment a les exigències de Seguretat en cas d’Incendi RESIDENCIAL HABITATGE  SI
es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Co
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 Ref. del projecte 
À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI)
Nova construcció Ampliació Rehabilitació Reforma Canvi d’ús 
- Es manté l’ús: ? S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
major adequació a les condicions del DB SI. 
- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 
? El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.
- Afecta a elements constructius que suporten les 
instal·lacions de protecció contra incendi: 
? Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI. 
Reforma 
- En qualsevol cas: ? Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 
- Afecta a una part de l’edifici: ? El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin. 
Canvi d’ús 
- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge: 
? El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als 
elements d’evacuació de l’edifici. 
Edificis
protegits 
- Si les obres són incompatibles amb el grau de 
protecció de l’edifici: 
? Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha. 
- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SISolucions 
adoptades         
en el projecte
- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                            
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part).
P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  
SI 1 Propagació interior 
CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                    segons l’ús i superfície construïda del sector, S       
SECTORS D’INCENDI Nombrede sectors CONDICIONS                                    
Ús Residencial Habitatge (1) - Compartimentat en sectors: S ? 2.500 m2 (2)
- Separació entre habitatges ? EI 60.
Aparcament integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda S > 100 m2 (3)
- Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície 
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència. 
- Veure fitxa SI- Aparcament 
Ús Administratiu, Docent o 
Residencial Públic, S > 500 m2
- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús. 
Establiments  
Ús Comercial, Hospitalari o 
Pública Concurrència 
- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús. 
Sector de risc mínim - Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m
2
.
- Comunicació a través de vestíbuls d’independència. 
- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc 
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen. 
Escales i ascensors que comuniquen sectors 
d’incendi diferents o bé zones de risc especial 
d’incendi amb la resta de l’edifici: - Accés a l’ascensor (opcions):  
a) A cada accés: porta d’ascensor E 30  
b) A cada accés i sempre des d’aparcament o local de risc especial: 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5.
c) Si en el sector inferior es col·loca porta d’ascensor E 30 i porta de 
vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior.  
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en 
el sector superior. 
RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic)
RESISTÈNCIA AL FOC                                       
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent); h d (descendent)
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                            
ELEMENTS            
compartimentadors     
de sectors d’incendi
ÚS DEL SECTOR 
      ha ? 1,50 m hd ? 15 m 15< hd ? 28 m hd > 28 m 
Residencial Habitatge EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 
Administratiu, Docent i Residencial 
Públic S >500 m2 EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 
Comercial, Hospitalari i                    
Pública Concurrència 
EI 120 
EI 180, h>28 m EI 90 EI 120 EI 180 
Aparcament S > 100 m2 (3) EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 
PARETS I 
SOSTRES     
Sector de risc mínim No s’admet EI 120 EI 120 EI 120 
a) Comunicació directa    ? EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret PORTES DE 
PAS b) Amb vestíbul d’independència    ? 2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret 
SECTORS
D’INCENDI 
CTE DB SI 1.1 
(1)
 S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda ? 500 m2.
(2) Es pot duplicar la superfície si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica. Condicions complementàries per edificis > 50m 
segons la Instrucció SP 109 “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació superior a 50 m” de Bombers de la Generalitat.
(3) No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S ? 100 m2.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
1
1
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
Edifici d´habitatges plurifamiliar
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Residencial Habitatge SI 2 / 1 1
es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Co
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SI 1 Propagació interior (continuació)
CLASSIFICACIÓ 
CLASSIFICACIÓ  
segons superfície construïda, S i volum construït, V 
ÚS PREVIST 
RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
Aparcament d’habitatge unifamiliar o
bé aparcament de S ? 100 m2 En qualsevol cas - -
Magatzem de residus (escombraries) 5 < S ? 15 m2 15 < S ? 30 m2 S > 30 m2
Trasters (1) (2) 50 < S ? 100 m2 100 < S ? 500 m2 S  > 500 m2
Magatzems d’elements combustibles
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de 
manteniment, etc. (2)
100 < V ? 200 m3 200 < V ? 400 m3 V > 400 m3
Centre de transformació: (3)
Potència total:
Potència de cada transformador:
P ? 2520 kVA 
P ? 630 kVA 
(4)
2520< P ? 4000 kVA 
630 < P ? 1000 kVA 
(4)
P > 4000 kVA 
P > 1000 kVA 
Local comptadors d’electricitat (5) i
quadres generals de distribució En qualsevol cas - -
Sala de maquinària d’ascensors(6),
Sala de grup electrògen En qualsevol cas - -
Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 70< P ? 200 kW 200 < P? 600 kW P > 600 kW 
Sales de màquines d’instal·lacions 
de climatització En qualsevol cas - -
Magatzem de combustible sòlid per a 
calefacció S ? 3 m
2 S > 3 m2 -
CONDICIONS
- Resistència al foc de l’estructura R 90 R 120 R 180 
- Resistència al foc de parets i sostres 
compartimentadors EI 90 EI 120 EI 180 
- Vestíbul d’independència - Sí Sí
- Portes de pas (7) EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5     2 x EI2 45-C5       
- Recorregut màxim fins a alguna sortida 
del local
? 25 m ? 25 m ? 25 m 
LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  
- Reacció al foc dels materials 
- Parets i sostres:  B-s1,d0; Terres:   BFL-s1 
CTE DB SI 1.2
(1) Els trasters han de complimentar també les condicions del Document TINSCI DT-7 “Trasters” que podeu consultar al web del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Per a trasters a aparcaments podeu consultar la fitxa SI A.
(2) Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior ? 3 x 106 MJ ? s’aplicarà el RSCIEI.
(3)
 Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora (per exemple, Fecsa-
Endesa estableix que els tancaments siguin REI 240 (NTP-CT)). 
(4)
 Els Centres de transformació situats en edificis no acostumen a arribar a aquests valors de potència elèctrica.  
(5) Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16 
comptadors. Fins a 16 comptadors, pot ser un armari al que el REBT exigeix només PF 30 (E 30). 
(6)
 Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi. 
Tampoc té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic.
(7) No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació.
ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)
a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o
bé,
b) Es compartimenten els 
espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb: 
- tancaments: EI t, 
- registres de manteniment: EI t/2 
     sent t, el temps de resistència al foc dels 
espais ocupables 
Compartimentació                           
dels espais ocults:     
c) En cambres verticals no estanques: es limiten a tres plantes i a 10 m
si contenen elements més desfavorables que B-s3,d2, BL-s3,d2.
PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.)
ESPAIS OCULTS
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS
CTE DB SI 1.3
Quan travessen elements 
compartimentadors d’incendi 
(excloses penetracions secció ? 50 cm2)
a) Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé, 
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al   
foc, EI t, que l’element travessat. 
JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC RESISTÈNCIA         
AL FOC 
CTE DB SI 1.1
a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica).
b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats. (Els assaigs corresponents 
s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Residencial Habitatge SI 3 / 1 1
es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Co
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SI 1 Propagació interior (continuació)
ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
REVESTIMENTS (1)SITUACIÓ DE L’ELEMENT 
De sostres i parets (2) (3) De terres (2)
Zones ocupables (4)  excepte l’interior de 
l’habitatge C-s2,d0 EFL
Passadissos i escales protegits B-s1,d0 CFL-s1 
Locals de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 
Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats (excepte interior de l’habitatge), o 
que sent estancs, continguin instal·lacions 
susceptibles d’iniciar o propagar un incendi.
B-s3,d0    BFL-s2 (5)
(1)
   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)
   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)
   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa ? EI 30 .  
(4)
   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)
   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Components de les instal·lacions:
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.
- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les 
derivacions individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i 
opacitat reduïda (REBT 2002). 
TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS  
Carpes, tendalls, altres: 
- M 2, segons norma UNE 23727:1990 
JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   
REACCIÓ AL FOC  
CTE DB SI 1.4
a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials. 
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           
(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)
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SI 2 Propagació exterior 
MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC ? EI 120 als elements verticals separadors d’un altre edifici.
RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL
- Entre dos edificis 
colindants (1)
- Entre dos sectors 
d’incendi
- Entre una zona de risc 
especial alt i altres 
zones de l’edifici 
- Cap a una escala o 
passadís protegit des 
d’altres zones de l’edifici
? 0º 45º 60º 90º 135º 180ºSeparació entre els punts de les façanes < EI 60:             
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 
l’angle, ?,  que forma els plans exteriors de la façana. (1) d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50
Façanes enfrontades (1) Façanes a 90º (1) Façanes a 180 º (1)
Façanes a 45º(1) Façanes a 60º(1) Façanes a 135º(1)
FAÇANES 
CTE DB SI 2.1
(1)
   Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu de 
l’angle format per ambdues façanes.
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔
✔
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Residencial Habitatge SI 4 / 1 1
es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Co
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SI 2 Propagació exterior (continuació)
RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL
- Entre dos sectors d’incendi - Entre una zona de risc especial alt i     
d’altres zones més altes de l’edifici 
- Cap a una escala o passadís 
protegit des d’altres zones  
Franja d’1 m ? EI 60 a la trobada entre el forjat separador 
de sectors diferents i la façana:
Franja d’1 m ? EI 60 que es pot reduir en la dimensió 
de l’element sobresortint a la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana  amb element 
sobresortint:
REACCIÓ AL FOC 
- Qualsevol façana d’altura > 18 m: 
s’exigeix reacció al foc a tota la 
façana.
- Façanes d’altura ? 18 m: el començament inferior de les quals sigui 
accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta: 
s’exigeix reacció al foc a una franja fins a una alçada ? 3,5 m.
FAÇANES 
- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.
CTE DB SI 2.1
Classe de 
reacció al foc
- Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.
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RESISTÈNCIA AL FOC 
- Entre dos edificis - Entre dos sectors d’incendi - Entre una zona de risc especial 
alt i d’altres zones de l’edifici 
Franja ?  EI 60 i ? 0,50 m,
mesurada des de l’edifici adjacent a
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:
Franja ? EI 60 i ?  1 m en
la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:
Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:
Mitgera EI 120
Edifici 1 Edifici 2
SECCIÓ
>0,50 m
Franja  EI 60
Coberta
>0,50 m__ >1 m
Coberta
Paret EI t
Sector 1 Sector 2
SECCIÓ
_
Franja EI 60
Local de risc alt Local de risc alt
Sector 2
Paret EI t
Sector 1
SECCIÓ
>0,6 m_
Mitgera  EI 120
EI t
EI 120
Coberta
Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:  
d (m) ? 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00
Sent,
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 
REACCIÓ AL FOC 
COBERTES 
- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la 
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència 
al foc < EI 60, inclòsa la cara superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).
CTE DB SI 2.2 
Classe de 
reacció al foc
- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).
✔ ✔
✔
✔
✔
✔
✔
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Residencial Habitatge SI 5 / 1 1
es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
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SI 3 Evacuació d’ocupants 
ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús residencial habitatge
- h descendent = m h ascendent (1) = 
                                        m        
(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent més gran de 6 m fins a l’espai exterior segur,   
ni més de 4 m fins a una sortida de planta, excepte si es tracta de zones d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.  
COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ  
a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentats com l’establiment. 
- Sortides d’ús habitual    
i recorreguts de 
l’establiment fins a  
l’espai exterior segur: b) Amb vestíbul d’independència: poden ser  sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici(1)
a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentades com l’establiment. 
ESTABLIMENTS integrats en un edifici 
d’habitatges d’ús:
Administratiu, Docent, Hospitalari i 
Residencial Públic de SC > 1.500 m2 , i 
Comercial i Pública Concurrència de
qualsevol superfície
- Sortides d’emergència
de l’establiment: 
b) Vestíbul d’independència: comuniquen amb 
un element comú d’evacuació de l’edifici (1)
(1) L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús habitatge i de l’establiment.
SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé a la planta considerada o bé a una planta diferent)
a) Arrencada d'una escala no protegida 
que:
-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici.  
-  Àrea del forat del forjat ? 1,30 m².a la superfície en planta de l’escala. 
* En el sector que contingui l’escala la planta considerada o qualsevol altra 
inferior no està comunicada amb altres per forats diferents dels de l’escala. 
*  L’OMCPI/08 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.  
b) Arrencada d’una escala compartimentada com els sectors d’incendi que comunica
c) Porta d'accés a una escala protegida
d) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida
e) Porta de pas, a través d’un vestíbul 
d’independència, a un sector d’incendi 
diferent situat a la mateixa planta:  
- cada sector té una sortida de planta 
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un 
sector de risc mínim. 
d) Una sortida d’edifici
SORTIDA D’EDIFICI 
a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR: 
    (comunicat amb un espai exterior segur) 
Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals no 
excedeixi de 50 m.
b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts ?      
       - Superfície mínima: S ? 0,5 P m²         
       - Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada per   
un radi R ? 0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre d'ocupants
           Cas particular: Si P? 50 persones, no cal comprovar les condicions 
anteriors de dimensionat. 
b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts ?
        - Superfície mínima: S ? 0,5 P m²                                             
      - Situació: Separat ? 15 m de l’edifici o del sector. 
b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a més, 
l’estructura independent i l’incendi no els afecta simultàniament. 
CONFIGURACIÓ 
DE L’EDIFICI 
CTE DB SI A i CTE DB SI 3    
b) Porta o forat a un                            
ESPAI EXTERIOR SEGUR: 
CONDICIONS 
generals de l’espai 
exterior segur: 
-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat 
-  Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos 
-  Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda 
ÚS PREVIST Zona Densitat d’ocupació      
m2 superfície útil/ persona Superfície útil m
2 Ocupació 
P = sup. útil/ densitat 
Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20
Administratiu < 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges Plantes o zones d’oficina 10
Docent < 500 m2                            
integrat a edifici d’habitatges 
Conjunt de la planta o               
de l’edifici 10
Residencial Públic< 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges Zones d’allotjament 20
Aparcament ? 100 m2 Aparcament 40
Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment 
Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc. 
Ocupació
nul·la
CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ
       
CTE DB SI 3       Altres 
TOTAL EDIFICI 
6,60 2,85
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
600,00
0,00
Edifici d´habitatges plurifamiliar
0,00
0,00
30,00
30,00
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Residencial Habitatge SI 6 / 1 1
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NOMBRE DE SORTIDES 
EXISTENTS
CONDICIONS 
? 100 persones- Ocupació: 
? 50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2)
? 25 m, en general (1)- Longitud total del recorregut 
d’evacuació:
? 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és ? 25 persones.(1) 
- Altura d’evacuació descendent: ? 28 m (2)
Una única sortida     
de planta: 
- Altura d’evacuació ascendent: ? 10 m 
- Longitud total del recorregut 
d’evacuació:
? 35 m (1), a zones on es prevegi ocupants 
que dormin. 
? 50 m (1), en altres casos 
Més d’una sortida 
de planta:     
- Longitud fins a un punt des del que 
existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 
? 25 m, en general. (1) 
? 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és ? 25 persones.
Més d’una sortida 
d’edifici: - Ocupació de l’edifici: > 500 persones 
NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 
CTE DB SI 3.3 
(1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 
(2) Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent.
TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAT VALOR MÍNIM 
0,80 mPortes i passos: A ?  P / 200
0,80 m ? A. porta d’una fulla ? 1,23 m.
0,60 m ? A .cada fulla en porta de 2 fulles ? 1,23 m 
En escales protegides o especialment protegides, en 
planta baixa A. porta ? 0,80 x A. escala protegida
1,00 m Passadissos i rampes: A ?  P / 200 
0,80 m, a passadissos ? 10 pers. usuaris habituals 
descendent A ?  P / 160 Escales no 
protegides per     
a evacuació: ascendent A ?  P /(160-10h)  
Escales protegides i especialment 
protegides: E ?  3 S + 160 AS
Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2.
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial 
habitatge inclosa comunicació amb l’aparcament.
0,80 m, d’ús restringit ? 10 usuaris habituals 
Passadissos protegits E ?  3 S + 200 A 1,00 m, en general
0,80 m, a passadissos ? 10 pers. usuaris habituals
Passos,
passadissos  i 
rampes
A ?  P / 600 Zones a l’aire 
lliure:
Escales A ?  P / 480
Només si serveixen a l’evacuació de zones a l’aire 
lliure i sempre que discorrin per l’exterior o per zones 
equivalents a la d’un sector de risc mínim. 
En altres casos, es dimensionen com a interiors.
Sent,
A =  Amplada de l’element, [m]
As = Amplada de l’escala protegida al seu desembarcament a la planta de sortida de l’edifici, [m]
h = Altura d’evacuació ascendent, [m]
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona.
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una 
de las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable.
S = Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -
incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.
JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
DIMENSIONAT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
CTE DB SI 3.4
En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements 
d’evacuació (ocupació, distribució fins a les sortides, simultaneïtats, hipòtesi de bloqueig, capacitat de sortides i escales, etc.). 
CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA (1) (3)
segons l’altura d’evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P
EVACUACIÓ 
No protegida  Protegida  Especialment protegida 
Descendent  hd ? 14 m hd ? 28 m En qualsevol cas 
Ascendent ha ? 2,80 m
ha ? 6,00 m i  P ? 100 pers. 
En qualsevol cas En qualsevol cas 
PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES 
CTE DB SI 3.5
(1)  Les escales compliran a totes les seves plantes les condicions més restrictives de les corresponents als usos dels sectors d’incendi 
amb els que comuniquin. Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi 
(segons SI 1), i comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús Habitatge.
(2) 
 Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi  la que s’admet per les 
escales no protegides, només hauran d’estar compartimentades de tal forma que a través d’elles es mantingui la compartimentació 
entre sectors d’incendi, sent admissible l’opció d’incorporar l’àmbit de la pròpia escala a un dels sectors als que serveix. 
(3)
 Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP-109 de la 
DGSPEIS. 
✔
✔
✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔
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PORTES  
? Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.
  Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 
l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2009) 
- En sentit d’evacuació si:   P > 200 persones, en ús habitatge 
                                       P > 50 persones d’un recinte 
                                       P > 100 persones, en altres casos 
Sortida de planta o 
sortida d’edifici i          
per a > 50 persones 
? Sentit d’obertura: 
- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m, excepte en  
zones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SUA 2.1.2. 
? Amplada mínima: - 0,80 m
- 0,80 m ? A porta d’una fulla ? 1,23 m;
- 0,60 m ? A cada fulla en porta de dues fulles ? 1,23 m        
(0,80 m mínim, D 135/95 Codi d’Accessibilitat)
SI 3.6 
SI 3.4
En general 
? Sentit d’obertura - Si són d’ocupació nul·la es considera que no envaeixen el 
passadís. (com per exemple de locals d’instal·lacions) 
PASSADISSOS 
SI 3.4 ? Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en passadissos amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals.
RAMPES 
? Amplada mínima: - 1,00 m 
- 1,10m si forma part d’un itinerari accessible (DB SUA)
- 0,80 m en rampes amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals.
? Pendents, trams, replans - Condicions segons DB SUA 4.3 
SI 3.4 
SUA1 4.3
? Passamans  - Condicions segons DB SUA 4.3
ESCALA NO PROTEGIDA
? Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals.
? Escala no protegida 
compartimentada:
- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels sectors d’incendi als que serveix.
? Esglaons, trams, replans: 
? Passamans: 
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 4.2 
SI 3.4 
SUA1 4.1 
SUA1 4.2
? Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2)
- No hi ha requisits.  
ESCALA PROTEGIDA 
? Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals.
? Traçat:   - Recinte destinat exclusivament a circulació. 
- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a la planta de sortida de l'edifici.
- Elements separadors EI 120. Estructura R 30.  
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.
- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.
? Compartimentació:      
- A la planta de sortida de l’edifici: No cal compartimentar l’escala d’evacuació 
ascendent; ni la d’evacuació descendent quan comunica amb un sector de risc 
mínim.(3)
? Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60. 
- Dos accessos, com a màxim, 
- amb portes EI2 60 C5 i 
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.
? Accessos a cada planta:     
- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.
- ? 15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de l’arribada) fins a una sortida d'edifici. ? Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici:
- ? 25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim. 
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ? 1 m² a cada planta.            
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta ? 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 
d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ? 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.
? Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2)
c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.
? Graons, trams, replans: 
DISSENY DELS 
ELEMENTS
D’EVACUACIÓ 
SI A 
SI 3.4 
SUA1 4.1 
SUA1 4.2
? Passamans:  
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2 
(1)
  Als edificis existents l’amplada de l’escala pot ser inferior quan es col.loqui ascensor per millorar l’accessibilitat i s’aportin mesures 
complementàries (nota de la taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Residencial Habitatge SI 8 / 1 1
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ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 
? Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb l’aparcament. 
-  0,80 m en ús restringit amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals.
? Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a planta de sortida de l'edifici.
-  Elements separadors EI 120.  
-  Vestíbuls d’independència a cadascun dels accessos des de cada planta. 
-  No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals contingus.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.
-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2. 
? Compartimentació:      
-  A la planta de sortida de l’edifici no cal compartimentar l’escala d’evacuació  
ascendent. (3)
? Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60. 
-  Dos accessos, com a màxim,  
-  Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5
-  Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.
? Accessos en cada planta:     
-  Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de  l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.
- ? 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència o, si no n'hi ha, des de 
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 
? Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici:
- ? 25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim. 
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ? 1 m² a cada planta.            
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta ? 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 
d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ? 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.
? Ventilació per al control del 
fum en cas d’incendi: (2)
c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.
? Graons, trams, replans: 
SI A 
SI 3.4 
SUA1 4.2
? Passamans:  
- Condicions segons DB SUA 4.2. 
ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR 
? S’assimila a escala 
especialment protegida: 
- Ha de reunir totes les condicions d’escala protegida, però 
- No cal disposar de vestíbuls d'independència als seus accessos, i a més:
- Forats permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, tenen una superfície 
S ? 5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m. 
SI A 
? Obertures:
- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de h/3 de diàmetre, sent h l’alçària del pati. 
VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA (4)
? Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir 
pels recorreguts d’evacuació de zones habitables.
-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.                
-  Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors.
? Compartimentació:      
-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
? Distància entre portes:
- ? 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.
? Accessibilitat: - Si estan situats en un itinerari accessible (DB SUA) cal poder inscriure un cercle de ?
1,20m lliure d’obstacles i de l’escombrada de les portes. 
SI A 
? Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum):
-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire
c) Sistema de pressió diferencial 
DISSENY DELS 
ELEMENTS
D’EVACUACIÓ
(2) Les obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen 
conjuntament aquests requisits de seguretat en cas d’incendi. 
    Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) on han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que 
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI A per al cas d’escales obertes a l’exterior. 
Per a més aclariment podeu consultar el Document TINSCI DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides” 
(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP 109 de la 
DGSPEIS. 
(4) Podeu consultar el Document TINSCI DT-11 “Vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida”.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Residencial Habitatge SI 9 / 1 1
Co
di
 
Tè
cn
ic 
de
 l’E
di
fic
ac
ió
 
R
D
 3
14
/2
00
6,
 R
D
 1
37
1/
20
07
,
 
O
 V
IV
/9
84
/2
00
9 
i
i l
es
 s
ev
es
 c
o
rr
e
cc
io
ns
 d
’e
rra
de
s 
(B
O
Es
 2
0/
12
/0
7 
i 2
5/
1/
08
, 2
3.
04
.
09
)   
 
 
O
fic
in
a
 C
o
n
su
lto
ra
 T
èc
n
ic
a·
 
CO
AC
  S
I R
H
 
v.
3 
jul
iol
 20
11
m
o
di
fic
a
ci
on
s 
R
D
 1
73
/2
01
0 
(B
OE
 1
1/
3/
20
10
) 
- Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o béEn edificis amb alçada d’evacuació 
h >28 m, qualsevol planta que no 
sigui d’ocupació nul·la i que no 
disposi d’alguna sortida accessible 
de l’edifici, garantirà:
- Zona de refugi apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o 
fracció (veure SI Annex A Terminologia)
EVACUACIÓ DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
EN CAS 
D’INCENDI 
CTE DB SI 3.9
Itineraris accessibles - La comunicació entre una zona accessible i una sortida de l’edifici, una zona de 
refugi o un sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 
- Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles per a persones amb 
discapacitats diferentes dels accessos principals de l’edifici 
- En general no és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7. - Senyalització 
- Es senyalitzaran els itineraris accessibles que condueixin a un refugi, a un sector 
d’incendi alternatiu previst per a l’evacuació de les persones amb discapacitat o a una 
sortida de l’edifici accessible. 
SENYALITZACIÓ i
ENLLUMENAT
D’EMERGÈNCIA 
DELS
RECORREGUTS
CTE DB SI 7 
CTE DB SUA 4
- Enllumenat d’emergència segons 
DB SUA 4.2.1
- Qualsevol recorregut d’evacuació fins a l’espai exterior segur. 
- Recorregut d’evacuació fins a les zones de refugi, inclosos els refugis. 
- Recintes > 100 persones
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
INSTAL·LACIONS (1)
segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i                
la superfície construïda, S.
CONDICIONS 
En qualsevol cas -  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Ubicació: a cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 
-  Col·locació: ?1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI
-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: ?1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI
  - Ubicació:
exterior del local 
-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 
- de risc especial alt: L ? 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 
Extintors 
portàtils     
Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 
(per exemple: trasters,         
locals d’instal·lacions, 
aparcaments ? 100 m2 ) - Ubicació:
interior del 
local o zona 
-  de risc especial mig o baix: L ? 15 m, des de 
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior. 
Boques 
d’incendi 
equipades  
Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1
(degut a matèries sòlides)
- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A ? 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància ?
25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 
- Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra. 
Ascensor 
d’emergència 
h descendent > 28 m - Càrrega: 630 kg 
- Dimensions cabina:   1,10m x 1,40m; amplada de pas 1,00m 
- Velocitat: temps en que realitza el seu recorregut  < 60s 
- Font pròpia d’energia en cas de fallada de subministrament elèctric; 
entrarà automàticament en funcionament i tindrà una autonomia d’1h. 
Columna seca  h > 24 m -  Ubicació:    - Presa d’aigua a façana  
                      - Columna ascendent situada a la caixa d’escala  
                      - Sortides en planta: A plantes parells fins a la vuitena i a 
totes les plantes a partir d’aquesta. 
- Col·locació:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra.
h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció 
h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció  
5.000 ? S ? 10.000 m2 - 1
Hidrants 
exteriors (2)
S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció 
Extinció 
automàtica  
Qualsevol aparcament 
robotitzat
S > 500 m2 - Detectors d’incendi, com a mínim
Amb ventilació 
mecànica per control 
de fums: 
- Detectors 
Detecció i alarma 
(3)
Aparcament robotitzat: - Detectors d’incendi i polsadors manuals 
Aparcament:
- Segons apartat SI 32 Control de fum d’incendi 
DOTACIÓ  
Control de fums 
Aparcament robotitzat: - Sistema mecànic d’extracció de fums que garantirà 3 renovacions/hora 
CTE DB SI 4.1
(1) En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment.
(2) Per al còmput de la dotació que s’estableix es pot considerar els hidrants que es trobin a la via pública a menys de 100m de la façana 
accessible de l’edifici.  
(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més dels acústics. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l’interior 
d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva. 
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔
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DISSENY I 
EXECUCIÓ (Inst. PCI)
CTE DB SI 4.1 
- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions 
complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació.
ÀMBIT
- Extintors 
- Boques d’incendi 
- Polsadors manuals 
Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:     
- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció 
CONDICIONS
- Normativa - Senyalització en general: UNE 23033-1 
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23035-4: 2003 
SENYALITZACIÓ
(Inst. PCI)
CTE DB SI 4.2 - Visibilitat - Els senyals seran visibles fins i tot si falla l’enllumenat normal.  
* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SUA 4.
SI 5 Intervenció de bombers (1)                                                                                                                    
EDIFICIS D’ALTURA D’EVACUACIÓ DESCENDENT h > 9 m: (2) - Espais que formen part del projecte d’edificació
VIAL D’APROXIMACIÓ dels vehicles de bombers als espais de maniobra (3)                                           
? Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m 
? Amplada lliure mínima: - en general: 3,50 m 
(4)
- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m) 
? Capacitat portant: - 20 kN/m2      
ESPAI DE MANIOBRA (1)                                                                                                                           
?  Situació: - Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a
l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior on es trobin aquests               
?  Altura lliure mínima o de gàlib: - la de l’edifici. 
?  Amplada lliure mínima: - 5,00 m 
?  En els vials d’accés sense sortida i L > 20 m: - Espai suficient per a la maniobra dels vehicles d’extinció. (5)
Altura d’evacuació de l’edifici, h Separació màxima  
h ? 15 m 23 m (6)
15 m < h ? 20 m 18 m (6)
?  Separació màxima del vehicle de bombers  a 
la façana de l’edifici:                                             
h > 20 m                   10 m
? Distància màxima fins als accessos a peu a 
l’edifici per arribar a totes les seves zones: 
- 30 m 
?  Pendent màxima: - 10 % 
?  Resistència al punxonament: - 100 kN sobre un cercle de ? 20 cm. 
   Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que 
compliran també la norma UNE EN 124:1995. 
?  Accessibilitat: - Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles. 
- S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que interfereixin en 
l’accés a façana amb escales o plataformes. 
?  Accés al punt de connexió de la columna 
seca de l’edifici, si n’hi ha: 
- L ? 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.    
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig  
ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1)
-  Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui 
propagar un incendi de l’àrea forestal.  
? Franja de separació: 
-  Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja. 
a)  Dues vies d’accés alternatives (preferentment):  
     Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.  
? Vies d’accés: 
b)  Accés únic en cul-de-sac (si no és possible l’opció anterior):                  
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra 
CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN             
CTE DB SI 5.1.1 i  5.1.2          
(1) I les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113). 
(2) Per a edificis amb alçada d’evacuació descendent ?9 m es recomana consultar el Documents TINSCI DT12.
(3) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic. 
(4) En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles. 
(5) Segons la SP-113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans. 
(6)
 Es recomana que la separació màxima entre l’eix del vehicle i la façana sigui ? 15 m, per facilitar-hi l’accessibilitat (aquest valor es 
correspon amb el fixat per l’OMCP/08 de Barcelona) 
Edifici d´habitatges plurifamiliar
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció)
?  Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació. (6)
ACCESSIBILITAT
PER FAÇANA
?  Forats per a l’accés 
dels bombers 
- Ubicació:  
- Ampit: 
- Dimensions: 
- Accessibilitat: 
- A cada planta de l’edifici, separats ? 25 m entre eixos de dos forats consecutius 
- Altura ? 1,20 m 
- Amplada ? 0,80 m;  Altura ? 1,20 m 
- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. (s’exceptuen els 
elements de seguretat situats en els forats de les plantes amb alçada 
d’evacuació ? 9m). 
CTE DB SI 5.2 (6) Segons la SP-109 de la DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya. “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació > 50m”
SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts)
RESISTÈNCIA AL FOC  (1)                                         
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent); hd (descendent)
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                     
ÚS DEL SECTOR 
      ha ? 1,50 m hd ? 15 m 15< hd? 28 m hd > 28 m 
Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres 
amb estructura independent R 30 R 30       -       - 
Residencial Habitatge plurifamiliar (2) R 120 R 60 R 90 R 120 
Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60 R 90 R 120 
Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència R 120 
 R 180, si h >28m R 90 R 120 R 180 
Aparcament  R 120 R 120 R 120 R 120 
LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                       
RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de riscÚS DEL LOCAL O ZONA 
          baix           mig          alt 
Local o zona de risc especial d’incendi R 90 R 120 R 180 
(1)  La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.
Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.  
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R. 
(2)
 Inclosa l’estructura comuna d’habitatges unifamiliars en filera. 
COBERTES LLEUGERES, R t                        
CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC
- Càrrega permanent ? 1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  
- Alçària de la coberta respecte de la rasant exterior ? 28 m 
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 
R 30 
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC
Escales protegides o passadissos protegits:  R 30 
ELEMENTS
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS 
Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
no protegides quan siguin 
recorregut d’evacuació. 
CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la 
CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOCELEMENTS
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. CTE DB SI 6.2
Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als 
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la 
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o 
terres o escales de construcció lleugera, etc.
No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc 
DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 
- Annex D: Estructures d’acer 
- Annex E: Estructures de fusta 
a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1)
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó)
b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats: 
- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 
DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 
CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI
(1) Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de 
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Aparcament en edifici d’altres usos SI 1 / 1 0
es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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1  Ref. del projecte 
À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI)
Nova construcció Ampliació Rehabilitació Reforma Canvi d’ús 
- Es manté l’ús: ? S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
més gran adequació a les condicions del DB SI. 
- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 
? El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.
- Afecta a elements constructius que suporten les 
instal·lacions de protecció contra incendi: 
? Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI. 
Reforma
- En qualsevol cas: ? Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 
Canvi d’ús - Afecta a una part de l’edifici: ? El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin 
- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SISolucions 
adoptades         
en el projecte
- Es proposen solucions diferents a les establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                                                  
* (S’indicarà si hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part).
Ús
Aparcament
CTE DB Annex SI A
-  Establiment o zona independent o accessòria d’un altre ús principal destinada a estacionament de vehicles i la superfície construïda del qual 
excedeixi de 100 m2, incloent les zones destinades a revisions i reparacions (rentat, posta a punt, muntatge d’accessoris, etc.) que no requereixin la 
manipulació de materials i eines de treball que representin un risc addicional.  
S’exclouen d’aquest ús l’aparcament d’un habitatge unifamiliar - que té consideració de local de risc especial d’incendi baix- i també els 
aparcaments en espais exteriors de l’entorn dels edificis encara que les seves places estiguin cobertes. 
-  Els garatges de vehicles destinats al transport de persones o de mercaderies es regulen pel RSCIEI.  
-  Els tallers de reparació i emmagatzematge de vehicles annexes a un establiment de venda dels mateixos es regulen pel RSCIEI i 
constituiran un sector d’incendi independent respecte de la zona de venda a la que s’aplica el DB SI i es considera ús Comercial. 
- A una estació d’autobusos s’aplica el DB SI i es considera ús de Pública Concurrència. 
P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  
SI 1 Propagació interior 
CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                    
SECTORS D’INCENDI CONDICIONS                                        
Aparcament, integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda > 100 m2.
?  Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície ni volum. 
?  Comunicació amb altres usos: amb vestíbul d’independència. 
Aparcament robotitzat sota d’un altre ús ?  Compartimentat en sectors: V ? 10.000 m3
? Compartimentats amb elements resistents al foc ?  EI 120. Escales i ascensors que comuniquen l’aparcament 
amb la resta de l’edifici:
? Accés a l’ascensor, opcions: 
a) Vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5: sempre des 
de l’aparcament o des de local de risc especial.
b) Vestíbul amb porta EI2 30-C5 i porta d’ascensor E 30 en el sector 
inferior: no cal adoptar cap mesura en el sector superior.  
c) Ascensor a l’interior d’una escala especialment protegida: no cal 
adoptar cap mesura específica per a l’accés a l’ascensor. 
RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic)
RESISTÈNCIA AL FOC                                                  ELEMENTS                                 
compartimentadors de sectors d’incendi Plantes sota rasant ha ? 1,50 m Plantes sobre rasant                     
PARETS I SOSTRES    EI 120 
EI 180, aparcament robotitzat 
EI 120 
SECTORS 
D’INCENDI
CTE DB SI 1.1 
PORTES DE PAS Amb vestíbul d’independència: 2 x EI2 30-C5
ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)
a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o bé,
b)  Es compartimenten els 
espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb: 
-   tancaments: EI t, 
-   registres de manteniment: EI t/2, sent t, el temps 
de resistència al foc dels espais ocupables 
Compartimentació                         
dels espais ocults:     
c)  En cambres verticals no estanques: es limiten a tres plantes i a 10 m si hi ha 
elements més desfavorables que B-s3,d2, BL-s3,d2. (1)
PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.)
Quan travessen elements 
compartimentadors d’incendi 
(excloses penetracions secció ? 50 cm2)
a)  Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé, 
b)  Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al foc,         
EI t, que l’element travessat.
ESPAIS OCULTS     
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS 
CTE DB SI 1.3
(1) S’aplica a les cambres estanques estretes contingudes entre dues capes d’un element constructiu. No seria aplicable a un shunt, un 
petit pati d’instal·lacions o per baixants (veure document DB SI-C Comentaris febrer de 2011).
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
Edifici d´habitatges plurifamiliar
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Aparcament en edifici d’altres usos SI 2 / 1 0
En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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1 SI 1 Propagació interior (continuació)
CLASSIFICACIÓ 
CLASSIFICACIÓ  
segons superfície construïda, S i volum construït, V 
ÚS PREVIST 
RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
Magatzem de residus (escombraries) 5 < S ? 15 m2 15 < S ? 30 m2 S > 30 m2
Trasters (1) (2) 50 < S ? 100 m2 100 < S ? 500 m2 S  > 500 m2
Magatzems d’elements 
combustibles (mobiliari, neteja, etc.),
tallers de manteniment, etc. (2)
100 < V ? 200 m3 200 < V ? 400 m3 V > 400 m3
Centre de transformació: (3)
Potència total:
Potència de cada transformador:
P ? 2520 kVA 
P ? 630 kVA
(4)
2520< P ? 4000 kVA 
630 < P ? 1000 kVA 
(4)
P > 4000 kVA 
P > 1000 kVA
Local comptadors d’electricitat (5) i
quadres generals de distribució 
En qualsevol cas - -
Sala de maquinària d’ascensors (6),
Sala de grup electrogen 
En qualsevol cas - -
Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 
70< P ? 200 kW 200 < P? 600 kW P > 600 kW 
Sales de màquines d’instal·lacions 
de climatització
En qualsevol cas - -
Magatzem de combustible sòlid per
a calefacció
S ? 3 m2 S > 3 m2 -
CONDICIONS 
?  Resistència al foc de l’estructura R 90 R 120 R 180 
?  Resistència al foc de parets i sostres 
compartimentadors 
EI 90 EI 120 EI 180 
?  Vestíbul d’independència - Sí Sí
?  Portes de pas (7) EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5     2 x EI2 45-C5       
?  Recorregut fins a alguna sortida del 
local o zona
? 25 m ? 25 m ? 25 m
LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  
?  Reacció al foc dels materials 
- Parets i sostres:  B-s1,d0; Terres:   BFL-s1 
CTE DB SI 1.2
(1) Podeu consultar el Document TINSCI DT-8 “Trasters en aparcaments” 
(2) Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior ? 3 x 106 MJ ? s’aplicarà el RSCIEI.
(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora: per exemple, Fecsa-
Endesa estableix que els tancaments siguin REI 240 (NTP-CT). 
(4) Els Centres de transformació situats en edificis no acostumen a arribar a aquests valors de potència elèctrica.  
(5) Segons el REBT 2002, la centralització de més de 16 comptadors s’ha de col·locar en un local. Fins a 16 comptadors, pot ser una
armari -al qual el REBT exigeix només PF 30 (E 30).  
(6) Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi. 
Tampoc té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic.
(7) No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació.
ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
REVESTIMENTS (1)SITUACIÓ DE L’ELEMENT 
De sostres i parets (2) (3) De terres (2)
Aparcaments i recintes de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 
Escales i passadissos protegits B-s1,d0 CFL-s1 
Zones ocupables (4)                                           C-s2,d0 EFL
Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats, o que sent estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles d’iniciar o propagar l’incendi.
B-s3,d0    BFL-s2 (5)
(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa ? EI 30.  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
REACCIÓ AL FOC  
CTE DB SI 1.4
?  Components de les instal·lacions: Cables, 
tubs, safates, regletes, armaris, etc. - Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Aparcament en edifici d’altres usos SI 3 / 1 0
En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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SI 2 Propagació exterior 
MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC ? EI 120 en els elements verticals separadors d’un altre edifici.
RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL
- Entre dos edificis 
colindants (1)
- Entre dos sectors 
d’incendi 
- Entre una zona de risc 
especial alt i altres 
zones de l’edifici 
- Cap a una escala o 
passadís protegit des 
d’altres zones de l’edifici
? 0º 45º 60º 90º 135º 180ºSeparació entre els punts de les façanes < EI 60:     
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 
l’angle, ?,  que forma els plans exteriors de la façana. (1) d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50
Façanes enfrontades (1) Façanes a 90º (1) Façanes a 180 º (1)
FAÇANES
CTE DB SI 2.1 (1)   Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu 
de l’angle format per ambdues façanes.
RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL
- Entre dos sectors d’incendi - Entre una zona de risc especial alt i    
d’altres zones més altes de l’edifici 
- Cap a una escala o passadís 
protegit des d’altres zones  
Franja d’1 m ? EI 60 en la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana:
Franja d’1 m ? EI 60 que es pot reduir en la 
dimensió de l’element sobresortint en la trobada entre 
el forjat separador de sectors diferents i la façana   amb 
element sobresortint:
REACCIÓ AL FOC 
- Qualsevol façana d’altura > 18 m: 
s’exigeix reacció al foc a tota la 
façana.
- Façanes d’altura ? 18 m: el començament inferior de les quals sigui 
accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta: 
s’exigeix reacció al foc en una franja fins a una alçada ? 3,5 m.
FAÇANES
- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.
CTE DB SI 2.1
Classe de 
reacció al foc - Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.
RESISTÈNCIA AL FOC 
- Entre dos edificis - Entre dos sectors d’incendi - Entre una zona de risc especial 
alt i d’altres zones de l’edifici 
Franja ?  EI 60 i ? 0,50 m,
mesurada des de l’edifici adjacent en 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:
Franja ? EI 60 i ?  1 m
en la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:
Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:
Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:  
d (m) ? 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00
Sent,  
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 
REACCIÓ AL FOC 
COBERTES
- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la 
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència 
al foc < EI 60, inclòs la cara superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).
CTE DB SI 2.2 
Classe de 
reacció al foc
- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).
Edifici d´habitatges plurifamiliar
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Aparcament en edifici d’altres usos SI 4 / 1 0
En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 
a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica).
b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.                                        
(Els assaigs corresponents s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)
JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   
JUSTIFICACIÓ DE 
LA RESISTÈNCIA 
I DE LA REACCIÓ    
AL FOC 
CTE DB SI 1.1 i SI 1.4
a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials. 
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           
(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)
SI 3 Evacuació d’ocupants 
ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús aparcament
h descendent = m h ascendent =                                         m      
COMPOSICIÓ DE LA ZONA D’US APARCAMENT  
vehicles
Nombre total de places  
motos
 Nombre de places tancades (1) places Amb trasters (1)
(1) Podeu consultar el Document TINSCI DT-5 “Aparcaments amb places tancades” i Document TINSCI DT-8 “Trasters en aparcaments”  
COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ  
Sortides d’emergència d’ESTABLIMENTS 
integrats en l’edifici 
-  Poden comunicar amb un element d’evacuació de l’aparcament 
(escala, etc.) si, es col·loca un vestíbul d’independència. (1)
Zones habitables: -  Poden travessar zones d’ús aparcament o els seus vestíbuls d’independència, únicament quan siguin recorregut alternatiu. 
Recorreguts 
d’evacuació
des de Zones de trasters o locals de risc: -  Poden travessar zones d’ús aparcament. 
(1) L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús aparcament i de l’establiment.
SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé en la planta considerada o bé,  en una planta diferent)
a) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida
b) Porta de pas, a través d’un vestíbul 
d’independència, a un sector d’incendi 
diferent situat a la mateixa planta:  
- cada sector té una sortida de planta 
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan 
en un sector de risc mínim. 
c) Una sortida d’edifici
SORTIDA D’EDIFICI 
a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR:
    (comunicat amb un espai exterior segur) 
Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels 
quals no excedeixi de 50 m.
b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts ?      
       - Superfície mínima: S ? 0,5 P m²         
       - Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada per 
un radi R ? 0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre d'ocupants
           Cas particular: Si P? 50 persones, no cal comprovar les condicions 
anteriors de dimensionat. 
b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts ?
        - Superfície mínima: S ? 0,5 P m²                                             
- Situació: Separat ? 15 m de l’edifici o del sector. 
b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a 
més, l’estructura independent i l’incendi no els afecta simultàniament. 
CONFIGURACIÓ 
DE LA ZONA D’ÚS 
APARCAMENT
CTE DB SI A i CTE DB SI 3   
b) Porta o forat                                         
a un ESPAI EXTERIOR SEGUR:
CONDICIONS
generals de l’espai 
exterior segur: 
-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat 
-  Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos 
-  Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda 
ÚS PREVIST  Zona Densitat d’ocupació      
m2 superfície útil/ persona
Superfície útil 
m2
Ocupació 
P = sup. útil/ densitat
Vinculat a una activitat 
subjecta a horaris (oficina, 
comercial, espectacles, etc.) 
15
Aparcament
En altres casos 40
Arxius i magatzems  40
Ocupació ocasional o a 
efectes de manteniment 
Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc. 
Ocupació  
nul·la 
CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ 
CTE DB SI 3        Altres 
TOTAL EDIFICI 
✔
✔
2,85
11
0
5 ✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
350,00
48,00
398,00
0,00
Edifici d´habitatges plurifamiliar 8,75
8,75
0,00
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Aparcament en edifici d’altres usos SI 5 / 1 0
En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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1 NOMBRE DE 
SORTIDES EXISTENTS  
CONDICIONS 
? 100 persones- Ocupació: 
? 50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2)
? 35 m, en ús aparcament (1)- Longitud total del recorregut 
d’evacuació:  ? 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és ? 25 persones.(1) 
Una única sortida    
de planta: 
- Altura d’evacuació ascendent: ? 10 m 
- Longitud total del recorregut 
d’evacuació: ? 50 m
(1)
Més d’una sortida 
de planta:
- Longitud fins a un punt des del que 
existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 
? 35 m (1) 
NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 
CTE DB SI 3.3 
(1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 
(2) Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent.
TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAMENT VALOR MÍNIM 
0,80 mPortes i passos: A ?  P / 200
0,80 m ? A porta d’una fulla ? 1,23 m.
0,60 m ? A cada fulla en porta de 2 fulles ? 1,23 m 
En escales protegides o especialment protegides, en 
planta baixa A. porta ? 0,80 x A. escala protegida
1,00 m (1)Passadissos i rampes:  A ?  P / 200 
0,80 m, en passadissos ? 10 usuaris habituals 
Escales protegides i especialment 
protegides:
E ?  3 S + 160 AS Amplades mínimes: taula 4.1 DB SU 1-4.2.2. 
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial 
habitatge inclòs comunicació amb l’aparcament.
0,80 m, ús restringit (? 10 pers. usuaris habituals) 
Passadissos protegits E ?  3 S + 200 A 1,00 m, en general  
0,80 m, en passadissos ? 10 pers. usuaris habituals
Sent,
A = Amplada de l’element, [m]
As = Amplada de l’escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de l’edifici, [m]
h = Altura de evacuació ascendent, [m]
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona.
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una de 
las plantes, amb la  hipòtesi més desfavorable.
S = Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -
incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.
DIMENSIONAT
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
CTE DB SI 3.4
(1) Els recorreguts de vianants previstos per rampes i entre places d’aparcament o entre aquestes i elements fixos poden tenir una
amplada mínima de 0,80 m. (CTE DB SUA 7 i Document recull de consultes al Ministerio de Vivienda sobre el DB SI i DB SU - 
Desembre 2010). 
PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES 
CTE DB SI 3.5
Les escales d’evacuació d’una zona d’ús Aparcament seran ESPECIALMENT PROTEGIDES, en qualsevol cas. 
PORTES  
a) Batents amb eix de gir vertical.
  Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 
l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme.  
- Maneta o polsador, UNE-EN 179:2008, per ocupants
familiaritzats  
- Barra horitzontal “antipànic”, UNE EN 1125 2008, per 
ocupants no familiaritats i si obre en sentit d’evacuació. 
? Tipus de portes  
de vianants: (1)
b) Automàtiques: amb dispositiu que en cas de fallada del 
sistema elèctric permeti el seu abatiment o quedi oberta.
- En sentit d’evacuació si:  P > 50 ocupants del recinte 
                                      P > 100 ocupants de l’edifici 
? Sentit d’obertura: 
 - Accés lateral a passadissos A < 2,50 m: no han d’envair 
l’amplada, excepte si són d’ús restringit, segons DB SUA 2.1.2. 
? Amplada mínima: - 0,80 m
DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
SI 3.6 
SI 3.4
D’evacuació de 
l’aparcament
? Resistència al foc: - 2 x EI2 30-C5 quan comuniquen amb zones d’altres usos. 
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Edifici d habitatges plurifamiliar
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Aparcament en edifici d’altres usos SI 6 / 1 0
En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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1 PASSADISSOS
? Amplada mínima: - 1,00 m 
(2)
- 0,80 m en zones ? 10 usuaris habituals. 
SI 3.4 
SUA 7 
? Recorreguts de circulació 
de vianants:
- Es poden utilitzar els espais de circulació de vehicles, excepte en 
aparcaments d’ús públic > 200 vehicles o bé de > 5000 m2 que s’identificaran amb 
paviment diferenciat o amb relleu o bé, es situaran amb un nivell més elevat. 
RAMPES
? Amplada mínima: - 1,00 m en general
- 1,10m si forma part d’un itinerari accessible (DB SUA) 
- 0,80 m en recorreguts per rampes de vehicles i en zones ? 10 usuaris habituals.
? Pendents, trams, 
replans: 
- Condicions segons DB SUA 4.3 
- Si la rampa de vehicles es fa servir també per a evacuació de persones: pendent 
?16 % i no es limita la longitud dels trams, excepte en itineraris accessibles.
SI 3.4 
SUA 1 4.3 
SUA 7.2
? Passamans: - Condicions segons DB SUA 4.3
ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 
? Amplada mínima: -  Segons taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2. 
- 1,00 m, escala de comunicació amb zones comunes ús general residencial habitatge.
-  0,80 m en ús restringit amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals.
? Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici.
-  Elements separadors EI 120.  
-  Vestíbuls d’independència en cadascun dels accessos des de cada planta. 
-  No cal comprova la resistència al foc dels elements estructurals continguts.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.
-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2. 
? Compartimentació:      
-  A la planta de sortida de l’edifici: no cal compartimentar l’escala d’evacuació 
ascendent.  
? Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60. 
? Accessos en cada planta:   -  Dos accessos a l’escala, com a màxim,  
-  Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5
-  Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.
-  Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de  l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.
- ? 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència, o si no n'hi ha, des de 
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 
? Recorregut en la planta 
de sortida de l’edifici:
- ? 35 m (50 m, si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim. 
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ? 1 m² en cada planta.   
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta ? 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de 
sortida d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ? 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m i 
sortida d'aire enfrontada i a una altura > 1,80 m.
? Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (3)
c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.
? Graons, trams, replans: 
SI A 
SI 3.4 
SUA 1 4.2 
? Passamans:  
- Condicions segons DB SUA 4.2. 
VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA (4)
? Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir en 
els recorreguts d’evacuació de zones habitables.
-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.               
-  Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors.
? Compartimentació:      
-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
? Distància entre portes: - ? 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.  
DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
(continuació)
SI A 
? Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum):
-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire
c) Sistema de pressió diferencial 
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Aparcament en edifici d’altres usos SI 7 / 1 0
En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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1 DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
(continuació)
(1) En principi, les portes de vianants seran independents de les de vehicles. Però les portes de vehicles poden contenir una porta 
vàlida per a l’evacuació de les persones si, segons el DB SUA 2-1.2.3 tenen marcatge CE de conformitat a la UNE-EN 13241:2004,  el 
seu ús i manteniment es fa segons UNE-EN 13241-1:2004.
(2) Els recorreguts de vianants previstos per rampes i entre places d’aparcament o entre aquestes i elements fixos poden tenir una 
amplada mínima de 0,80 m. (CTE DB SUA 7 i Document recull de consultes al Ministerio de Vivienda sobre el DB SI i DB SUA 
Desembre 2010).
(2) Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) al que han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que 
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI A per al cas d’escales obertes a l’exterior. 
   Per a més aclariment podeu consultar el Document TINSCI DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides. 
(3) Podeu consultar el Document TINSCI DT-11 “Vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida” 
- Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o béEn aparcaments amb superfície 
>1500 m2,  qualsevol planta que
no sigui d’ocupació nul·la i que 
no disposi d’alguna sortida 
accessible de l’edifici, garantirà:
- Zona de refugi  (veure SI Annex A Terminologia) apta per a: 
· usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o fracció 
· persones amb altres tipus de mobilitat reduïda: 1 plaça cada 33 ocupants o fracció 
EVACUACIÓ DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
EN CAS 
D’INCENDI 
CTE DB SI 3.9
Itineraris accessibles - La comunicació entre una zona accessible i una sortida de l’edifici, una zona de refugi o 
un sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 
- Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles per a persones amb discapacitats 
diferents dels accessos principals de l’edifici 
- Sortides:  - Habituals previstes per l’evacuació: rètol SORTIDA 
- Ús exclusiu d’emergència: rètol SORTIDA D’EMERGÈNCIA
- Recorreguts 
d’evacuació: 
- Indicaran la direcció del recorregut: visible des de qualsevol origen 
d’evacuació, des del que no es vegi directament la sortida, en cas 
d’alternativa d’evacuació (canvis de direcció, etc.)  
- Portes que no siguin sortida i indueixin a error: rètol SENSE SORTIDA
- Normativa: - Senyalització en general: UNE 23034 1988 
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23035, 2003 
- Senyalització d’evacuació: 
- Visibilitat: - Els senyals seran visibles fins i tot si falla l’enllumenat normal
SENYALITZACIÓ I 
ENLLUMENAT 
D’EMERGÈNCIA 
DELS 
RECORREGUTS 
CTE DB SI 7 
CTE DB SUA 4 - Enllumenat d’emergència 
segons DB SU 4.2.1
- Qualsevol recorregut d’evacuació i, també, els senyals d’evacuació 
- Recintes > 100 persones
- Àmbit d’aplicació: -  Aparcaments > 100 m2 que no tinguin la consideració d’aparcament obert (1) .           
No cal control de fum en aparcament d’un habitatge unifamiliar,  ni qualsevol ? 100 m2.
- Sistema de ventilació natural o mecànic segons el DB HS 3 amb les condicions 
addicionals d’aquest apartat DB SI 3.8. (2)
- Disseny i càlcul:  
-  Altres sistemes: caldrà justificar. 
SISTEMA MECÀNIC DE VENTILACIÓ (Condicions segons DB SI 3.8 i DB HS 3) (qv en l/s; secció en cm
2
 )    (3)
?  Cabal d’admissió: - qa = 120 l/plaça·s
?  Obertures d’admissió: - 1 obertura cada 100 m2 de superfície útil 
 (o de qualsevol altra manera que eviti l’estancament del fum) 
- Comunicades (directament o amb conducte) amb un espai exterior(4)
- Àrea total d’obertures (cm2) ? 4 x qa ? 480 cm2/plaça 
?  Conductes d’admissió: - Secció conductes ? 2,5 x qv ? 300 cm2/plaça  (5)                             
(o solució alternativa de nivell sonor ? 30 dBA en local contigu habitable)
- Admissió d’aire           
(natural o mecànica)
? Ventiladors  
d’admissió mecànica: - Per vèncer pèrdues de càrrega i/o regular el flux: F300  90 
?  Cabal d’extracció: - qv ? 150 l/plaça·s 
?  Obertures d’extracció: - 1 obertura cada 100 m2 de superfície útil;   
-  separació ? 10 m  entre obertures més properes (o de qualsevol altra 
manera que eviti l’estancament del fum).
- En plantes de > 4 m d’alçada: tancament automàtic de les obertures 
més properes al terra, si n’hi ha, mitjançant comportes E300 90.
- Àrea total d’obertures (cm2) ? 4 x qv ? 600 cm2/plaça 
? 15 places (5) 1 xarxa de conductes d’extracció i 1 ventilador 
> 15 places (5)
2 xarxes de conductes d’extracció i 2 ventiladors, 
com a mínim, a cada planta 
?  Xarxa de conductes 
d’extracció:
- E300 90 si transcorren por un únic sector 
- EI 60 si travessen elements separadors de sectors d’incendi
- Secció conductes: ? 2,5 x qe ? 375 cm2/plaça (6)                              
(o solució alternativa de nivell sonor ? 30 dBA en local contigu habitable)
? Ventiladors  
d’extracció: 
- F300  90 
- Situat després de la última boca d’extracció 
- Extracció mecànica: 
? Boques d’expulsió: - A la coberta separada 3 m de qualsevol entrada de ventilació i de 
qualsevol punt on pugui haver persones de forma habitual. 
- Control: - Mitjançant una instal·lació de detecció de fums 
CONTROL        
DEL FUM             
DE L’INCENDI DE 
L’APARCAMENT
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Aparcament en edifici d’altres usos SI 8 / 1 0
En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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1 SISTEMES NATURALS DE VENTILACIÓ (Condicions segons DB HS 3)  (qv en l/s; secció en cm
2
 )     
?  Cabal de ventilació: - qv ? 120 l/plaça·s - Ventilació natural amb 
obertures mixtes        
?  Obertures mixtes: - En dues zones de façanes oposades.
- Comunicades directament amb l’espai exterior. (4)
- A menys de 25 m de qualsevol punt de l’aparcament. 
- Si estan separades > 30 m: es col·locaran obertures intermèdies. 
- Àrea total d’obertures (cm2) ? 2 x (8 x qv) ? 2 x 960 cm2/plaça.
?  Cabal de ventilació: - qa ? 120 l/plaça·s - Ventilació natural amb
obertures d’admissió 
i obertures 
d’extracció: 
(només si té ? 5 places      
i ? 100 m2)
?  Obertures d’admissió i 
d’extracció: 
- Situades en el mateix tancament. Obertures d’admissió a la part 
inferior; obertures d’extracció a la part superior. Separades 
verticalment > 1,5 m. 
- Comunicades directament amb l’espai exterior. (4)
- Àrea d’obertures admissió (cm2) ? 4 x qv ? 480 cm2/plaça. 
- Àrea d’obertures extracció (cm2) ? 4 x qv ? 480 cm2/plaça. 
CONTROL        
DEL FUM             
DE L’INCENDI DE 
L’APARCAMENT
(Continuació) 
CTE DB SI 3.8 i DB HS3
(1) Un aparcament té la consideració d’aparcament obert quan compleix les següents condicions, segons l’annex SI A: 
a) Les seves façanes presenten en cada planta una superfície, S, d'obertures permanentment oberta a l'exterior no inferior a: 
S total d’obertures ? 1/20 S construïda de l’aparcament (5 %), i
S total d’obertures ? 1/40 de S construïda de l’aparcament (2,5%), distribuïdes uniformement entre les dues parets 
oposades situades a menor distància 
b) La distància des de la vora superior de les obertures fins al sostre ? 0,50 m. 
(2) Properament podreu consultar el document TINSCI DT-9 “Evacuació de fums en aparcaments” a 
http://www.gencat.net/interior/esc/docs/esc_prevencio_06.htm
(3)   Sistema d’ús exclusiu de l’aparcament, excepte quan els trasters estiguin situats en el propi recinte de l’aparcament, i en aquest cas 
la ventilació pot ser conjunta respectant la compartimentació com a local de ris especial d’incendi SI 2 i TINSCI DT-8.
(4)    Espai exterior segons DB HS 3: A manca de normativa urbanística, ha d’admetre un cercle de D? 3 m i ? h/3 (h, tancament lateral 
més baix). Però si els patis estan definits a la normativa urbanística, preval les condicions d’aquesta. 
(5)    A efectes de ventilació es pot considerar que 2 places de motos equival a 1 plaça de vehicle.
(6)    En el cas de conductes situats a l’aparcament o en calaixos d’obra aïllats acústicament es pot augmentar la velocitat de càlcul         
(a 8 m/s) i aplicar la fórmula Secció conductes: ? 1,25 x qv. 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
INSTAL·LACIONS (1) CONDICIONS 
segons l’altura d’evacuació, h, i la superfície construïda, S, de l’aparcament
En qualsevol cas -  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Ubicació: en cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 
-  Col·locació: ?1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI
-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: ?1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI
- Ubicació a 
l’exterior del local: 
-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 
- de risc especial alt: L ? 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 
Extintors 
portàtils     
Locals i zones de risc 
especial segons SI 1.2 
(per exemple: trasters,       
locals d’instal·lacions, etc.) 
- Ubicació a 
l’interior del local 
o zona: 
-  de risc especial mig o baix: L ? 15 m, des de 
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior. 
Boques 
d’incendi
equipades
S > 500 m2
(s’exclouen els 
aparcaments robotitzats)
- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A ? 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància 
? 25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 
- Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra. 
Columna seca > 3 plantes sota rasant 
o bé
>4 plantes sobre rasant  
-  Ubicació:    - Presa d’aigua en façana  
                      - Columna ascendent situada en caixa d’escala  
- Col·locació:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra.
En qualsevol cas 
l’edifici disposarà de: 
- Un hidrant d’incendi a la via pública a ? 100 m de qualsevol punt de la 
façana accessible, segons el D. 241/94. 
- Aquest hidrants compten per a cobrir la dotació exigida pel DB SI 4. 
h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció  
1.000 ? S ? 10.000 m2 - 1  
Hidrants 
exteriors  
S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció 
Extinció 
automàtica  
Qualsevol aparcament 
robotitzat 
- Condicions del RIPCI.
S > 500 m2 - Detectors d’incendi, com a mínim i segons condicions del RIPCI.
Aparcament amb 
sistema mecànic de 
control de fums 
- Sistema connectat amb la instal·lació de control de fums i segons 
condicions del RIPCI.
DOTACIÓ  
Detecció i 
alarma
Aparcament robotitzat - Polsadors d’alarma, en qualsevol cas i segons condicions del RIPCI.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔
✔ ✔
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Aparcament en edifici d’altres usos SI 9 / 1 0
En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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1 Aparcament amb 
sistema mecànic de 
control de fums 
- Segons condicions definides a l’apartat SI 3 Evacuació. Control de fums 
Aparcament robotitzat - Sistema mecànic de control de fums que garantirà 3 renovacions/hora 
Control de fums  
Pressurització d’escala - Sistema mecànic segons norma EN 12101-6: 2006 
CTE DB SI 4.1 (1) En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment.
DISSENY I 
EXECUCIÓ
 CTE DB SI 4.1, RIPCI 
- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves 
disposicions complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació. 
Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:    
- Extintors, Boques d’incendi equipades, Polsadors manuals, Dispositius 
d’accionament dels sistemes d’extinció 
Condicions - Normativa: - Senyalització en general: UNE 23033-1 
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23035-4: 2003 
SENYALITZACIÓ  
CTE DB SI 4.2
- Visibilitat - Els senyals seran visibles inclòs si falla l’enllumenat normal.  
* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SU 4.
SI 5 Intervenció de bombers (1) 
Edificis d’altura d’evacuació descendent > 9m                                                                                                                   
? Vial d’aproximació, espai de maniobra, 
separació de zones forestals:   
- Aspectes definits de forma general en l’edifici on s’integra l’aparcament. 
CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ
I ENTORN DE 
L’EDIFICI (2)
(1) I les Instruccions tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya  
(2) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació.  
FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció)
? Forats per a l’accés 
dels bombers 
- Aspectes definits de forma general en l’edifici on s’integra l’aparcament.  
ACCESSIBILITAT
PER FAÇANA  
CTE DB SI 5.2
? En aparcaments 
robotitzats:
- Via d’accés per als 
bombers: 
- Una via d’accés en cada sector i fins a cada nivell existent. 
- Compartimentada amb parets is sostres EI 120 i portes EI2 60-C5 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts)
ÚS DEL SECTOR RESISTÈNCIA AL FOC  (1)                                      
Aparcament R 120 
LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                       
RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de riscÚS DEL LOCAL O ZONA 
          baix           mig          alt 
Local o zona de risc especial d’incendi R 90 R 120 R 180 
(1)  La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.
Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.  
COBERTES LLEUGERES, R t                        
CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC
- Càrrega permanent ? 1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)  
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  
- Altura de la coberta respecte de la rasant exterior ? 28 m 
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni comprometre 
l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 
R 30 
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
ELEMENTS CONTINGUTS EN: RESISTÈNCIA AL FOC
Escales protegides o passadissos protegits:  R 30 
ELEMENTS 
ESTRUCTURALS
PRINCIPALS 
Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
no protegides quan siguin 
recorregut d’evacuació. 
CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la  
✔ ✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Aparcament en edifici d’altres usos SI 1 0 / 1 0
En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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1 CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOCELEMENTS 
ESTRUCTURALS
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. 
CTE DB SI 6.2
Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als ocupants,   
ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la compartimentació en sectors 
d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o terres o escales de construcció 
lleugera, etc.  
No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc 
DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 
- Annex D: Estructures d’acer 
- Annex E: Estructures de fusta 
a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1)
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó)
b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats: 
- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 
DETERMINACIÓ
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 
CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI
(1) Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de 
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI.
✔
✔
✔
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Condicions per a l’evacuació dels ocupants (veure plànols INS45 a INS48) 
    Cada planta té una sortida a través d´una escala no protegida de 105 cm d´amplada amb una 
alçada d´evacuació de 6,60 m i una sortida directa al carrer Guadalupe Duran. Existeix un segon 
recurregut d´evacuació a través del passadís d´accés a les vivendes i a una escala exterior que 
finalitza a un espai exterior segur. 
    El recurregut d´evacuació no supera els 35 metres. 
    L’aparcament disposarà una instal·lació de ventilació amb extracció mecànica per al control de 
fums en cas d’incendi ja que no té consideració d’aparcament obert. A més disposa d´una escala 
especialment protegida de 1 m. d´ample, 2,85 m d´alçada d´evacuació ascendent i sortida al carrer 
Guadalupe Duran. 
 
Instal·lacions de protecció contra incendi (veure plànols INS45 a INS 48) 
    Es col·locaran extintors, que en general seran d’eficàcia 21A/113B, al passadís d´accés a les 
vivendes. 
   A l’aparcament es disposaran extintors portàtils, detecció automàtica associada al sistema de 
control de fums. 
   Les instal·lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema Instal·lacions i serveis.  
 
MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
    Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les 
exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el 
màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma 
no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. 
    Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, el D. 
55/2009 de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya”. 
    A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del 
SUA als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes 
justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat.  
 
Condicions per limitar el risc de caigudes 
    A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la 
disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell 
que s’està protegint. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors, tots ells són practicables o  
fàcilment netejables. 
    L´alçada de les baranes són en tots els casos de 110 cm. 
 
Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 
    A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls (el nivell de risc d’impacte que els hi és 
28                                                                     Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                   
 
 
d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3). També es considera, la protecció a enganxades amb 
elements d’obertures i tancaments automàtics. 
 
Condicions per limitar el risc d’immobilització 
    Els diferents banys dels habitatges tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 
 
Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  
    Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de 
circulació, tant interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MC “Subministrament elèctric i 
instal·lacions d’il·luminació”. 
   Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, tant dels habitatges com de 
l’aparcament fins a la sortida a l’exterior i els valors es recullen a l’apartat MC “Subministrament 
elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. 
 
Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment  
    L’aparcament disposa d’espai d’accés i espera en la seva incorporació a l’exterior en les condicions 
de seguretat fixades. 
    L’accés i sortida dels vianants és a través d’una escala especialment protegida. 
 
Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  
Instal·lació de protecció al lamp segons CTE DB SUA-8. 
- Instal·lació per un tècnic especialista. 
- Ne (freqüència impactes): 0,0125. 
- Nc (risc admissible): 0,0055 
- Ne>Na 
- E (eficàcia de la instal·lació): 0,56. 
- Nivell de potència: 4 
 
Condicions d’accessibilitat 
    Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 
(Memòria Descriptiva). 
 
 
     Fitxa CTE DB SUA “Seguretat d´utilització en edificis d´habitatges”. 
     Fitxa CTE DB SUA-7 “Seguretat d´utilització en l´aparacemnt”. 
     Fitxa CTE DB SUA-8 “Instal·lació de protecció al llamp” 
 
 
SUACTE Paràmetres del DB SU per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat 
RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*)
(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats  1/5 
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 Ref. del projecte 
AMBIT  D ’ APL ICACIÓ   
Nova construcció  Ampliació (1)  Reforma (2)            Rehabilitació  Canvi d’ús (1)
Les condicions d’accessibilitat es resolen en un document a part en el qual es té en consideració la normativa específica d’accessibilitat (DB SUA, D135/1995,
Llei 17/2008 i D55/2009) 
1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) ?
2.1 INTERIOR DE L’HABITATGE   (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit) ?2 EDIFICI
2.2 ZONES COMUNES interiors i exteriors 
Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis 
higiènics, etc.) 
Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici]
?
3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP ? Veure fitxa específica, SUA-8
PETITS RECINTES  * aparcament (Sc ? 100m2) i trasters ? Veure document annex    
APARCAMENT Sc > 100m2? Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge, SUA-7
CONJUNT EDIFICI 
4 USOS
associats a 
l’habitatge: 
PISCINA ? Veure fitxa específica,  SUA-6
1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) Contemplat en 
projecte
- ?H ? 0,55m ? no cal barrera de protecció
- 0,55m < ?H ? 6m ? h ? 0,90m 
? ALTURA de les barreres 
(h), segons desnivell (?H)
a protegir:
- ?H > 6m ? h ? 1,10m 
? CONFIGURACIÓ * No són escalables 
(3)  i
   es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de ? < 0,10m (4)
* Habitatges ? Resistiran una força horitzontal qk ? 0,8 kN/m(5)
* Cobertes accessibles només per a conservació ? força horitzontal qk ? 0,8 kN/m(5)
* Cobertes transitables accessibles només privadament ? força horitzontal qk ? 1,6 kN/m(5)
BARRERES DE 
PROTECCIÓ,
Característiques
SUA 1
? RESISTENCIA
de les barreres de 
protecció
* Administratiu, trasters, locals comercials ? Resistiran una força horitzontal qk ? 0,8 kN/m(5)
* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o béSUA 1 ? NETEJA
En vidres transparents, a
una alçada > 6m sobre 
rasant, cal garantir-la 
mitjançant:
* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions: 
- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (6)
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé
?H < 0,55m ? classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)
0,55m ? ?H ?  12m ? classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)
SUA 2
? PROTECCIÓ A 
IMPACTES
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes 
(7)
- i 
protegir-les, mitjançant:
* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del 
desnivell (?H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre: ?H > 12m? classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)
* Senyalització visualment contrastada  inferior? alçada: 0,85m ÷1,10m, i  
 superior ? alçada: 1,50m ?1,70m,   o bé
* Disposició de muntants separats a una distància ? 0,60m,   o bé
SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 
SUA 2 ? SENYALITZACIÓ 
Identificar les grans 
superfícies de vidre, de les 
zones comunes, que es 
puguin confondre amb 
portes i obertures, a través: * Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m   
* Portes corredisses d’accionament manual ? es garanteix distància  ?  0,20m a qualsevol element fix 
* Portes de  vianants automàtiques ? tindran marcatge CE 
ELEMENTS
PRACTICABLES 
SUA 2 ? PROTECCIÓ A 
ENGANXADES
* Elements d’obertura i tancament automàtic ? disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
SUACTE Paràmetres del DB SU per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat 
RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*)
(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats  2/5 
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 2.   ED IF IC I 2.1.   Interior de l’HABITATGE (ús restringit) Contemplat en projecte
* ? 0,55m ? No cal barrera de protecció 
? PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé
DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent)
SUA 1
* > 0,55m  
? La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda
* 0,55m < ?H ? 6m? h ? 0,90m 
* ?H > 6m ? h ? 1,10m 
? ALTURA de les barreres (h): 
  en funció del desnivell (?H) a
  protegir:
* ?H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m ? h ? 0,90m 
? CONFIGURACIÓ * No són escalables 
(3)  i  es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de ? < 
0,10m (4)
BARRERES DE 
PROTECCIÓ 
SUA 1
? RESISTENCIA de les barreres de protecció:  Resistiran una força horitzontal qk ? 0,8 kN/m(5)
* Altura lliure de pas: ? 2,10m;   portes ? 2,00mSUA 2 ? IMPACTES
*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m (permet la seva detecció pels bastons de 
les persones amb discapacitat)
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé
?H < 0,55m ? classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)
0,55m ? ?H ? 12m ? classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)
SUA 2 ? SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes 
(7)
- i protegir-les, 
mitjançant:
* Resistir, sense trencar, un 
nivell d’impacte -x (y) z- (8)
en funció del desnivell (?H)
existent entre els dos 
costats de la superfície de 
vidre:
?H > 12m? classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)
CONDICIONS
GENERALS 
SUA 2 ? ENGANXADES * Portes corredisses d’accionament manual ? es garanteix distància  ?  0,20m a 
qualsevol element fix 
? Amplada dels trams: ? 0,80m (D. 55/2009 “Condicions d’Habitabilitat” fixa  una amplada ? 0,90m)
? Graons:   - frontal ? 0,20m 
- estesa   ? 0,22m 
- s’admeten graons sense frontal (9)
? Replans: ? s’admeten partits amb graons a 45º
? Barreres de protecció: ? els costats oberts disposaran de baranes 
? configuració segons definició  anterior
* graons ? el costat més estret ? 0,05m 
? el costat més ample ? 0,44m 
CONDICIONS
PARTICULARS 
· ESCALES
SUA 1
? Escales de traçat corbat: 
* mesura de l’estesa:  ? trams amplada <1m  a l’eix 
? trams amplada ? 1m  a 0,50m del costat més estret
· RAMPES No hi ha especificacions per a l’ús restringit
SUA 2 ? Dutxes i banyeres ? la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)
BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES
SUA 3 ? Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior 
LOCALS DE RISC  Garatge, trasters, etc.? Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge
SUA 1 ? SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja
SUA 2 ? SUPERFICIES DE VIDRE:  protecció a impactes
TANCAMENTS 
(exteriors)
SUA 2 ? ENGANXADES 
Aspectes contemplats a l’apartat 
  de l’ENVOLVENT de l’edifici 
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
SUACTE Paràmetres del DB SU per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat 
RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*)
(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats  3/5 
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2.   ED IF IC I  2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS 
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com per a exteriors)
Contemplat en 
projecte
* ? 0,55m ? No cal barrera de protecció
? PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   
o bé
SUA 1 ? DESNIVELLS
* > 0,55m  
? La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda
- 0,55m < ?H ? 6m ? h ? 0,90m 
- ?H > 6m ? h ? 1,10m
* Altura  (h),
segons desnivell 
(?H) que es 
protegeix: - ?H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m ? h ? 0,90m 
* Configuració:  * No són escalables (3)  i
  es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de ? < 0,10m (4)
- Circulació de persones: força horitzontal qk ? 0,8 kN/m (5)
SUA 1 ? BARRERES DE PROTECCIÓ
dels desnivells 
* Resistència:  
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk ? 1,6 kN/m (5)
- No tenen juntes que sobresurtin més de 4mm 
- Els elements sortints del nivell del paviment, petits i puntuals, no 
han de sobresortir més de 12mm i el sortint de més de 6mm han 
de formar angle amb el paviment < 45º (segons el sentit de 
circulació) 
* Interiors:
- Els desnivells ? 5cm es resolen amb pendent ? 25%
- Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera de ? 15mm 
SUA 1 ? CONDICIONS DELS 
TERRES: caigudes
* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació ? alçada ? 0,80m
* Elements fixes que sobresurtin de les façanes ? altura de col·locació  ? 2,20m (z. ext.)
* Altura lliure de pas ? ? 2,20m;   portes ? ? 2,00m (zones interiors)
*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells permet la seva 
detecció pels bastons de les persones amb discapacitat visual)
* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin 
risc d’impacte ? entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir  ? 0,15m 
SUA 2 ? CONFIGURACIÓ DELS 
ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes
* Passadissos d’amplada < 2,50m no són envaïts per  l’obertura de les portes de pas 
(excepte zones d’ocupació nul·la
(11)
) situades en el seus laterals (z. interior) 
* Passadissos d’amplada ? 2,50m l’obertura de les portes de pas no ha d’envair 
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació (z. interior)
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé
?H < 0,55m ? classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)
0,55m ??H? 12m ?classe“qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)
SUA 2 ? SUPERFICIES DE VIDRE: 
protecció a impactes  
Identificar les àrees de risc 
d’impacte –a les portes i 
paraments fixes 
(7)
- i protegir-les, 
mitjançant:
* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del 
desnivell (?H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre:
?H > 12m? classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)
* Senyalització visualment contrastada       inferior? altura: 0,85m ÷1,10m, i  
superior ? altura: 1,50m ?1,70m,  o bé
* Disposició de muntants separats a una distància ? 0,60m,   o bé
SUA 2 ? SUPERFICIES DE VIDRE: 
senyalització Identificar les 
grans superfícies de vidre que es 
puguin confondre amb portes i 
obertures, mitjançant:
* Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m
* Portes de vaivé ? disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 1,50m 
d’altura, com a mínim (interior)
* Portes corredisses d’accionament manual ? es garanteix distància ? 0,20m a qualsevol element fix 
* Portes de vianants automàtiques ? tindran marcatge CE 
SUA 2 ? ELEMENTS 
PRACTICABLES: protecció 
a impactes i enganxades
* Elements d’obertura i tancament automàtic ? disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge 
CE
SUA 3 ? RECINTES TANCATS: 
immobilització
* La força d’obertura de les portes de sortida serà ? 140 N  (interior)
Nivell d’il·luminació, il·luminància  E ?
? en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIO
- persones 50 lux 5 lux
* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell 
de terra, factor 
d’uniformitat mig ? 40%) 
-  persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux
? en sortides i recorreguts d’evacuació:
- E ? 1 lux al llarg de l’eix central  
- E ? 0,5 lux en la banda central (12)
CONDICIONS
GENERALS 
· passadissos, 
· escales, 
· rampes, 
· espais comuns, 
· circulació exterior 
vinculada a l’accés i 
espais comuns de 
l’edifici, 
· etc.
SUA 4 ? IL·LUMINACIÓ 
(els valors per a les escales i 
rampes es recullen a l’apartat 
corresponent) 
* Enllumenat 
d’emergència 
(valors mesurats a nivell 
de terra) 
? instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, quadres 
d’enllumenat?   E ? 5 lux 
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
SUACTE Paràmetres del DB SU per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat 
RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*)
(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats  4/5 
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2.   ED IF IC I  2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació)
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)
Contemplat en 
projecte
Rampes en  i t inerar is  access ib les  
? Pendent, p:   L o n g i t u d i n a l  
* p ? 10%  en trams < 3m de llargada 
* p ? 8%  en trams < 6m de llargada  
* 4< p ? 6%  en trams ? 9m de llargada 
T r an s ver sa l  
 * p ? 2%  
? Trams:     * amplada ? 1,20m, i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI 3) 
* llargària màxima tram ? 9m (rectes o amb radi de curvatura ? 30m) 
* A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal  ? 1,20m de llargària en la direcció de la 
rampa.
* entre trams sense canvi de direcció ? amplada  ? la de la rampa;  llargària ? 1,50m (a l’eix) 
* entre trams amb canvi direcció ? l’amplada de la rampa  no es reduirà al llarg del replà 
? Replans:
* els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 
Per a rampes amb pendent (p): p ? 6% I desnivell > 18,5cm 
*  continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -1,10m, i
*  un altre a alçària entre 0,65m – 0,75m
*  trams de rampa de l>3m ? prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
? Passamans  
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament ? 4cm I el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma. 
SUA 1 
? Elements 
protectors 
* Elements de protecció lateral d’alçària ? 10cm per als costats oberts de les rampes amb  p? 6% i 
desnivell >18,50cm.
Rampes en  i t inerar is  no  access ibles  
? Pendent, p:   * 6% < p ? 12%  
? Trams:     * amplada ? 1,00m  (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants)
* llargària màxima serà ? 15m (D 135/1995 ? itinerari practicable: llargària màxima sense replà ? 10m)
* entre trams sense canvi de direcció ? amplada  ? 1,00m;  longitud ? 1,50m 
* entre trams amb canvi direcció ? l’amplada de la rampa  no es reduirà al llarg del replà 
? Replans:
* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m 
* col·locació 1 costat ?  rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada ? 1,20m
* col·locació 2 costats ? rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada > 1,20m  
* altura de col·locació ? 0,90m ? 1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat” ?  entre 0,90m ? 0,95m)
SUA 1 
? Passamans 
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament ? 0,04m i el sistema de 
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.
Rampes per  a  c i rcu lac ió  de  persones i  veh ic lesSUA 1
? Pendent, p:   * p ? 16%  
Qualsevol  t ipus  de  rampa:
Nivell d’il·luminació, il·luminància  E ?
? en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIO
- persones 50 lux 5 lux
* Enllumenat normal
   (valors mesurats a nivell de terra, 
   factor d’uniformitat mig ? 40%)
-  persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux
CONDICIONS
PARTICULARS 
· RAMPES 
SUA 4
? IL·LUMINACIÓ
* Enllumenat d’emergència 
(valors mesurats a nivell de terra) 
? en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)
   - E ? 1 lux al llarg de l’eix central  
- E ? 0,5 lux en la banda central (12)
- frontal  0,13 ? F ? 0,185m 
- estesa,  E ? 0,28m  
- 0,54m ? 2F +E ? 0,70m  (al llarg de tota l’escala) 
* Evacuació descendent ? s’admeten graons sense frontal 
? s’admeten graons amb ressalts
? Graons:   
* Evacuació ascendent ? graons amb frontal (13) i sense discontinuïtats
? Trams:     - amplada ? 1,00m 
- salvarà una altura ? 3,20m 
- podran ser rectes, corbats o mixtes
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal 
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm 
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa i mida ? amplada de l’escala
* entre trams sense canvi de direcció ? amplada  ? 1,00m ;  longitud ? 1,00m 
· ESCALES SUA 1 
? Replans:
* entre  trams amb canvi direcció ? l’amplada de l’escala  no es reduirà al llarg del replà
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
SUACTE Paràmetres del DB SU per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat 
RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*)
(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats  5/5 
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2.   ED IF IC I  2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS  (continuació)
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)
Contemplat en 
projecte
* col·locació 1 costat ?  escales amb desnivell > 0,55m  i  amplada ? 1,20m 
* col·locació 2 costat ?  escales amb desnivell > 0,55m   i   amplada > 1,20m 
- altura de col·locació ? 0,90m ? 1,10m (D.135/1995 “Codi d’Accessibilitat” ?  entre 0,90m ? 0,95m)
? Passamans: 
- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament ? 0,04m i el sistema de 
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.
* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)
- estesa: E ? 0,28m a 0,50m del costat més estret  i  E ? 0,44m al costat més ample  
el costat més estret serà ? 0,17m per poder computar com a amplada útil 
es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa. 
- 0,54m ? 2F +E ? 0,70m  a 0,50m d’ambdós extrems 
* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals)
- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà ? a l’estesa en els trams rectes
Nivell d’il·luminació, il·luminància  E ?
? en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR
* Enllumenat normal
   (valors mesurats a nivell de terra, 
factor d’uniformitat mig ? 40%)
  - pers ones 75 lux 10 lux
CONDICIONS
PARTICULARS 
(Continuació) 
· ESCALES 
SUA 4 ? Il·luminació
* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra)
? en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)
   - E ? 1 lux al llarg de l’eix central  
- E ? 0,5 lux en la banda central (12)
SUA 2 ? Dutxes i banyeres ? la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)
? Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior
BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES ubicades 
en espais comuns SUA 3
? Il·luminació controlada des de l’interior 
? Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistènciaDIPÒSITS, POUS SUA 6
? Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat
LOCALS DE RISC  Garatge, trasters, etc.? Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge
Notes:
(1) En ampliació i canvis d’ús d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a la part ampliada o a la part afectada pel canvi d’ús. A més, en ambdós casos, i quan sigui 
exigible (segons el DB SUA 9) disposarà d’un itinerari accessible que la comuniqui amb la via pública. 
(2) En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació 
a les condicions de seguretat d’utilització establertes al DB SUA 
(3) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, 
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que 
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària 
(4) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a ? 0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala  
(5) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(6) Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable 
situat a una alçada ? 1,30m
(7) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea 
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m
(8) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003  “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio 
plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres: ? (?) ? - que el DB SUA anomena x (y) z.
? ? (“y” segons DB SUA) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del 
vidre trempat, etc. 
? ? i? (“x” i “z” segons DB SUA) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per
l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a  ? (“z” segons DB SUA) són més restrictives que per a ? (“x” segons DB SUA)
(9) Graons sense frontal (ús restringit):: La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa 
del graó superior
(10) Tot i que s’ha canviat la manera de definir les prestacions dels vidres (segons “Orden VIV/984/2009”), s’ha mantingut la nomenclatura antiga per a les portes i 
tancaments de dutxes i banyeres (impacte nivell 3).  Interpretem que es tracta d’un error i que el nivell d’impacte exigit correspon al més baix, és a dir el que pertoca 
per a un desnivell entre els dos costats del vidre de ?H < 0,55m ( classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” )
(11) Zones d’ocupació nul·la: zones zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants”
Terminologia)
(12) La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via
(13) Evacuació ascendent: El frontal ha de ser vertical o formant un angle ?15º amb la vertical
✔
✔
✔
✔
✔
SUA-7CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
APARCAMENT (Sc > 100m2)
associat a Residencial Habitatge plurifamiliar
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1 Ref. del projecte 
4. USOS ?  APARCAMENT Contemplat en projecte 
Les condicions d’accessibilitat es resolen en un document a part en el qual es té en consideració la normativa específica d’accessibilitat (DB SUA i D135/1995)
SUA 7 ? INCORPORACIÓ A 
L’EXTERIOR  
(vehicles)
* es disposa d’un espai d’accés i espera de les següents dimensions mínimes:
? profunditat ? 4,50m i adequada al vehicle
? pendent ? 5%    
* garantiran:    - amplada ? 0,80m
- protecció:  barreres de protecció (1) i h ? 0,80m,   o bé
paviment a un nivell més elevat (2)
SUA 7 ? RECORREGUTS PER A 
VIANANTS QUE 
TRANSCORREN PER 
RAMPA DE VEHICLES
* les condicions anteriors no són d’aplicació quan el recorregut només és en cas d’emergència 
Nivell d’il·luminació, il·luminància  E ?
? en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR
ACCESSOS
SUA 4 ? IL·LUMINACIÓ * Enllumenat normal
- valors mesurats a nivell de terra 
   - factor d’uniformitat mig ? 40%  persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux
* Les portes, portalades i barreres situades en zones accessibles a les persones i utilitzades per al pas 
de mercaderies i vehicles garantiran: 
  - marcatge CE segons norma UNE-EN 13241-1:2004 
       - la seva instal.lació, ús i manteniment serà segons UNE-EN 12635:2002 + A1:2009 
       No és d’aplicació a: 
- portes de vianants d’ús manual de maniobra horitzontal amb superfície de fulla ?6,25 m2
- portes de vianants motoritzades de maniobra horitzontal amb superfície de fulla ?6,25 m2  i 
amplada ? 2,50m 
SUA 2 ? ELEMENTS 
PRACTICABLES:
* Les portes de vianants automàtiques tindran marcatge CE de conformitat amb la Directiva 98/37/CE 
- per a circulació de VEHICLES ? (regulat des de normatives d’àmbit municipal)SUA 7 ? RAMPES:  * pendent, p
- per a circulació de PERSONES i VEHICLES ? p ? 16%
* en general: - el sentit de circulació i les sortides   
- la velocitat màxima ? ? 20 km/h 
- en les vies o rampes de circulació i accés,  les zones de trànsit i pas de vianants 
* aparcaments als quals hi pugui accedir transport pesat ? gàlibs i alçades limitades 
* zones destinades a emmagatzematge i a càrrega o descàrrega ? identificació amb marques vials o 
pintures en el paviment. 
SUA 7 ? SENYALITZACIÓ:
* en els accessos de vehicles a vials exteriors des d’establiments d’ús aparcament ? dispositius que 
alertin al conductor de la presència de vianants en las proximitats d’aquests accessos 
Nivell d’il·luminació, il·luminància  E ?
? en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR
* Enllumenat normal: 
 (valors mesurats a nivell de terra, 
factor d’uniformitat mig ? 40%)
persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux
? en sortides i recorreguts d’evacuació:
- E ? 1 lux al llarg de l’eix central  
- E ? 0,5 lux en la banda central (3)
CONDICIONS 
GENERALS
SUA 4 ? IL·LUMINACIÓ 
* Enllumenat d’emergència:
(valors mesurats a nivell de terra) 
? instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, quadres 
d’enllumenat ?   E ? 5 lux 
* zones d’ús públic ? amplada ? 0,8m (no inclosa en l’amplada mínima exigible als 
vials de vehicles)
? paviment diferenciat amb pintures o relleu,     o bé* Identificació mitjançant:
? nivell més elevat  (2)
CONDICIONS 
addicionals d’aplicació a: 
· Aparcaments > 200 vehicles
· Aparcaments > 5.000 m2
SUA 7 ? RECORREGUTS 
DE VIANANTS:   
* Protecció dels itineraris: davant les portes que comuniquen l’aparcament amb altres zones 
es disposen barreres d’alçada ? 0,80m i situades a una distancia de 
la porta ? 1,20m
? Zones circulació PARÀMETRES 
GENERALS
(interiors o exteriors)
? Cambres higièniques 
Aspectes desenvolupats als apartats 2.2 i 2.3 (referents a les 
zones comunes de l’edifici) de la fitxa SUA-RHp (Residencial 
Habitatge plurifamiliar) 
SUA 2 ? Superfícies de vidre:  protecció a impactesTANCAMENTS 
(exteriors) SUA 2 ? Enganxades 
Aspectes contemplats a l’apartat 1 (Envolvent) de la fitxa SUA-RHp 
(Residencial Habitatge plurifamiliar)  
(1) Barreres de protecció: Per a zones de trànsit i aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 30kN) l’estructura pròpia de les baranes, ampits o llevapors  ha de resistir una força 
horitzontal uniformement distribuïda, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element si aquest és d’alçada inferior, de valor ? 1,6 kN/m.
A més, en les zones de trànsit i aparcament, els llevapors, ampits o baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, 
uniformement distribuïda sobre una longitud d’1m, aplicada a 1,20m d’alçada sobre el nivell de superfície de rodadura (o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest està a una 
alçada < 1,20m) amb valor definit segons ús específic i característiques de l’edifici i sempre ? 50 kN
(2) Paviment a un nivell més elevat, que es protegirà amb barreres de protecció quan el desnivell sigui > 0,55m i es senyalitzarà per a desnivells ? 0,55m i es tracti de zones de 
públic (persones no familiaritzades amb l’edifici).
(3) La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via.
Edifici d´habitatges plurifamiliar
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
SUA-8CTE Paràmetres del DB SUA compliment a les exigències de
Seguretat d’Utilització i accessibilitat 
INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP
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Ref. del projecte 
N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  
NO
és necessària doncs:
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na) 
? Ne ? Na
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
? Ne > Na    
Ne = Na =
* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.
SÍ
és necessària doncs:
* Edificis amb altura > 43m
P R O C E DI M E N T  DE  V E R I F I C AC I Ó     
Municipi:  ? Ng : (núm. impactes / any km2)
  Densitat d’impactes sobre el 
terreny
Ng impactes / any km2 :
? Ae : (m2) Superfície de captura 
equivalent de l’edifici aïllat
es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m
2
* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts ? C1 = 0,50
* edifici rodejat d’altres edificis més baixos ? C1 = 0,75
* edifici aïllat ? C1 = 1,00
? C1 :
  Coeficient relacionat amb l’entorn 
* edifici situat a dalt d’un turó ? C1 = 2,00
Ne
FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  
· Ne = 61eg 10CAN ????  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any
Estructura metàl·lica 
 i coberta: 
Estructura formigó 
 i coberta: 
Estructura fusta 
 i  coberta: 
metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00
formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50
? C2 :
  coeficient segons tipus de 
construcció
fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00
* edifici amb contingut inflamable ? C3 = 3,00? C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts ? C3 = 1,00
* edifici no ocupat normalment ? C4 = 0,5
* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00
? C4 :
  coeficient segons l’ús de l’edifici 
* resta d’edificis ? C4 = 1,00
* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei 
imprescindible (hospitals, bombers,...) ?    
C5 = 5,00
* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus ?    C5 = 5,00
? C5 :
  necessitats de continuïtat de 
les activitats que es 
desenvolupen en l’edifici
* resta d’edificis ? C5 = 1,00
Na
RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  
·Na = 3
5432
10
CCCC
5,5 ?
???
= 310
5,5 ?
??? Na =
Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:
· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E ?
e
a
N
N
1? = 1 ? E ?
4 0 ?  E < 0,80       ? la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria
3 0,80 ?  E < 0,95    
2 0,95 ?  E < 0,98   
E ? 0,98 
* Edificis amb altura > 43m
INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP
· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 
El valor del nivell de 
protecció de la instal·lació 
condiciona les 
característiques dels sistemes 
externs de protecció contra el 
llamp.
1
* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques, 
radioactives, altament inflamables 
o explosives.
? la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria
L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 
Edifici d´habitatges plurifamiliar
Sant Cugat del Vallès
5,00
2.500,00
5,00 2.500,00 0,012500
0,005500
0,005500
0,012500
0,560
0,012500 0,005500
1,00
✔
1,00
✔
1,00
✔
✔
1,00
Sí
5,00
✔
1,00
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MD 3.5 Salubritat   
    L’edifici projectat compleix amb les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció 
contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), garantint la qualitat de l’aire 
interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües 
residuals i pluvials. 
    A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici.   
 
MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 
    L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 
    Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents 
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 
    Disseny  de les façanes: 
- Grau d’exposició al vent: zona eòlica C. 
- Zona pluviomètrica III. 
- L’altura de coronament de l’edifici:  < 15m, zona poc ventosa  (alçada de l´edifici 10,85 m. i de 
12,15 m. amb xemeneies).  
- Grau d’impermeabilitat:  3. 
    Disseny  de murs i terres: 
- El terreny: coeficient de permeabilitat Ks=10-9 cm/s 
- El nivell freàtic: >10 m per sota del terra de l’edifici 
     -Grau d’impermeabilitat:  1 ( terres i murs en contacte amb el terreny). 
    Veure fitxa CTE DB HE 1. 
 
MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus  
    Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres que 
determina el DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental i 
d’Ecoeficiència en els edificis.  
   El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer soterrats 
(bústies). En aquest cas, segons CTE DB HS 2 no cal preveure magatzems ni espais de reseva. 
 
 
 
 
 
Fitxa CTE DB HS1 “Protecció enfront a la humitat”. 
Fitxa CTE DB HS2 “Evacuació de residus”.
HSCTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 
Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”
MURS
Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) ? 10-2 10-5<Ks<10-2 ? 10-5
Grau d’impermeabilitat 
(3)
Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 
TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10 ? 10-5 Grau d’impermeabilitat
Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)
FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I  II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)
Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) ? 15 16-40 41-100
Classe d’entorn (6) E0 E1
COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
1
Taula 2
Taula 2
Taula 5
Taula 6
1
3
Edifici d´habitatges plurifamiliar
CTE
x
1
PV
habitacions dobles
CA
paper/ cartró vidre
edifici
d’habitatges
plurifamiliar
matèria orgànica varis
Edifici d´habitatges plurifamiliar
AMBIT D’APLICACIÓ 
espais a l’habitatge
nombre
habitatge total
 Contenidors mínims per tipus d'habitatge i fracció (en dm3)  (dimensions en planta ? 30 x 30 cm i volum ? 45 dm3 )
coeficient d’emmagatzematge per persona i fracció (dm3/persona).
0
HS 2
tipus de recollida municipal o de barri espais a l’edifici
Fitxa justificativa del compliment de HS 2.  Evacuació de residus  Habitatge Plurifamiliar
 Ref. del projecte
recollida amb contenidors de carrer 
soterrats (bústia exterior) atenció: veure nota 
magatzem
ocupants de l’habitatge (suma de dormitoris senzills i el doble de número de dormitoris dobles)
PV  ocupants per tipus 
d'habitatge
- Els espais destinats a matèria orgànica i envasos lleugers es disposen a: la cuina
zones annexes auxiliars
INTERIOR DELS HABITATGES (espai d’emmagatzematge immediat) 
Espai per 
magatzem
de residus 
dins
l'habitatge
? SITUACIÓ:
? CONFIGURACIÓ
? CAPACITAT
tipus habitatge
Contemplat en projecte
- El punt més alt és a una alçada del terra ? 1,20 m
- L’accés als espais d’emmagatzematge, no necessita d’elements auxiliars (escaletes, tamborets, ..)
- Son habitatges aïllats o agrupats horitzontalment, per les fraccions de paper i vidre s’utilitza el magatzem de contenidors 
de l’edifici.
- L’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30 cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge és 
impermeable i fàcilment rentable
ocupants de l'edifici
habitacions
senzilles
recollida amb contenidors de carrer de 
superfície
recollida porta a porta
espai de 
reserva
espai d’emmagatzematge immediat
(dins l'habitatge)
C  Capacitat dins de l’habitatge per fracció en dm3 . C =  CA · PV
envasos lleugers
HS 2
2
P
0
paper  i cartró
-
CTE
3
Amb independència del càlcul efectuat, les superfícies de 
magatzem i espai de reserva han de ser suficients per 
fer anar adequadament els contenidors
Magatzem
Magatzem
de residus
i/o
HS 2
Contenidors de 
carrer (superfície)
contenidor
ocupants de l’edifici (suma de dormitoris senzills i doble de número de 
dormitoris dobles)
-Porta a Porta
periode recollida fracció 
(en dies)
- La pendent del recorregut és inferior al 12% i no hi ha graons 
- Si està fora l’edifici, la distància a l’accés del mateix, es inferior a 25 m
- Les portes del recorregut, obren en el sentit de la sortida
- -
matèria
orgànica
 Habitatge PlurifamiliarFitxa justificativa del compliment de HS 2.  Evacuació de residus
vidreenvasos lleugers
Espai de 
reserva
SUPERFÍCIES DELS ESPAIS COMUNITARIS Contemplat en projecte
Decret d'ecoeficiència D.21/2006
El projecte garanteix un espai facilment accessible de 150 dm3 que permet la separació 
en les fraccions de matèria orgànica, paper/cartró, envasos lleugers, vidre i varis
Superfície útil espai de reserva, SR= P·? (Ff· Mf)
Superfície útil magatzem, S=0,8 ·P·? (Tf· Gf·Cf·Mf )
- Recorregut entre magatzem i exterior, amplada ?  1,20 m (admesos estrangulaments ? 20 cm i L ? 45 cm)
0,00
0,00
m2
CONDICIONS DELS ESPAIS COMUNITARIS Contemplat en projecte
HS 2
Espai  reserva
Magatzem
de residus
HS 2 ? SITUACIÓ:
m2
m2
? SUPERFICIE
ocupants
Tipus de recollida municipal segons fracció (contenidors de carrer o  porta  a porta )
varis
-
-
m2
R90 R120 R180
EI 90 EI 120 EI 180
SI SI
EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 45-C5
? 25 m ? 25 m ? 25 m
parets i sostres
paviments
16 m 15 m 10 m
HS 2
x
les obertures d’extracció es connecten a conductes d’extracció, que no es comparteixen amb 
locals d’altres usos
resistència al foc parets i sostres 
mecànica
es ventilen a través d’obertures d’admissió i extracció comunicades directament amb 
l’exterior, i amb una separació vertical entre elles de 1,5 m
les obertures d’extracció es connecten a conductes d’extracció, que no es comparteixen amb 
locals d’altres usos
- El disseny i emplaçament garanteixen que la temperatura interior no superi els 30ºC
cabal mínim de ventilació qv 10 l/s m2 útil
eficàcia 21 A-113 B
vestíbul d’independència -
Cabal
a l’interior del magatzem, hi ha els extintors portàtils necessaris per que el recorregut real fins algun d’ells , 
inclòs el situat a l’exterior no sigui major de:
el magatzem  esta compartimentat, l’obertura d’extracció es disposa al compartiment més 
contaminat, la d’admissió a l’altre/s espais i es disposen obertures de pas entre els espais
els conductes d’admissió tenen longitud ?10 m
obertures mixtes (admissió i/o extracció) situades al menys a dues parets oposades del 
magatzem , cap punt dista més de 15 m de l’obertura més propera
natural
resistència  al foc estructura portant
l/s
Tipus ventilació
el magatzem , l’obertura d’extracció es disposa al compartiment més contaminat, la 
d’admissió a l’altre/s espais i es disposen obertures de pas entre els espais
híbrida
portes de comunicació 
5 m2 < S ? 15 m2 15 m2 < S ? 30 m2
- Trobades entre parets i terres son arrodonides
- Revestiment de parets i terres impermeable i fàcilment netejable
S > 30 m2
extintor portàtil a l’exterior del magatzem i proper a la porta d’accés.
BFL-s1
Zona de risc 
especial
(condicions dels 
elements respecte 
la resta de l’edifici)
SI
segons superfície
risc baix risc mig            
B-s1,d 0
Dotació contra 
incendis
risc alt
Espai de 
reserva
? CONFIGURACIÓ
? PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS
HS 3 ? VENTILACIÓ
SI 4
? INSTAL.LACIONS
? SITUACIÓ:
- Conté al menys una presa d’aigua amb vàlvula de tancament , ( q ? 0,2 l/seg  ?   DB HS-4)
classes de reacció al 
foc dels elem. 
constructius
- Base d’endoll fixa 16A 2p+T (segons UNE 20.315:1994)
- Disposa d’ il·luminació artificial que proporciona 100 lux a una alçada de 1m
- Conté una bunera  sifònica antimúrida al terra, ( desguàs Ø ? 50 mm ?   DB HS-5)
recorregut màxim d’evacuació fins sortida 
del local
- Si està fora l’edifici, la distància a l’accés del mateix, es inferior a 25 m
Nota
En un edifici poden coexistir recollides porta a porta d'algunes fraccions i recollida amb contenidors de carrer de les altres, per tant caldria magatzem i espai
de reserva
El document HS 2 no limita el nombre d’espais comunitaris, per tant pot haver-hi un o varis espais destinats a emmagatzemar residus.
Comentaris
L’espai de reserva, si bé cal preveure’l, no cal tenir-lo construït físicament.
En els cas d'habitatges de protecció oficial, cal contrastar-ho amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge durant l'elaboració del
projecte
HS-2 . V.3 (2010) OCT Oficina Consultota Tècnica COAC Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Els espais i mitjans per extreure els residus generats als edificis, serà d'acord amb el sistema públic de recollida
Segons l'OCT, de l'anàllisi del DB HS2: En el cas de municipis amb contenidors de carrer soterrats (amb bústies exteriors), no cal fer ni
magatzem ni espai de reserva.
El document HS 2 no fixa on s’ha de situar dins de l'edifici el magatzem o l’espai de reserva.
Si per el recorregut des del magatzem  fins l'exterior del ediici cal utilitzar l'ascensor, cal que aquest sigui com a mínim practicable
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MD 3.6 Protecció contra el soroll      
    Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció 
simplificada que estableix el DB HR.  
 
Condicionants de l’entorn 
    Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir 
l’aïllament a soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen a 
continuació: 
- Façanes carrer:  índex de soroll dia (Ld)  de 70dBA. 
- Façana posterior: índex de soroll dia (Ld) de 60dBA,  (no està exposada directament a soroll 
d’automòbils, d’activitats industrials, comercials o esportives). 
 
Definició acústica dels espais  
    L’edifici presenta els següents tipus d’espais: 
- Unitats d’ús: cada habitatge és una unitat d’ús 
- Zones comunes: els espais d’ús comú de l’edifici 
- Recintes habitables no protegits: cuines, banys, distribuïdors, passadissos, dels habitatges 
- Recintes habitables protegits: els dormitoris, les sales i sales-cuina de cada habitatge 
- Recintes no habitables: els local de comptadors, el magatzem de residus i els trasters de 
planta soterrani 
- Recintes d’instal·lacions o d’activitat: el local de planta baixa, el recinte de l’ascensor (ja que 
disposa la maquinària incorporada a la caixa de l’ascensor), i l’aparcament. 
- Recintes sorollosos: l’edifici no presenta recintes sorollosos. 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa  CTE DB HR Protecció enfront del soroll. Exigències (opció simplificada) 
 
CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll  HR 1/2
Ref. del projecte:   
ÀMBIT D’APLICACIÓ
obra nova rehabil itació integral
ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR
ÚS DE L’EDIFICI 
residencial  privat  residencial  públ ic sanitar i
administratiu docent altres
UNITATS D’ÚS 
una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús
EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 
Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA ? 33dBA
entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA ? 50dBA El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor 
entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA ? 45dBA 
paret del recinte protegit RA ? 50dBA
porta o finestra del recinte protegit RA ? 30dBA 
paret del recinte habitable (1) RA ? 50dBA 
Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús
El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor
porta o finestra del recinte habitable  (1) RA ? 20dBA 
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA ? 55dBA Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA ? 45dBA 
Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor RA ? 50dBA 
TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 
FAÇANES,  COBERTES I  TERRES  EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr en dBA
D2m,nT,Atr
en funció de l’Ld
FAÇANA A CARRER 
Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 
dBA
Dormitoris Estances Estances Aules 
Ld ? 60 30 30 30 30 
60 < Ld ? 65 32 30 32 30 
65 < Ld ? 70 37 32 37 32 
70 < Ld ? 75 42 37 42 37 
Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr
s’incrementaran en  
4dBA
Ld > 75 47 42 47 42 
Edifici d´habitatges plurifamiliar
✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔
✔
CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll  HR 2/2
Ref. del projecte:   
FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)
Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 
dBA
Ld Pati
dBA
Dormitoris Estances Estances Aules 
Ld ? 60 Ld ? 60 30 30 30 30 
60 < Ld ? 65 Ld ? 60 30 30 30 30 
65 < Ld ? 70 Ld ? 60 30 30 30 30 
70 < Ld ? 75 60 < Ld ? 65 32 30 32 30 
Ld > 75 65 < Ld ? 70 37 32 37 32 
MITGERES a soroll aeri
El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA ? 50dBA 
Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr ? 40dBA 
SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 
entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w ? 65dB DnTA ? 50dBA Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència DnTA ? 45dBA 
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w ? 60dB DnTA ? 55dBA Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w ? 60dB DnTA ? 45dBA 
EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 
Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum ? 350m3 0,7s
Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum ? 350m3 0,5s
Restaurants  i menjadors 0,9s
Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A ? 0,2m2/m3
EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS
Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 
(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari
Edifici d´habitatges plurifamiliar
✔
✔
✔
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MD 3.7 Estalvi d’energia. Limitació de la demanda energètica    
    L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda  
    En el cas de DB HE-1 s’ha justificat el seu compliment mitjançant l’opció simplificada del document 
bàsic ja que no es supera el 60% de superfície d’obertures en cap orientació. 
    S’aplica l’opció simplificada del DB HE 1 : 
- Espais habitables: els habitatges i les zones comuns. 
- Espais no habitables: l’aparcament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa  “CTE HE1.Limitació demanada enrgètica”. 
Fitxa  justificactiva. Limitació demanda energètica. Opció simplificada. CTE-DB- HE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V3.0.1 - 2008
Referència:
Fecha:
Altura topográfica: 1
Altura topográfica: 124
C2 C2
N de 31 a 40
E de 0 a 10
S de 0 a 10
SE de 0 a 10
O de 0 a 10
SO de 0 a 10
Sant Cugat del Vallès
set 2012
Barcelona
A efectos de comprobación de condensaciones:
Baja carga interna
Zona Climática adoptada: Zona Climática CTE-HE-1 (tabla D.1): 
Clasificación del espacio habitable
A efectos del cálculo de la demanda energética:
Clase de higrometría 3 o inferior
Definición de la envolvente térmica. Fichas justificativas de la opción simplificada
Porcentaje de huecos
1) Los cálculos siguen la metodología especificada en el DB HE-1.
2) Los datos climáticos de las poblaciones que no son capital de provincia han sido facilitadas por el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
3) Los valores de frsi de los puentes térmicos utilizados para la comprobación de
condensaciones superficiales se han obtenido de la base de datos del programa LIDER
versión 1.0 de 10 de Octubre de 2006.
Se recomienda consultar también los datos de puentes térmicos que aparecen en el
“Catálogo de Elementos Constructivos del CTE”, de reciente aparición, que puede
descargarse des de la web www.codigotecnico.org en el apartado “Documentos”
o la web de ayuda del programa.
Emplazamiento:
Zona Climática
Provincia:
Arquitecto: Ferran Cufí Antúnez
 FICHA JUSTIFICATIVA. Limitación demanda energética. Opción simplificada.
CTE - DB - HE. Ahorro de energía.
Datos generales
Edificio: Av can Bellet, c Guadalupe Duran, c Mare de la Font
C2 X
tvfa010 formpolimer1,1, cav-6,Polestire4, gero- 14, canv-7,
tvfa011 formpolimer1,1, cav-6,Polestire4, ca25, poliestire 3 206,00
49,23
0,24
tvfa010 formpolimer1,1, cav-6,Polestire4, gero- 14, canv-7,
70,12
15,16
0,22
tvfa010 formpolimer1,1, cav-6,Polestire4, gero- 14, canv-7,
tvfa012 monocapa 2, gero 14, llana mineral 7, placa guix 1, 281,00
tvnh003 panell prodema 12, cav 3, arrebossat 1, gero 14, lla 92,32
0,33
tvfa010 formpolimer1,1, cav-6,Polestire4, gero- 14, canv-7,
70,12
15,16
0,22
UMm = ?A· U / ?A =
UMm = ?A· U / ?A =
UMm = ?A· U / ?A =
UMm = ?A· U / ?A =
UMm = ?A· U / ?A =
UTm = ?A· U / ?A =
70,12
0,5062
3,2431
?A · U =
UMm = ?A· U / ?A =
25,8152
?A · U =0,2942 63,2591
S
?A =
0,2162
FICHA JUSTIFICATIVA. Limitación demanda energética. Opción simplificada.
CTE - DB - HE. Ahorro de energía.
C
-T
E
R
?A · U =
S
O
S
E
?A =
0,2162 15,1603
?A =
?A · U =
?A =
?A · U =
O
?A =
0,2162 15,1603
?A · U =
70,12
ZONA CLIMÁTICA:
?A · U =
40,00
Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios
U (W/m
2
ºK) A · U (W/ºK)
  Resultados
Zona de alta carga interna 
A(m
2
)
Zona de baja carga interna 
 MUROS (UMm) y (UTm)
15,00
51,00
215,00
?A =
?A =
Tipos
13,3375
35,8901166,00 0,2162
N
0,3334
E
C2 X
ob013 Finestra habitació
ob014 Finestra S-M-C  planta tipus 98,55
ob015 Finestra S-M-C  planta baixa 253,27
2,57
A (m
2
) A · U A · F (m2)
FHm = ?A· F / ?A =
UHm = ?A· U / ?A =
O
?A =
UHm = ?A· U / ?A =
?A · U =
  Resultados
?A =
Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios
N
U (W/m
2
ºK)
  Resultados
A · U (W/ºK)
Zona de alta carga interna 
FHm = ?A· F / ?A =
FHm = ?A· F / ?A =
FHm = ?A· F / ?A =
Tipos
S
FHm = ?A· F / ?A =
UHm = ?A· U / ?A =
?A· F =
?A · U =
UHm = ?A· U / ?A =
S
O
UHm = ?A· U / ?A =
S
E
?A · U =
?A =
?A · U =
?A· F =
?A =
?A· F =
?A · U =
31,20
?A· F =
80,1840
 HUECOS (UHm, FHm)
A(m
2
)Tipos
ZONA CLIMÁTICA: Zona de baja carga interna 
U
E
?A =
FICHA JUSTIFICATIVA. Limitación demanda energética. Opción simplificada.
CTE - DB - HE. Ahorro de energía.
40,95
26,40 67,8480
?A =
?A· F =
?A · U =
UHm = ?A· U / ?A =
F
2,5700
2,5700
2,5700
105,2415
C2 X
thnh005 forjat 30, poliestire 6, polietile 1, recerscut 5, morter 2, rajo
255,00
65,44
0,26
cobe001 terratzo 5,5, cav10, poliestire 6, l imp. 0,5, pendents 10, fo
255,00
68,01
0,27
Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios
U (W/m
2
ºK) A · U (W/ºK)
  Resultados
 SUELOS (USm)
Zona de alta carga interna 
A(m
2
)Tipos
ZONA CLIMÁTICA: Zona de baja carga interna 
?A =
?A · U =
  Resultados
?A · U =
?A =
68,0085
FLm = ?A· F / ?A =
A · U (W/ºK)
 CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm)
0,2566
Tipos
65,4416
?A =
F A · F (m2)
  Resultados
Particiones interiores en edificios de viviendas (particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de 
calefacción previsto en el proyecto con las zonas comunes no calefactadas)
Tipos
U (W/m
2
ºK)Tipos
U (W/m
2
ºK)
FICHA JUSTIFICATIVA. Limitación demanda energética. Opción simplificada.
CTE - DB - HE. Ahorro de energía.
A(m2)
255,00
USm = ?A· U / ?A =
0,2667
A(m
2
)
255,00
UCm = ?A· U / ?A =
 LUCERNARIOS (FLm)
?A · F =
XUmax (W/m2K)
0,51 ?
?
0,29 ?
0,26 ?
0,27 ?
2,57 ?
?
?
?
UMm UHm UHlim FHm
0,24 ? 2,57 ? 2,90
? ? 4,40 ?
0,22 ? ? 4,40 ?
0,33 ? ? 4,40 ?
0,22 ? ? 4,40 ?
? ? 4,40 ?
UMlim USlim UCm UClim FLm
? 0,73 0,50 0,27 ? 0,41 ?
0,73 SO
UTm
0,26
USm
SO
?
E
0,73
Suelos
Lucernarios: vidrios y marcos
Oberturas: Vidrios y marcos
S
SE SE
E
O
0,73
0,73
0,73
0,95
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
C2
0,32
UMlim
0,73
FLlim
S
N
Ficha 2 Conformidad - Demanda energética
ZONA CLIMÁTICA:
FHlim
CERR. CONTACTO TERRENO SUELOS
O
Zona de baja carga interna 
Umax(proyecto)
Zona de alta carga interna 
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS
Muros de fachada 0,95
Medianerías 1,00
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno
N
FICHA JUSTIFICATIVA. Limitación demanda energética. Opción simplificada.
CTE - DB - HE. Ahorro de energía.
0,65
Cubiertas 0,53
Particiones interiores (edificios de viviendas) 1,20
4,40
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0,95
4,40
HUECOSMUROS DE FACHADA
0,87 0,56
0,94 0,56
0,93 0,56
Psat Temperatura exterior mes de Enero 1008,23
Suelos apoyados y muros en contacto con el terrenos 
Particiones interiores que linden con espacios no habitables
Suelos
Cubiertas
3.1. Condensaciones superficiales. En cerramientos y particiones interiores de envolvente térmica
Muros de fachada >
Cerramientos de la envolvente térmica f Rsi f Rsi,min
exento de comprobación
exento de comprobación
>
>
Temperatura ambiente interior (en ºC)
Humedad relativa media  exterior del mes de Enero % (tabla G2 de DB-HE1)
FICHA JUSTIFICATIVA. Limitación demanda energética. Opción simplificada.
CTE - DB - HE. Ahorro de energía.
Ficha 3: Conformidad - Condensaciones
Psat Temperatura interior 2336,95
Temperatura exterior media del mes de Enero ºC (tabla G2 de DB-HE1)
Factor de temperatura de la superficie interior mínimo f Rsi, min
Clase de higrometría 3 o inferior
55%
20
72%
7,1
0,56
Clase de higrometría
Humedad relatica del ambiente interior
>
3.2. Condensaciones superficiales. En puentes térmicos
Tipo de puente térmico f Rsi f Rsi,min
Medianerias
Muros de fachada 2 Comprobación
Suelos apoyados y muros en contacto con el terrenos Exento de comprobación
3.3. Condensaciones interticiales. En envolvente térmica
Cerramientos de la envolvente térmica Medida adoptada
Cubiertas 2 Comprobación
Marcos de huecos y lucernarios No procede
Medianerias
Vidrios de huecos y lucernarios No procede
Particiones interiores que linden con espacios no habitables
Suelos 2 Comprobación
4. Permeabilidad al aire
Los huecos y lucernarios son de clase 2, clase 3 o clase 4 (zona climática C,D y E)
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MD 3.8 Altres requisits de l’edifici         
Accés al servei de telecomunicacions (veure plànols INS15 a INS19) 
    El projecte compleix  el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Les reserves i previsions d’espais corresponents 
s’han considerat a la Memòria Constructiva. 
 
Ecoeficiència  
   Compliment normativa  Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa “Qualificació energètica edifici” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualificació Energètica d’Edificis 
OPCIÓ SIMPLIFICADA PER A  
EDIFICIS D’HABITATGE 
Segons Document Reconegut de l’IDAE
Ref. del projecte: 
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DADES PRÈVIES 
Tipus d’edifici 
Província:  Capital província:  Alçada capital província: 
Població :  Alçada població: 
Zona climàtica 
Desnivell entre la població i la capital de província: 
 (1) 
(1) Si es modifica la zona climàtica assignada per defecte caldrà adjuntar justificació en el projecte
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 
Aparells
Dividits
      
Aparells
Compactes
      
Bomba
de calor: 
Aparell
Conducte Únic
      
Individual                   
Individual  mixta 
amb acumulació       
Individual  mixta 
sense 
acumulació 
      
Centralitzada       
Caldera
Centralitzada
mixta 
      
Rendiment 
equips d’ 
Instal·lació 
de calefacció  
Escalfador
Elèctric
efecte Joule
      
Aparells
Dividits
      
Aparells
Compactes
      
Rendiment 
equips d’ 
Instal·lació de 
refrigeració 
Generador 
Aire/Aire:
Aparells
Conducte Únic 
      
sense
acumulació
      
amb
acumulació
      Caldera
Centralitzada
mixta 
      
Rendiment 
equips d’ 
Instal·lació  
d’ ACS  
Escalfador
elèctric
efecte Joule
      
OBTENCIÓ DE CLASSE ENERGÈTICA “E” Els paràmetres de l’edifici no permeten la seva inclusió en alguna de les opcions per assolir la classe “D” 
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA 
OBTENCIÓ DE CLASSE ENERGÈTICA “D”   
Taula
núm.
 Opcions de Solucions Tècniques per obtenir classe energètica “D” en Bloc d’habitatges a la Zona climàtica 
c ? 2,5 c < 2,5 Envolvent 
tèrmica
Compacitat c en m
Opció 1 Opció  2 Opció 3  Opció 4 Opció 5 Opció 6 
Barcelona 1
124
123
9
Barcelona
Sant Cugat del Vallès
Bloc d'habitatges
2,6
 
c >= 2.5 c .
D Totes Totes D D
C Totes Totes C C
B F F B B
__ . TotesLIQ/GLP. TotesLIQ/GLP __ __
__ . TotesLIQ/GLP. TotesLIQ/GLP __ __
__ G.N.** G.N.** __ __
__ . TotesLIQ/GLP. TotesLIQ/GLP __ __
__ . TotesLIQ/GLP. TotesLIQ/GLP __ __
__ __ __ __ __
Totes D Totes A Totes
Totes C Totes __ Totes
Totes A Totes __ Totes
Totes Totes Totes Totes Totes
Totes Totes Totes Totes Totes
Totes Totes . TotesLIQ/GLP Totes . TotesLIQ/GLP
Totes __ __ __ __
i
C2
Aparells
compactes
Aparells
Conducte Únic
Aparells dividits
Individual
Indivi i
amb acu
Individual mixta
sense acumulació
Centralitzada
Centralitzada
mixta
elèctric
efecte Joule
Aparells Dividits
Aparells
Compactes
Aparells
Conducte Únic
sense
acumulació
amb
acumulació
Centralitzada
mixta
elèctric
efecte Joule
C2
Bloc ' itatges
Edifici habitatges
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
    En el  solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació que calgui enderrocar o 
retirar. No es preveu l’existència d’elements enterrats. El terreny és pràcticament pla. El clavegueram i 
la resta de xarxes de servei estan situades al carrer (carrer Guadalupe Duran, carrer Mare de la Font). 
En conseqüència, no caldrà la realització de treballs previs especials. 
 
MC 1 Sustentació de l’edifici  
    La cota de fonamentació de l’edifici és  la cota 137  topogràfica. 
Segons la informació del Projecte Bàsic, la tensió admisible del terreny és de 1 Kg/cm² (100Kn/m²). 
Amb aquestes dades, la fonamentació de l´edifici és una llosa de formigó armat (cantell 70 cm). 
 
MC 2 Sistema estructural (veure plànols E1 a E40) 
 
MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres 
 
Fonamentació 
Descripció  (veure plànols de E1 a E7) 
    A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà  la validesa 
de les dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol canvi o incidència. 
    Segons la informació prèvia l´opció de fonamentació més apropiada, degut a la baixa tensió 
admisible del terreny, és  una llosa de formigó armat (cantell 70 cm) sobre 10 cm de formigó de neteja 
i sobre un llit de grava de 20 cm. (una  làmina de polietilè entre la grava i el formigó de neteja). 
    El perímetre del soterrani serà un mur de formigó armat de 30 cm d´espesor,  encofrat a dos cares, 
impermeabilitzat i drenat amb material granular (s´especifica en els plànols) i amb recollida d´aigües 
(veure plànols  E7, AD14, AD15, AD16). 
 
Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veins 
    L´edifici és aïllat i la presència de la llosa no provocarà assentaments en les fonamentacions 
veïnes. 
 
Estats límit 
- Estats límit últims 
    A més dels considerats a l’apartat 3.2.1 del DB-SE-Bases de càlcul, s’han tingut en compte els 
següents: 
- Estabilitat 
- Resistència 
- Capacitat estructural 
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- Estats límit de servei 
    Pel que fa als estats límit de servei per a les fonamentacions, d’acord amb el DB-SE Fonaments, 
s’han considerat: 
- Els moviments excessius de la fonamentació que puguin provocar esforços i deformacions 
anormals a la resta de l’estructura que recolzen. 
- Les vibracions que en transmetre’s a l’estructura puguin produir manca de comoditat a les 
persones o reduir l’eficàcia funcional. 
- Els danys o deterioraments que puguin afectar negativament a l’aparença, a la durabilitat o a 
la funcionalitat de l’obra. 
 
Verificacions basades en coeficients parcials. Combinacions 
- Estats límit Últims 
    Els valors de càlcul que cal tenir en compte:  
 
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅⋅= d
M
K
reprFEd a;X;FEE γγγ  
 
• : valor de càlcul de les accions. 
•  : coeficient parcial d’efecte de les accions. 
•  : coeficient parcial de les accions. 
•  : coeficient parcial per a les propietats dels materials. 
• : valor representatiu de les accions que intervenen a la situació de dimensionat que 
cal considerar. 
•  : valor característic dels materials. 
•   : valor de càlcul de les dades geomètriques.. 
 
Càcul  de la resistència del terreny: 
 
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅⋅= d
M
K
reprF
R
d a;X;F1R γγγ R  
 
 
• :  el coeficient parcial de resistència. 
 
Tipus de construcció i grup de terreny 
    Segons  el CTE, s'estableixen les següents taules amb les que es classifiquen els tipus de 
construcció i el grups de terreny: 
dE
Eγ
Fγ
Mγ
reprF
KX
da
Rγ
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Taula 3.1. Tipus de construcció 
Tipus Descripció 
C-0 Construccions < 4 plantes (superfície construïda < 300 m²) 
C-1 Construccions < 4 plantes 
C-2 Construccions 4  entre 10 plantes 
C-3 Construccions entre 11 i 20 plantes 
C-4 Conjunts monumentals o singulars( > 20 plantes) 
No es tenen en compte els soterranis 
 
 
Taula 3.2. Grup de terreny 
Grup Descripció 
T-1 Terrenys favorables 
T-2 Terrenys intermedis 
T-3 Terrenys desfavorables: els que no poden classificar-se en cap dels tipus 
anteriors. En aquest grup es consideraran amb caràcter especial els següents
terrenys: 
a) Sòls expansius 
b) Sòls col·lapsables 
c) Sòls tous  
d) Terrenys càrstics en guix o calcària 
e) Terrenys variables pel que fa a la seva composició i estat 
f) Farciments antròpics amb uns gruixos superiors a 3 m 
g) Terrenys en zones susceptibles de patir esllavissaments 
h) Roques volcàniques en colades magres o amb cavitats 
i) Terrenys amb un desnivell superior a 15º 
j) Sòls residuals 
k) Terrenys de maresmes 
 
- Tipus de construcció del projecte: C-1 
- Grup de terreny del projecte: T-1 
 
Accions  
    D’acord amb el DB-SE-Fonaments s’han distingit les accions entre les que actuen sobre l’edifici i 
les geotècniques que es transmeten o generen a través del terreny en què es recolza. 
 
Accions de l’edifici sobre la fonamentació 
   Tant per a les situacions persistents i transitòries com per a les extraordinàries, s’han pres els 
següents valors de coeficients parcials de seguretat: 
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- Efecte favorable. 
- Efecte desfavorable. 
    Les fórmules respectives per a les combinacions són les mateixes que per a la resta de l’edifici. 
 
Accions geotècniques sobre la fonamentació 
    Per a cadascuna de les situacions de dimensionat s’han tingut en compte els valors representatius 
de: 
- Les accions que actuen directament sobre el terreny i que, per proximitat, puguin afectar a la 
fonamentació. 
- Les càrregues i empentes causades pel propi pes del terreny. 
- Les accions de l’aigua present a l’interior del terreny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa “CTE DB SE-C, Cimientos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 versió  març 2007 - Oficina Consultora Tècnica COAC
CTE - SEGURETAT ESTRUCTURAL                                                                                                                                
DB SE-C Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic 
 Ref. del projecte 
1. -  IDENTIFICACIÓ DEL  SOLAR I  DE  L ’EDIFICI  
Situació:               
Municipi:
Dificultats d’accés: 
Observacions: 
Plantes sobre rasant:  Ús principal: 
Plantes sota rasant:  Ús principal: 
TOTAL de plantes 
Superfície construïda total de l’edifici < 300 m2 Superfície construïda total de l’edifici >300 m2
Superfície d’ocupació en planta (1) < 10.000 m2 Superfície d’ocupació en planta (1) > 10.000 m2
CLASSIFICACIÓ DEL TIPUS DE CONSTRUCCIÓ (segons taula 3.1)
Edificació aïllada  
Edificació entre mitgeres  
Plantes sobre rasant:  Plantes sota rasant: 
Configuració constructiva: 
Edifici veí de la dreta 
Tipus de fonamentació: 
Plantes sobre rasant:  Plantes sota rasant: 
Configuració constructiva: 
Edifici de l’esquerra 
Tipus de fonamentació: 
Façana de davant llinda amb: 
Façana de darrera llinda amb: 
Observacions: 
Tipus d’estructura previst: 
Pilars (kN) Murs (kN/ml) 
mínima  mínima   
mitja  mitja      
Càrregues aproximades sobre els elements de suport 
màxima   màxima 
Observacions: 
(1) A efectes de reconeixement del terreny, la superfície d’ocupació a considerar és la de l’edifici o del conjunt d’edificis d’una mateixa promoció.
Edifici d´habitatges plurifamiliar
c/ Guadalupe Duran, c/ Mare de la Font, Av. de can Bellet
Sant Cugat del Vallès
3
Aparcament
Habitatges
✔
4
✔
Carrer amb circulació rodada
Espai privat propi
72
72
72
No se'n preveuen però caldrà que l'adjudicatari ho comprovi
Forjat reticular
342
502
2011
C-1
ref. projecte
1
0 0
0 0
 versió març 2007 - Oficina Consultora Tècnica COAC 
CTE –SEGURETAT ESTRUCTURAL                                                                                                                               
DB SE-C Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic 
2. -  PREVISIÓ DEL  TIPUS DE  TERRENY 
Tipus de fonamentació habitual de la zona: 
No es disposa d’aquesta informació 
Directa per fonaments aïllats 
Fonamentacions de tipus variables o profundes 
Cal considerar la possibilitat de que 
poden donar-se possibles inestabilitats o lliscaments 
es pot haver contaminat o modificat el  terreny per usos anteriors 
poden haver-hi obstacles enterrats 
es poden haver fet moviments de terres en el solar 
Altres:
3. -DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
Junt amb aquest full s’adjunten: 
Plànol topogràfic acotat 
Esquema de localització en planta de les edificacions previstes i les veïnes 
Esquema aproximat de la situació dels punts de suport de l’estructura 
Secció o seccions esquemàtiques de l’edifici (plantes sobre i sota rasant amb indicació de la rasant) 
Altres:
4. -  CONTINGUT DE  L ’ESTUDI  GEOTÈCNIC 
Tenint en compte que en el projecte es preveuen les següents actuacions:
Fonamentació de l’edificació projectada 
Excavacions pròpies de la fonamentació 
Altres excavacions 
Elements de contenció del terreny 
Elements constructius horitzontals en contacte amb el terreny (terres) 
Reblerts 
Altres:
L’estudi geotècnic que  es sol·licita haurà d’aportar totes les dades i recomanacions necessàries per dur a terme 
el disseny, el dimensionat i la construcció de la fonamentació i el condicionament del terreny. 
El seu contingut s’ajustarà a les prescripcions del DB SE-C del CTE i comptarà amb el preceptiu visat col·legial.
5. -CONFIRMACIÓ DE  L ’ESTUDI  GEOTÈCNIC 
Un cop iniciades les obres, a la vista del terreny excavat i per a la correcta situació dels elements de 
fonamentació, l’autor de l’estudi geotècnic comprovarà la validesa i suficiència de les dades que hi consten. En  
cas contrari es comunicarà al Director d’Obra qui adequarà la fonamentació i la resta de l’estructura a les 
característiques geotècniques del terreny.  
✔
Veure plànols d´estructura (fonamnetació: plànols E1 a E8)
✔
✔
✔
✔
✔
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Mur contenció de terres (mur soterrani)  (veure plànol E7) 
- Mur contenció (mur soterrani). 
 
Bases de càlcul 
    El mètode de càlcul és el de verificació dels Estats Límit. Les accions són:  
- El propi pes de l’element de contenció. 
- L’empenta i el pes del terreny circumdant. 
- Les empentes causades per l’aigua. 
- Les sobrecàrregues sobre l’estructura de contenció o sobre el terreny del extradós. 
- Els efectes sísmics. 
- Amb caràcter excepcional, les empentes per terrenys expansius. 
 
Càlcul de l'empenta activa 
L’empenta activa Pa es defineix com a la resultant de les empentes unitàries, σ’a, i es pot determinar 
mitjançant les següents fórmules: 
⎟⎟
⎟⎟
⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎜⎜
⎜
⎝
⎛
−β
−φ⋅φ+δ+δ+β
φ−β⋅β=
)i(sen
)i'(sen)'(sen)(sen
)'(seneccosKA
 
 
AvAa K'c2'K' ⋅⋅−σ⋅=σ  
 
)(sen'' aah δ+β⋅σ=σ  
- KA .  coeficient d’empenta activa. 
- s’v =g’·z : la tensió efectiva vertical. 
 g’: pes específic efectiu del terreny. 
 Z:  l’alçada del punt . 
- s’ah : component horitzontal de l’empenta del terreny. 
- F’ : l’angle de fregament intern. 
- c’ : cohesió del terreny. 
- b, i : angles. 
- d: l’angle de fregament entre el mur i el terreny o farciment. 
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    En un terreny granular, homogeni, l’empenta activa, Pa, sobre un parament vertical, a causa 
exclusivament del terreny, es calcula mitjançant la fórmula: 
2
' 2HKPa A ⋅⋅= γ  
- g’ :  pes específic efectiu (aparent o submergit) del terreny. 
- KA :  coeficient d’empenta activa. 
- H : l’alçada del mur 
 
     Càlcul d’un mur vertical, amb terreny horitzontal i angle de fregament nul (d=0): 
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ φ−π=
2
'
4
tgK 2A
 
 
Càlcul de l'empenta passiva 
    L’empenta passiva, Pp es defineix com a la resultant de les empentes unitàries s’p. Les empentes 
passives poden determinar-se amb les següents fórmules: 
⎟⎟
⎟⎟
⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎜⎜
⎜
⎝
⎛
−β
+φ⋅φ+δ−δ−β
φ+β⋅β=
)i(sen
)i'(sen)'(sen)(sen
)'(seneccosKP
 
 
PvPp K'c2'K' ⋅⋅−σ⋅=σ  
 
)(sen'' pph δ−β⋅σ=σ  
- KP :  coeficient d’empenta passiva. 
- s’v =g’·z:  tensió efectiva vertical. 
- s’ph:  component horitzontal de l’empenta del terreny. 
- g’ :  pes específic efectiu (aparent o submergit) del terreny. 
- KA :  coeficient d’empenta activa. 
- H : l’alçada del mur. 
- F’: angle de fregament intern. 
- c’. cohesió del terreny. 
- b, i, d: angles. 
 
Càlcul del coeficient d’empenta en repòs  
 
oco R)sen1(K ⋅ϕ−=  
 
- φ’ : l’angle de fregament intern. 
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))i(sen1(KK ooi −⋅=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empentes del terreny sobre l’element de contenció 
    S’ha suposat la següent llei d’empentes unitàries: 
 
zzh u'K +σ⋅=σ  
 
- sh : la tensió horitzontal. 
- K : coeficient d’empenta. 
- s’z : tensió efectiva vertical. 
- Uz :  pressió intersticial. 
 
Empenta de l’aigua 
    Els càlculs s’han fet amb el mètode de les pressions efectives. 
 
Empentes causades per sobrecàrregues 
   Casos senzills: 
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Estats Límits Últims 
- Esllavissament, en el cas de murs de contenció. 
- Bolc, en el cas de murs de contenció. 
- Capacitat estructural. 
 
Esllavissament de murs de contenció 
Sòls granulars 
*tgNT
R
φγ≤  
N:  la normal resultant de les forces d’empenta. 
T:  la tangencial resultant de les forces d’empenta. 
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'* φφ
3
2= , sent F’ l’angle de fregament intern efectiu del terreny.  
 
Sòls amb cohesió i fregament 
R
B*c*tgNT γ
⋅+φ⋅≤
 
c* : la cohesió reduïda del sòl (c*=0,5c’k≤0,05 MPa). 
B:  l’amplada de la base del mur. 
c’k:  cohesió efectiva del terreny. 
 
Bolc dels murs de contenció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si e<B/6  ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ ±=σ
B
e61
B
V
max  
Si e=0     
B
V
max=σ  
Si e>B/6: augment de la tensió. 
 
Capacitat estructural de l’element de contenció 
Els criteris d’armat de murs han estat els que prescriu la norma EHE. En el cas de les pantalles, per al 
dimensionat s’ha considerat el pes propi de tal manera que podem incorporar un esforç axil a la 
secció transversal.  Es calculen a flexió simple o composta en plans verticals perpendiculars a la 
pantalla. 
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Estats Límit de Servei 
- Moviments o deformacions de l’estructura de contenció o dels seus elements de subjecció. 
- Infiltració d’aigua no admissible a través o per sota de l’element de contenció. 
- Aigua freàtica (afecta al propi edifici i als propers). 
 
Moviments o deformacions de l’element de contenció 
    Els valors de càlcul de les pressions de terres en estats límit de servei s’han obtingut considerant 
valors característics de tots els paràmetres del sòl. 
    A tots els casos s’han adoptat els valors característics de les accions permanents o variables o dels 
efectes de les accions permanents o variables que sol·liciten a l’element de contenció. 
    El valor de càlcul de les empentes de terres s’ha avaluat tenint en compte l’estat inicial de les 
tensions, la resistència i les deformacions del sòl i la deformabilitat dels elements estructurals. 
    S’ha fet una estimació conservadora de les deformacions i dels desplaçaments dels elements de 
contenció i del seu efecte en les estructures i serveis propers, segons l’experiència de construccions 
similars de la zona. S’ha analitzat si les accions variables com ara les vibracions provocades pel 
procés d’execució o les càrregues de trànsit poden afectar als moviments de l’element de contenció o 
a les estructures o serveis propers. 
    D’acord amb la norma, en aquests càlculs s’ha tingut en compte el procés d’execució de l’obra. 
 
Dimensionat   (veure plànols de E1 a E7) 
    Fonament (llosa fonamentació):  s’han considerat la càrrega puntual dels pilars i la distància entre 
ells, la tensió admissible del terreny. El cantell és de 70 cm. 
    Murs de contenció:  s’han tingut en compte les càrregues dels pilars i del forjat que hi recolzen i les 
empentes del terreny incrementades amb les corresponents sobrecàrregues d’ús a que està sotmesa 
la part superior del terreny. L´espesor del mur és de 30 cm. 
 
Recobriments mínims per durabilitat  (veure plànols E6, E7) 
Classe d’exposició: IIa  
-Llosa  fonamentació:  
- sobre 10cm de formigó de neteja rnom = 35mm 
 - cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 70mm   
- Fust del mur:  
- cara en contacte amb el terreny, rnom = 40mm   
- cara en contacte amb l’interior, rnom = 30mm 
 
Caracterització dels materials (veure plànols E6, E7) 
    El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus d’exposició a 
l’ambient de l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 
 
HA-25/F/20/IIa. 
 - Normativa EHE, “Instrucció de Formigó Estructural”, i amb la normativa RC-03 “Instrucció per 
a la Recepció de Ciments”. 
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- Especificacions: 
- Resistència característica, al cap de 7 dies: 17,5 N/mm². 
- Resistència característica, al cap de 28 dies: 25,0 N/mm². 
- Ciment: CEM I 42,5. 
- Granulats: Triturat, mida màxima 20 mm. 
- Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa. 
- Consistència: Fluida. 
- Assentament en con d’Abrams: 10 – 15 cm. 
- Assaig sistemàtic del Con d’Abrams. Tolerància ±2 cm. 
- Compactació: Per vibrat normal. 
- Control de formigó: Normal. 
- Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie. 
- Nombre de provetes per sèrie: Sis unitats. 
- Freqüència dels assaigs: Segons pla de control i qualitat. 
- Tipus de provetes: Cilíndriques, de ∅=15 cm, h=30 cm. 
- Edat de trencament: 2 unitats a 7 dies / 2 unitats a 28 dies / 2 unitats a reserva. 
 
L’acer d’armar serà: 
- barres corrugades: B500S 
- malles electrosoldades: B500T 
 
Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 
Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 
Persistent o transitòria 1,5 1,15 
Accidental 1,3 1,0 
 
(*) Segons articles, 5.1.1 , 5.3.d,  de  l’Annex 11 de l’EHE-08. 
 
MC 2.2 Estructura 
 
MC2.2.1 Materials 
 
Formigó 
Dosificacions 
    Les següents dosificacions proposades són de caràcter indicatiu. La constructora pot presentar 
dosificacions alternatives que hauran de ser acceptades per la Direcció Facultativa, sempre i quan 
compleixin les relacions màximes d’aigua/ciment i les quanties de ciment mínimes i màximes 
indicades per a cada tipus d’exposició a la instrucció EHE. No es permetrà l’ús d’additius i/o afegits 
sense l’acceptació prèvia de la Direcció Facultativa. 
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HA-25/B/20/I. 
- Forjats reticulars, lloses i jàsseres. 
-Normativa EHE, “Instrucció de Formigó Estructural”, i amb la normativa RC-03 “Instrucció per a 
la Recepció de Ciments”. 
- Especificacions: 
-Resistència característica, al cap de 7 dies: 17,5 N/mm² 
-Resistència característica, al cap de 28 dies: 25,0 N/mm² 
-Ciment: CEM I 42,5 
-Granulats: Triturat, mida màxima 20 mm. 
-Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa 
-Consistència: Tova 
-Assentament en con d’Abrams: 6 -9 cm. 
-Assaig sistemàtic del Con d’Abrams, Tolerància ±1 cm. 
-Compactació: Per vibrat normal 
-Control de formigó: Normal 
-Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie  
-Nombre de provetes per sèrie: Sis unitats 
-Freqüència dels assaigs: Segons pla de control i qualitat 
-Tipo de probetas: Cilíndricas, de ∅=15 cm., h=30 cm. 
- Edad de rotura: 2 Uds. a 7 días / 2 Uds. a 28 días / 2 Uds. a reserva 
Acer passiu 
- Límit elàstic: 500 N/mm² 
- Tipus d’acer: B 500 S 
- Control acer: Normal 
 
Recobriments mínims per a la durabilitat 
- Taula 8.2.2 de l’EHE 
 
rrr mínnom ∆+=  
 
rnom: recobriment nominal, que servirà per definir els separadors. 
rmín : recobriment mínim. 
r : marge de recobriment (segons el nivell de control d’execució). 
 
    El recobriment mínim:  
rmin=0 mm. en elements prefabricats amb control intens d’execució. 
rmin=5 mm. en el cas d’elements in situ amb nivell intens de control d’execució. 
rmin=10 mm. a la resta dels casos. 
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Taula de recobriments mínims segons la classe d’exposició (EHE 37.2.4) 
 
Resistència 
característica 
del formigó 
[N/mm2] 
Tipus d’element 
RECOBRIMENT MÍNIM [mm] SEGONS LA CLASSE
D’EXPOSICIÓ 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa 
25 ≤ fck <40 
General 20 25 30 35 35 40 35 40 
Elements 
prefabricats i 
làmines 
15 20 25 30 30 35 30 35 
fck ≥ 40 
General 15 20 25 30 30 35 30 35 
Elements 
prefabricats i 
làmines 
15 20 25 25 25 30 25 30 
 
 
Resistència del formigó davant l’atac per sulfats 
     En el cas particular d’existència de sulfats, cal que el ciment posseeixi la característica addicional 
de resistència als sulfats, segons l’UNE 80303:96, sempre que el seu contingut sigui igual o superior a 
600 mg/l en el cas d’aigües, o igual o superior a 3000 mg/kg, en el cas de sòls. 
 
Bases de càlcul 
Coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer d’armar (EHE-08) 
 
Situació del projecte 
Formigó 
gc 
Acer passiu i actiu 
gs 
Persistent o transitòria 1,5 1,15 
Accidental 1,3 1,0 
 
Coeficients de majoració (EHE-08) 
 
Tipus d’acció 
Nivell de control d’execució 
INTENS NORMAL REDUÏT 
Permanent gG = 1,35 gG = 1,50 gG = 1,60 
Pretesat gP = 1,00 gP = 1,00 gP = 1,00 
Permanent de valor no 
constant 
gG* = 1,50 gG* = 1,60 gG* = 1,80 
Variable gQ = 1,50 gQ = 1,60 gQ = 1,80 
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Diagrama tensió-deformació de càlcul de l’acer d’armar 
    El diagrama tensió-deformació és el que s’adopta com a base dels càlculs 
  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama tensió-deformació per a armadures passives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama tensió-deformació per a armadures actives 
 
 
Resistència de càlcul de l’acer d’armar 
    Per efectuar les comprovacions dels corresponents Estats Límit, s’ha emprat la resistència de 
càlcul de l’acer: 
s
yk
yd
ff γ=  (armadures passives) 
s
pk
pd
ff γ=  ( armadures actives) 
 
fyd: resistència de càlcul de l’acer passiu. 
fyk : resistència característica de l’acer passiu. 
fyd : resistència de càlcul de l’acer actiu. 
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- Coeficient de Poisson=0,20 
- Coeficient de dilatació tèrmica=10-5 m/mºC 
 
Estats Límits Últims 
- Estat Límit d’Equilibri. 
- Estat Límit d’esgotament davant sol·licitacions normals. 
- Estat Límit d’inestabilitat. 
- Estat Límit d’esgotament davant tallant. 
- Estat Límit d’esgotament per torsió. 
- Estat Límit de punxonament. 
 
- Estat Límit d’equilibri 
    S’ha comprovat que a tots els nusos s’igualen les càrregues aplicades amb els esforços de les 
barres. 
 
- Estat Límit d’esgotament davant sol·licitacions normals 
    S’han comprovat a trencament els elements sotmesos a esforços de flexió i d’axil causats per les 
càrregues majorades. 
    S´ha comprovat que les disposicions relatives a les armadures que exigeix la normativa es 
compleixin per a les situacions de: 
- Flexió simple o composta 
- Compressió simple o composta 
- Tracció simple o composta 
    S´han  respectat les quanties geomètriques mínimes que estableix la normativa. En el càlcul dels 
pilars, s’han considerat les excentricitats mínimes de la càrrega en dues direccions (no simultànies). 
 
- Estat Límit d’inestabilitat (pandeig) 
    S´ha evitat el càlcul de segon ordre, s’ha considerat l’estructura com a intraslacional i s’ha 
comprovat suport per suport a partir del mètode aproximat de la normativa EHE. 
S’ha optat per l’aproximació de flexió composta recta. 
 
Estat Límit d’esgotament davant tallant 
    El mètode general emprat ha esta la modelització de bieles i tirants (segons EHE-08). S´ha  
comprovat la resistència del formigó, les armadures longitudinals i les transversals davant les 
sol·licitacions tangents de tallant produïdes per les càrregues majorades. 
    Els valors de Vu1 y Vu2  (esforços tallants d’esgotament per compressió i per tracció, 
respectivament) :  
 
dbf3,0V 0cd1u ⋅⋅⋅=  
 
(en peces sense armadura de tallant) 
50                                                                     Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                   
 
 
d b) f  100 (  0,12 = V 0
31/ 
ckl2u ⋅⋅⋅ρ⋅⋅ξ⋅  
(en peces amb armadura de tallant) 
 
sucu2u V V= V +  
- fcd :  resistència de càlcul del formigó 
- fck: resistència característica del formigó 
- b0: amplada de la peça 
- d: cantell útil 
• 
d
200  +  1 = ξ  (d en mm) 
•  0,02  
d  b
A = 
0
s
l >/ρ  ( quantia geomètrica de l’armadura longitudinal) 
• d b) f  100 (  0,10  = V 031/ cklcu ⋅⋅⋅ρ⋅⋅ξ⋅         contribució del formigó 
• d90,0fA= V d,90y90su ⋅⋅⋅                                  contribució de l’acer 
 
    L’angle que formen les bieles de compressió i l’eix de la peça és θ=45º 
    Les comprovacions orientades al compliment de l’Estat Límit Últim d’Esforç Tallant a tots els 
elements de l’estructura, han estat les següents: 
- En marge de suport: Vrd ≤ Vu1 
- A una distància igual a un cantell útil del marge de suport Vrd ≤ Vu2 
- El compliment de totes les disposicions relatives a les armadures enumerades a l’apartat 
44.2.3.2 de l’EHE. 
 
Estat Límit d’esgotament per torsió 
    S’ha comprovat la resistència del formigó, les armadures longitudinals i les transversals davant les 
sol·licitacions normals i tangencials de tensió produïdes a les barres per les càrregues majorades.     
També s’han verificat els efectes combinats de la torsió amb la flexió i el tallant. 
 
Estat Límit de punxonament 
    S’ha comprovat la resistència al punxonament  en els forjats reticulars i les lloses de fonamentació. 
 
Estats Límit de Servei 
    Pel que fa als Estats Límits de Servei, cal respectar els següents límits: 
- Estat Límit de fissuració 
- Estat Límit de deformació 
 
Estat Límit de Fissuració 
    S’han tingut en compte les prescripcions de la norma EHE. El mètode proposat per aquesta norma 
es refereix a les fissures causades per accions directes o deformacions imposades. Altres fissures, 
com per exemple les causades per l’assentament plàstic, queden fora del seu àmbit. 
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    Les mesures més adients per evitar aquest tipus de fissuració cal prendre-les en obra, durant 
l’execució, amb una posada i un endurit adequats. 
    Per tal de complir l'E.L.S. de Fissuració, s’ha considerat suficient el compliment de les següents 
limitacions segons l’ambient definit per a aquest projecte: 
 
Classe d’exposició Fissura màxima 
I 0,4 mm 
IIa,IIb,H 0,3 mm 
IIIa, IIIb, IV, F 0,2 mm 
IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1 mm 
 
    Les armadures transversals s’han dissenyat de manera que limitin les fissures produïdes per 
l’esforç tallant i el torsor (art. 49.3 i 49.4 EHE-08). 
 
Estat Límit de Deformació 
    Compliment de la normativa (EHE-08). 
 
Estat límit de vibracions 
    S’ha comprovat que les freqüències naturals de l’estructura s’allunyen del valor crític (segons EHE-
08) . 
 
 
Materials: Acer  (escala exterior, veure plànols AD1, AD2, AD3, E39, E40) 
 
    Les especificacions que exigeix el CTE, i que es basen en l’UNE EN 10025, es recullen a la taula 
següent treta del CTE-DB-SE-Acer: 
 
CTE-DB-SE-Acer Característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025 
Designació 
Gruix nominal t (mm) 
Temperatura de 
l’assaig Charpy 
(ºC) 
Tensió de límit elàstic 
Tensió de 
trencament 
fy (N/mm2) fu (N/mm2) 
t≤16 16 < t≤40 40 < t≤63 3≤t≤100 
S235JR 
235 225 215 360 
20 
S235J0 0 
S235J2 -20 
S275JR 
275 265 255 410 
20 
S275J0 0 
S275J2 -20 
S355JR 355 345 335 470 20 
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S355J0 0 
S355J2 -20 
S355K2 -20 (1) 
S450J0 450 430 410 550 0 
(1)Se li exigeix una energia mínima de 40J. 
 
    El càlcul s’ha limitat als gruixos màxims que s’indiquen al CTE, per als quals no cal comprovar que 
la resistència al trencament fràgil supera a la dúctil. A la taula següent es recullen aquests gruixos: 
 
Taula 4.2 Gruix màxim (mm) de les xapes 
Tª mínima 0 ºC -10 ºC -20 ºC 
Grau JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2 
S235 50 75 105 40 60 90 35 50 75 
S275 45 65 95 35 55 75 30 45 65 
S355 35 50 75 25 40 60 20 35 50 
 
Durabilitat 
    Les proteccions adients per als materials per tal d’evitar la seva corrosió, d’acord amb les 
condicions ambientals internes i externes de l’edifici compliran la norma UNE-ENV 1090-1: 1997. 
 
Bases de càlcul 
Coeficients parcials de seguretat de l'acer 
    Per als coeficients parcials per a la resistència s'adoptaran, d'acord amb la normativa, els 
següents valors: 
γM0 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material. 
γM1 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat. 
γM2 = 1,25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció, i a 
la resistència dels mitjans d’unió. 
γM3 = 1,1 coeficient parcial per a la resistència a l’esllavissament de les unions amb cargols 
pretesats en Estat Límit de Servei. 
γM3 = 1,25 coeficient parcial per a la resistència a l’esllavissament de les unions amb cargols 
pretesats en Estat Límit d’Últim. 
γM3 = 1,4 coeficient parcial per a la resistència a l’esllavissament de les unions amb cargols 
pretesats. 
 
Resistència de càlcul de l’acer laminat 
Tipus d’acer:................................................................ S-275-JR 
Límit elàstic:................................................................. 275 N/mm2 
 
Constants mecàniques de l’acer 
Mòdul d’elasticitat........................................................ E = 2100000 kp/cm2  
Mòdul d’elasticitat transversal....................................... G = 810000 kp/cm2 
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Coeficient de Poisson................................................. µ = 0,30 
Coeficient de dilatació tèrmica................................. α1 = 0,000012 m/mºC 
Densitat....................................................................r = 7850 kp/m 
 
Unions 
    El mètode d’anàlisi global utilitzat i les hipòtesis adoptades pel que fa al comportament de les 
unions s'han fet coherents tenint en compte els següents punts: 
    A l’anàlisi global elàstic amb nusos de comportament semirrígid, s’ha considerat el comportament 
de la unió segons la seva rigidesa. En general, s’ha agafat la rigidesa Sj, que correspon al moment de 
càlcul Mj.Sd en cada situació. Com a simplificació: 
 
Si Mj,Sd<2/3 Mj,Rd 
 
Mj,Rd: resistència de càlcul de la unió, s’ha emprat la rigidesa inicial del nus Sj, ini (fig c). 
Si Mj,Sd > 2/3 Mj,Rd , s’ha emprat el valor Sj, ini / η 
η = 2 per a unions biga-pilar. 
η = 3 per a un altre tipus d’unió. 
 
    Per a l‘anàlisi global elastoplàstic s’ha considerat el comportament de la unió segons la seva 
resistència i rigidesa. En aquest cas s’ha adoptat un diagrama bilineal simplificat (fig. D) per modelar 
el comportament de la unió. 
    A l’anàlisi global rígid-plàstic, per modelar el comportament de les unions només s’ha considerat la 
seva resistència. 
    Les unions semirígides entre cada dues barres (fig. A) s’han modelat com a un ressort que uneix 
els eixos de les barres que concorren en el nus (fig. B), que defineix les següents principals 
propietats: 
    Moment resistent, Mj,Rd, que és el màxim valor en la corba moment rotació M-Φ. 
    La capacitat de rotació ΦCd, que és el màxim valor de la rotació en la corba M-Φ (fig. c). 
    La corba real M-Φ no és lineal, i es pot adoptar un diagrama bilineal (fig. d) o trilineal, sempre 
que la corba simplificada quedi al dessota de la més precisa. 
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Tipus de seccions 
    S’han definit les següents classes de seccions: 
 
Classe Tipus Descripció 
1 Plàstica 
Permeten la formació de la ròtula plàstica amb la capacitat de 
rotació suficient per a la redistribució de moments 
2 Compacta 
Permeten el desenvolupament del moment plàstic amb una 
capacitat de rotació limitada. 
3 
Semicompacta o 
Elàstica 
A la fibra més comprimida es pot assolir el límit elàstic de 
l’acer però l’abonyegadura impedeix el desenvolupament del 
moment elàstic 
4 Esvelta 
Els elements total o parcialment comprimits de les seccions 
esveltes s’abonyeguen abans d’assolir el límit elàstic a la 
fibra més comprimida. 
 
    
 Una mateixa barra pot ser de diferent classe a cada secció (a cada punt) i per a cada combinació de 
sol·licitacions. 
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    Segons la classe de les seccions, el tipus de càlcul aplicat ha estat: 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
    L’assignació de la classe de secció en cada cas s’ha fet d’acord amb el que assenyala el CTE DB 
SE-Acer En el cas de les seccions de classe 4, el càlcul dels seus paràmetres resistents reduïts 
(secció eficaç) s’ha fet assimilant la secció a un conjunt de rectangles eficaços, d’acord amb el que 
estableix el CTE DB SE-Acer. 
 
Estabilitat lateral global 
    En el cas de les estructures arriostrades, es pot suposar que totes les accions horitzontals són 
resistides només pel sistema d’arriostrament i, a més, considerar l’estructura com a intraslacional. 
    Tal i com ho dicta la norma, al dessota de les plantes s’han previst si més no tres plans 
d’arriostrament no paral·lels ni concurrents, complementats amb un forjat o coberta rígida al seu pla 
per poder concloure que aquesta planta està totalment arriostrada en totes direccions. 
 
    En el cas de les estructures traslacionals, o no arriostrades, en què els desplaçaments tenen una 
gran influència en els esforços, cal utilitzar un mètode de càlcul que inclogui efectes no lineals i 
consideri les imperfeccions inicials, o les seves accions equivalents, substitutòries de les desviacions 
geomètriques de fabricació i muntatge de les tensions residuals, de les deformacions inicials, 
variacions locals del límit elàstic, etc.  Aquest mètode pot consistir en: Anàlisi global en segon ordre 
que consideri les imperfeccions inicials globals i la geometria de les peces. En aquest cas, a les 
comprovacions de resistència de les peces no es consideraran els efectes de pandeig que ja es trobin 
representats en el model. 
    Anàlisi global en segon ordre que consideri només les imperfeccions inicials globals. En aquest 
cas, a les comprovacions de resistència es consideraran els efectes de pandeig de les peces. 
 
Imperfeccions inicials 
    A les estructures de pòrtics, a cada direcció analitzada, a efectes d’estabilitat, s’ha considerat un 
enfonsament lineal en alçada de valor L/200 quan en aquesta direcció només hi hagués dos suports i 
una alçada, i de L/400 si almenys hi haguessin quatre suports i tres alçades. En els casos intermedis 
s’ha emprat el valor L/300, sent L l’alçada de la construcció. 
 
Estats Límits Últims 
    La comprovació de trencament de les barres sotmeses a l’acció de les càrregues majorades, es 
desenvolupa de la següent manera: 
Classe de 
secció 
Mètode per a la 
determinació de les 
sol·licitacions 
Mètode per a la determinació de la 
resistència de les seccions 
1 Plàstica Elàstic Plàstic 
2 Compacta Elàstic Plàstic 
3 Semicompacta Elàstic Elàstic 
4 Esvelta Elàstic Elàstic amb resistència reduïda 
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    Descomposició de la barra en seccions i càlcul en cadascuna de les barres dels valors dels 
moments flectors, tallants, axil de compressió i axil de tracció. 
    Càlcul de la tensió combinada en les següents seccions: 
Secció de màxima compressió 
Secció de màxima tracció 
Secció de màxim moment flector segons l’eix Yp 
Secció de màxim moment flector segons l’eix Zp 
Secció de major tensió tangencial combinada 
Secció de major tensió combinada, que pot coincidir amb alguna de les anteriors, encara 
que no necessàriament. 
    Obtenció de les sis combinacions de sol·licitacions més desfavorables per a altres seccions de la 
barra. 
    La capacitat resistent de les seccions depèn de la seva classe. Per a les seccions de classe 1 i 2, la 
distribució de les tensions s’escollirà tenint en compte els criteris plàstics (en flexió s’assoleix el límit 
elàstic a totes les fibres de la secció). Per a les seccions de classe 3, la distribució seguirà un criteri 
elàstic (en flexió només s’assoleix el límit elàstic a les fibres extremes de la secció) i per a les 
seccions de classe 4, s’establirà aquest mateix criteri sobre la secció eficaç. 
 
Interacció d’esforços a les seccions 
    Normalment, en una mateixa secció i combinació d’accions, es donen vàries sol·licitacions de 
manera simultània. El DB-SE-Acer considera els següents casos: 
     Flexió composta sense tallant ni pandeig: 
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N   (seccions de classe 3) 
 
1
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,0
,
,0
,
,
≤++++
Rdz
NzEdEdz
Rdy
NyEdEdy
Rdu
Ed
M
eNM
M
eNM
N
N   (seccions de classe 4) 
fyd = fy / γM0 
Flexió i tallant. Si VEd > 0,5·Vc,Rd, es comprovarà que: 
MEd ≤ MV,Rd 
Rd,0yd
w
2
V
plRd,V Mf·t·4
A·WM >/⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ρ−=   per a les seccions I o H amb flexió i tallant al pla de l’anima 
 
( ) RdydplRdV MfWM ,0, ·1· >/−= ρ  per a la resta dels casos 
2
Rd,pl
Ed 1
V
V·2 ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ −=ρ  
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    Flexió, axil i tallant sense pandeig. Si VEd < 0,5·Vc,Rd, només cal considerar el cas 'Flexió composta 
sense tallant ni pandeig’. En cas contrari, s’utilitzarà també aquest cas, però l’àrea de tallant es 
multiplicarà per (1 – ρ), prenent ρ del cas anterior. 
   Tallant i torsió A la resistència a tallant s’utilitzarà la resistència plàstica a tallant reduïda per 
l’existència de tensions tangencials de torsió uniforme. 
    Vc,Rd ≤ Vpl,T,Rd 
 
   A les seccions buides tancades: 
Rd,pl
yd
Ed,t
Rd,T,pl V·3f
1V ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ τ−=
 
 
Estat límit d’esgotament a tracció de la secció 
    Es complirà, amb fyd = fy / γM0: 
Nt,Ed ≤ Nt,Rd 
Nt,Rd = Npl,Rd = A·fyd 
 
Estat límit d’esgotament a tallant de la secció 
    A falta de torsió, es considera la resistència plàstica: 
VEd ≤ Vc,Rd 
 
3
f
·AVV ydVRd,plRd,c ==  
Sent AV l’àrea resistent a tallant, agafada amb fyd = fy / γM0. 
 
Estat límit d’esgotament a compressió de la secció 
Es complirà 
Nc,Ed ≤ Nc,Rd 
La resistència de la secció serà per a les seccions de classe 1, 2 o 3 (amb fyd = fy / γM0): 
Nc,Rd = Npl,Rd = A·fyd 
Per a les seccions de classe 4 (amb fyd = fy / γM1): 
Nc,Rd = Nu,Rd = Aef·fyd 
 
Estat límit d’esgotament a flexió de la secció 
Es complirà 
MEd ≤ Mc,Rd 
La resistència plàstica de la secció bruta, per a les seccions de classe 1 o 2 (amb fyd = fy / γM0), serà 
Mc,Rd = Mpl,Rd = Wpl · fyd 
La resistència elàstica de la secció bruta, per a les seccions de classe 3  (amb fyd = fy / γM0), serà 
Mc,Rd = Mel,Rd = Wel · fyd 
La resistència elàstica de la secció eficaç, per a les seccions de classe 4  (amb fyd = fy / γM0), serà 
Mc,Rd = M0,Rd = Wef · fyd  
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Resistència de les seccions a torsió 
    Caldrà considerar les tensions tangencials causades pel torsor uniforme, τt,Ed, així com les tensions 
normals σw,Ed i tangencials τw,Ed causades pel bimoment i per l’esforç torsor de torsió de curvatura. 
A falta de tallant, es considera: 
TEd ≤ Tc,Rd 
 
3
f
·WT ydTRd,c =  
 WT: mòdul resistent a torsió, del perfil que cal comprovar, amb fyd = fy / γM0. 
 
Estat límit últim d’abonyegament de l’ànima 
    Es comprova l’abonyegament de l’anima per tallant, d’acord amb l'article 6.3.3.3 de la norma CTE 
DB SE-A, considerant la peça d’ànima plena. 
 
Estat límit últim de pandeig lateral de les bigues 
    Aquesta comprovació només es fa en bigues i diagonals. 
    S’ha comprovat que MEd ≤ Mb,Rd. En el cas de les barres traccionades i flectades, el moment tMEd 
podrà substituir-se per Mef,Ed per a aquesta comprovació, d’acord amb l’expressió: 
 
 Mef,Ed = W·[ MEd/W – Nt,Ed/A ] 
 
    El moment resistent de pandeig lateral serà: 
 Mb,Rd = χLT·Wz·fy / γM1 
 
Wz : mòdul resistent de la secció, segons la seva classe  
χLT : el factor reductor per pandeig lateral.  
 
Estats Límit de Servei 
Estat límit de servei de deformació 
    D’acord amb el CTE-DB-SE-Acer, es comprova la màxima deformació vertical (fletxa) de bigues i 
diagonals pel que fa a: 
    Fletxa causada per les sobrecàrregues amb les combinacions característiques. 
    Fletxa causada per tota la càrrega amb les combinacions quasi permanents. 
 
Estat límit de servei de vibracions 
    Tret dels límits establerts amb caràcter general a l’apartat  el DB-SE-Acer proposa la taula de la 
pàgina següent on es reprersenten els límits acceptables en termes de l’acceleració màxima 
admissible segons la freqüència pròpia del primer mode de vibració del forjat i de l’amortiment. 
Aquests valors són, respectivament, per a usos d’edificis tipus habitatge, administratiu, ensenyament i 
comerç.   
 
   Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                                                     59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estat límit de servei d’esllavissament de les unions 
    L’aparició d’esllavissaments entre les peces que integren una unió cargolada és un estat límit de 
servei que no es pot assolir a les estructures que s’assenyalen al DB-SE-Acer. 
Per això s’ha comprovat que l’esforç tangencial a la unió amb cargols sigui més petit que la que es 
defineix tot seguit: 
 
 Cd,p
3M
s
rd,s FnKF ⋅γ
µ⋅⋅=  
Fs,rd : resistència de càlcul a esllavissament d’un cargol. 
gM3: coeficient de seguretat, el valor del qual és: 
gM3= 1,1 en condicions normals  
gM3= 1,3 en unions híbrides constituïdes per cargols d’alta resistència i soldadura que treballen 
conjuntament. 
Fp.Cd =0,7·fyb·As és la força de pretesat del cargol. 
n :  nombre de superfícies de fregament. 
kS: coeficient que pren els següents valors: 
kS = 1,00 per a forats amb unes mides normals; 
kS = 0,85 per a forats amb sobremesures o esquinçats curts; 
kS = 0,70 per a forats esquinçats llargs; 
µ : coeficient de fregament, que prendrà els següents valors (que corresponen a les categories 
A a D de la taula 7 de l’UNE-ENV 1090-1:1997) 
µ= 0,50 per a les superfícies tractades amb un raig de granalla o sorra, i per a les superfícies 
tractades amb un raig de granalla o sorra i posterior tractament amb alumini; 
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µ= 0,40 per a les superfícies tractades amb un raig de granalla o sorra i pintades amb un silicat 
alcalí de zenc; 
µ= 0,30 per a les superfícies netejades amb un raspall metàl·lic o amb flama, amb eliminació de 
les parts oxidades; 
µ= 0,20 per a les superfícies no tractades 
 
 
MC2.2.2 Descripció de l´estructura 
    L´estructura horitzontal (quatre sostres: sotre planta soterrani, sostre planta baixa, sostre planta 
primera i sostre planta segona) 
- Els forjats són reticulars: 
- Cantell de 30 cm (25 + 5 cm). 
- Retícula de 85 x 85 (cm). 
- Nervis de 15 x 30 (cm). 
- Cassetons de formigó alleugerit de 70 x 23 (cm). 
- El sostre de l´ascensor: llosa formigó de 20 cm. 
- Escales / rampes. 
- Rampa vehicles: llosa formigó armat de cantell 25 cm. 
- Escales interiors: llosa de formigó armat de20 cm de cantell. 
- Escales exteriors: llosa de formigó armat de 20 cm de cantell. 
                             escala metàl·lica de perfils d´acer laminats UPN. 
 
L´estructura vertical està formada per pilars de formigó armat de secció rectangular.  
- Distància a eixos: 
- Eix “X”: 6,65 m. 
- Eix “Y”: 6,30 m. i  4,14 m. 
 
Dimensionat 
    Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del 
projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 
de l’EHE-08. 
 
Resistència al foc de l’estructura 
    S’admet que un element té prou resistència al foc si, durant el període de desenvolupament de 
l’incendi, el valor de càlcul de l’efecte de les accions, en qualsevol instant t, no supera el valor de la 
resistència d’aquest element.  En general, n’hi ha prou amb fer la comprovació a l’instant de major 
temperatura que, amb el model de corba normalitzada temps-temperatura, es produeix al final de 
l’instant. 
    En el cas dels sectors de risc mínim i en aquells sectors d’incendi en què, per la seva mida i per la 
distribució de la càrrega de foc, no s’ha previst l’existència de focs totalment desenvolupats, s’ha 
comprovat la resistència al foc de tots i cadascun dels elements mitjançant l’estudi amb focs 
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localitzats, segons el que indica l’Eurocodi 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) i s’ha situat successivament la 
càrrega de foc a la posició previsible més desfavorable. 
 
Elements estructurals principals 
    Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclosos forjats, 
bigues i suports) és suficient si: 
- Assoleix la classe que s’indica a la taula 1 o 2 i que representa el temps en minuts de 
resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura, o 
    suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc que s’indica a l’apartat 
corresponent. 
 
    Els elements estructurals de les escales i passadissos protegits de l’edifici que es trobin dins del 
seu recinte, seran com a mínim R-30. Quan es tracta d’escales especialment protegides, la norma no 
exigeix resistència al foc als elements estructurals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals 
Ús del sector d’incendi considerat (1)  
Plantes de 
soterrani 
Plantes sobre rasant. Alçada 
d’evacuació de l’edifici 
<15 m <28 m ≥28 m 
Habitatge unifamiliar (2)  R 30 R 30 - - 
Residencial Habitatge, Residencial Públic, 
Docent, Administratiu 
R 120 R 60 R 90 R 120 
Comercial, Concurrència pública, Hospitalari R 120 (3) R 90 R 120 R 180 
Aparcament (edifici d’ús exclusiu o situat 
sobre un altre ús) Aparcament (situat sota un 
ús diferent) 
 R 90 R 120 (4)  
 
(1) La resistència al foc suficient d’un sòl és la que en resulta en considerar-lo com a sostre del sector 
d’incendi situat sota aquest sòl.. 
(2) A habitatges unifamiliars agrupats o adosats, els elements que formen part de l’estructura comú 
tindran la resistència al foc que s’exigeix als edificis d’ús Residencial Habitatge. 
(3) R 180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici sobrepassa els 28 m. 
(4) R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.  
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    Segons amb aquestes prescripcions i amb les indicacions de l’arquitecte autor del projecte, a 
l’edifici que ens ocupa es compliran les següents exigències al foc: 
 
- Habitatge: R-60 
- Soterranis: R-120 
 
Determinació dels efectes de les accions durant el incendi 
    S’han considerat les mateixes accions permanents i variables que al càlcul en situació persistent, 
quan s’ha previst la probabilitat de que actuïn en cas d’incendi.  
    Com a simplificació per al càlcul, s’ha estimat l’efecte de les accions de càlcul en situació d’incendi 
a partir de l’efecte de les accions de càlcul a temperatura normal, com: 
 
 dfidfi, E   E η=  
 
- Ed:  l’efecte de les accions de càlcul en situació persistent (a temperatura normal); 
- 1,K1,QKG
1,K1,1K
fi
QG
QG
⋅Υ+⋅Υ
⋅Ψ+=η  el factor de reducció. 
 
Formigó armat 
- Exigències de foc:  R 120 
- Dimensió mínima de les cares dels pilars de 300mm 
- Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 40mm  
 
Forjat reticular 25+5 cm 
- Exigències de foc: REI 120 
 
Llosa escala (20 cm, alçada d´evacuació <15 m) 
- Exigències de foc: R 60 
- Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 20mm 
Taula 2 Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc 
especial integrades als edificis(1)   
Risc especial baix R 90 
Risc especial mig R 120 
Risc especial alt R 180 
 
(1) No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici, excepte quan la zona es trobi sota 
una coberta no prevista per a l’evacuació i la fallada de la qual no suposi cap risc per a l’estabilitat 
d’altres plantes ni per a la compartimentació contraincendis, cas en el que pot ser R 30. La resistència 
al foc suficient d’un sòl és la que en resulta en considerar-lo com a sostre del sector d’incendi situat 
sota aquest sòl. 
   Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                                                     63 
 
 
Llosa sostre ascensor (20 cm) 
- Exigències de foc: R 60 
- Gruix mínim de la llosa, 80mm 
- Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 20mm 
 
MC 2.2.3 Mètode de càlcul 
 
Modelització de l’estructura 
Representació d’elements 
    L’estructura es discretitza en elements tipus barra, engraellats de barres i nusos i elements finits 
triangulars de la següent manera: 
 
Nusos 
    Es crea un conjunt de nusos generals de dimensió finita als eixos dels pilars i a la intersecció dels 
elements de forjat amb els eixos de les bigues. Cada nus general té un o varis nusos associats. Els 
nusos associats es formen en les interseccions dels elements dels forjats amb les cares de les bigues 
i amb les cares dels pilars i en la intersecció dels eixos de les bigues amb les cares dels pilars. Atès 
que estan relacionats entre sí per la compatibilitat de deformacions que cal suposar a la deformació 
plana, es pot resoldre la matriu de rigidesa general i les associades i obtenir els desplaçaments i els 
esforços de tots els elements. 
 
Pilars i bigues 
    Els pilars són barres verticals entre cada planta, amb un nus a l’arrencada dels fonaments o a un 
altre element, com a una biga o forjat, i a la intersecció de cada planta, sent el seu eix el de la secció 
transversal. Es consideren les excentricitats degudes a la variació de les dimensions en alçada. La 
llargària de la barra és l’alçada o la distància lliure respecte a altres elements. 
    Les bigues es defineixen en planta fixant nusos en la intersecció amb les cares de suports (pilars, 
pantalles o murs), així com en els punts de tall amb elements de forjat o amb altres bigues. D’aquesta 
manera es creen nusos a l’eix i als marges laterals i, anàlogament, a les puntes dels voladissos i als 
extrems lliures o en contacte amb altres elements dels forjats. Per tant, una biga entre dos pilars està 
formada per vàries barres consecutives, els nusos de les quals són les interseccions amb les barres 
de forjats. Sempre tenen tres graus de llibertat i mantenen la hipòtesi de diafragma rígid entre tots els 
elements que estan en contacte. 
 
Lloses massisses i forjats reticulars 
    La discretització dels panys de llosa massissa es realitza en malles d’elements tipus barra d’una 
mida màxima de 35 cm i s’efectua una condensació estàtica (mètode exacte) de tots els graus de 
llibertat. Es té en compte la deformació per tallant i es manté la hipòtesi de diafragma rígid. Es 
considera la rigidesa a torsió dels elements. 
   La discretització dels panys de forjat reticular es realitza en malles d’elements tipus barra, la mida 
de les quals és un terç de l’intereix definit entre nervis de la zona alleugerada, i la inèrcia a flexió de 
les quals és la meitat de la zona massissa, i la inèrcia a torsió el doble de la de flexió. 
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La dimensió de la malla es manté constant, tant a la zona alleugerada com a la massissa i adopta a 
cada zona les inèrcies mitjanes abans esmentades. Es té en compte la deformació per tallant i es 
manté la hipòtesi de diafragma rígid. Es considera la rigidesa a torsió dels elements. 
 
Murs resistents 
    Són elements verticals d’una secció transversal qualsevol, formada per rectangles entre cada 
planta i definits per un nivell inicial i un nivell final. La discretització efectuada (sempre i quan es 
compleixi que una de les dimensions transversals sigui més gran que cinc vegades l’altra), és 
mitjançant elements finits tipus làmina gruixuda tridimensional, que considera la deformació per 
tallant. Aquests elements estan formats per sis nodes, als vèrtexs i als punts mitjos dels costats, amb 
sis graus de llibertat cadascun. La seva forma és triangular i es realitza un mallat del mur en funció de 
les dimensions, geometria, buits, etc. El mallat es refina a les zones crítiques i redueix la mida dels 
elements prop dels angles, marges i singularitats. 
 
Condicions per a l’aplicació del mètode matricial 
   Per a la validesa d’aquest mètode, les estructures que es calcularan han de complir o cal suposar el 
compliment dels següents principis: 
 
Teoria de les petites deformacions 
    Cal suposar que la geometria d’una estructura no canvia massa amb l’aplicació de les càrregues. 
Aquest principi es vàlid en general, llevat dels casos en els que la deformació és excessiva (ponts 
penjats, arcs esvelts, etc). A més, implica que es menyspreïn els esforços produïts pels 
desplaçaments de les càrregues originats pel desplaçament de l’estructura. 
Aquest mateix principi estableix que es menyspreïn els canvis de llargària entre els extrems d’una 
barra a causa de la seva curvatura o dels desplaçaments que es produeixin en una direcció ortogonal 
a la seva directriu. 
 
Linealitat. 
    Aquest principi suposa que la relació tensió-deformació i, per tant, la relació càrrega-deflexió, és 
constant. Això és generalment vàlid en els materials elàstics, però cal garantir que el material no 
arriba al punt de fluència en cap de les seves seccions. 
 
Superposició 
    Aquest principi estableix que la seqüència d’aplicació de les càrregues no altera els resultats finals. 
Com a conseqüència d’aquest principi, és vàlid l’ús de les “forces equivalents als nusos” calculades a 
partir de las càrregues existents a les barres; és a dir, per al càlcul dels desplaçaments i dels girs dels 
nusos es substitueixen les càrregues existents a les barres per les seves càrregues equivalents 
aplicades als nusos. 
 
Equilibri 
    La condició d’equilibri estàtic estableix que la suma de totes les forces externes que actuen sobre 
l’estructura, més les reaccions, serà igual a zero. Així mateix, cal que estiguin en equilibri tots els 
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nusos i totes les barres de l’estructura per tal de que la suma de les forces i dels moment interns i 
externs en tots els nusos de l’estructura sigui igual a zero. 
 
Compatibilitat. 
    Aquest principi suposa que la deformació i, en conseqüència, el desplaçament de qualsevol punt 
de l’estructura és continu i només té un valor. 
 
Condicions de contorn. 
    Per poder calcular una estructura, cal imposar una sèrie de condicions de contorn. Es poden definir 
a qualsevol nus restriccions absolutes (suports i pilons) o relatives (ressorts) al desplaçament i al gir 
en els tres eixos generals de l’estructura, així com desplaçaments imposats (assentaments). 
 
Unicitat de les solucions. 
    Per a un determinat conjunt de càrregues externes, tant la forma deformada de l’estructura i les 
forces internes com les reaccions, tenen un valor únic. 
 
Mètode matricial 
    El càlcul de les sol·licitacions a les barres s’ha realitzat mitjançant el mètode matricial espacial de la 
rigidesa, que suposa una relació lineal entre esforços i deformacions a les barres i considera els sis 
graus de llibertat possibles de cada nus. 
    A títol indicatiu, tot seguit es mostra la matriu de rigidesa d’una barra bidimensional, on es poden 
observar les característiques de les seccions que han estat emprades per al càlcul dels esforços. 
L
IE
L
IE
L
IE
L
IE
L
IG
L
IE
L
IE
L
IE
L
IE
L
AE
ZZ
YY
X
YY
ZZ
X
⋅⋅⋅⋅−
⋅⋅⋅⋅
⋅
⋅⋅⋅⋅
⋅⋅−⋅⋅
⋅
4
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6
0
0
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0
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6
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0
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2
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E és el mòdul de deformació longitudinal i G és el mòdul de deformació transversal calculat segons el 
coeficient de Poisson i d’E. 
 
    Quan en una estructura es defineixen bigues, pilars, diagonals, forjats i murs resistents, el mètode 
de càlcul dels esforços consisteix en formar un sistema d’equacions lineals que relacionin els graus 
de llibertat que es desitgen obtenir, els desplaçaments i els girs dels nusos i dels nodes, amb les 
accions exteriors, les càrregues i les condicions de marge, suports i encastament.  
    De forma matricial, es tracta de l’equació:  
[K] · {D} = {F} 
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on ‘[K]’ és la matriu de rigidesa de l’estructura, ‘{D}’ és el vector de desplaçaments i girs dels nusos i 
dels nodes, i ‘{F}’ és el vector de forces exteriors. Un cop resolt el sistema d’equacions i, per tant, 
obtinguts els desplaçaments i girs dels nusos i dels nodes de l’estructura, pot obtenir-se l’esforç (en el 
cas de les bigues, pilars, diagonals i nervis dels forjats i de les lloses) i les tensions (en el cas dels 
murs resistents) de tota l’estructura. 
    Per obtenir el sistema ‘[K] · {D} = {F}’, es fa el mateix que amb una estructura formada 
exclusivament per nusos i barres: cada part de l’estructura (barra, tros de nervi o element finit) té una 
matriu de rigidesa elemental, [K]e, que després de transformar-la al sistema d’eixos generals de 
l’estructura, es pot sumar o engalzar en la matriu general de l’estructura. L’única diferència entre les 
barres i els elements finits és la dimensió i el significat de cada fila o columna pel que fa a les seves 
matrius de rigidesa elementals. Per tant, es pot deduir que el mètode matricial espacial de càlcul 
d’estructures de barres és un cas peculiar del mètode dels elements finits, en el que l’element finit és 
una barra. 
 
Anàlisi no lineal 
    El comportament no lineal de l’estructura pot estar causat per la presència d’un element lineal no 
específic a l’estructura (no linealitat geomètrica o causada pel material), o bé a una relació no lineal 
entre les càrregues i la deformació per a tota l’estructura (no linealitat geomètrica). 
La no linealitat geomètrica és causada per l’adopció de la teoria no lineal aplicada quan es crea el 
sistema d’equacions d’equilibri i el mode de solucionar-lo (consideració dels efectes de segon ordre). 
Pot estar causada per dos tipus d’efectes: 
- Modificació de la rigidesa de l’element sota la influència de l’estat de tensions a l’element 
- Efecte P-Delta. 
 
    Per a la solució de les equacions no lineals s’admet que les rotacions són petites per tal de poder 
substituir les tangents i els cosinus dels angles pels valors dels angles. 
     Es proposen dos mètodes de solució del sistema d’equacions no lineals: 
- Mètode d‘iteració directa 
- Mètode incremental. 
 
    En el mètode d’iteració directa, el vector terme independent del sistema d’equacions (vector de 
càrrega) només s’aplica una vegada, d’aquesta manera s’aplica tota la càrrega d’una vegada per 
totes. 
    En el mètode incremental, el vector del cantó dret del sistema d’equacions (vector de càrrega) es 
divideix en n parts iguals, que reben el nom d’increments. Cada increment de càrrega successiu 
s’aplica a l’estructura en el moment en el que l’increment precedent assoleix l’estat de l’equilibri. La 
norma per a les forces no equilibrades es dóna a cada pas, el que permet seguir el comportament de 
la relació força-desplaçament per a l’estructura. 
 
    El programa emprat verifica automàticament la convergència del procés. S’atura la iteració en el 
moment en el que s’assoleix l’estat d’equilibri.  Això pot succeir quan els increments dels 
desplaçaments dUn  i les forces no equilibrades dFn són iguals a zero (és a dir, són inferiors a la 
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tolerància definida per a les dues magnituds). També s’atura la iteració quan es produeix la 
convergència. La no convergència del problema pot ser interpretada com a un efecte numèric causat 
per la sobrecàrrega de l’estructura. També la no convergència pot ser causada per la inestabilitat del 
procés numèric (pe en el cas de que la càrrega aplicada serà dividida en un nombre molt petit 
d’increments). En aquest cas, pot augmentar-se el nombre d’increments de càrrega al programa, el 
que normalment permet obtenir la convergència del mètode. Pot aconseguir-se modificant (o reduint) 
els paràmetres de la llargària de pas. 
 
Programes de càlcul 
CypeCAD 2010 
Càlcul d’edificis de formigó armat. Any 2010 
CYPE Ingenieros, S.A. 
Avda. Eusebio Sempere, 5 
03003 Alacant 
 
Nuevo 3D Metal  2010 
Càlcul d´estructures d´acer. Any 2010 
CYPE Ingenieros, S.A. 
Avda. Eusebio Sempere, 5 
03003 Alacant 
 
WINEVA 5 
Càlcul d’estructures bidimensionals. Any 2006 
Ramon Sastre Sastre  
E.T.S. Arquitectura del Vallès   
Universitat Politècnica Catalunya 
 
Promptuari Informàtic del Formigó armat 3.0 
Comprovacions puntuals d’elements de formigó. Any 2002 
Càtedra de Formigó Estructural del Departament de Mecànica de Mitjans Continus i Teoria 
d’Estructures 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Taules càlcul de seccions  
Pedro Jiménez Montoya,  Álvaro García Mesenger, Francisco Morán Cabré,  Juan Carlos 
Arroyo Portero:  “ Hormigón armado” (2.010), Gustavo Gili. 
 
 
 
68                                                                     Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                   
 
 
MC 3 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors (veure plànols AD1 a AD38) 
    Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.  
    Subsistemes: 
3.1 Terres en contacte amb el terreny 
3.2 Murs en contacte amb el terreny 
3.3  Façanes 
3.4 Coberta 
3.5 Terres en contacte amb l’exterior 
3.6 Mitgeres  
3.7 Compartimentacions interiors verticals 
3.8 Compartimentacions interiors horitzontals 
3.9 Elements de protecció 
 
MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny (veure plànols AD14 a AD16) 
    ET1: (aparcament i trasters) Llosa fonamentació  de formigó armat.  
Composició Gruix (cm) 
Emmacat de graves 20 
Làmina de polietilè 0,2 
Formigó de neteja 10 
Llosa de fonamentació de 70 cm de cantell 70 
Acabat lliscat 5 
 
DB HS 1: Llosa sense intervenció amb mur flexoresistent: C2+C3+D1/ grau d’impermeabilitat ≤ 1 
 
 
MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny (veure plànols AD14 a AD16) 
    Els murs en contacte amb el terreny seran estructurals de formigó armat, impermeabilitzats, 
drenats i amb recollida d´aigües. 
 
ET2: (aparcament i trasters) Mur de soterrani de formigó armat (formigó vist). 
Composició Gruix (cm) 
Mur de formigó armat  (acabat pintat) 30 
DB HS 1: Mur estanc: V1/ grau d’impermeabilitat ≤ 1 
DB SI: Mur, resistència al foc: ≥ REI 120 
   
 
MC 3.3 Façanes (veure plànols AD5 a AD11) 
Part cega de les façanes  
    Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en zona eòlica C , altura de l’edifici <15m i 
zona pluviomètrica III). 
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EE1: façana ventilada vivendes (veure plànols AD5, AD6, AD7, AD9) 
Composició Gruix (cm) 
Placa de formigó polímer 1,1 
Cambra d´aire ventilada  5,9 
Aïllament (poliestirè extrudit) 4 
Paret maó calat (gero)  14 
Cambra d´aire no ventilada 7,5 
Envà de cartró guix amb aïllament i acabat pintat 8,5 
DB HE 1: EE1 Façana ventilada, U = 0,24 W/m2K (façana nord), U = 0,22 W/m2K (façana SE), U = 
0,22 W/m2K (façana Oest) 
DB HR: RAtr = 57 dBA   m = 280kg/m3 
DB HS 1: R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat ≥ 3 
DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60  
 
EE2 : façana interior passadís (monocapa) (veure plànol AD11) 
Composició Gruix (cm) 
Monocapa acabat llis amb malla de reforç 1,5 
Paret maó calat (gero) 14 
Trasdossat de cartró guix amb aïllament 6 
DB HS 1:R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat ≥ 3 
DB SI: Revestiment interior (enguixat), reacció al foc: A1 > C-s2,d0  
 
EE3 : façana interior vivendes (monocapa) (veure plànol AD11) 
Composició Gruix (cm) 
Monocapa acabat llis,  amb malla de reforç 1,5 
Paret maó calat (gero) 14 
Cambra d´aire no ventilada 6 
Envà de cartró guix amb aïllament 8,5 
DB HE 1: EE3 façana interior vivendes  U= 0,33 W/m2K 
DB HR: RAtr = 45dBA i m = 250kg/m3 
DB HS 1:R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat ≥ 3 
DB SI: Revestiment interior (enguixat), reacció al foc: A1 > C-s2,d0  
 
EE4:  façana ventilada escala (veure plànol AD8) 
Composició Gruix (cm) 
Placa de formigó polímer 1,1 
Cambra d´aire ventilada  5,9 
Aïllament (poliestirè extrudit) 4 
Paret maó calat (gero)  14 
Cambra d´aire no ventilada 7,5 
Envà de totxana  9 
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Enguixat reglejat i acabat pintat 1,5 
DB HS 1:  R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat ≥ 3 
DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60  
 
Obertures de les façanes (veure plànols AD33) 
    La fusteria exterior serà d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic (major de 12mm) i 
envidrament amb cambra d’aire. Les obertures tenen com a protecció solar amb una persiana de 
lames orientables d´alumini. 
 
FE-1: finestra dormitori vivenda (corradera). 
Doble vidre amb cambra (6+6+6)  
Fusteria d´alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 2,57 W/m2K) 
Unitats: 15 
DB HE 1:F1/ U = 2,57 W/m2K (façana nord) 
Permeabilitat a l’aire = Classe 3 
DB HR: RAtr = 29dBA 
 
FE-2: finestra sala-menjador-cuina vivenda (p1a, p2a) corredera / oscil·lobatent. 
Doble vidre amb cambra (6+6+6)  
Fusteria d´alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 2,57 W/m2K) 
Unitats 10 
DB HE 1:F1/ U = 2,57 W/m2K (façana nord) 
Permeabilitat a l’aire = Classe 3 
DB HR: RAtr = 29dBA 
 
FE-3: obertura sala-menjador-cuina (pb).  
Doble vidre amb cambra (6+6+6) 
Fusteria d´alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 2,57 W/m2K) 
Unitats 5 
DB HE 1:F1/ U = 2,57 W/m2K (façana nord) 
Permeabilitat a l’aire = Classe 3 
DB HR: RAtr = 29dBA 
 
FE-4: porta vestíbul Pb (accés edifici) batent, 1 ful, 90 cm. 
Vidre de seguretat laminat tipus Stadip 4+4 
Fusteria d´alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 2,57 W/m2K) 
Unitats: 1 
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Permeabilitat a l’aire = Classe 3 
 
FE-5: porta vestíbul Pb (accés terrassa comunitària), un full batent, 90 cm. 
Vidre de seguretat laminat tipus Stadip 4+4 
Fusteria d´alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 
Unitats: 1 
Permeabilitat a l’aire = Classe 3 
 
FE-6: obertura escala interior (P1a, P2a), tarja inferior fixe, part superior dos fulls oscil·lobatent. 
Vidre de seguretat laminat tipus Stadip 4+4 
Fusteria d´alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 
Unitats: 2 
Permeabilitat a l’aire = Classe 3 
 
 
FE-7: porta sortida escala especialment protegida (Pb) i porta sortida escala exterior (P1a, P2a). 
Porta evacuació (obertura segons sentit evacuació) 
Unitats: 3 
Permeabilitat a l’aire = Classe 3 
 
Elements de protecció de les façanes 
    Els elements de protecció de les escales estan formades per platines d´acer galvanitzat. L´alçada 
de les baranes és de 110 cm (veure plànols AD1 a AD4). 
    Les finestres de la planta primera i planta segona hi ha una protecció situada a 110 cm del 
paviment formada per un tub d´acer pintat. 
 
MC 3.4 Mitgeres 
L´edifici és aïllat. 
 
MC 3.5 Cobertes (veure plànols AD12, AD13) 
 
C-1: sostre planta segona (coberta invertida, paviment flotant). 
Composició Gruix (cm) 
Peça terratzo de 40x40x5 5 
Cambra d´aire (gruix mig de 10 cm) 10 (promig) 
Pannell de poliestirè extrusionat XPS, amb resistència a la compressió >300KPa, 
superfície estriada i encadellat (0,034 W/mK) 
6  
Membrana impermeable formada per làmina de betum modificat LBM-48 adherida 
sobre imprimació 
0,10 
Formació 2% pendent de formigó alleugerit 6 (promig) 
Forjat reticular entrebigat de formigó. Cantell 25+5 cm 30 
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Fals sostre amb placa de guix de 15 mm i aïllament de llana de roca de 30 mm 15 (sala, vestíbul, 
habitació) 
30 (cuina) 
40 (bany) 
DB HE 1:EE4 Coberta plana / U = 0,27 W/m2K 
DB HR: RAtr =56dBA, m=510kg/m2  
DB SI: Coberta, resistència al foc: ≥ R 60 
Paviment exterior (rterratzo), reacció al foc: BROOF (t1) = BROOF (t1) 
 
C-2: sostre aparcament (terrasses) 
Composició Gruix (cm) 
Rajola ceràmica de gres extrusionat antilliscant presa amb adhesiu per a rajoles 
ceràmiques 5 
Morter de ciment de protecció 3 
Membrana impermeable PA-9 (UNE 104-402) formada per làmina de betum 
modificat LBM-48 adherida sobre imprimació 0.5 
Formació 2% pendent amb morter de ciment gruix mínim 3cm 6 
Forjat reticular entrebigat de formigó. Cantell 25+5 cm 30 
DB HR: RAtr =56dBA, m=480kg/m2 
DB SI: Coberta, resistència al foc: ≥ R 60 
Paviment exterior (rajola), reacció al foc: BROOF (t1) = BROOF (t1) 
 
MC 3.6 Terres en contacte amb l’exterior 
 
T-1: sostre planta baixa, porxo  (zona de pas) (veure plànols AD11) 
Composició Gruix (cm) 
Paviment ceràmic de gres porcellànic de 30x60cm collat amb morter de ciment 
cola 5 
Làmina de polietilè antiimpacte 1 
Forjat reticular entrebigat de formigó. Cantell 25+5 cm 30 
Poliestirè expandit elastificat (EEPS) (0,033 W/mK) 3 
Xapa grecada d´acer galvanitzat 0.8 
DB SI: Sostre, resistència al foc: ≥ R 60 
 
MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 
MC 4.1 Compartimentació interior vertical (veure plànols AD17 a AD22) 
Part cega de la compartimentació interior vertical  
 
CV1: paret separació vivenda p1a, p2a amb passadís. 
Composició Gruix (cm) 
Aplacat de panells fusta de 11 mm, tipus Prodema, amb cambra  3,5 
Arrebossat de morter de ciment 1,5 
Paret de de maó calat (gero) de 14 cm 14 
Trasdossat de cartró guix amb aïllament de llana mineral, acabat pintat 8,5 
DB SI: Mur, resistència al foc > EI 120 
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CV2: paret separació entre vivendes. 
Composició Gruix (cm) 
2 plaques de guix laminat de 15 mm 3 
Entremat metàl.lic amb aïllament  7 
Placa guix laminat de 15 mm 1,5 
Entremat metàl.lic amb aïllament 7 
2 plaques de guix laminat de 15 mm 3 
DB SI: Paret, resistència al foc: EI240 > EI 120 
Revestiment (enguixat): A1 > B-s1, d0 
 
CV3: envà separació vivendes (sala-habitació) 
Composició Gruix (cm) 
Plaques de guix laminat de 15 mm, acabat pintat 1,5 
Entremat metàl.lic amb aïllament  7 
Placa guix laminat de 15 mm, acabat  pintat 1,5 
DB SI: Paret, resistència al foc: EI240 > EI 120 
Revestiment (placa guix): A1 > B-s1, d0 
 
CV4: envà separació vivendes (sala-habitació) 
Composició Gruix (cm) 
Plaques de guix laminat de 15 mm, acabat pintat 1,5 
Entremat metàl.lic amb aïllament  7 
Placa guix laminat de 15 mm, acabat pintat 1,5 
DB SI: Paret, resistència al foc: EI240 > EI 120 
Revestiment (placa guix): A1 > B-s1, d0 
 
CV5: envà separació vivendes (bany-vestíbul, cuina vestíbul) 
Composició Gruix (cm) 
Rajola ceràmica collada amb ciment cola 1 
Plaques de guix laminat de 15 mm 1,5 
Entremat metàl.lic amb aïllament  7 
Placa guix laminat de 15 mm, acabat pintat 1,5 
DB SI: Paret, resistència al foc: EI240 > EI 120 
Revestiment (placa guix): A1 > B-s1, d0 
 
CV6: separació locals compatadors/trasters/escala especialment protegida/registres instal·lacions 
Composició Gruix (cm) 
Arrebossat reglejat i acabat pintat 1 
Paret de maó ceràmic calat (gero) de 14 cm 14 
Arrebossat reglejat i acabat pintat (en el local de compatdors d´aigua l´arrebossat 
serà lliscat) 
1 
DB SI:  Revestiment (enguixat): A1 > B-s1, d0 
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Obertures de la compartimentació interior vertical (portes) (veure plànols AD29 a AD32) 
 
Porta FI-1:  
- Ubicació: porta interior  vivenda (habitació, bany). 
- Mides: 80x210 cm. 
- Característiques:  
-  Porta d´un full batent tipus Ccarré”. 
-  Premarc fusta de pi tractada (100x50 mm).  
- Tapetes i brancal de fusta amba acabat final tipus “cirerer”. 
- Fulla 80 x210 amb interior compacte de fibra Unilin, insonora fins 22dB amb acabat “cirerer” 
envernissat i satinat. 
- Pany de cop. Maneta sense placa tipus “vallfer, model Novella” de llautó i acabat cromat 
brillant situada a 1m. d´alçada. Tres perns d´acer inoxidable AISI 304 acabat satinat tipus 
“Vallfer, model 305”. Topall tipus “Vallfer, model Round” , Ø 300 mm, d´acer inoxidable i acabat 
satinat. 
- Unitats: 30. 
 
Porta FI-2: 
- Ubicació: porta entrada habitatge. 
- Mides: 80x210 cm. 
- Característiques:  
-  Porta blindada d´un full batent tipus “Carré”. 
-  Premarc fusta de pi tractada (100x75 mm).  
- Tapetes i brancal de fusta amba acabat final tipus “cirerer”. 
- Fulla blindada amb interior compacte de fibra Unilin, insonora fins 22 dB amb acabat 
tipus “cirerer” envernissat i satinat iamb 2 planxes d´acer. 
- Pany de seguretat tipus “Tesa sèrie XT Premiun”, pany de cop, 4 punts ancoratge, 
acabat esmaltat or, inclou maneta, pocaporta antitargeta, perfils i 3 perns antipalanca fins 
a 1.000 Kg. Espinell de gran angular situata a 150 cm d´alçada. Pom tipus “Vallfer, model 
Europa” de Ø 70 mmm de llautó situat a 1 m. d´alçada. Topall tipus “Vallfer, model 
Round” de Ø 30 mm d´acer inoxidable acabat satinat. 
- Unitats: 10 
 
Porta FI-3, FI-4, FI-5 
- Ubicació: porta amari habitatge. 
- Mides: veure plànols. 
- Característiques:  
-  Armari empotrat de 2 fulles batents de fusta DM de 18mm amb acabta de cirerer 
envernissat i satinat. 
-  Premarc fusta de pi tractada (40x40 mm).  
-  Tapetes i brancal de fusta amba acabat final tipus “cirerer”. 
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- Pom ródó (Ø 40mm) de fusta de cirerer situat a 1m. d´alçada i frontisses amb pivots 
tipus “Vallfer, model 1580” d´acer inoxidable, acabat satinat de 150x80x3 mm. 
- Unitats: 10 (FI-3), 5 (FI-4), 15 (FI-5). 
 
Porta FI-6, FI-7, FI-8, FI-9, FI-10, FI-11, FI-12, FI-13, FI-14, FI-15, FI-18, FI-19, FI-20, FI-23 
- Ubicació: porta  registre instal·lacions. 
- Mides: veure plànols. 
- Característiques:  
-  Armari d´una fulla o dos fulles batent (segons el cas) de taullel tipus “Prodema” de 12 
mm acabat “Roble Rojo” sobre perfils quadrats 20.8 d´acer per pintar.  
- Pany amb clau universal tipus “Vallfer, model 2000 7 70”, acabat llautó brillant. 
- Els registres per on passen instal·lacions d´evacuació d´aigües (residual, pluvial), la 
porta de l´armari anirà revestida en la seva cara interior per llana de roca rígida de 
20mm. Els baixants aniran revestits per una làmina d´alta densitat i espuma de polietilè 
reticulat.  
- Unitats: 1 (FI-6), 1 (FI-7), 2 (FI-8), 4 (FI-9), 4 (FI-10), 7 (FI-11), 1 (Fi-12), 1 (FI-13), 3 (FI-14), 2 
(FI-15), 1 (FI-18), 2 (FI-19), 1 (FI-20), 3 (FI-23). 
 
Porta FI-16, FI-17, FI-24, FI-26 
- Ubicació: porta  registre instal·lacions elèctriques. 
- Mides: veure plànols. 
- Característiques:  
- Armari d´una o dos fulles batent, EI230-C5 i resistència acústica de 40 dB tipus 
“Fonoblock 40, de Tescor” de gruix 55mm. 
- Estructura interna per tres taulells de fibres vegetals sense encolar, 2 làmines de suro i 
dos taulells de MDF. El marc és de fusta massissa, encadellat i encolat al panell central. 
Juntes intumescents de 15mm. Ribets acústics i ignífugs. Batiments MDF hidròfug. 
- Acabat color Ral 0605070. 
- Unitats: 1 (FI-16), 2 (FI-17), 3 (FI-24), 1 (F-26) 
 
Porta FI-21, FI-22 
- Ubicació: porta  local comptadors elèctrics/ porta traster PB. 
- Mides: veure plànols. 
- Característiques:  
- Porta d´una fulla batent EI260-C5 tipus “Portes Andreu”, model Turia, TU 800x2050” de 
gruix 62mm. 
- Estructura de dos planxes d´acer galvanitzat amb protecció “antifinger” (imprimició 
incolora sobre el galvanitzat) de 0,7 mm amb interior amb materials aïllants ignífugs. 
Marc format per perfil d´acer galvanitzat de 1,20 mm, juntes intumescents. 
-  Perns i pany homologats.  
- Acabat color Ral 0605070.  
- Unitats: 1 (FI-21), 1 (FI-22). 
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Porta FI-25 
- Ubicació: porta  accés escala especialment protegida i vestíbul independència (Psot.). 
- Mides: 80x205 cm. 
- Característiques:  
- Porta d´una fulla batent EI260-C5 tipus “Portes Andreu”, model Turia, TU 800x2050” de 
gruix 62mm. 
- Estructura de dos planxes d´acer galvanitzat amb protecció “antifinger” (imprimició 
incolora sobre el galvanitzat) de 0,7 mm amb interior amb materials aïllants ignífugs. 
Marc format per perfil d´acer galvanitzat de 1,20 mm, juntes intumescents. 
-  Perns i pany homologats. Barra antiimpacte. 3 perns i pany homologats. Tancaportes 
de braç articulat. Obertura en el mateix sentit de l´evacuació.  
- Acabat color galvanitzat.  
- Unitats: 2 (FI-25) 
 
Porta FI-27 
- Ubicació: porta  trasters Psot. 
- Mides: 80x205 cm. 
- Característiques:  
- Porta d´una fulla batent EI260-C5 tipus “Portes Andreu”, model Turia, TU 800x2050” de 
gruix 62mm. 
- Estructura de dos planxes d´acer galvanitzat amb protecció “antifinger” (imprimició 
incolora sobre el galvanitzat) de 0,7 mm amb interior amb materials aïllants ignífugs. 
Marc format per perfil d´acer galvanitzat de 1,20 mm, juntes intumescents. 
-  Perns i pany homologats. 3 perns i pany homologats. Topall tipus “Vallfer, model 
Round” de Ø30mm d´acer inoxidable i acabat satinat. 
- Acabat color galvanitzat.  
- Unitats: 2 (FI-25) 
 
MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 
- Compartimentació interior horitzontal 
    Els forjats horitzontals disposaran de terra flotant per garantir l’aïllament a soroll d’impacte. A 
l’interior dels habitatges es disposa d´un fals sostre  de cartró guix, aïllant per al pas d’instal·lacions de 
15, 30 o 40 cm segons el cas.  En el cas de les zones comunes, els fals sostre és registrable de 30 
cm i per limitar el soroll reverberant, estarà format per un material absorbent acústic d‘absorció 
acústica α < 0,57. 
 
CH-1 : sostre aparcament (separació vivendes amb aparcament) (veure plànols AD14, AD15, AD16) 
Composició Gruix (cm) 
Rajola ceràmica gres porcellànic  collat amb morter de ciment cola 5 
Recrescut de formigó 6 
Pannell de poliestirè extrusionat XPS, amb resistència a la compressió >300KPa, 6 
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superfície estriada i encadellat (0,034 W/mK) 
Làmina de polietilè antiimpacte reticulat i espumat 1 
Forjat reticular entrebigat de formigó. Cantell 25+5 cm 30 
DB HR: RAtr = 56dBA, m= 530kg/m2 
DB SI: Coberta, resistència al foc: ≥ R 60 
 
CH-2: sostre separació vivendes (veure plànols AD5 a AD11) 
Composició Gruix (cm) 
Rajola ceràmica gres porcellànic  collat amb morter de ciment cola 5 
Làmina antiimpacte polietilè reticulat i espumat 1 
Forjat reticular amb entrebigat de formigó i cantell de 30 cm  30 
Fals sostre de plaques de guix laminat amb 30 mm d´aIllament de llana mineral i 
acabat pitat 
15 (vestíbul, sala, 
menjador), 30 
(cuina), 40 8bany) 
DB HR: RA =56dBA, m=480kg/m2, Ln,w =24dB 
DB SI: Forjat, resistència al foc: REI ≥ 120 
Revestiment sostre (placa guix + llana de roca), reacció al foc: A1 > B-s1,d0 
Paviment  (rajola), reacció al foc: A1 > EFL 
 
MC 4.3 Escales i rampes interiors i exteriors  
 Interiors   
- Escala interior vestíbul: (veure plànol AD4) 
- Escala d´un tram. 
- Graons: 18 graons de 30 x 18,50 cm i 105 cm d´amplada. 
- Barana: metàl.lica amb passamà de fusta IPE envernissada de 110 cm d´alçada. 
- Paviment: gres porcellànic. 
 
- Escala especialment protegida (aparcament) (veure plànol AD4) 
- Escala d´un tram. 
- Graons: 16 graons de 30 x 17,81 cm i 100 cm d´amplada. 
- Paviment: terratzo 
- Barana: passamà metàl.lic de 110 cm d´alçada. 
 
- Rampa vestíbul (veure plànol AD24) 
- Rampa d´un tram. 
- Pendent: 6% 
- Paviment: gres porcellànic. 
- Barana: passamà metàl.lic i de fusta IPE. 
 
Exteriors 
- Escala exterior (de pb a p1a):  (veure plànols AD1 a AD3) 
- Escala d´un tram: llosa formigó armat (20 cm) 
- Graons: 18 graons de 30 x 18,50 cm i 105 cm d´amplada. 
- Barana: metàl.lica acer galvanitzat de 110 cm d´alçada. 
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- Acabat graons: peces de formigó sobre platines plegades d´acer galvanitzat. 
- Escala exterior (de p1a a p2a / de p2a a p.coberta): 
- Escala d´un tram: perfils d´acer galvanitzat UPN 260 
- Graons: 18 graons de 30 x 18,50 cm i 105 cm d´amplada. 
- Barana: metàl.lica acer galvanitzat. 
- Acabat graons: peces de formigó sobre platines plegades d´acer galvanitzat. 
 
- Rampa vehicles aparcament: (veure plànols AD15 i AD16) 
- Rampa de dos pendents  (4% i 20%) 
- Amplada: 3,50 m 
- Acabat : impermeabilitzada amb acabat de paviment de panots. 
 
MC 5 Sistema d'acabats 
 
    De manera genèrica es descriuen  els acabats interiors de vivendes i de les zones comuns. 
VIVENDES (veure plànols de AD17 a AD22) 
 Cuina-sala- menjador Habitació Bany 
Paviments - Gres porcellànic 45x45 cm 
tipus “Grespania, model Tar 
Marrón”. Sòcol 8x45 cm tipus 
“Grespania, model 06RTA28”
- Gres porcellànic 45x45 cm 
tipus “Grespania, model Tar 
Marrón”. Sòcol 8x45 cm tipus 
“Grespania, model 06RTA28”
- Gres 30x30 cm tipus 
“Grespania model 
Silesias Azul” 
 
 
Paraments 
verticals 
- Cuina: rajola 20x40 cm 
tipus “Grespania, model 
Nevada Beige” sobre 
plaques de guix laminat 
hidròfug.  
- Sala –menjador: envà 
cartró guix acabat pintat. 
- Envà cartró guix acabat 
pintat. 
- Rajola 20x33 cm 
tipus “Grespania, 
model camerun, color 
Beige” sobre plaques 
de guix laminat 
hidròfug. 
 
 
Paraments 
horitzontals 
- Cuina: fals sostre de 30 cm 
amb doble placa de guix 
laminat de 15 mm hidròfug, 
acabat pintat i amb aïllament 
de llana mineral de 30 mm. 
- Sala-menjador: fals sostre 
de 15 cm amb placa de guix 
de 15mm, acabat pintat. 
- Fals sostre de 15 cm amb 
placa de guix de 15mm, 
acabat pintat. 
- Cuina: fals sostre de 
40 cm amb doble 
placa de guix laminat 
de 15 mm hidròfug, 
acabat pintat i amb 
aïllament de llana 
mineral de 30 mm. 
 
 
ZONES COMUNS (veure plànols AD23 a AD28) 
 Vestíbul PB Escala interior Passadís P1a, P2a 
Paviments - Gres porcellànic 30x60 cm 
tipus  “Grespania, model 
Soria Marrón 60. Sòcol 8x45 
cm. 
- Gres porcellànic tipus  
“Grespania, model Soria 
Marrón 60. Sòcol 8x45 cm. 
- Gres porcellànic 
30x60 cm tipus  
“Grespania, model 
Soria Marrón 60. Sòcol 
8x45 cm. 
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Paraments 
verticals 
- Aplacat de fusta tipus 
“Prodema”, de 12 mm, 
fixació oculta. 
- Registres instal·lacions de 
fusta tipus “Prodema” de 12 
mm. 
- Enguixat reglejat i pintat. 
 
- Enguixat reglejat i pintat. 
 
- Aplacat de fusta tipus 
“Prodema”, de 12 mm, 
fixació oculta. 
- Registres 
instal·lacions de fusta 
tipus “Prodema” de 12 
mm. 
- Enguixat reglejat i 
pintat. 
 
 
Paraments 
horitzontals 
- Fals sostre de 30 cm 
registrable de plaques 60x60 
cm microperforades amb 
absorció acústica. 
 
- Enguixat reglejat i pintat Fals sostre de 30 cm 
registrable de plaques 
60x60 cm 
microperforades amb 
absorció acústica. 
 
 
ZONES COMUNS (planta soterrani) 
 Zona vehicles Escala especialment 
protegida 
Trasters 
Paviments - Formigó acabat lliscat -Terratzo tipus “Mosaics 
Planas, sèrie 300” 
- Formigó acabat 
lliscat. 
Paraments 
verticals 
- Formigó vist acabat pintat. 
- Arrebossat i pintat sobre 
paret de gero. 
- Enguixat reglejat i pintat. 
- Formigó vist pintat. 
 
- Formigó vist acabat 
pintat. 
- Arrebossat i pintat 
sobre paret de gero. 
 
 
 
Paraments 
horitzontals 
- Formigó vist acabat pintat. 
 
- Formigó vist acabat pintat - Formigó vist acabat 
pintat 
 
ALTRES: 
 
    Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents 
normatives: 
- Arrebossat lliscat i pintat a l’interior del local de comptadors d’aigua (DB HS 4) i a l’interior del 
local dels comptadors d’electricitat. 
- Enguixat a bona vista pintat a l’interior dels comptadors de gas (normativa del gas). 
- Enrajolat paraments verticals i paviment de gres extrussionat al magatzem de residus garantint 
que les seves parets i el seu paviment seran impermeables i fàcilment netejables. (DB HS 2) 
- Paret de gero  a l’interior de la caixa de l’ascensor. 
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MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
    El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. 
    S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 
- Ascensor. 
-Subministrament de serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, 
televisió terrestre i radiodifusió sonora). 
- Evacuació d’aigües residuals i pluvials. 
- Evacuació de productes de combustió de les calderes a gas i extracció de bafs de les cuines. 
- Ventilació dels interiors dels habitatges i trasters. 
- Ventilació mecànica de l’aparcament. 
- Calefacció i instal·lació d’ACS en els habitatges 
- Energia solar tèrmica per a producció d’ACS per als habitatges. 
- Instal·lacions de protecció contra incendi. 
     El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta 
de normativa d’aplicació.  
    A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de 
nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 
     En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions, 
així com la centralització de comptadors divisionaris d’aigua  i electricitat. El recinte de 
telecomunicacions (RITI) es troba a planta baixa.  La coberta de l’edifici es situen els captadors 
solars,   els compatdors de gas i l´armari  RITS. 
     Totes les instal·lacions són registrables en les zones comuns mitjançat armaris (conduccions 
verticals) i pel fals sostre registrable del vestíbul i passadís. En la planta soterrani, les instal·lacions 
són vistes. 
 
MC 6.1 Sistemes de transport 
Instal·lació d’ascensor  
    Es col·loca un ascensor, que donarà servei a les plantes d’habitatge i a l’aparcament, segons el 
que s’especifica a la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge i al Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 
135/1995)  
L’ascensor tindrà un únic accés i 4 parades amb un recorregut de 6,30 m per sobre de la rasant i 3,15 
m per sota. En cada planta, l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció d’un cercle de diàmetre 
d’1,50 m. 
    L´ascensor serà de tipus elèctric, sense recinte per a la maquinària tipus “Otis GeN2 Confort”. 
    Les dimensions de la cabina correspondran a les d’un ascensor accessible: 1,10m d’amplada x 
1,40m  de fondària, tindrà capacitat per a 6 persones i 450 kg. de càrrega. Les portes de la cabina, 
així com les del recinte seran telescòpiques. 
    El recinte de l’ascensor garantirà la resistència mecànica que estableix el Reglament d’ascensors, 
satisfarà l’aïllament acústic mínim que s’indica en el DB HR (≥ 55dB) i l’aïllament tèrmic que s’indica 
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en el DB HE-1 (U ≥ 1,2 W/m2ºC) i tindrà una resistència al foc segons especificacions del DB SI  (EI 
≥120 en l’aparcament).  Les portes del recinte tindran una resistència al foc E 30 en totes les plantes. 
    La instal·lació complirà els requisits del RD 1314/97 “Reglamento de ascensors” i, en particular, de 
la norma UNE EN 81-1-2001 ”Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
Parte I: ascensores eléctricos”. 
    Pel que fa a les característiques constructives i a les de l’equip: 
- Es preveu un ascensor que funcioni a velocitat de 1,6m/s i que tingui una potència elèctrica de 8.200 
W. El subquadre elèctric i de comandament es troba al local de compatadors elèctrics. A més es 
garantirà la il·luminació permanent de 50lux a l’entorn immediat de l’accés a l’ascensor. 
- L’acabat interior de la cabina serà d’acer inoxidable amb mirall d’1,5m d’alçada i cel ras en gelosia 
que incorporarà la lluminària. 
- Les parets del recinte estaran construïdes per una doble paret ceràmica de maó calat (gero) de 14 
cm. 
    El projecte de la instal·lació de l’ascensor, l’execució, el registre i la posta en funcionament estarà a 
càrrec de l’empresa instal·ladora autoritzada que haurà d’actuar en coordinació amb el projecte i la 
construcció de l’edifici. 
 
MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus  
    Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres que 
determina el DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental i 
d’Ecoeficiència en els edificis.  
    El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer soterrats 
(bústies). En aquest cas, segons CTE DB HS 2 no cal preveure magatzems ni espais de reseva. 
    Veure fitxa “CTE DB HS2. Residus” (MD Memòria descriptiva). 
 
MC 6.3 Instal·lacions d'aigua (veure plànols INS20 a INS26) 
    La instal·lació de fontaneria donarà servei: 
- 15 habitatges. 
- Instal·lació d´energia solar tèrmica per a la producció d´ACS. 
- Serveis comuns: punt de consum de traster PB, jardí / terrassa, coberta i BIE soterrani. 
 
Disseny i posada en obra 
    La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a l’exterior 
de la propietat al carrer de Guadalupe Duran on es farà l´escomesa. 
    Al límit de la parcel·la i en zona privada es col·locarà una arqueta soterrada amb la clau general de 
l’edifici a més dels elements necessaris (filtre, clau de buidat, etc.). 
    A partir de la clau general de l’edifici el tub d’alimentació (PE 25) es dirigeix cap el local de 
comptadors  ubicat en el vestíbul de la planta baixa. Previ a la bateria de comptadors es col·locarà 
una vàlvula de retenció. 
    El local de comptadors amb 16 comptadors divisionaris (15 habitatges, 1 serveis comuns) disposa 
de bonera que garanteix el desguàs per gravetat directe a la xarxa de sanejament. Els paraments són 
arrebossat i lliscats el paviment és de terratzo. El local té una dimensió de 1,65 m². 
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    Des de cada comptador es distribueixen els diferents muntants individuals (de coure, Ø 25) cap a 
les vivendes a través d´un pati registrable en cada planta i pel fals sostre registrable del passadís. La 
canonada dels serveis comuns es distribueix al soterrani (BIE), coberta (plaques solars) a través d´un 
altre pati diferenciat de l´anterior (veure plànols, plates). 
    Es garantirà el buidat de la instal·lació tenint present que cal col·locar una vàlvula de retenció en la 
base dels diferents muntants. El disseny de la instal·lació permetrà la purga manual de la mateixa. 
    Un cop a l’interior de l’habitatge es disposarà una clau de pas a l’entrada d’aquest i claus de 
sectorització a cada local humit. També es disposaran claus de tall individual als diferents punts de 
consum. 
    El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla vertical 
ho farà per sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. 
    Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel cel 
ras, s’aïllaran tèrmicament les canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs corrugats les 
d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als elements constructius. 
    Els habitatges disposaran d’aigua freda i calenta que alimentaran els següent equips: rentamans, 
banyeres i aigüera. Es deixarà una presa d’aigua freda i una altra de calenta per a l’alimentació de la 
rentadora i rentavaixelles per tal de que aquests equipaments puguin ser bitèrmics.  
    Els equips que s’alimentaran només amb aigua freda seran els inodors i en les vivendes de planta 
baixa l´aixeta de  terrassa. 
    La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i 
d’altres reglamentacions,  en quant a: 
- qualitat de l’aigua 
- proteccions contra retorns 
- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 
- manteniment 
- estalvi d’aigua, 
- en les següents condicions: 
 
Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de 
l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i 
amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir 
la vida útil de la instal·lació.  
Protecció contra 
retorns  
Es disposen de sistemes antiretorn. 
S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de 
subministrament d’aigua i les d’evacuació, així com entre les 
primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de la instal·lació. 
Condicions Cabals Aigua Freda i Calenta 
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mínimes  de 
subministrament   
als punts de 
consum 
instantanis 
mínims: 
q ≥ 0,10l/s ? rentamans, bidet, inodor 
q ≥ 0,15l/s ? rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s ? dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i 
rentadora domèstica, safareig, abocador 
q ≥ 0,30l/s ? banyera ≥ 1,40m 
Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general   → P ≥ 
100kPa 
Escalfadors → P ≥ 150kPa 
Pressió màxima: Qualsevol punt de consum → P ≤ 
500kPa 
Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació 
tenen les dimensions suficients.  
Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones 
comunes. 
Estalvi d’aigua Es disposen de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum
individualitzable. 
Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi 
d’aigua 
 
    Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 
“Subministrament d’aigua”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les 
especificacions de la Companyia Subministradora. El traçat, característiques i dimensionat s’indica als 
plànols (veure plànols INS20 a INS26). 
    En el cas que les canonades d´aigües es creuin amb les elèctriques, aquestes passaran per sobre.    
Els elements de subjecció de les canonades de coure seran d´acer inoxidable. 
Materials i equips 
     Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la 
construcció“ del DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
     Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb Polietilè (Ø125) d’alta densitat i pressió nominal 
de 16 atm. (PE AD PN 16 atm), la bateria de comptadors serà homologada i d’acer galvanitzat, i els 
muntants i instal·lació interior dels habitatges es farà en coure (veure diàmetres  en el planol INS26). 
Les característiques per la instal·lació  BIE es detalla en el plànol INS20. 
    S’utilitzaran  Armaflex  per a l’aïllament de les canonades d’ACS. 
    Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 
interrompible. Les aixetes dels bidets, aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per 
estalviar aigua o disposaran un mecanisme economitzador i tindran de distintiu de garantia de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya.   
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Dimensionat 
    La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i 
equips en les següents condicions: 
Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les 
calderes. Pel que fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de 
consum. 
Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la 
velocitat d’1,50m/s en el interior de locals habitables. 
Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de 
la quantificació de cada un d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 
Temperatura ACS: entre 50ºC a 65ªC. 
 
CABALS INSTANTANIS MÍNIMS 
Aparells sanitaris Cabals instantanis 
mínims (aigua freda) 
Cabals instantanis mínims 
(ACS) 
Rentamans  0,10 l /s 0,065 l/s 
Inodor 0,10 l /s - 
Rentavaixelles  0,15 l /s 0,15 l/s 
Aixeta exterior 0,20 l/s - 
Aigüera / rentadora  0,20 l /s 0,10 l/s 
Banyera  0,30 l /s 0,20 l/s 
 
    Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el 
DB HS-4. La xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda. 
- Cabals de càlcul: el dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per a 
cada un d’ells un cabal de càlcul obtingut a partir de l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat al 
cabal instal·lat. 
- Cabal simultani dels habitatges o dependències: a partir del cabal instal·lat a cada dependència i 
aplicant el coeficient de simultaneïtat (kv) en funció del nombre (n) d’aparells instal·lats  s’obté el 
consum puntual de cada dependència, així com el de l’habitatge.    (Per a valors kh inferiors a 0,2 es 
considera kh ≥ 0,2). 
  Kh = 
1-n
1  n: nombre de punts de consum de l’habitatge (n > 2) 
 
- Cabal simultani de l’edifici: per a la definició del cabal simultani de tot l’edifici i tenint present que els 
consums puntuals dels habitatges són sensiblement iguals, es considera el cabal simultani de tots els 
habitatges afectat per un coeficient de simultaneïtat (K) que respon a l’expressió següent:   
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  KE = 1)(N x 10
N  19
+
+   N: nombre d’habitatges que constitueixen aquesta 
agrupació 
     (Per a valors KE inferiors a 0,2 es considera KE ≥ 0,2) 
 
    El cabal simultani de l’edifici, s’obté a partir de la suma dels cabals simultanis dels habitatges amb 
l’aplicació de la corresponent simultaneïtat, el cabal simultani del local comercial i el dels serveis 
comuns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa  “CTE DB HS4.Subministrament aigua” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HSCTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
Qualitat de l’aigua ? L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà. 
? Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació. 
? El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens.
Sistemes antiretorn: ? Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua
S’establiran 
discontinuïtats entre: 
? Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública
? Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació
? Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació
Protecció contra retorns  
Buidat de la  xarxa: ? Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat
Cabals
instantanis mínims: 
Aigua Freda 
q ? 0,04l/s ? urinaris amb cisterna 
q ? 0,05l/s ? “pileta” de rentamans 
q ? 0,10l/s ? rentamans, bidet, inodor 
q ? 0,15l/s ? urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada
q ? 0,20l/s ? dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q ? 0,25l/s ? rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q ? 0,30l/s ? banyera ? 1,40m, aigüera no domèstica 
q ? 0,60l/s ? rentadora industrial (8kg)
Aigua Calenta (ACS) 
q ? 0,03l/s   ? “pileta de rentamans
q ? 0,065l/s ? rentamans, bidet 
q ? 0,10l/s   ? dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 
q ? 0,15l/s   ? banyera < 1,40m rentadora domèstica
q ? 0,20l/s   ? banyera ? 1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q ? 0,40l/s   ? rentadora industrial (8kg)
Pressió: ? Pressió mínima:   Aixetes, en general   ? P ? 100kPa 
  Escalfadors i fluxors ? P ? 150kPa 
? Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum ? P ? 500kPa 
Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 
Temperatura d’ACS: ? Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)
Dimensions dels locals ? Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)
PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 
Manteniment 
Accessibilitat de la 
instal·lació 
? Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)
SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 
Identificació ? Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.
Comptatge ? Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.
Xarxa de retorn d’ACS ? La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m 
ESTALVI D’AIGUA  Paràmetres a 
considerar 
Dispositius d’estalvi 
d’aigua 
? A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
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MC 6.4 Evacuació / sanejament d’aigües  (plànols INS38 a INS44)  
    La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de 
l’edifici, conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als 
locals amb la col·locació de sifons hidràulics. 
    La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del CTE i d’altres 
reglamentacions en quant a: 
- ventilació 
- traçat 
-dimensionat 
- manteniment 
en les següents condicions: 
 
Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació 
dels gasos i garanteix el correcte funcionament dels 
tancaments hidràulics en conductes d´aigües residuals. 
Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de 
les aigües residuals i dels residus evitant-ne la retenció. El 
pendent és 1%. 
Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals 
previsibles en condicions segures. 
Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible. Tot els els 
baixants són registrables. Les portes de registre estaran 
revestides en la seva cara interior per una panell de llana de 
roca rígida de 20mm (tipus “Tervol DP 120”). Els baixants 
van revestits per una làmina d´alta densitat i espuma de 
polietilè reticulat de gruix 3,9mm (tipus “Fonoban BJ de 
Danosa”). 
      
    El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el 
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel 
D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de 
Sanejament” (D. 130/2003). 
    El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols (plànols INS38 a INS44). 
Disseny i posada en obra 
    Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici connectaran a 
la xarxa de clavegueram urbà que també és separativa. 
    L’abocament d’aigües residuals i el d’aigües pluvials pel carrer de Guadalupe Duran  disposant-se 
en ambdós casos del corresponent sifó general previ al clavegueró (pou de sanejament). 
    Les aigües residuals corresponen a: 
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- Sanitaris vivendes (banyera, lavabo, wc, pica cuina, rentadora, rentavaixelles) i sanitaris 
zones comuns (pica traster). 
    Les aigües pluvials corresponen a: 
- Boneres coberta, boneres i reixes  terrasses vivendes planta baixa, boneres terrassa 
exterior, rampa accés vehicles soterrani, bonera local compatadors. 
    Les aigües s’evacuen per gravetat excepte les aigües pluvials de la rampa de l’aparcament que es 
recolliran i bombejaran des del fossat fins al col·lector de pluvials. 
    Les xarxes disposaran de ventilació primària. A més, es col·locaran columnes de ventilació per al 
pou de bombeig del soterrani i després de cada sifó general de l’edifici.  
Elements de la xarxa d’aigües residuals 
    Cada aparell sanitari (inclòs rentadores i rentavaixelles) i les boneres de les cambres 
d’instal·lacions disposaran de tancament hidràulic. 
    La recollioda d´aigües es farà pel fals sostres de la planta inferior i desembocarà en el baixant 
corresponent. El pendent de les derivacions en els trams horitzontals seran del 1%. 
    A nivell de forjat de l’aparcament, es col·locaran manegots tallafocs EI 120 per garantir la 
compartimentació en cas d’incendi. Per garantir la ventilació primària, el baixant es perllonga fins a la 
coberta, sobresortint 2,50 metres per sobre el paviment.  Es disposaran registres en els  canvis de 
direcció i entroncaments en els col·lectors. El sifó general registrable, que es col·loca previ a la 
connexió al clavegueró de la xarxa urbana, disposarà d’una columna de ventilació fins a la coberta 
instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueró. 
    Els diàmetres dels trams horitzontals, baixant i col·lectors s´indiquen en els plànols. 
 
Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials: 
 
RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS  
Coberta  7 boneres sifòniques de polietilè d´alta densitat (tipus “Fulma”). 
Terrassa comunitària 1 bonera sifòniques de polietilè d´alta densitat (tipus “Fulma”). 
Terrasses vivendes Pb 1 bonera sifòniques de polietilè d´alta densitat (tipus “Fulma”). 
1 reixa i canal de 2,40 m. de polietilè d´alta densitat (tipus 
“Hauraton, model Recyfix Standar 100”). 
 
    Es col·locaran manegots tallafocs per garantir la compartimentació de l’aparcament en cas 
d’incendi, EI 120 . 
    Es disposaran registres en els  canvis de direcció dels col·lectors. El sifó general registrable que es 
col·locarà previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana disposarà d’una columna de ventilació 
fins a la coberta instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueró. 
    L’equip de bombeig d’aigües pluvials estarà compost de dues bombes (una de reserva) per 
bombejar les aigües de la rampa de l’aparcament fins al col·lector, prèvia reducció de la pressió. 
Disposarà de quadre elèctric i de comandament manual i automàtic. Les bombes es col·locaran en un 
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pou de dimensions 0,70m x 1,00m x 1,10 m (fondària)  que permet el registre i el manteniment 
disposant d’una tapa i d’una columna de ventilació de Ø 80 mm que es perllonga fins a 2,00 m per 
sobre de qualsevol zona transitable. 
    Els diàmetres dels trams horitzontals, baixant i col·lectors s´indiquen en els plànols. 
Materials i equips 
    Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants,i tub de 
PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen amb peces 
de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i 
col·lectors.  
    Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles 
directament des de l’aparcament. 
   Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB 
HS 5. 
    L’equip de bombeig estarà compost de dues bombes del tipus submergit amb una potència de 
550W. 
Dimensionat 
    Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. El dimensionat 
serà segons Compliment de la norma UNE-EN 12056 i del CTE DB HS5 (tuales 4.4 a 4.12). 
    Els diàmetres dels trams horitzontals, baixant i col·lectors s´indiquen en els plànols. 
    Els cabals d’aigües residuals es determinen a partir de les Unitats de descàrrega, UD, que 
estableix  la següent taula del DB HS 5: 
    Pel que fa al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi de Sant Cugat del 
Vallès, comarca del Vallès Occidental, és de 1110 mm/h (o  l/h m2) i s’ha obtingut de la Taula B1 en 
funció de la isohieta, “i”, 50, i de la zona pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de la figura B1 
(Apèndix B del CTE DB HS 5). 
 
 
DIMENSIONAT CANONADES 
Aparell  Diàmetre  de sortida (mm) 
WC 110 
Lavabo  50 
Banyera  50 
Pica cuina 50 
Rentadora 50 
Rentavaixellaes 50 
Tipus  Diàmetre baixant (mm) 
Pluvial 110 
Residual 110 
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Col·lector Diàmetre (mm) 
Pluvial Trams de 125, 160, 200 
Residual Trams de 160, 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa “CTE DB HS5. Evacuació  d´aigües” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HSCTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
Ref. del projecte: 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 
Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
Objecte ? La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus. 
? S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.
Ventilació ? Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.
Traçat ? El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.
Dimensionat ? Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures.
PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 
Manteniment ? Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.
✔
✔
✔
✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
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MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques  (veure plànols IINS27, INS28, INS29) 
 
Instal·lacions de climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) i producció d'aigua calenta 
sanitària 
    L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el 
benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment 
al Reglament d’instal·lacions tèrmiques (DAV HE 2-RITE). 
   El projecte preveu que els 15 habitatges disposin de les instal·lacions tèrmiques individuals de 
calefacció per radiadors i de producció d’aigua calenta sanitària amb energia solar tèrmica amb 
captadors centralitzats. 
    Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixin les exigències bàsiques HE-2 
Rendiment  de les instal·lacions tèrmiques i HE-4 “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua 
calenta sanitària” i el Decret d’Ecoeficiència. 
    Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència 
energètica i seguretat que estableix el DAV HE 2-RITE 
    Veure fitxa de Justificació del compliment del RITE  “Dades generals de les instal·lacions 
tèrmiques” al final d’aquest apartat. 
 
- Instal·lació de calefacció (plànols INS27, INS28) 
    Cada habitatge estarà equipat amb una caldera mixta estanca a gas natural per a calefacció i 
producció instantània d’aigua calenta sanitària. La caldera està situada en un aramri de la cuina.  Es 
preveu el sistema de calefacció mitjançant radiadors d’alumini i circuits monotubulars. Les canonades 
seran de coure de diàmetre 18 mm. 
Característiques radiadors: 
- Tipus “Roca, model MEC”: radiador format per elements de 80 mm. Fabricat en aleació 
d´alumini acabt de color blanc. 
 
Ubicació  Unitats Mides (mm) 
Alçada x longitud 
Emissió calorífica 
Kcal/h 
Sala-menjador-cuina 2 675 x 960  
(12 mòduls) 
  
113,80 
Habitació  1 675 x 960  
(12 mòduls) 
 
113,80 
Bany  1 675 x 440 
(4 mòduls) 
 
113,80 
 
 
Disseny i posada en obra 
    La caldera mixta del tipus estanc i modulant ha de subministrar una potència de calefacció de 30 
kW i de producció instantània d’ACS de 25 kW  a 30 kW. L’espai on s’ubica no cal que disposi de 
condicions de ventilació especifiques, però caldrà garantir una certa ventilació per a la canonada de 
gas (reixa inferior i superior de l’armari). 
   Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                                                     91 
 
 
    La caldera tindrà subministrament de gas natural, aigua freda i ACS solar, endoll de presa de 
corrent i desguàs.  
     Estarà connectada a la xemeneia individual de doble tub concèntric construïda amb acer 
galvanitzat per a l’evacuació de fums fins a la coberta amb un revestiment (paret) EI 120. El conducte 
serà de diàmetre 150 mm. 
    Per tal d’ajustar el consum d’energia a les variacions de la càrrega tèrmica, cada circuit de 
radiadors  estarà regulat per un termòstat ambient (tipus “Roca, model RX100), ubicat en una zona 
representativa tèrmicament, i tots els radiadors disposaran de vàlvula termostàtica per estalvi 
d´energia. 
 
Materials i equips 
    La caldera seleccionada tindrà les següents característiques, segons el que estableix el RD 
275/1995: Model tipus “Viessmann Vitopend 100” 
 - rendiment a potencia nominal total: 92,9 % 
 - rendiment a càrrega parcial del 30 %: 90 % 
 - Temperatura mitja de l’aigua: 30-57 ºC 
 - Potència elèctrica consumida: 82 W. 
     - Caldera de baixa temperatura segons UE 92/42 
- Caldera amb 3 estrelles segons EN13203 
    Radiadors seran d’alumini de la casa Roca model MEC 70 o equivalent. 
 
Dimensionat 
    La calefacció es dissenya per a una temperatura operativa interior entre 21 i 23 ºC, tenint en 
compte tant les càrregues per transmissió de l’envolvent, com les de ventilació que resulten del 
sistema de ventilació general de l’habitatge (HS 3).  
     Es considera un salt tèrmic màxim de 50 ºC entre la temperatura del radiador i la de l’ambient; i un 
salt tèrmic màxim de 10 ºC entre la impulsió i el retorn del circuit d‘aigua. 
 
- Instal·lació d’aigua calenta sanitària (plànols INS25, INS28) 
    En cada habitatge es preveu una producció instantània d’aigua calenta sanitària a partir de la 
mateixa caldera mixta calefacció i producció d’ACS. Aquest sistema es complementa amb el d’energia 
solar tèrmica. 
    La producció instantània d’aigua calenta sanitària dels habitatges es farà a partir de la mateixa 
caldera mixta modulant definida a l’apartat MC 6.5. “Instal·lacions tèrmiques” Proporcionarà un cabal 
simultani de 14,3  l/minut  en caldera de 25 kW i de 17,20 l/s en la caldera de 30 kW.  
    Aquest sistema és complementari al de producció amb energia solar. Amb aquesta finalitat, 
l’interacumulador solar i la caldera estaran connectats entre ells i amb la xarxa d’aigua freda i 
disposaran d’una vàlvula de tres vies per subministrar l’aigua calenta a temperatura adequada. Es 
preveu una temperatura d’acumulació de 60 ºC, una temperatura de distribució de 40 ºC-45 ºC i de 
consum de 38 ºC. 
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    Les canonades d’ACS s’aïllaran amb coquilles elastomèriques d’un gruix mínim de 30 mm, quan 
circulen pel cel-ras, perquè les pèrdues en la xarxa de canonades d’aigua calenta sanitària seran 
inferiors al 4 % de la potència transportada.  
    La xarxa de subministrament d’ACS  es defineix a l’apartat MC 6.3.”Instal.lacions d’aigua”. 
 
- Instal·lació solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària (INS27, INS28, INS29) 
Una part de la demanda d’ACS per als habitatges es cobrirà mitjançant una instal·lació d’energia 
solar. 
La contribució solar serà com a mínim la més desfavorable de la que resulta de l’aplicació del DB HE 
4 i el Decret d’Ecoeficiència.  
    Es preveu un sistema de producció d’ACS per als habitatges amb energia solar amb captació solar 
comunitària situades a la coberta de l´edifici. Aquestes plaques realitzaran un intercanvi de calor 
bescanviador entre la xarax provinent dels captadors i el circuit tancat de l aprt general d´ACS. Cada 
habitatge disposa d´un interacumulador d´emmagatzamatge d´ACS. A partir d´aquest interacumulador 
s´alimentarà la caldera mixta a  agas per acabar d´escalfar l´aigua a la temperatura més adient (veure 
plànol INS29). 
    Es preveu una superfície de captació de 2 m2  per cada placa amb un total de 12 m² (total 6 
plaques). 
 
Disseny, posada en obra, materials i equips 
    La instal·lació respon a un esquema de captació solar comunitària i acumulació descentralitzada en 
els habitatges.  
    A la coberta de l´edifici, amb una inclinació de 40º i una desviació respecte el Sud de 25º, es 
col·locaran 6  captadors solars. Com a protecció contra els sobreescalfaments s’ha previst un vas 
d’expansió i un dissipador de calor, també es preveuen  els sistemes d’impulsió, regulació i control. 
Aquestes intal·lacions auxiliars estaran en la mateixa coberta de l´edifici. 
    El circuit primari (amb fluid caloportador protegit de gelades mitjançant additiu) serà bitubular de 
retorn invertit i unirà el camp de captació amb els habitatges, en els quals s’ubicarà l’acumulador 
d’aigua sanitària amb intercanviador incorporat. Aquest dipòsit vertical es col·locarà en columna per 
sota de la caldera i connectat amb tots els mecanismes de regulació i control necessaris. 
    Les canonades verticals passen des de  la coberta fins a acada vivenda per uns per uns “patis”  
registrables en cada planta des de les zones comuns. 
 
Materials i equips 
    Els components de la instal·lació compliran les condicions establertes a l’apartat 3 del CTE DB HE 
4 i al RITE RD 1027/2007, així com a la resta de reglamentació aplicable.  
   Captadors solars:  
- Tipus Viessmann Vitosol 200 SD3  (2 m²). 
     Interacumulador: 
- Tipus Viessman Vitocell-W 100 CUG (100 L.). 
    Els interacumuladors solars seran d’acer inoxidable recobert amb aïllament tèrmic i acabat amb 
xapa metàl·lica pintada al forn. 
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    Canonades de coure aïllades amb coquilla eslastomèrica de 30 mm de gruix i valvuleria. 
    Bombes de recirculació. Vas d’expansió tancat i aerotermo per dissipar el calor excedent 
    Elements de seguretat, control i regulació. 
 
Dimensionat  
    La instal·lació s’ha dimensionat perquè garanteixi una contribució solar mínima (CS) del 60% de la 
demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS, en base als paràmetres més 
restrictius entre els establerts pel DB-HE 4 del CTE i el Decret 21/2006 de criteris ambientals 
d’ecoeficiència en els edificis. 
    Les dades més significatives són les següents: 
EDIFICI CTE D. 21/2006 Ecoeficiència 
Nombre d’usuaris  30 p 30 p 
Demanda diària d’ACS a 60ºC 30 p x 22 l/p = 660 l/dia 30 p x 28 l/p = 840 l/dia 
Demanda anual d’ACS a 60ºC 240.900 l/any 306.600 l/any 
Demanda energètica anual 7.949.700 Kcal/any 10.117.800 Kcal/any 
Zona climàtica IV IV 
Contribució solar mínima exigible 60% 60% 
Contribució solar de projecte 70 % 
Demanda anual a cobrir amb energia 
solar (norma) 
4.769.820 Kcal/any 6.070.680 Kcal/any 
Demanda anual que es cobreix amb 
energia solar en el projecte 
6.829.515 Kcal/any 
Superfície útil de captació del projecte 12 m² 
 
Els volums d’aigua dels acumuladors seran de 100 L. 
 
CÀLCUL DIMENSIONAT DEL SISTEMA SOLAR TÈRMIC PER A LA PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 
Nota: s´ha calculat per un consum de 35 l/persona dia. 
 
CONSUM ANUAL D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
Ca = P x Cd x d x f 
Ca consum d’ACS/any (litres) 
P nombre de persones que ocupen l’edifici 
 15 habitacions dobles ( S>10 m2)   30 persones 
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Cd consum en litres d’ACS per persona i dia  35 litres / persona  dia 
d dies d’utilització per any                 365 dies 
f coeficient de reducció de consum per simultanietat 
 15 habitatges      0,90 
Ca = 30 x 35 x 365 x 0,90 = 344.925 litres 
 
 
DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER L’ESCALFAMENT D’ACS 
Wacs = Ca x DT x Ce x d 
Wacs demanda energètica anual (Kcal/any) 
Ca consum d’ACS/any (litres)    344.925 litres 
DT salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la de la xarxa 
 Acumulació = 45ºC Xarxa = 12ºC   33ºC 
Ce calor específic de l’aigua    1 Kcal / ºC Kg 
d densitat de l’aigua     1 Kg / litres 
Wacs = 344.925 x 33 x 1 x 1 = 11.382.525 Kcal / any 
 
SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ SOLAR 
Sp = (Wacs x DA) / (I x r) 
Sp superfície útil de captadors solars tèrmics 
Wacs demanda energètica anual    11.382.525 Kcal / any 
DA fracció percentual de l’energia a cobrir                60 % 
I valors unitaris d’irradiació solar 
 Orientació sud, inclinació 40º, sense ombres               1.406.100 Kcal / m2 mes 
r rendiment del sistema                  0.40 
Sp = 11.382.525 x 0.60 / 1.406.100 x 0.40 = 12,14 m2 
 
DETERMINACIÓ DEL VOLUM D’ACUMULACIÓ D’ACS ESCALFADA PER ENERGIA SOLAR 
0.8 M < V < M 
V volum d’acumulació (litres) 
M consum mitjà diari dels mesos d’estiu 
 Com que considerem un consum constant al llarg de l’any 
 M = P x Cd = 30 persones x 35 litres / persona dia  = 1.050 litres / dia 
840 litres < V < 1.050 litres 
 
Acumulador de 100L. 
 
Fitxa “ DAV HE 2 –RITE” 
 
 
RITERITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis Dades generals de les instal·lacions tèrmiques
P. EDIFICACIÓ 
Ref. del projecte: 
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D A D E S  D E  L ’ E D I F I C I  O  L O C A L  
Ús previst (1)
Administratiu Comercial Docent 
Pública
concurrència 
Residencial 
habitatge 
Residencial 
públic 
 Sanitari
Tipus d’intervenció en l’edifici o local (2)
Nova construcció Canvi d’ús  Rehabilitació  (2)  Altres intervencions en edifici o local existent 
Tipus d’intervenció en les instal·lacions  
- Canvi del tipus d’energia 
- Incorporació d’energies renovables (3)
Nova instal·lació Reforma de   la 
instal·lació 
- Altres:  -   Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció 
d’ACS o la modificació dels existents.  
-   Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o 
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred. 
-   El canvi d’ús previst de l’edifici. (4)
C A R A C T E R Í S T I Q U E S  G E N E R A L S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
Objecte 
Climatització (5) Calefacció (6) Refrigeració(7)  Ventilació (8)
Producció d’aigua calenta sanitària, 
(ACS) (9)
Tipus d’instal·lació 
Calor Calor   kW Calor                      kWIndividual Nombre
d’individuals 
Fred
Suma de Potències 
individuals previstes(11)
Fred kW
Centralitzada 
Fred                      kW
Centrals de producció de calor o fred 
Caldera Caldera 
mixta
Unitat 
autònoma
compacta
 Unitat 
autònoma
partida 
 Bomba  
de calor 
 Planta 
refredadora
 Captadors 
solars
 Altres 
(10)
Previsió de potència tèrmica nominal total, P 
P equip recolzament                      kW
Calor (11) kW Fred (11)    kW Solar (12)
P equivalent (0,7 kW/m2 x S captadors) kW
Fonts d’energia previstes 
Electricitat  Combustible gasós Combustible líquid  Energia solar  Altres 
C A R A C T E R Í S T I Q U E S  E S P E C Í F I Q U E S  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  S O L A R  
Objecte  
ACS Calefacció  Climatització  Escalfament d’aigua del vas de les piscines 
Dades de la instal·lació 
Demanda energètica 
anual estimada (13)
            kWh 
Cobertura anual 
estimada (13)
              %
P tèrmica de l’equip 
de recolzament (12)
               kW 
Captació 
Individual Col·lectiva Superfície de captació 
total prevista (13)
                m2 Potència tèrmica equivalent 
P = 0,7 kW/m2 x S captadors  (12)
kW
Acumulació 
Individual Col·lectiva  Volum d’acumulació total (13) litres   Nombre de dipòsits Ut.
a)   P calor i/o fred < 5 kW 
b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos 
elèctrics- amb P individual o suma de P ? 70 kW 
c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 
No cal 
documentació  
d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2)
MEMÒRIA 
TÈCNICA 
 -  5 kW ? P calor i/o fred ? 70 kW 
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la 
instal·lació hagi estat executada. 
- Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de 
l’edifici, o bé
D O C U M E N T A C I Ó
T È C N I C A
per donar compliment 
al RITE                            
i a la Instrucció 4/2008
(14)
PROJECTE
(15)
 -  P calor i/o fred > 70 kW:
-  Projecte específic de la instal·lació elaborat per 
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔
30,00
8,40
✔ ✔
✔ ✔
6.071 8,4070
✔ 12,00 8,40
100✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
30,0015
1
8,40
✔
RITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques         RITE 2 / 3
Ref. projecte: 
                                                                                                                  
R
eg
la
m
en
t d
’In
st
al
·la
ci
on
s 
T
èr
m
iq
ue
s 
en
 e
ls
 E
di
fic
is
  R
D
 1
02
7/
20
07
, 
 (
B
O
E
  2
9/
08
/2
00
7,
 c
or
re
cc
ió
 d
’e
rr
ad
es
 B
O
E
 2
8/
02
/2
00
8)
   
O
fic
in
a 
C
on
su
lto
ra
 T
èc
ni
ca
   
· 
  C
ol
·le
gi
 d
’A
rq
ui
te
ct
es
 d
e 
C
at
al
un
ya
   
 v
.2
   
 ju
ny
 2
00
8
E X I G È N C I E S  T È C N I Q U E S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
Projecte 
En l’àmbit del CTE: “Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les 
mateixes i dels seus equips.  
Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions 
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.
CTE HE 2 
RITE
General 
En l’àmbit del RITE:  “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir 
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, 
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o 
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 
CTE
HE 4, HS 3, HR 
   D. 21/2006
Ecoeficiència  
Prevenció i control 
de la legionel·losi
“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que 
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua 
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi 
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:
RITE IT 1.1 
Qualitat tèrmica    
de l’ambient 
“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 
RITE IT 1.1.4.1
“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants 
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant 
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 
RITE IT 1.1.4.2 
- Ventilació de l’interior dels habitatges? CTE DB HS 3 
Qualitat de l’aire 
interior
(*) En l’àmbit del CTE,  cal 
disposar d’un sistema de 
ventilació que garanteixi 
l’exigència bàsica HS 3 
“Qualitat de l’aire interior”: 
-  Ventilació en la resta d’edificis ? s’aplicaran
criteris anàlegs al CTE DB HS3 
RITE IT 1.1.4.2 
Higiene “Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”
RITE IT 1.1.4.3 
Prevenció i control 
de la legionel·losi 
Benestar      
i  Higiene 
Qualitat de 
l’ambient acústic 
“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”
RITE IT 1.1.4.4 
CTE DB HR 
“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de 
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització 
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:
RITE IT 1.2 
Rendiment 
energètic 
“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop 
possible al seu règim de rendiment màxim.” 
RITE IT 1.2.4.1 
Distribució             
de calor i fred 
“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats 
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”
RITE IT 1.1.4.2 
Regulació i 
control 
“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions 
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””
RITE IT 1.1.4.3 
Comptabilització  
de consums 
“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.” 
RITE IT 1.1.4.4 
Recuperació 
d’energia 
“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”
RITE IT 1.1.4.5 
“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, 
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 
RITE IT 1.1.4.6 
Eficiència 
energètica 
Utilització 
d’energies 
renovables (*) En l’àmbit del 
CTE HE 4 
Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS: 
- Si la demanda d’ACS és ? 50 l/dia a 60ºC
- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades
CTE DB HE 4 
D. 21/2006
Ecoeficiència
Seguretat “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys 
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de 
produir en els usuaris molèsties i malalties.”
RITE IT 1.3 
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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NOTES 
(1)   A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes): 
- Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc. 
- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats 
recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.
(2) El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant, 
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del 
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”. 
En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural 
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges. 
(3) A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de 
producció d’ACS:  per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS ? 50 litres a Tª 60 ºC .  
(4) L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.   
(5) Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais. 
(6) Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 
(7) Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 
(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per 
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document 
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici 
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”. 
(9) Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per 
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és ? 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades. 
(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 
(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de 
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, 
escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les 
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar 
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.
    P total = ? P generadors
   *   No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, 
serà la més gran de les dues. 
   *    A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 
Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW
Escalfadors instantanis per producció d’ACS: Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament) 
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW
Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de 
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW
Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 
El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.
(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip 
d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  
    P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors
(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)
(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment 
administratiu a Catalunya”
(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007): 
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin 
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.  
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el 
detall suficient perquè  es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.  
En el projecte s’inclourà la següent informació: 
a) Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la 
resta de normativa aplicable.  
b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves 
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.  
c) Les  verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.  
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual 
d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment 
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.  
Edifici d´habitatges plurifamiliar
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MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) (veure plànols INS30 a 
INS37) 
    L’edifici disposa de les condicions de ventilació per tal de garantir les exigències bàsiques de 
qualitat interior de l’aire, HS 3, i millorar el confort i l’estalvi d’energia. 
    Pel que fa a la ventilació de les vivendes com a qualitat de l’aire interior, l’edifici ventila a l´Avinguda 
de Can Bellet. Les xemeneies de les calderes, dels extractors de les cuines i la ventilació mecànica 
de banys i cuines  expulsen els fums i l´aire per la coberta de l’edifici. 
    Les sales, habitacions i cuines disposen d’obertures que obren a l’exterior amb les superfícies de 
ventilació fixades pel Decret 55/2009 de Condicions d’habitabilitat que supera àmpliament els valors 
fixats pel  DBHS 3. 
    Es disposen sistemes de ventilació independents per a l’interior dels habitatges (cuines i bany), per 
al traster comunitàri de planta baixa, i  per a l’aparcament que satisfan l’exigència de Qualitat de l’aire 
interior, mitjançant l’aportació d’aire exterior i l’expulsió de l’aire contaminat. Tot i controlant, si s’escau 
la compartimentació en cas d’incendi i la protecció enfront del soroll. 
    El sistema individual de. ventilació mecànica dels habitatges proporcionarà els cabals d’aire que 
s’indiquen a continuació: 
 
Cabal mínim de 
ventilació dels 
habitatges:  
(taula 2.1) 
 Admissió d’aire 
exterior (1) 
- Dormitoris →   5 l/s persona 
- Sala →   3 l/s persona 
 Extracció de 
l’aire viciat   fins 
a la coberta 
- Banys → 15 l/s local 
- Cuina →   2 l/s m2 
8 l/s local  (si hi ha aparells de combustió) 
 
    Per a l’evacuació dels bafs dels aparells de cocció, es disposa d’un sistema d’extracció mecànica 
individual formada per extractor mecànic (campana) sobre cada cuina connectat amb un conducte de 
diàmetre 150mm fins a la coberta de l’edifici.  
    L’aparcament disposarà d’un sistema de ventilació per extracció mecànica i admissió natural  d’aire 
i  que també servirà per al control de fums en cas d’incendi. Garantirà un cabal de ventilació de 120 l/s 
per plaça (segons CTE-DB HS3) i 15 m³/h x superfície total. 
    El seu disseny, dimensionat i execució garantiran l’exigència bàsica HS 3 Qualitat de l’aire interior 
mitjançant l’aplicació del DB HS 3 i la resta de normativa aplicable. . 
    Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, protecció 
enfront del soroll (nivell de soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire exterior en el cas d’habitatges.  
 
Ventilació habitatges (INS35 a INS37) 
Disseny i posada en obra 
    S´ha previst una extracció independent d´aire en els banys i a la cuina. Cada local humit (cuina i 
bany) disposarà d´una boca d´extracció regulable de diàmetre 100 mm. Cada agrupació de conducte 
de ventilació disposarà d´un extractor en coberta. La boca d´extracció del bany es situarà a paret a 
una alçada de 225 cm. La boca de la cuina es situarà en el fals sostre.  L’extracció de l’aire viciat es 
farà a partir de les boques d’extracció situades en el sostre de la cuina i de les cambres higièniques. 
El conducte d’extracció es perllonga fins a la coberta i connecta amb l’aspirador mecànic que està 
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col·locat “en línia”. L’aire s’expulsa pel barret de les xemeneies de forma que la boca quedi a més de 
3 m de la boca d’admissió. 
    Es preveu una campana extractora i un conducte per l´extracció de fums de la caldera. 
 
Dimensionat 
    Els extractors seran tipus “Ventum” situats a les xemeneies de la coberta (a 180 cm. d´alçada). Els 
extractors estan regulats amb un regulador electrònic de tensió a fi d´ajustar el cabal a les necessitats 
de ventilació segons la potència del motor. 
 
    Característiques dels extractors (ventilació mecànica de cuines i banys):  
 
 Model  Tensió 
(V-Hz) 
Velocitat 
(rpm) 
Potència 
màx. 
Absorbida 
(W) 
Corrent 
màx. 
Consumida 
(A) 
Temperatura 
màx. (ºC) 
Nivell 
pressió 
sonora 
(dBA) 
Caudal 
(m3/h) 
Caudal 
(l/s) 
Cuina 6-355 230-50 955 87 0,44 70 58 1.190 329,63 
Bany  6-315 230-50 980 69 0,40 70 48 770 213,29 
    Característiques de la campana extractora de la cuina: 
Model: Fagor tipus CCF-130X. 
Aspiració: 350 m³/h. 
 
    Carcaterístiques del conducte ventilació de la caldera: 
Conducte format per elements modulars estancs d´acer inoxidable en un recinte EI 120. 
Ventilació traster PB  (veure plànol INS31) 
Disseny i posada en obra 
    La porta del  traster disposa d´una  reixeta de ventilació de 20x20 cm. connectada a un conducte 
de 20 x 20 cm de tram horitzontal que passa pel fals sostre del vestíbul fins el porxo on hi ha una 
reixa de 20 x 20 cm 
 
Dimensionat 
    Els cabal mínim de ventilació de tota la zona de trasters és de 1,05 l/s, com a resultat de càlcul (qv 
trasters = 0,7 l/s m2 x 1,50 m2 ). 
 
Ventilació vestíbul soterrani i escala especialment protegida  (veure plànol INS31) 
    En el cas d'escales seran suficients finestres o forats oberts a l'exterior amb una superfície mínima 
de 1 m² a cada planta i de 1 m²  a cada passadís. 
    En el cas dels passadissos seran suficients finestres o forats oberts a l'exterior amb una superfície 
no inferior a 0,2·L (sent L la longitud en m del passadís) i una superfície mínima de 1 m². 
    En el cas que la ventilació sigui a través de conductes, la superfície total útil serà de 50 cm2 per 
cada m3 de recinte.  
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  En cas d'existir vestíbuls, disposaran de ventilació a través d'un conducte d'entrada i un de sortida, 
connectats directament a l'exterior, complint amb la normativa anterior. 
 
Ventilació aparcament  (veure plànols INS30 a INS34) 
    La ventilació de l’aparcament dóna resposta a les exigències bàsiques de Qualitat de l’aire HS 3, 
de control de fums en cas d’incendi SI 3.8, Reglament electrotècnic de baixa tensió, REBT 02 i el 
PGMO. 
 
Disseny i posada en obra 
    Es preveu un sistema de ventilació per extracció mecànica amb admissió natural d’aire que també 
podrà funcionar per al control de fums en cas d’incendi, a partir del sistema de detecció d’incendis. 
    L’admissió d’aire exterior es resol amb l’obertura d’accés per la rampa mitjançant la porta d´accés 
formada per lames d´acer i l´obertura de l´escala exterior que garantitza que aquesta ventilació té una 
superfície superior al 5% de la superfície total de l´aparcament complint amb el PGMO. 
    Es preveu la col·locació de 1 circuit d´impulsió que aporta aire net procedent de l´exterior i 1 circuit 
d´extracció que aspira l´aire viciat. Cada un d´aquest circuits estarà format per un ventilador i 
conducte d´acer galvanitzat i resistents al foc E30060. 
    El circuit d´impulsió passa per la rampa i el ventilador es situa en la paret de separació entre 
l´aparcament i la rampa d´accés. Les reixes del conducte seran de 430x230 mm. 
    L’extracció mecànica de l’aparcament es resol amb un únic ventilador. Es disposen reixes, 430x230 
mm  en un conducte metàl·lic de resistent al foc. El conducte col·locat al sostre passa de forma 
coordinada amb els col·lectors de sanejament, respectant una alçada lliure de 2,20 m. 
El ventilador es situa en la apart superior de la xemeneia de coberta.  Es preveu un conducte de 
secció circular (tipus xemeneia) amb traçat  exterior i de xapa metàl·lica.   
    L’extracció mecànica entrarà en funcionament automàticament a partir de les centrals de detecció 
de CO i de detecció de fums en cas d’incendi. Es disposa d’un sistema de detecció de CO que activa 
la instal·lació quan hi hagi una concentració de CO > 100 ppm.  
 
     Ventiladors circuit impulsió 
Marca i tipus: SODECA CJBD-333-6M1. 
Velocitat: 925 r.p.m. 
Potència absorbida màxima: 750 W. 
Cabal màxim: 5.800 m³/h. 
 
    El conductes d´impulsió (secció màxima) seran de 450x350mm. 
 
     Ventiladors circuit d´extracció 
Marca i tipus: SODECA CHT-450-6M. 
Velocitat: 910 r.p.m. 
Potència absorbida màxima: 370W. 
Cabal màxim: 6.900 m³/h. 
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Temperatura màxima de funcionament: 400ºC. 
Protecció: IP54. 
Classe tèrmica: F. 
 
    El conductes d´extracció (secció màxima) seran de 450x350mm. 
 
Dimensionat 
El cabal mínim de ventilació de l’aparcament que ha de garantir la instal·lació és de 1.320 l/s.    
(qv = 11 places x 120 l/plaça · s = 1.320 l/s =   4.752  m3/h 
 
Materials i equips  
Habitatges 
    Els conductes verticals seran de tub d’acer galvanitzat. Els ramals horitzontals es construiran amb 
tub flexible. Les reixes seran: habitatges:  reixes d’admissió de xapa metàl·lica lacada i les boques 
d’extracció circulars, de PVC. 
    Extractors situtas a coberta: tipus “Ventum, model  6-355” (cuina) i “Ventum, model 6-315” (bany). 
    Campana extractora: tipus “Fagor, model 1 CCf-130X”. 
     
Aparcament 
    Els conductes seran metàl·lics i resistents al foc E30060. Les reixes d’extracció seran metàl·liques. 
    Ventilador circuit impulsió: tipus “Sodeca CJBD-333-6M1”. 
    Ventilador circuit extracció: tipus “Sodeca CHT-450-6M”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa “ CTE DB HS 3. Qualitat de l´aire interior” 
 
 
 
 
 
 
 
 
HSCTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
Ref. del projecte: 
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 HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”
Àmbit:  Conjunt de l’habitatge 
- Híbrid, o béSistemes: 
- Mecànic 
- Dormitoris ?  5 l/s persona Admissió d’aire 
de  l’espai 
exterior
(1)
- Sala d’estar 
menjador 
?  3 l/s persona 
- Banys ? 15 l/s local 
Ventilació 
general
(apartat 3.1.1)
Cabals
mínims:  
(taula 2.1)
Extracció de 
l’aire viciat 
(2)
- Cuina ?  2 l/s m2 i
?  8 l/s local si hi ha 
aparells de combustió
Àmbit: Cuina                Ventilació 
addicional 
(apartat 3.1.1)
Cabal
mínim:  
(taula 2.1)
Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció 
(2)
? 50 l/s 
Àmbit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina
Finestres o portes exteriors practicables. (1)
Interior dels habitatges  
Ventilació 
complementària
(apartat 3.1.1)
Elements:
(apartat 4.4) Superfície practicable? 1/20 Superfície útil del local 
- Natural, 
- Híbrid, o bé
Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4)
Cabal mínim: 
(taula 2.1)
10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2)
(apartat 3.1.2)
- Mecànic 
- Natural, 
- Híbrid, o bé
Trasters en edificis 
d’habitatges
Cabal mínim: 
(taula 2.1)
0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2)
(apartat 3.1.3)
- Mecànic 
- Natural, o béAparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1)
120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2)
(apartat 3.1.4)
- Mecànic 
VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 
Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació
mitjançant la 
implantació dels 
sistemes de 
ventilació adequats
Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (5)
EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 
De les instal·lacions 
tèrmiques 
- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (6)
(1)  
Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):
- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D ? H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D ? 3 m.   
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 
a) A ? 3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5 ? F ? 3 m. 
b) A ? F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m. 
(2)  
L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 
- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 
- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 
on puguin haver persones de forma habitual. 
(3)  
Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.
(4)  
Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(5)  Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 
complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 
(6) Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Edifici d´habitatges plurifamiliar
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MC 6.7 Subministrament de gas  (veure plànols INS27, INS28) 
    La instal·lació de gas natural donarà servei als 15 habitatges. El subministrament serà directe de la 
xarxa pública de gas natural i es disposen comptadors divisionaris centralitzats. Els habitatges 
disposaran d’instal·lació de gas per donar servei a la caldera mixta de calefacció i producció d’aigua 
calenta sanitària i a la placa de cuina 
    Els comptadors s’ubiquen a la planta coberta, de fàcil i lliure accés de forma centralitzada en armari 
mitjançant l´escala exterior.  Les seves dimensions són d’acord a les especificacions de la seva 
normativa i a les de la companyia subministradora (mides: 300x180x60 cm) i permetran efectuar amb 
normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació.  Es garantirà la seva 
ventilació. 
    La instal·lació es dissenyarà d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi les 
condicions de seguretat, cabal i pressió necessaris per al seu correcte funcionament així com el dels 
equips que alimenta.  
    El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de gas natural s’ajustarà a les prescripcions del 
RD 919/2006 “Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries, ITC” i en concret la ITC-ICG-07 “Instal·lacions receptores de 
combustibles gasosos”, així com les especificacions de la companyia subministradora. 
    Pel disseny de la instal·lació receptora de gas es segueixen les directrius establertes per la norma 
UNE 60670 “Instal·lacions receptores de gas subministrat a una pressió màxima (MOP) inferior o igual 
a 5bar” en concret la part 4 “Disseny i Construcció” 
    El combustible previst és el gas natural canalitzat provinent de xarxa pública amb una pressió de 
subministrament corresponent a Mitja Pressió A (MPA ? 0,05bar < P ≤ 0,4bar) el que exigeix la 
col·locació de reguladors de pressió per poder distribuir en baixa pressió (BP). 
   La potència de la caldera mixta estanca, és de 30kW per als habitatges.  
 
Disseny i posada en obra 
- Instal·lació i posada en obra 
    La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública de gas natural ubicada a l’exterior 
de la propietat al Passeig Mare de la Font  i es farà segons especificacions de la companyia 
subministradora.  
     Al límit de la parcel·la es col·locarà la clau d’escomesa i l´armari de regulació. El seu emplaçament 
es consensuarà amb la companyia subministradora. L´escomesa general serà enterrada mitjançant 
canonada de PE (Ø 32) fins a la façana posterior de l´edifici, per on pujarà (muntant de Ø 40/42) collat 
a façana per abraçaderes fins l´armari de compatadors.  A l’armari de centralització de comptadors  
es preveu una unitat de comptatge amb un regulador de pressió per a cada habitatge i quedarà 
ventilat inferiorment i superiorment de forma directa a l’exterior. 
    Des de la centralització de comptadors, sortirà muntants de coure enbeinats i ventilats 
superiorment que aniran cap els habitatges (Ø 20/22). Un cop a l’habitatge es disposarà la clau de 
l’habitatge garantint la seva correcta accessibilitat. Es farà de manera que el tram corresponent al 
muntant de gas que passa per l’interior de l’habitatge sigui tant curt com sigui possible (Ø 16/18) Es 
farà l’alimentació a l’aparell de gas considerant que a cada un d’ells s’ha d’instal·lar la clau de 
connexió de l’aparell tant propera com sigui possible a aquest i en el mateix recinte. 
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    Com a criteri general, la instal·lació de gas es dissenyarà de forma que les canonades siguin vistes 
o vagin allotjades en beines o conductes. 
    Quan les canonades travessin murs o parets exteriors o interiors de l’edificació, es protegiran amb 
passamurs adequats. 
 
- Requisits de ventilació pels locals on s’instal·len els aparells de gas 
    La instal·lació de gas alimentarà la caldera mixta i la placa de cuina que s´ubiquen a la cuina (E-S-
C) on hi haurà, a part de les obertures de ventilació, unes reixetes d´acer galvanitzat de 20x20 cm 
situades a la façana (veure plànol INS28). 
 
Materials i equips 
    Els materials i equips compliran les condicions establertes al Reglament del gas i altres 
especificacions que li siguin d’aplicació.  
    Es planteja la instal·lació amb tub de coure rodó de precisió estirat en fred sense soldadura excepte 
la connexió que la fixarà la companyia subministradora. 
    Les canonades i accessoris es protegiran de l’agressió que pugui produir el medi extern amb el 
qual estiguin en contacte. Els accessoris per a l’execució d’unions, reduccions, etc. estaran fabricats 
amb materials de les mateixes característiques que el tub al que han d’unir-se. Caldrà garantir 
l’estanqueïtat de les beines. Si les beines també es disposin per a protecció mecànica seran d’acer 
amb un espessor mínim d’1,5mm. 
 
Dimensionat  
    La instal·lació de gas es projecta de manera que subministri gas als punts de consum dels 15 
habitatges en les condicions de cabal, velocitat i pressió necessàries per al seu correcte funcionament 
i seguint les directrius establertes per la norma UNE 60670 “Instal·lacions receptores de gas 
subministrat a una pressió màxima (MOP) inferior o igual a 5bar” en concret la part 4 “Disseny i 
Construcció” per a la previsió del cabal de càlcul, així com pels valors de velocitat  i de pressió mínima 
a garantir en els punts de consum. 
 
Cabals de càlcul: 
- Habitatges: 
    La potència de disseny dels habitatges (Piv) i el seu grau de gasificació, es determina a partir de:  
Piv = 10,12
....DCBA ×⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ++++   
 
sent:    Piv:    potència de disseny del habitatge 
A i B: consums calorífics (referits al poder calorífic inferior) dels aparells de major  
consum. 
C, D:  consums calorífics (referits al poder calorífic inferior) de la resta d’aparells.  
1,10:  coeficient corrector mig, funció del poder calorífic superior i inferior del gas 
subministrat. 
   Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                                                     101 
 
 
   Com a mínim, es preveurà la potència de disseny corresponent al grau de gasificació 1 (30kW) per 
a cada habitatge. 
- Edifici: 
    La potència de disseny de la instal·lació comú (Pc), es determina a partir de: 
Pc =  Σ Piv  x Sn + Σ Pil  
sent:   Pc:   potència de disseny de l’escomesa interior o de la instal·lació comuna 
Piv:  potència de disseny de les instal·lacions individuals dels habitatges 
Pil:  potència de disseny de les instal·lacions individuals dels locals d’ús no domèstics 
Sn:   coeficient de simultaneïtat en funció del nombre d’habitatges subministrat des de 
l’escomesa interior i de l’existència, o no, de calefacció individual (taules UNE 60670-
4:2005 “Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) ≤ 5bar. Diseño y construcción”) 
Sn = 0,67 per a 15 habitatges que disposen de calefacció individual 
 
    El cabal de disseny de la instal·lació individual i de la instal·lació comú es calcula a partir de la 
potència de disseny (Piv o Pc, respectivament) i el Poder calorífic superior del gas subministrat.  
    La velocitat del gas a l’interior de la canonada es limita a una velocitat màxima de 20m/s i es 
garantirà que la pressió mínima de la connexió d’entrada de gas natural a l’aparell serà 17mbar. 
 
MC 6.8 Instal·lacions elèctriques (veure plànols INS1 a INS14) 
 
Instal·lació elèctrica 
    La instal·lació d’electricitat donarà servei als 15 habitatges, als serveis comuns i l’aparcament. 
    La potència elèctrica prevista es supeiro al 100 kW, per tant és necessari insatal·lar un CT amb les 
especificacions que determini la companyia. 
    La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i 
estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de 
seguretat.  
    L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en 
alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les persones 
i dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La instal·lació de 
subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió 
i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les 
Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i 
Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 
 
Disseny i posada en obra 
- Escomesa 
- Tensió asignada > 0,6/1Kv (cables aïllats 0,6/1 Kv). 
- Secció mínima >6mm² (coure). 
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- C.T.(centre transformació) 
- Característiques segons companyia. 
 
C.G.P. (caixa general de protecció) 
- Mesures mínimes níxol de paret: 60x30x150 cm. 8a 30 cm d´alçada de la porta). 
- Porta metàl·lica amb pany (IP 43, Ik 08). 
- Tallacircuits fusibles en tots els conductors de fase o polars. 
- Born precintable per la seva posada a terra. 
- Intensitat CGP<intensitat màx. Admissible de la línia general d´alimentació. 
 
Línia general d´alimentació 
- Cables unipolars aïllats, 0,6/1kv (>10mm², Cu). No propagadors d´incendi. Emissió de fums i 
opacitat reduïda. 
- Pas per zones comunitàries. 
- Soterrats amb un  Ø de Cu entre 75 a 200 mm². 
 
Interruptor general de maniobra 
- 250 a per a càrrega <150kW. 
- Ubicat en local de compatdors. 
 
Local  compatdors 
    Els comptadors s’ubiquen en un local en la planta baixa, en zona d’ús comunitari: 
- Dimensions 150x110 cm. 
- Parets gero enguixades. 
- Porta EI260-C5 (amplada 80 cm). 
- Posició comptadors entre 25cm i 180 cm d´alçada. 
- 19 compatdors (15 vivendes + 1 aparcament + 1 serveis comuns + 2 de reserva per serveis 
comuns i telecomunicacions). 
- Quadre General de Comandament i Protecció i Subquadre Ascensor. 
- I.luminació interior i lluminària d´emergència. 
- Embarrat de protecció connectat a terra amb grau de protecció IP-40, IK-09. 
 
Derivació individual (muntant) 
- Inclou conducte de protecció (terra), el neutre i el fil de comandament per possibilitar diferents 
tarifes. 
- Tubs i canals.permeten una ampliació de la secció de conductors inicialment instal·lats en un 
100%. 
- Conductors: 
- Coure. 
- No propagadors de l´incendi i emissió de fums i opacitat reduïda.  
- Unipolars: tensió 450/750V. 
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- Multipolars. Trams soterrats: 0,6/1kV. 
- Secció mínima de fases, neutrei protecció 6 mm². 
- Pas per zones d´ús comú. Revestiments (parets) seran EI 120 i a les portes dels registres de 
cada planta EI230-C5. 
 
ICP (interruptor control de potència) 
- Ubicat en el quadre de l´habitatge. 
 
QCP (quadre de comandament i protecció). 
- A l´interior del quadre general IP-30, IK-07. 
- Intensitat nominal 25 A. 
- Components:  
- IGA (interruptor general automàtic). 
- Interruptor General Diferencial (ID): 1 unitat/5 circuits (total 2 unitats, intensitat 
diferencial residual màxima 30 mA). 
 
Circuits interiors habitatge 
- Veure plànols (INS7, INS 8, INS10). 
 
Circuit de terra (veure plànol INS14) 
    El circuit de terra es realitzarà amb piques verticals de coure que tindran unes dimensions mínimes 
de 2 metres de longitud i 14 mm de gruix (allà on el terreny ho permeti). 
    Si per les necessitats del circuit, s’han de col·locar més de dues piques, aquestes hauran d’estar 
connectades en paral·lel i separades entre elles, com a mínim, el doble de la seva longitud. 
    La línia d’enllaç amb terra haurà d’estar formada per un cable de coure de 35 mm2 que unirà les 
piques amb cada un dels diferents punts. Aquests estaran constituïts per un seleccionador que 
permeti separar el circuit de terra i mesurar llur valor. 
    Les seccions mínimes de les línies principals de terra i llurs derivacions hauran d’haver estat 
dimensionades de tal manera  que la corrent màxima de falta no pugui provocar problemes ni en els 
cables ni en les connexions. En tot cas la seva secció serà de 16 mm2 per les línies principals i de 35 
mm2 per les línies d’enllaç a terra. 
    Els cables del circuit de terra, seran el més curts possibles (en el cas de les derivacions), no 
estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic. Les 
connexions dels cables amb les parts mecàniques es realitzaran assegurant les superfícies de 
contacte mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o soldadura d’alt punt de fusió. Es 
preveuen els següents elements de terra: bastidor d’ascensor, la instal·lació de les antenes 
col·lectives de TV i FM, calderes, cascs metàl·lics dels banys i bateria de comptadors. 
    Està prohibit intercalar en el circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la 
continuïtat del circuit. 
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Càlcul circuit de terra 
    Tenint en compte que s’utilitzen interruptors diferencials de 0,03 A de sensibilitat, la resistència del 
terra haurà de tenir un valor mínim de: 
R ≤ 50/In  ≤ 1666 Ω  
    Els càlculs considerats pel càlcul són: 
 
Resistivitat del terreny sorra argilosa de 250 ohm per metre 
6 piquetes de coure de 2 metres 
255 metres de cable de coure de 35 mm2 
 
R = Resistència del terra (Ohm)  
e = Resistivitat del terreny  
L1 = longitud de les piques  
L2 = longitud del cable  
 
R= 250 x 1 / 12 + (95/2) = 4,202 ohm 
 
    Tal i com es pot comprovar, el valor del circuit del terra és inferior al necessari per a la protecció 
diferencial utilitzada. 
    Com que el valor utilitzat per la resistència del terra és orientatiu, es considera aquest càlcul com a 
tal. Per aquest motiu, un cop acabat el circuit de terra, es mesurarà. Si el valor fos molt elevat, es 
col·locaran les piques necessàries fins reduir-lo al valor desitjat.  
 
Materials i equips  
    Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del 
REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
    Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden recollides a 
la fitxa resum de la instal·lació que s’adjunta al final d’aquest apartat. 
 
Dimensionat  
    La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10, considerant la càrrega 
del conjunt dels habitatges, dels serveis generals i l’aparcament. 
    Les càrregues que es consideren són les necessàries pel funcionament de les següents zones i 
equips: 
-  Habitatges: previsió de potència de 5.750W (electrificació bàsica). 
- Serveis comuns: instal·lació d’ascensor, instal·lació de telecomunicacions, instal·lació de plaques 
solars, instal·lació d’il·luminació de les zones comunes de circulació, tenint en consideració no 
sobrepassar el valor d’eficiència energètica  de la instal·lació d’il·luminació límit (VEEI)  i de les 
diferents cambres d’instal·lacions. 
- Aparcament: potència necessària per a la ventilació mecànica i instal·lació d’il·luminació, tenint en 
consideració no sobrepassar el valor d’eficiència energètica  de la instal·lació d’il·luminació límit 
(VEEI) . 
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    La dimensió dels diferents conductes s´indiquen en els plànols:  Esquemes unifilars (INS19 a 
INS13) 
Potència elèctrica a contractar 
    Pel càlcul de la potència total a concertar pel promotor s'han tingut en compte:  les potències del 
pàrquing i serveis comuns, la potència mínima per a una electrificació elevada de les vivendes (9200 
W). La potència elèctrica total concertada pel promotor de l’edifici per la Línia general d’alimentació 
així com per cada Derivació Individual, és la següent: 
Planta Soterrani (Aparcament): 7.500 W 
15 Habitatges (9.200 W)(*) : 109.480 W 
Serveis comuns (escala –zona comunitària– ascensor-telecomunicacions): 24.500W 
POTÈNCIA TOTAL : 141.480 W 
 
Per fer el càlcul de l’escomesa la potència total s’ha arrodonit fins a 142 kW 
POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE PER L’EDIFICI....142000 W 
 
 (*) La previsió de càrregues s’ha calculat segons la ITC-BT-10 del R.E.B.T., tal 
com s’especifica a continuació: 
15 habitatges de 9.200 kW: 
Potència a concertar = 9,2 kW · 11,9 = 109,48 kW (simultaneïtat) 
 
Previsió de càrregues 
VIVENDES  
    Electrificació elevada: 9.200W. 
    Compatadors individuals monofàsics ubicats en local de comptadors. 
    Potència total: 109.480 W 
 
 
CIRCUIT DENOMINACIÓ POTÈNCIA PREVISTA PER 
PRESA (W) 
C1 Il·luminació 200 
C2 Preses generals 3.450 
C3 Forn  5.400 
C4 Rentadora, rentavaixelles 3.450 
C5 Bany, cuina 3.450 
C9 Previsió aire condicionat 5.750 (per circuit) 
C10 Assecadora  3.450 
C11 Automatització, alarma 2.300 (per circuit) 
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Veure plànols INS7, INS8, INS10 (secció conductors, tubs, etc.). 
 
APARCAMENT  (veure plànols INS9, INS13) 
    Quadre general aparcament ubicat en planta soterrani. 
    Compatador monofàsic en local de comptadors. 
     Potència total: 7.500W. 
 
CIRCUIT DENOMINACIÓ POTÈNCIA PREVISTA  (W) 
EX Aspiració 370 
IM Impulsió 750 
A1 Il·luminació rampa 300 
A2 Il·luminació rampa 300 
A3 Il·luminació interior 1.000 
A4 Il·luminació trasters 500 
A5 Il·luminació escala 300 
Emergència Il·luminació emergència 70 
A6 Endoll aparcament 2.000 
CA Central alarma 100 
PA Porta automàtica 300 
BD Bomba desgüàs 550 
 
 
SERVEIS COMUNS (veure plànols INS9, INS11) 
    Comptador trifàsic ubicat en el local de compatadors per serveis comuns generals. 
    Quadre elèctric serveis comuns ubicat en el local de comptadors. 
    Subquadre elèctric ascensor ubicat en el local de compatdors. 
    Subquadre elèctric telecomunicacions ubicat en armari RITI, RITS. 
 
    ASCENSOR (veure plànols INS9, INS12) 
     Potència total: 8.200 W. 
 
CIRCUIT DENOMINACIÓ POTÈNCIA PREVISTA  (W) 
AS Ascensor 7.700 
LC1 Il·luminació cabina 36 
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LC2 Il·luminació maquinària 200 
 
 
   SERVEIS COMUNS GENERALS (veure plànols INS9, INS11) 
     Potència total: 15.000 W  + 1.500 W (telecomunicacions: RITS, RITI), 
 
CIRCUIT DENOMINACIÓ POTÈNCIA PREVISTA  (W) 
SC-1 Coberta 500 
SC-2 Escala exterior 500 
SC-3 Porxo  500 
SC-4 Jardí, terrassa 1.000 
INTERFONO Interfono  400 
SC.PA Permanent ascensor 72 
EQ Endoll quadre elèctric 2.000 
SC-
EMERGÈNCIA 
Il·luminació emergència 60 
SC-6 Vestíbul planta baixa 700 
SC-7 Escala interior 1.000 
SC-8 Passadís planta 1era. 1.000 
SC-9 Passadís planta 2ona 1.000 
SC-10 Endolls SC 4.000 
SOLAR Inst. solar 1.500 
EXTRACTORS Ventilació locals humits 1.000 
 
 
 
Fitxa  REBT (RD842/2002 BT-10) 
 
 
 
 
  PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ       (RD 842/2002  BT-10) 
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   DADES DE L’EDIFICI: 
Situació: Municipi : 
Tipus d’edifici (ús principal): Promotor: 
Nombre d’habitatges: Nombre de locals: Garatge: Altres: 
HABITATGES 
BÀSICA ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits)ELECTRIFICACIÓ 
- Su ? 160 m2
- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics 
d’ús habitual en un habitatge. 
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i 
acumulador elèctric) 
- Su > 160 m2
- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau 
d’electrificació bàsica) 
- Previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica 
- Previsió d’instal·lació de condicionament d’aire 
- Previsió d’automatització i gestió 
Previsió de potència  ? 5.750 W / habitatge a 230V  (25A) ? 9.200 W / habitatge a 230V  (40A)
Observacions - Per al càlcul de la càrrega corresponent a N  habitatges es considera una reducció del nombre d’aquests (s) en concepte de simultaneïtat. 
- Per a edificis amb previsió d’instal·lació elèctrica amb tarifa nocturna el coeficient de simultaneïtat és 1.
Núm. 
d’habitatges N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >21
Habitatges
funcionant 
simultàniament 
 s 1 2 3 ???? 4,6 5,4 6,2 7 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 
15,3+
+ (n-21) 
x 0,5 
WH PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES
Electrificació núm.  
habitatges 
(ni)
Potència
(Pi) (W) 
Potencies
parcials 
(Pi x ni)
Potència total
(? Pi x ni)
(c+d)
N
(?ni)
(a+b)
s Càrrega total WH
sN
)niPi( ?? ? TOTAL WH
Bàsica               (a) 5.750 (c)
Elevada               (b) 9.200 (d) W
SERVEIS GENERALS 
Característiques Suma de potència prevista en ascensors, aparells elevadors, centrals de calor i fred, grups de pressió, enllumenat 
de vestíbul, caixa d’escala, espais comuns, etc.
Simultaneïtat: 1 
Observacions Aquesta càrrega es justificarà en cada cas en funció de l’equipament previst.  
En cas de manca de definició es poden prendre els següents ratis estimatius: 
- enllumenat vestíbul i escala  (100-200 lux):  làmpada  tèrmica: ? 16 W / m2x100 lux  ;  làmpada fluorescent ? 4 W / m2x100 lux  
- ascensors (6 persones):  elèctric ? 6.500 W  ;   elèctric amb maquinaria en recinte ? 3.000 W ;     hidràulic ? 10.000 W 
                    (8 persones):  elèctric ? 8.000 W     ;  elèctric amb maquinaria en recinte ? 4.000 W ;    hidràulic ? 12.000 W 
- telecomunicacions ? entre 1.000 i 6.000 W (circuit de 2x6+T(mm2) i   interruptor de 25A) 
WSG Zones Unitat Superfície (m2) W/unitat Rati (W/m2) Càrrega parcial (W)
Ascensors ? ?
Enllum. vestíbul i escala ? ?
PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES
Enllum. espais comuns ? ?
Telecomunicacions ? ? TOTAL WSG
Equips comunitaris ? ?
W
LOCALS COMERCIALS I OFICINES 
Càrrega mínima a 
considerar
- Rati > o = 100 W/m2
- Mínim per local 3.450 W a 230 V  (15A) 
Simultaneïtat: 1 
WLC Zones Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega parcial (W)
Local
Local TOTAL WLC
Local
PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES
Local W
GARATGES 
Càrrega mínima a 
considerar
- Rati ? 10 W/m2 si la ventilació es fa de forma natural ;   Rati ? 20 W/m2 si la ventilació és forçada.  
- Mínim 3.450 W a 230 V   (15A) 
Simultaneïtat: 1 
Observacions Si en aplicació de la NBE-CPI/96 (art. 18), l’evacuació de fums en cas d’incendis es realitza de forma mecànica, caldrà un estudi específic 
de previsió de càrregues.    
W G Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega total (W) TOTAL WGPREVISIÓ DE 
CÀRREGUES
W
CÀRREGA TOTAL DE L’EDIFICI       W T = ( WH +WSG + WLC + WG) W T =                             kW 
RESERVA DE LOCAL PER A LA UBICACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
Cal fer previsió  de local per a un CT quan la potència sol·licitada sigui > 100 kW (art. 47 del RD 1955/2000) i d’acord amb l’empresa subministradora
Av. Can Bellet, c. Guadalupe Duran, c. Mare de la Font Sant Cugat del vallès
ús principal
-
15 0 si
0
15
0
138.000
138.000 15 11,9 109.480,00
1,00 8.200 8.200,00
285,00 16 4.560,00
100,00 10 1.000,00
2 750 1.500,00
10 924 9.240,00 24.500,00
0,00 0
0,00 0
0,00 0
455 16,48 7.498,40
0,00
7.500,00
0,00 0
-
141,480
109.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
Altres
7.500,00
setembre 2012 -
CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
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1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 
2 ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis)  (BT 07 i BT 11)
Conductors Aïllament ? 0,6 / 1 kV
Secció mínima ? 6mm2 (Cu);  ? 16mm2 (Al)
3 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT 13)
Disposició 
Intensitat 
Una per a cada Línia gral. d’Alimentació 
La intensitat dels fusibles de la CGP  
< intensitat màxima admissible de la LGA i  
> a la intensitat màxima de l’edifici 
4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT 14)
Conductors Cables unipolars aïllats
Aïllament          ? 0,6 / 1 kV
Secció mínima ? 10mm2 (Cu)
No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda
5 INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (IGM) (BT 16)
Disposició 
Intensitat 
Obligatori per a concentracions > de 2 usuaris 
160 A per a previsió de càrregues ? 90 kW 
250 A per a previsió de càrregues ?150 kW 
8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15)
Disposició 
Conductors 
Una per a cada usuari
Aïllament:  Unipolars 450/750V entubat 
   Multipolars 0.6/1kV 
   Trams soterrats 0.6/1kV entubat 
Secció mínima: F, N i T ? 6mm2 (Cu) 
 Fil de comandament  ? 1,5mm2
No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda 
9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16)
10 COMPTADORS (BT 16) 
11 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)  (BT 17)
Intensitat  En funció del tipus de subministrament i 
tarifa a aplicar, segons contractació 
12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17)
- Interruptor General   
Automàtic (IGA)
- Interruptor Diferencial  (ID)
- Interruptors Omnipolars     
Magnetotèrmics 
Intensitat ? 25A 
Accionament manual 
Intensitat diferencial max. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 
Per a cada un dels circuits 
interiors
13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR (BT 25)
Conductors Aïllament 450/750V 
Secció mínima segons circuit  (Veure 
“Instal.lació interior, esquemes unifilars tipus”)
5
8
10
 9
8
12
11
 3
 1
 2
4
13
habitatge
habitatge
habitatge
local serveis generals
14
garatge
14 INSTAL.LACIÓ DE POSTA A TERRA  (BT 18 i BT 26)
JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS
màx. CAIGUDA DE TENSIÓ (1) LÍNIES ELÈCTRIQUES INTENSITAT  CAIGUDA DE TENSIÓ  
COMPTADORS 
LÍNIES ELÈCTRIQUES 
totalment 
centralitzats 
amb  més d’una 
centralització 
SECCIÓ 
MÍNIMA 
(mm2)
MONOFÀSIQUES 
(V 230V) I = ?cosV
P
?
 e = 
Vs
LP
??
??
?
2
LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA)   0.5% V 1 % V 10  
DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)    1 % V (2)   0.5% V 6  
TRIFÀSIQUES 
(V 400V) I = 3?? Vcos
P
?
e = 
Vs
LP
??
?
?
Habitatges Qualsevol circuit 3 % V 3 % V 
Circuit enllumenat 3 % V 3 % V 
INSTAL.LACIÓ 
INTERIOR Altres 
instal·lacions
receptores Altres usos  5 % V 5 % V 
Segons
circuit
(1)   El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal.lació interior i les derivacions individuals de 
forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels valors límits especificats per ambdós. 
(2)   1,5% V en el cas de derivacions individuals en subministres per a un únic usuari on no existeix la LGA  
I
V
P
cos?
Intensitat (A) 
Voltatge (V) 
Potència activa (W)  
Factor de potència 0,9
1 per a inst. habitatge
e
L
s
?
Caiguda de tensió (V) 
Longitud real línia (m) 
Secció conductor de fase (mm2)
Conductivitat (m / ?mm2)
(Cu = 48 a 70º C)
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ:  POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26) 
Objectiu
Disposició 
Punts de 
posta a terra 
Conductors 
Càlcul 
Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.
Resistència de terra, R,  tal que la tensió de contacte sigui ? 24V en local humit i 50V en la resta. (En instal.lacions de telecomunicacions R ? 10?)
Conductor de terra formant una anella perimetral col.locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat ? 0,50m)  a la que es connectaran, si 
s’escau,  els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena)  l’estructura metàl.lica de l’edifici i 
les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata). 
Totes les masses metàl·liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció. 
Centralització de comptadors, fossat  d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres. 
Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la instal.lació. 
Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció ? 25mm2
Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció 
mecànica i de 4mm2 si no en disposa.
Conductor enterrat ? R =
L
2 ? ;  Pica vertical ? R =
L
?
 (sent R: resistència de terra, ?: resistivitat del terreny i L: long. de la pica o conductor)
(6) Caixa de derivació per a comptadors descentralitzats 
(7) Emplaçament per als comptadors
2/6
INSTAL·LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES    (RD 842/2002 ITC BT-25)
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CIRCUITS
Habitatges tipus:  Habitatges tipus: 
Valors màxims ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:  
Circuits obligatoris 
Valors màxims
Punts/circuit
ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals 
(a més dels bàsics) Punts/circuit Potència/circuit 
C1 Punts d’il.luminació 30 C6 Il.luminació 30 -
C2 Preses de corrent ús general, extractor ifrigorífic 20 C7 Preses de corrent (Su>160m
2
 o preses/circuit >20)  20  - 
C3 Cuina i forn 2 C8 Previsió calefacció elèctrica. - 5.750 W 
C4 Rentadora,  rentavaixelles i acumulador elèctric 3 C9 Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 
C5 Preses de corrent de les cambres de bany i preses auxiliars de la cuina 6 C10 Assecadora independent 1 - 
C11 Previsió de sistema d’automatització, gestió tècnica de l’energia i de seguretat - 2.300 W 
C12
Previsió de circuits addicionals del tipus C3 o
C4 o del C5 quan el nombre 
de preses > 6 
C3 ? 2 
C4 ? 3 
C5 ? 6 
-
PUNTS D’UTILITZACIÓ 
NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons
COMPLIMENT EN 
PROJECTE ESTANÇA CIRCUIT MECANISMES: 
Superfície (S) o Longitud (L) estança         amb un MÍNIM de E. Bàsica E. Elevada 
Accés  C1 Polsador timbre - 1 
Punt de llum - 1 C1
Interruptor 10 A - 1 
Vestíbul
C2 Base 2p+T  de 16 A  - 1 
Punt de llum 1 si S ? 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1C1
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1
C2 Base 2p+T  de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)       3 (1)
C8 Presa de calefacció 1 si S ? 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1 ?
Sala d’estar
C9 Presa d’aire condicionat 1 si S ? 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1 ?
Punt de llum 1 si S ? 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1C1
Interruptor 10 A 1 per  cada punt de llum obligatori 1
C2 Base 2p+T de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)     3 (1)
C8 Presa de calefacció - 1 ?
Dormitoris 
C9 Presa d’aire condicionat - 1 ?
Punts de llum - 1 C1
Interruptor 10 A - 1 
C5 Base 2p+T de 16 A  - 1 
Banys 
C8 Presa de calefacció - 1 ?
Punts de llum 1 cada 5 m de longitud  1 C1
Interruptor/commutador 10A 1 a cada accés 1 
C2 Base 2p+T de 16 A 1 si L ? a 5 m ;  2 si L> 5m 1
Passadissos
o
distribuïdors 
C8 Presa de calefacció - 1 ?
Punt de llum 1 si S ? 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1C1
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1
C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 2 
C3 Base 2p+T de 25 A  cuina i forn 1 
C4 Base 2p+T de 16 A  rentadora, rentavaixelles i acumulador 3 
C5 Base 2p+T de 16 A  sobre el pla de treball     3 (2)
C8 Presa de calefacció - 1 ?
Cuina 
C10 Base 2p+T de 16 A  assecadora 1 ?
Punts de llum 1 si S ? 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1Terrassa i 
vestidors 
C1
Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1
Punts de llum 1 si S ? 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1C1
Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1
Garatges
unifamiliars i 
altres
C2 Base 2p+T de 16 A 1 si S ? 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1
(1) On es prevegi la instal.lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base 
(2) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina                                                             3/6
✔
✔
✔
✔
habitatges habitatges
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
INSTAL.LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES    (RD 842/2002 ITC BT-25)
(1) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19 
(2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 si no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19) 
(3) Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics                                                                                        4/6
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ESQUEMES UNIFILARS TIPUS 
-  Es col.locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits instal.lats
En el cas de que el circuit C4, corresponent a l’alimentació a rentadora, rentavaixelles i termo elèctric, es desdobli en una línia independent 
per a cada aparell, s’accepta la instal.lació d’un únic diferencial encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5. 
-  Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles 
(30   per a C1 i 20 per a C2).
ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS
CIRCUITS Conductor(1)
s ? (mm2)
Ø tub 
(mm)
nombre 
punts ?
Long. 
? (m)
C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 
C2
Preses
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 
C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 
C4
Rentavaixelles
rentadora i
termo elèctric 
2x4+4 20 3 38,6 
C5
Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 
CIRCUITS Conductor(1)
s ?  (mm2)
Ø tub 
(mm)
nombre 
punts ?
Long.    
? (m)
C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 
C2
Preses
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 
C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 
C4 Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1 
C4 Rentavaixelles 2x2,5+2,5 20 1 30,1 
C4
Acumulador
elèctric 2x2,5+2,5 20 1 30,1 
C5
Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 
ELECTRIFICACIÓ ELEVADA 
Exemple:  Habitatge amb calefacció elèctrica  i necessitat de desdoblament dels circuits C1 i C2 (il.luminació i preses generals d’endolls respectivament). 
CIRCUITS Conductor(1)
s ?   (mm2)
Ø tub 
(mm)
nombre 
punts ?
Long.    
? (m)
C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 
C6 Il·luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 
 C8.9
Calefacció /Aire 
condicionat 2x6+6 25
potència 
màxima 
5.750W
46,3
 C8.9
Calefacció /Aire 
condicionat 2x6+6 25
potència 
màxima 
5.750W
46,3
C10 Assecadora 2x2,5+2,5 20 1 64,4
      
C2
Preses
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 
C7
Preses
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 
C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 
C4
Rentavaixelles
rentadora i
termo elèctric 
2x4+4 20 3 38,6 
C5
Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 
ESQUEMA A
(3)
ICP
Interruptor de
Control de
Potència 
IGA
Interruptor 
General 
Automàtic 
ID
Interruptor 
Diferencial 
ICP
Interruptor de
Control de
Potència 
IGA
Interruptor 
General 
Automàtic 
ID
Interruptor 
Diferencial 
ESQUEMA B
ICP
Interruptor de 
Control de 
Potència 
IGA
Interruptor 
General 
Automàtic 
ID
Interruptor 
Diferencial
ID
Interruptor 
Diferencial 
40A
30mA 
40A
30mA 
10A
10A
25A
25A
16A
16A
16A
25A
20A
16A
16A (3)
16A
40A
ANNEX:  PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
  (5, 6, 9 i 10 se’n fa referència a l’apartat de l’esquema elèctric) ; (*)  Segons l’empresa subministradora la fondària del local de centralització ha de ser ? 1,50m              5/6
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1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07) 
2 ESCOMESA (BT-11) 
Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas 
(consultar amb l’empresa de serveis) 
3 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT-13) 
Col.locació 
Característiques
Cas particular
En façana exterior dels edificis amb lliure i permanent 
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es 
col.locarà en el límit entre la propietat pública i privada 
Escomesa soterrada:
- nínxol en paret (mesures aproximades 60x30x150cm) 
- la part inferior de la porta estarà a un mínim de 30cm 
del terra 
Escomesa aèria:
- en muntatge superficial 
- alçada des del terra entre 3 i 4 m 
Un únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 
punt: CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA
Característiques
- No s’admet en muntatge superficial 
- Nínxol en paret (mesures ? 55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m 
4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT-14) 
 7
8
10
4
11
 3
 2
 1
12
Pas
Col.locació 
Traçat per zones d’ús comunitari, el més curt i recte 
possible
Conductors:
- en tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial 
LGA instal.lada a l’interior de tub 
Diàmetre exterior del tub segons la secció del cable (Cu)
fase (mm2) 10  16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 
D tub   (mm) 75 75  110  110 125  140 140  160  160 180  200
- a l’interior de canal protector, la tapa de la qual cal 
que s’obri amb un estri. Haurà de permetre l’ampliació 
de la secció dels conductors en un 100%.  
- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica. 
Haurà de permetre l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%.
7 EMPLAÇAMENT DELS COMPTADORS (BT-16)
Col.locació
Ubicació
- De forma concentrada en armari o local 
- De forma individual ?per a un únic usuari independent o 
dos usuaris alimentats des d’un mateix punt (Caixa de 
protecció i mesura)
- Fins a 12 plantes, centralitzats a planta baixa, entresol o 
primer soterrani 
- Més de 12 plantes: concentració per plantes intermèdies. 
(Cada concentració comprendrà els comptadors de 6 o 
més plantes) 
- Es podran disposar concentracions per planta quan el nombre 
de comptadors a cada una de les concentracions sigui > 16 
Característiques
generals
- Fàcil i lliure accés (des de portal o recinte de porteria) 
- Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis.  
- No pot servir de pas a altres locals.  
- Ha de disposar de ventilació i il.luminació suficient 
- A l’exterior es col.locarà un extintor d’eficàcia mínima 21B 
- Alçada de col.locació dels comptadors:
h ? 0,25m des del terra (part inferior)
h ??1,80m alçada de lectura del comptador més alt 
- Per a un nombre de comptadors ? 16 ? armari
? 16 ? local
Local Característiques particulars Armari (per a ? 16 comptadors)  Característiques particulars
0.200.20
- Alçada mínima 2,30 m 
- La paret suport dels 
comptadors tindrà una 
resistència ? a la d’una paret 
de maó foradat de 15 cm 
- Disposarà de bonera quan 
la cota del terra sigui igual 
o inferior a la dels espais 
limítrofs
- Encastat o adossat sobre un 
parament de la zona 
comunitària
- No tindrà bastidors intermedis 
que dificultin la seva  
instal.lació o lectura 
- Comportament davant del foc:
Paraflames PF?? 30
8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)  (BT-15)
Pas
Col.locació
Per llocs d’ús comunitari o determinant servituds de pas. 
Conductors aïllats en: 
Tub: (encastat, enterrat o en  muntatge superficial) Dext ? 32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 
Es disposarà d’un tub de reserva per a cada 10 DI i en locals 
sense partició un tub per cada 50m2 de superfície. 
Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 
Conductes tancats d’obra: Dimensions mínimes
 AMPLADA (m) del conducte d’obra  
segons profunditat de col.locació (P)
DERIVACIONS ?  12 13-24 25-36 36-48 
P=0,15 m una fila 0,65 1,25 1,85 2,45 
P=0,30 m dos files 0,50 0,65 0,95 1,35 
Característiques
dels conductes 
tancats d’obra 
verticals 
Seran d’ús exclusiu, RF-120, sense corbes ni canvis de 
direcció, tancats convenientment i precintables.
Aniran encastats o adossats al forat de l’escala o zones 
d’ús comú. 
Cada tres plantes, com a mínim, es disposarà 
d’elements tallafocs i tapes de registre. 
Tapes de registre:
- Ubicació:  part superior a ? 0,20m del sostre 
- Característiques   - RF ? 30
- Ample > Ample de la canal
- Alçada ? 0,30m
- Comportament al foc: local de risc especial baix segons CPI-96 
(tancaments RF-90, porta RF-60) i parets MO i terres M1 
- A més dels comptadors, el local podrà contenir: 
? Equip de comunicació i gestió de dades a instal.lar per Companyia 
? Quadre General de Comandament i Protecció dels serveis comuns
Porta 0,70 x 2,00m 21B
21B
recomanable ? 1,50m 
 0,45
recomanable 16A+T
E
E
? 1,50m 
0,70? 
1,
10
 (*
)
? 1,50m 
 Comentaris                         Veure document OCT “Centralització de comptadors d’electricitat” 
ANNEX:  PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
(1) Els cordons aïllants d’interruptors de tirador estan permesos en els volums 1 i 2, sempre que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 60.669-1 
(2) La instal.lació de calefacció per terra poden instal.lar-se sota qualsevol volum sempre que estigui coberta per una malla posada a terra o per una coberta 
metàl.lica connectada a una connexió equipotencial local suplementària segons apartat 2.2 de la ITC BT-27                                                     6/6
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11 CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17)
Col.locació: Immediatament abans dels altres dispositius generals de comandament i protecció, en compartiment independent i 
precintable. Aquesta caixa es podrà col.locar en el mateix Quadre de l’habitatge
12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17)
Col.locació: En habitatge, al costat de la porta d’entrada. Alçada  entre 1,40m i 2,00m
En locals comercials, el més a prop possible d’una porta d’accés d’aquests. Alçada de col.locació ??1,00m
En locals d’ús comunitari o pública concurrència ? no accessibles al públic.
13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27)
Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció.
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 
Els cel-rasos i mampares  no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 
VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 
VOLUM 1 
  Limitat per - El pla horitzontal superior al volum 0 i el 
pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra i el pla vertical al voltant de la 
banyera o dutxa. 
El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús 
d’un estri. 
VOLUM 2 
  Limitat per - El pla vertical exterior al volum 1 i el pla 
vertical paral.lel situat a una distància 
de 0,60m 
- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per damunt del terra 
Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per 
damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el 
sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 2. 
VOLUM 3 
Limitat per - El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 
vertical paral.lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 
- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per sobre del terra 
R 0.60
R 0.60
R 0.60
R 0.60 Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 
El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 
UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27)
VOLUM 0 Mecanismes (1)
Altres aparells fixos (2)
No permesa 
Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal.lats en ell.
VOLUM 1 Mecanismes (1)
Altres aparells fixos (2)
No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal.lada fora dels volums 0, 1 i 2. 
Aparells alimentats a MBTS ??(12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la seva norma 
aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor 
?? 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41
VOLUM 2 Mecanismes (1)
Altres aparells fixos (2)
No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal.lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal.lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 
Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41
 VOLUM 3 Mecanismes (1)
Altres aparells fixos (2)
Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un 
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41 
Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits 
de  la norma UNE 20.460-4-41
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MC 6.9 Instal·lacions d’il.luminació  (veure plànols de INS1 a INS13) 
    La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic  de Baixa 
Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc 
causat per il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència i les fixades pel Reglament 
d’ascensors. 
 
    Enllumenat funcional 
     Les zones comunes de circulació i l’aparcament disposarà d’enllumenat funcional i es garantiran 
els nivell mínims d’il·luminació següents (d’acord al DB SUA-4): 
- zones de circulació interiors? E ≥ 100 lux 
- zona de circulació  interior de l’aparcament ? E ≥ 50 lux 
- zona de circulació exteriors ? E ≥ 20 lux 
 
    Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) garanteixen els fixats pel DB 
HE3, i es concreten en: 
- zones comunes de l’edifici plurifamiliar ? VEEI ≤ 7,5 W/m2 (per cada 100 lux). 
- aparcament i trasters ? VEEI ≤ 5 W/m2 (per cada 100 lux). 
    Les zones comunitàries de circulació de l’edifici, així com l’aparcament i les cambres 
d’instal·lacions, en tractar-se de zones d’ús esporàdic, el control d’encesa i apagada es realitzarà per 
un sistema de detecció de presència o temporitzat. 
    A l’entorn immediat de l’accés a l’ascensor es garantirà una il·luminació permanent de 50 lux. 
 
Enllumenat d’emergència 
    Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació des de la porta dels habitatges  
fins a la sortida a l’exterior, zona d’accés als trasters, locals d’instal·lacions, així com a l’aparcament 
incloent els passadissos i les escales que condueixen fins a l’exterior. Es garantiran els nivells 
d’il·luminació, E, següents: 
- recorreguts d’evacuació ? E ≥ 1 lux 
- instal·lacions manuals de PCI? E ≥ 5 lux 
- quadres d’enllumenat dels servies comuns i de l’aparcament ? E ≥ 5 lux 
 
Disseny i posada en obra 
    La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les 
distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
    De forma general, es preveuen làmpades fluorescents per a la il·luminació funcional (interior i 
exterior) i també per a la d’emergència. Aquestes últimes tindran una autonomia d’1h, com a mínim, i 
portaran un pilot indicador del seu correcte funcionament.   
    A l’aparcament es col·locaran lluminàries lineals adossades al sostre i a les zones comunes de 
circulació seran lluminàries integrades en el fals sostre. 
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    El control d’encesa i apagada de les zones comunitàries de circulació de l’edifici, així com  
l’aparcament, es realitzarà per un sistema de detecció de presència. 
    L’enllumenat d’emergència estarà provist de font pròpia d’energia i la seva alçada de col·locació és 
superior als 2m. 
 
Materials i equips 
    Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del 
REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
    El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 
 
Dimensionat 
    La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la il·luminància mitja 
i l’eficiència energètica límit de la instal·lació d’il·luminació (VEEI). 
    Pel càlcul de la il·luminància mitja s’utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI es fa 
segons les prescripcions del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”. 
    En base a aquestes metodologies de càlcul s’obté: 
Aparcament  ? Em: 50 a 200 lux (Emitja horitzontal) 
   ? VEEI: 5 W/ m2 (per a 100 lux) 
Zones comunes  ? Em: 50 a 200 lux (Emitja horitzontal) 
   ? VEEI: 4,5 W/ m2 (per a 100 lux) 
    L’índex de rendiment de color de les làmpades previstes és Ra: 20 a 100 (UNE-EN 12.464-1:2003)  
per a les zones de circulació i trasters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110                                                                     Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                 
 
 
 
IL·LUMINACIÓ ZONES COMUNS 
 
Referència  
plànols 
Ubicació Tipus lluminària 
 
 
A-1, A-2, SC1, 
SC3, SC4, SC5,  
 
Rampa vehicles, jardí, 
coberta, escala 
exterior, accés edifici 
Aplic de paret amb 12 leds de 1W de color blanc de 
llum freda: 
- Tipus “Cristher, model Ágata: fabricat en alumini i color 
gris anoditzat. 
- Aïllament classe II garu de protecció IP65. 
- Encesa i apagada automàtica (temporitzat) 
 
A-3 
Aparcament  (zona 
vehicles) 
Lluminària fluorescent estanca 2x56W amb tapa (tipus 
Philips Pacific TCW216  2xTL-D58W/83) amb detector 
de moviment i so tipus “Simon, sèrie 75”. 
 
A-4, SC6,  
Trasters aparcament, 
traster PB, locals 
compatdors 
Lluminària fluorescent estanca 2x18W amb tapa (tipus 
Philips TLD 18W/54) amb encesa mitjançant interruptor 
temporitzat tipus “Simon, sèrie 31”. 
 
A-5, SC7,  
 
Escales 
Punt de llum a paret amb detector de presència : 
- Aplic 2x26W (làmpara de baix consum) amb detector 
de presència tipus “Philips. FGW200 2 x 26W). Detector 
tipus “Simon, sèrie  31”. 
 
SC6, 
SC7,SC8,SC9 
 
Vestíbul planta baixa, 
passadís P1a, P2a 
Punt de llum amb detector de presència: 
- Dowlight 2x26W (làmpares de baix consum) amb 
detector de presència tipus “Philips FBS 120 2xPL-
C/2P26W830 PG). Detector tipus “Simon, sèrie  31”. 
 
 
E 
 
Aparcament, escales, 
vestíbul PB., passadís 
P1a, P2a 
Lluminària d´emergència autònom UPS tipus “Daisalux, 
model sèrie Nova 3N4S: 
- Autonomia de 3 hores amb làmpara FL.8W i testimoni 
de càrrega LED. 
- Protecció contra xocs: classe II. 
- Resistència en superfícies inflamables: classe F. 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa  “CTE DB HE 3. Eficiència energètica de les instal·lacions d´il·luminació” 
 
 
 
juliol 2007 (v.1) Oficina Consultora Tècnica COAC 
HE ESTALVI D’ENERGIA. 
DB-HE 3: Paràmetres per al compliment de les exigències bàsiques 
HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (art.15.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament 
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions”
Edificis de nova construcció 
Rehabilitació d’edificis existents ? Edificis existents amb superfície útil > 1000m2 i en els que es renovi més del 25% de la 
superfície  il·luminada
Reformes de:  
- locals comercials 
- edificis d’ús administratiu
? quan es renovi la instal·lació d’il·luminació
? Edificis i monuments amb valor històric o arquitectònic reconegut, quan el compliment de les exigències del 
HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte 
? Construccions provisionals amb un període d’utilització previst  ? 2anys 
? Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials 
? Edificis independents amb una superfície total < 50m2
? Interior dels habitatges 
Àmbit d’aplicació 
INSTAL·LACIONS 
D’IL·LUMINACIÓ 
INTERIOR de: 
S’exclouen:
? Enllumenats d’emergència
Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona i del grup al que pertany.  
(el valor inclou la il·luminació general i la d’accent, exclou la d’il·luminació d’aparadors i zones d’exposició)
ZONES del GRUP 1: zones de no representació VEEI ?
- administratiu en general
- andanes d’estacions de transport 
- sales de diagnòstic  
- pavellons d’exposicions o fires 
3,5
- aules i laboratoris  4,0
- habitacions d’hospital 
- zones comunes  
4,5
- magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 
- aparcaments 
- espais esportius  
5,0
- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior 4,5
ZONES del GRUP 2: zones de representació 
- administratiu en general
- estacions de transport  
- supermercats, hipermercats i grans magatzems 
- biblioteques, museus i galeries d’art 
6,0
- zones comunes en edificis residencials 7,5
- centres comercials (s’exclou les botigues) 8,0
- hosteleria i restauració  
- religiós en general
- sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 
reunions i sales de conferències  
- botigues i petit comerç  
- zones comunes  
10
- habitacions d’hotels, hostals, etc. 12
VEEI (W/m2)
Valor 
d’Eficiència 
Energètica de la 
instal·lació 
- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior 10
? Per a cada zona ? Es disposarà, com a mínim, d’un sistema d’encesa i apagada 
manual, a manca d’un altre sistema de control. 
(no s’accepta com a únic sistema de control, l’encesa i apagada 
des del quadre elèctric)
? Per a zones d’ús esporàdic ? El control d’encesa i apagada s’haurà de fer per: 
- sistema de control de presència,    o bé 
- sistema de temporització
? les lluminàries situades sota una lluerna: Sempre
                                
EXIGÈNCIA 
SISTEMES DE 
CONTROL i 
REGULACIÓ
de les 
instal·lacions
d’il·luminació de 
les zones dels 
grups
1 i 2  
? Per a zones amb aprofitament de 
la llum natural 
No és d’aplicació a 
- zones comunes d’edificis residencials
- habitacions d’hospital 
- habitacions d’hotels, hostals, etc.
? la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una 
distància < 3m de la finestra: 
En zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris on 
es donin unes determinades relacions entre l’edifici projectat, 
l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les 
superfícies interiors del local. (DB HE-3 art. 2.2b) 
✔
✔
✔
✔
✔
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
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MC 6.10 Telecomunicacions  (veure plànols de INS15 a INS19) 
 
Abast  de la instal·lació 
    Aquest projecte inclou les instal·lacions d’ICT (Infraestructures comuns de telecomunicacions) i 
videoporter. 
 
 Descripció de les instal·lacions d’ICT 
    La infraestructura comú de telecomunicació consta dels elements necessaris per a les següents 
funcions:  
- Captació, adaptació  i distribució del servei de radiodifusió sonora i televisió terrenal. 
- Previsió de captació del servei de televisió i radiodifusió sonora procedents de satèl·lit.  
- Distribució i mescla amb els senyals anteriors. 
- Accés i distribució del servei telefònic bàsic, amb possibilitat de RDSI. 
- Previsió  d’accés i previsió de  distribució del servei de telecomunicacions per cable. 
    La ICT està sustentada per una infraestructura de canalitzacions adequada que garanteix la 
possibilitat d’incorporació de nous serveis que puguin sorgir en un futur pròxim. 
 
Captació i distribució de radiodifusió sonora i televisió terrenals 
 
 
SISTEMES CAPTADORS 
DE SENYAL 
FM B-II 
DAB 
UHF 
TVSAT 
1 antena omnidireccionals FM G=0 dB 
1 antena directives Ràdio digital DAB G>5 dB 
1 antena directives UHF analògica GZ9.5 dB 
1antenes parabòliques tipus offset G = 38.5 dB 
amb LNB de quatre sortides 
 
 
 
AMPLIFICADORS  
MESCLADORS 
 Equips  monocanals de la sèrie DSA 
amplificadors de 50 dB (UHF) amb amplificació 
regulable 20 dB. 
1 equips multicanals 66-69  
1 equips monocanals de la sèrie DSA de 40 dB 
(FM) amb amplificació regulable 20 dB  
1 equips amplificadors DSA DAB  
1 amplificadors FI CVE-235 Hirschamann 
DERIVADORS  Derivadors de  sortides AFC 2021                         
Derivadors de  sortides AFC 1521                     
Derivadors de  sortides AFC 1021 
DISTRIBUCIÓ  8 distribuïdors de 4 sortides VCF741                        
20 distribuïdors de 6 sortides VCF1061 
PRESES  Preses del tipus ED-01S 
CABLES  2 PF-2400 
ALTRES MATERIALS  Resistències de tancament de 75 Ohms               5 
cofre per equip, presa de terra 
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    Les antenes per a la recepció dels senyals dels serveis de radiodifusió terrestres s’instal·laran 
sobre la coberta de l’edifici, tal i com s’indica en el corresponent plànol. S’utilitzaran diversos tipus 
d’antenes, les especificacions de les quals es recullen en el plec de condicions. 
    Tenint en compte que el sistema portant estarà situat a menys de 20 metres del sòl, els càlculs per 
definir la mateixa s’han realitzat per a velocitats de vent de 130 km/h.  
    Els sistemes portants estaran formats per pals de 3 m que es fixaran a paret mitjançant ancoratges 
adequats. Al pal s’hi fixaran les antenes d’UHF, FM i DAB. A un suport independent s’hi fixaran les 
antenes parabòliques.  
 
 
Element Distància a la base (m) 
Antena UHF (FESA 813) 1,5 
Antena FM (FADI-IR) 2,5 
Antena DAB (FESA 312) 0,5 
Antena Offset 0,8 m - 
 
 
    Es col·locarà, a la coberta, un equip de recepció, que consta com a mínim, d’una antena d’UHF, 
una altra de FM i una de DAB. També s’ha previst la instal·lació dels equips necessaris per poder 
connectar al Canal DIGITAL PLUS, i els amplificadors monocanals necessaris per sintonitzar els 
canals de la televisió terrenal digital. 
    En el RITS (ubicat en  coberta) s’amplificaran els senyals de TV, mitjançant amplificadors 
monocanal DSA que poden amplificar 50 dB i que posseeixen una regulació de guany de 20 dB. Els 
canals 66 a 69 de la UHF, s’amplificaran mitjançant un amplificador multicanal DSA que pot amplificar 
50 dB i que posseeixen una regulació de guany de 20 dB. S’amplificaran els senyals DAB mitjançant 
amplificador monocanal DSA DAB que pot amplificar 42 dB i que posseeix una regulació de guany de 
20 dB. S’amplificaran els senyals de FM mitjançant amplificador monocanal DSA FM que pot 
amplificar 40 dB i posseeix una regulació de guany de 20 dB. Aquest amplificadors monocanal es 
connectaran mitjançant tècnica Z. 
    El senyal que prové del LNB de cada escala s’amplificarà mitjançant un  amplificador d’FI CVE-235 
de Hirschmann amb un guany de 32 dB. Aquest amplificador té dues sortides i és, a més, mesclador. 
    S’instal·larà un punt d’accés a l’usuari (PAU) per a cada habitatge, essent 15 el nombre 
d’habitatges, això vol dir que hi haurà fins a 15 PAU. 
 
Distribució de radiodifusió  sonora i televisió per satèl·lit 
 
SISTEMES CAPTADORS DE 
SENYAL 
TVSAT 1 antena parabòliques tipus offset G=38.5 dB 
amb LNB universal de guany 55 dB (F=1dB) 
AMPLIFICADORS  
MESCLADORS 
  amplificadors CVE235 
CABLES  tipus PF-2400 
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ALTRES MATERIALS   cofres per a equip, presa de terra. 
 
    L’emplaçament previst per ubicar les antenes parabòliques serà la coberta de l´edifici, a un suport 
fixat a una paret i independent de les antenes terrestres. La seva orientació serà l’adient per captar 
els senyals del satèl·lit ASTRA i/o HISPASAT per poder sintonitzar els canals de DIGITAL PLUS. 
També es deixaran els equips amplificadors/mescladors necessaris per poder distribuir  el senyal 
d’una altra plataforma digital de la qual es vulguin sintonitzar els canals.  
    A la zona de Sant Cugat, per orientar l’antena cap al satèl·lit ASTRA, caldrà un angle Azimutal de 
143,44º i una elevació de 35,17º. La paràbola utilitzada tindrà com a mínim 80 cm de diàmetre. La 
polarització ideal és de –26,50º. 
   A la zona de Sant Cugat, per orientar l’antena cap al satèl·lit HISPASAT, caldrà un angle Azimutal 
de 223,40º i una elevació de 32,06º. La paràbola utilitzada tindrà com a mínim 80 cm de diàmetre. La 
polarització ideal és de –30,99º. 
 
Accés i distribució del servei de telefonia 
 
ELEMENT I MODEL PROPOSAT DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
Caixa amb base i tapa SFT 100, 
amb perfil d’alumini E10 
Punt de interconnexió Capacitat fins a 10 regletes de 
10 parells 
Mòduls de connexió STG de 10 
parells 
Mòduls de connexió fabricats 
sota el sistema de connexió 
per desplaçament (tall) 
Capacitat de connexió de 10 
parells 
Cables de presa EAP 2 parells 
03777 
Cable de presa exterior de 2 
parells amb coberta formada 
per una mall de filferro d’acer 
Connexió de fins a 2 parells 
Unitat de PAU PCR M004539A Punt d’accés de l’usuari Connexió d’una línia i possibilitat 
d’ampliació a una segona 
Base d’accés a terminal MJP 
C211750A 
Presa d’usuari (BAT)                   
Connector RJ-11-4 
Connexió d’una línia i possibilitat 
d’ampliació a una segona 
Cable de presa interior Cable de presa interior de dos 
parells 
Connexió de fins a 2 parells 
 
    Cal tenir en compte que en el mateix edifici poden concórrer diversos operadors subministrant els 
serveis de telefonia, per la qual cosa la xarxa ha d’estar preparada per facilitar l’accés de tots els 
usuaris a aquests serveis. 
    Els diferents operadors del servei telefònic bàsic accediran a l’edifici a través de llurs xarxes 
d’alimentació, que són els cables que uneixen les centrals telefòniques amb l’edifici. Fins a les 
regletes de connexió (Regletes d’entrada) muntades en el Registre Principal del RITI, és 
responsabilitat de cada operador el seu disseny, dimensionament i instal·lació.  
 
114                                                                     Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                 
 
 
Accés i distribució dels serveis de banda ampla  
    Els diferents operadors escometran amb les seves xarxes d’alimentació a l’edifici arribant o bé per 
cable o bé per ràdio al RITI. En aquest recinte col·locaran els seus equips d’amplificació facilitant un 
nombre suficient de sortides per poder subministrar servei de televisió per cable a tots els possibles 
usuaris de l’edifici. En el RITI, s’instal·larà un reglater de sortida de televisió, on estaran connectats 
als diferents usuaris a través de la xarxa de distribució, que porta senyals fins a cada punt de 
terminació de xarxa. 
 
Canalitzacions i infraestructura de distribució 
    L’esquema general de l’edifici es reflexa en els plànols corresponents, començant per la part 
inferior de l’edifici en el pericó d’entrada i per la part superior de l’edifici en la canalització d’enllaç 
superior, concloent sempre a les preses de l’usuari. La infraestructura la composen cinc parts 
diferents: canalització externa, d’enllaç, principal, secundària i interior d’usuari. 
 
 Instal·lació de vídeo porter (veure INS13) 
    Aquest projecte contempla una instal·lació de vídeo porter individualitzat per l´accés a l´escala 
(vivendes planta primera i planta segona) i per cada vivenda de la plnat baixa (accés des de 
l´Avinguda de Can Bellet). 
    La instal·lació consta d’un sistema digital de porter electrònic i vídeo porter que integra les funcions 
típiques d’intercomunicació en edificis. 
    Els elements bàsics d’aquesta instal·lació són: 
- 1 placa exterior principal (carrer Guadalupe Duran) i 5 plaques per cada vivenda de planat 
baixa (Av. de can Bellet) (amb placa exterior frontal antivandalisme i vidre de policarbonat de 
protecció).  
- 1 plaques exterior per l´escala (Guadalupe Duran) i 1 placa per cada vivenda de planta biaxa 
(Av. de can bellet) (6 en total) 
- 6 quadres alimentadors elèctrics per a cada escala (1+5) 
- 1 unitat interior de videoporter per a cada habitatge (15 en total) 
- Cablejat de 2 fils 
Tota la instal·lació serà a 12/18 V, tenint en compte les normes de protecció i seguretat del R.E.B.T. 
 
 
Fitxa telecomunicacions (ICT RD 346/2011) 
 
 
 
 
 
 
 
Previsió d’espais per a  instal · lacions comunes de Telecomunicacions ICT 1/5
ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                    v.2    novembre 2011 
Referència de projecte: 
Situació: 
Municipi : 
Tipus d’edifici  (ús principal):
Dades de 
l ’edi f ic i  
Nombre d’habitatges: Nombre d’oficines: Nombre de locals:
Serveis mínims que s’han de garanti r
Captació, adaptació i distribució fins a 
punts de connexió 
? dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió procedents d’emissions 
terrestres RTV
Distribució fins a punt de connexió ? dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió, procedents d’emissions 
per satèl·lit
El RD 346/2011 “Reglamento Regulador de les 
Infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les 
edificacions” (BOE 1/4/2011) regula, entre d’altres 
aspectes, les infraestructures d’obra civils en els interiors 
dels edificis que han de garantir la capacitat suficient per 
permetre l’accés al servei de telecomunicació i el pas de 
les xarxes dels diferents operadors. També regula els 
requisits que ha de complir la Infraestructura Comuna de 
Telecomunicació ICT per a l’accés als diferents serveis de 
telecomunicació en els interiors dels edificis. 
Infraestructura necessària que permeti la 
connexió de les diferents entitats privatives 
i/o comunes de l’edifici a les xarxes dels 
operadors habituals
? per a l’accés als serveis de telefonia 
disponible al públic STDB
? per a l’accés als serveis de 
telecomunicacions de banda ampla
TBA
Esquemes t ipus
E di f i c i  a m b  
u n a  ú n i c a  
c a n a l i t z ac i ó  
p r i n c i pa l   
p e r  a :
e d i f i c i  d ’ a l ç ada   
?  P B  +  3 PP  a mb  
u n  m à x i m  
d e  10  pu n t s  
d ’ a c c é s  a  
l ’ us u a r i
4ri 4
13 2
10 11 11r7 8 9
RITU
6
5
12
7
6
3
4ri
4ri
E di f i c i  a m b 
m és  d ’ un a  
c a n a l i t z ac i ó  
p r i n c i pa l   
p e r  a :  
p r e f e re n t me n t ,  
q u an  e l  n ombre  
d ’ en t i t a t s  p e r  
p l an t a  s i g u i   
>  8
 6
7
7
66 7
7
 6
 6
 6
7
7 7
 6
7
 6
 12
45
7
 6
RITI
44ri 4ri 23
RITS
10
7
 6
987
 6
11r11
5
3
e d i f i c i  d ’ a l ç ada  
>  P B  +  3 PP  o  
e d i f i c i  amb  més  
d e  10  pu n t s  
d ’ a c c é s  a  
l ’ us u a r i  
RITI
4ri
987
6
5
5
RITS
6
7
4 4ri 4
4ri 23 1
11r1110
12
3
e d i f i c i s  
i n de pe nd e n t s   
7
6
7
66 7 67
8
6
7
6
7
12
11r9 10 11
6767
7
RITI
5
44ri 44ri
34ri 2 1
111087
6
7
6
9
RITS
5
3
11r
12
1   a r qu e t a  d ’ e n t ra da
2   c an a l i t z ac i ó  e x t e rn a
3   pu n t  d ’ en t rad a  ge ne ra l
4   c an a l i t z ac i ó  d ’ en l l aç
5   R e c i n t e s  d ’ I n s t a l · l a c i o n s  d e  
T e l ec o m un i c a c i o n s
?R e c i n t e  I n f e r i o r  R I T I  
?Re c i n t e  S u pe r i o r  R I TS  
?Re c i n t e  Ún ic  R I TU
6   c an a l i t z ac i ó  p r i nc i p a l
7   r e g i s t r es  sec un da r i s
8 c an a l i t z ac i on s  s ec un da r i es
9   r e g i s t r es  d e  p as
10 r eg i s t r es  d ’ a c a ba m en t  de  
xa r xa  R T R
11 c an a l i t z ac i ó  i n t e r i o r  d ’ us u a r i
12 r e g i s t r e  d e  p r e s a
13 e q u i ps  de  c ap t ac i ó ,  a da p t ac ió  
i  d i s t r i buc ió  de  s en ya l  de  
R T V  i  R TV S A T
13
13
13
9
9 9
4 4
4
9
9
13
4
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arqueta d’entrada (1)
Ubicació: 
Arqueta a l’exterior de l’edificació 
Observacions: 
Dimensions (cm)
 Núm. de PAU longitud x amplada x fondària  
fins a  20 40 x 40 x 60 
de 21 a 100 60 x 60 x 80 
més de 100 80 x 70 x 82 
En casos excepcionals, per manca d’espai a la vorera o prohibició de l’organisme competent, s’habilitarà un 
PUNT D’ENTRADA GENERAL, format per: 
- col·locació de registre d’accés de 40 x 60 x 30 cm en la zona limítrof de la finca, o bé, 
- passamurs que admeti el pas de tota  la canalització externa i que la part interna coincideixi amb el registre 
d’enllaç
Canal i tzació externa (2)
Formada per tubs de ? 63mm.
Col·locació d’arquetes de pas (40 x 40 x 
40cm), en els següents supòsits:
- cada 50m de longitud 
- en el punt d’intersecció de dos trams 
rectes no alineats 
- dins dels 60cm abans de la intersecció, 
en un sol tram dels dos que es trobin.  
Nombre de tubs (mm)
 Núm. de PAU Núm. tubs TBA+STDP Reserva 
fins a 4 3 ? 63 2 1
de 5 a 20 4 ? 63 2 2
de 21 a 100 5 ? 63 3 2
més de 100 6 ? 63 4 2
Punt d’entrada general  (3)
Registre d’enllaç (finalització punt d’entrada) Dimensions (cm) longitud x amplada x fondària 
Registre de paret 45 x 45 x 12  
arqueta 40 x 40 x 40 
Canal i tzació d’enl laç (4)  
En funció del grau de protecció mecànica que ofereix als cables, la canalització d’enllaç pot ser: 
- amb protecció mecànica:  
- tubs (encastats, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció, enterrats) 
- canals (encastats amb tapa accessible, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció) 
- sense protecció mecànica: 
- safates (en muntatge superficial, aeris, a través buits de la construcció) 
- cables fixats directament (en galeries i requisits de seguretat específics) 
Tubs
? entrada inferior
Nombre de tubs i ? :
el mateix nombre que els de la canalització externa 
Col·locació de registres d’enllaç:
- cada 30m de longitud en canalització encastada  
- cada 50m en canalització en superfície 
- cada 50m en canalització subterrània 
- en el punt d’intersecció de dos trams rectes no 
alineats
- dins dels 60cm abans de la intersecció, en un sol 
tram dels dos que es trobin 
Dimensions (cm) del registre d’enllaç: 
- registre de paret 45 x 45 x 12 
- arqueta 40 x 40 x 40 
Dimensions  (mm) de  l a  cana l i t zac ió
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 
 Núm. de PAU Núm. tubs i ?  * 
fins a 4 3 ? 63 o 40  
de 5 a 20 4 ? 63 o 40  
de 21 a 100 5 ? 63 o 40  
més de 100 6 ? 63 o 40  
* segons el nombre i ? dels cables que allotgin
? entrada superior
2 tubs ? 40mm 
Col·locació de registres d’enllaç en els mateixos casos que en el cas d’entrada inferior.  
Dimensions (cm) del registre d’enllaç: 
- registre de paret 36 x 36 x 12 
Canals
- Les canals portaran únicament xarxes de telecomunicacions. 
- Es dimensionarà en funció de les sumes de seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de cable.
? entrada inferior 
Disposició de 4 espais independents, en una o varies canals. Superfície útil mínima necessària 335mm2
? entrada superior
Secció de 3.000mm2 en 2 compartiments
RITI
4ri
987
6
5
5
RITS
6
7
4 4ri 4
4ri 23 1
11r1110
12
3
1 arqueta  d ’ent rada  
Recinte que permet establir la unió 
entre les xarxes d’alimentació dels 
serveis de telecomunicació dels 
diferents operadors i la 
infraestructura comuna de 
telecomunicacions de l’edificació. 
La seva construcció va a càrrec de 
la propietat de l’edificació. 
2 cana l i t zac ió  ex terna  
Part de la instal·lació que va des 
de l’arqueta d’entrada fins al punt 
d’entrada general de l’edificació, 
introdueix a l’edificació les xarxes 
d’alimentació dels serveis de 
telecomunicacions dels diferents 
operadors. 
La seva construcció va a càrrec de 
la propietat de l’edificació. 
3 punt  d ’ent rada  genera l  
Element passamurs que permet 
l’entrada a  l’edificació de la 
canalització externa. Pel costat 
interior de l’edificació finalitza amb 
un registre d’enllaç. 
4 cana l i t zac ió  d ’en l laç  
Sistema de conducció de cables 
d’entrada i els elements de 
registre intermedis que siguin 
necessaris. 
Entrada inferior: connecta el punt 
d’entrada general amb el registre 
principal ubicat en el RITI 
Entrada superior: connecta els 
sistemes de captació amb el RITS 
? PAU 
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i
? STDP
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c
? TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o ns  pe r  c a b l e
4
9
4
4
4
13
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Recintes d’ Instal · lacions de Telecomunicacions RIT (5)
RIT I  rec in te  in fer ior
Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment sobre 
rasant 
- en cas de situar-se a nivell inferior, cal 
bonera amb desguàs
RITS rec in te  super ior
Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment en la 
coberta o terrat 
- mai per sota de l’última planta de 
l’edificació 
Dimensions (m)
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 
 Núm. de PAU alçària amplada fondària
fins a 20 2 1 0,5
de 21 a 30 2 1,5 0,5
de 31 a 45 2 2 0,5
més de 45 2,3 2 2
RITU rec in te  ún ic
Per a: 
- edificis de fins a PB +3 PP i amb un 
màxim de 10 PAU 
Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment sobre 
rasant 
- en cas de situar-se a nivell inferior, cal 
bonera amb desguàs 
Dimensions (m) 
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 
 Núm. de PAU alçària amplada fondària
fins a 10 2 1 0,5
de 11 a 20 2 1,5 0,5
més de 20 2,3 2 2
Caracter ís t iques  de l  R IT  (RITI, RITS, RITU):
Característiques constructives i de disseny:
- Separació  ? 2 m respecte de centre de transformació,  sala de màquines d’ascensors  i maquinària d’aire 
condicionat, o el recinte estarà dotat de protecció contra camp electromagnètic. 
- Ventilació natural directa, ventilació natural forçada estàticament o bé, ventilació mecànica que permeti 2 
renovacions/hora del volum del local. 
- Paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques 
- Parets i sostres amb capacitat portant suficient 
- Protecció contra Incendis per a recintes que no són modulars: tenen consideració de local de risc baix, 
segons CTE DB-SI Seguretat en cas d’incendi 
- Portes: Obertura cap a l’exterior. Dimensions 0,80m x 1,80m. (si l’accés al recinte es realitza superiorment o 
inferiorment, 0,80m x 0,80m). 
- Nivell d’enllumenat mig ? 300 lux. Disposarà d’enllumenat d’emergència 
- Posta a terra: anell tancat de coure amb una barra col·lectora intercalada fàcilment accessible.  
- com a mínim 2 endolls (2P+T de 16A) 
Instal·lació elèctrica:
- En la centralització de comptadors elèctrics, previsió d’espai com a mínim, per a dos comptadors destinats a 
futurs operadors de serveis de telecomunicacions. 
- Des de la centralització de comptadors s’instal·laran: 2 tubs de ? ? 32mm fins al RITI o RITU, i 1 tub de ? ?
32mm fins al RITS. 
- S’habilitarà una canalització elèctrica directa des del quadre de serveis generals de l’immoble fins a cada 
recinte de 2x6+T mm2 i tub de ? ? 32mm. 
- El quadre de protecció  situat a cada recinte tindrà un interruptor general automàtic de 25 A.  
Canal i tzació principal  (6)
Ubicació i característiques: 
- pròxima al forat d’ascensor o escala (rectilínia i fonamentalment vertical).  
- Si està construïda mitjançant conductes d’obra de fàbrica, les parets han de tenir una resistència al foc EI 120 
i es disposaran, com a mínim, elements tallafocs cada tres plantes. Les tapes o portes dels registres 
secundaris que contenen seran, com a mínim, EI 30 
- Pot estar formada per tubs o canals 
Tubs Canals
Tubs de ? 50mm i paret interior llisa 
nombre de tubs segons el nombre de punts 
d’accés a l’usuari (PAU) 
Núm. de PAU Tubs i ?
(mm)
fins a 10 5? 50 
de 11 a 20 6? 50 
de 21 a 30 7? 50 
més de 30 Segons Projecte específic 
- Sempre que la edificació ho permeti s’instal·laran 
en espais tipus galeries o serveis o passos 
registrables en les zones comunes d’edificació.  
- Tindran compartiments independents per a cada 
tipus de cable (parell, parell trenat, coaxial i fibra 
òptica) 
- Es dimensionarà en funció de les sumes de 
seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de 
cable. 
Observacions: 
- edificacions amb diverses canalitzacions principals: parteixen totes elles des del registre principal únic. 
- ICT comuna a vàries escales: la canalització  principal d’escales on no s’ubiqui el RITS finalitzaran en el 
registre secundari de planta. 
RITI
4ri
987
6
5
5
RITS
6
7
4 4ri 4
4ri 23 1
11r1110
12
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5 Recintes  d ’ ins ta l · lac ions  
de  Te lecomunicac ions  
?R e c i n t e  d ’ I ns t a l · l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
I n fe r i o r  R I T I  
Recinte inferior on s’instal·len  
els registres principals dels 
serveis de STDP i TBA 
?R e c i n t e  d ’ I ns t a l · l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
S u p e r i o r  R I T S  
Recinte superior on s’instal·len  
els elements necessaris per als 
serveis de RTV i, si s’escau, dels 
serveis SAI 
?R e c i n t e  d ’ I ns t a l · l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
Ú n i c  R I T U  
Recinte que acumula la 
funcionalitat del RITI i del RITS 
?R e c i n t e  d ’ I ns t a l · l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
M o d ul a r  R I TM  
Recinte tipus armari modular no 
propagador de la flama.  
Vàlids en els següents casos: 
- conjunts d’habitatges 
unifamiliars de fins a 20 PAU 
- edificis de fins a 45 PAU
6 Canal i t zac ió  pr inc ipal  
Canalització que suporta la xarxa 
de distribució de la ICT i connecta 
el RITI i el RITS entre sí i aquests 
amb els registres secundaris 
? PAU 
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i
? STDP
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c
? TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o ns  pe r  c a b l e
? RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l
? SAI
S e r ve i  d ’ acc és  s ens e  f i l s  
( “ i n a l ámb r i c o ” )
13
9
4
44
4
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Referència de projecte: 
ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                  v.2     novembre 2011 
Registres secundaris (7)
Ubicació: 
En zona comunitària i de fàcil accés 
Es col·locaran a: 
- punts de trobada entre la 
canalització principal i una 
secundària
- canvi de direcció o bifurcació 
de la canalització principal. 
- cada 30 m de canalització 
principal 
- canvis de tipus de conducció. 
Dimensionat dels registres de paret (cm)
núm. PAU 
edifici 
núm. PAU  / 
planta
núm.
plantes 
alç. x amp. x fond.  
? 3 -
? 4 ? 5 
45 x 45 x 15 
fins a 20   
> 3 > 5 
de 21 a 30 - -
50 x 70 x 15 
més de 30 - - 55 x 100 x 15 
canvi de direcció o bifurcació de la 
canalització principal 
cada 30 m de canalització principal 
45 x 45 x 15 
Dimensionat de les arquetes (cm)
Canalitzacions soterrades 40 x 40 x 40 
Observacions: En el cas de RITI situat a planta baixa, o RITS situats a la última planta 
d’habitatges es podrà habilitar una part d’aquests per a les funcions de registre secundari
Canal i tzacions secundàries (8)  
Ubicació: 
En zona comunitària. Poden estar formades per tubs o canals
Tubs
Tram Habitatges / 
planta
Tubs i ? (mm) * 
> 5 4 Ø 25, 32 o 40 
comunitari 
? 5 3 Ø   25 
accés a cada habitatge 3 Ø   25 
* Ø segons tipus de cable i nombre de PAU als que 
donin servei
Canals
      Tram Hab./ planta Espais / canals 
> 5 4 espais independents
comunitari 
? 5 3 espais independents
accés a cada habitatge 3 espais independents
La secció útil de cada espai es determinarà segons, el 
tipus de cable que s’hi instal·li  i la suma de seccions de 
cables 
Registres de pas (9)  per a canalitzacions secundàries i per a canalització interior d’usuari
Col·locació:
- derivació del tram comunitari al tram d’accés als 
habitatges 
- cada 15m de longitud en les canalitzacions 
secundàries i en les interiors d’usuari 
- canvis de direcció de radi inferior a 12cm en 
habitatges i 25cm en oficines 
Tipus de registres: 
? A: per a canalitzacions secundàries en trams 
comunitaris 
? B: per a canalitzacions secundàries en els trams 
d’accés a l’habitatge i  
per a canalitzacions interiors de l’usuari per a 
cables de parells trenats 
? C: per a canalitzacions interiors de l’usuari per a 
cables coaxials 
Dimensions 
segons el nombre d’entrades mínimes de cada 
lateral i el ?max. de les entrades. 
alçaria amplada fondària
Tipus de 
registres
Núm.
d’entrades 
? màx. 
del tub 
(mm)
(cm)
A 6 40 36 36 12
B 3 25 10 10 4
C 3 25 10 16 4
Observacions: Seran encastats. Quan vagin intercalats en la canalització secundària es col·locaran a una 
distància ? 10cm de la trobada entre dos paraments. En cas de distribucions secundàries mitjançant canals els 
registres de pas seran els corresponents a les canals utilitzades 
Registres d’acabament de xarxa (RTR) ”Te rminac ión  de  Red” (10)  
Ubicació:
- en l’interior de l’habitatge, local, oficina o 
estança comuna de l’edificació. 
- alçada de col·locació respecte al terra  
? 0,2m i ? 2,3m. 
Tipus de registres: 
- encastats o de superfície quan les 
canalitzacions siguin en canal 
Observacions:
- Disposaran dues preses de corrent 
Dimensions 
alçaria amplada fondària
Registres segons col·locació 
(cm)
En 1 envolvent 50 60 8Encastats a 
envà En 2 envolvents 50 30 8
Encastat a un altre element constructiu 30 40 30
Si s’opta per independitzar els serveis de STDP i TBA dels 
serveis RTV, en 2 envolvents:
STDP + TBA   ? envolvent única d’acord a opcions anteriors
RTV   ? 20 x 30 x 6 
RITI
4ri
987
6
5
5
RITS
6
7
4 4ri 4
4ri 23 1
11r1110
12
3
7 Regis t res  secundar is  
Connecta la canalització principal 
amb la secundària 
8 Canal i t zac ions  
secundar ies  
Canalització que suporta la xarxa 
de dispersió de l’edificació i uneix 
els registres secundaris amb els 
registres d’acabament de xarxa 
(RTR)  
9 Regis t res  de  pas  
Elements que faciliten l’estesa 
de cables entre els registres 
secundaris i els de finalització de 
xarxa. 
10 Regis t res  d ’acabament  
de  xarxa  RTR 
“Te rminac ión  de  Red”
Elements que connecten les 
canalitzacions secundàries amb 
les canalitzacions de l’interior de 
l’usuari. S’hi allotgen els 
corresponents PAU 
? PAU 
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i  
? STDP
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c
? TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o ns  pe r  c a b l e
? RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l
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✔
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✔
✔
✔
Previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions ICT 5/5
Referència de projecte: 
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Canal i tzació interior d’usuari  (11)  
Característiques:
- s’utilitzarà una configuració en forma d’estrella 
- s’hi intercalen els registres de pas necessaris  
(veure 9) 
Tubs   
Independents, encastats i de ? 20mm
Canals
En muntatge superficial o enrasats, amb 3 espais 
independents, com a mínim 
Safates
Admeses en locals comercials i oficines 
Registre de presa (12)  
Ubicació:
- encastats a la paret 
- en locals i oficines 
poden anar encastats al 
terra o també muntats 
en torretes 
Observacions: 
- hi haurà una presa de 
corrent  a 50cm com a 
màxim del registre de 
presa.
(Aquesta presa de 
corrent no incrementa 
necessàriament el 
nombre d’endolls 
mínims per estança que 
estableix el REBT 2002) 
Nombre de registres 
h a b i t a t g es
Cables de 
parells
trenats 
TBA
(coaxials) 
RTV
(coaxials) 
A cada una de les 2 estances 
principals 
2 1 1
A la resta d’estances, exclosos 
banys i trasters 
1 - 1
A prop del PAU 1 registre per a presa configurable 
Loc a l s ,  o f i c i ne s  i  es ta nc es  c o m u ne s  de  l ’ e d i f i ca c i ó
Distribuïts en estances 1 1 1
Sense distribució 
No s’instal·laran, pendent d’execució del 
projecte de distribució 
Equips de captació,  adaptació i  d istr ibució de senyal  de RTV i  
RTVSAT (13)  
Ubicació:
A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de l’interior de l’edifici, 
per a la instal·lació d’elements de captació de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. 
Equips de captació i adaptació:
P a l s  d ’ a n te n es  
- Materials resistents a la corrosió 
- Alçària màxima  ? 6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 
- Distàncies de separació: 
- a línies elèctriques ?  1,5 longitud del pal 
- a l’obstacle o pal més proper ? 5m 
- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra: 
- < 20m: 130 km/h 
- > 20m: 150 km/h 
- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles 
- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua  o, com a mínim, garantiran la seva evacuació 
An t e n a  T er r es t r e  
- El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible amb 
cable de secció ? 25 mm2
An t e n a  s e r v e i  p e r  s a t è l · l i t  
- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui 
establir contacte hauran d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades. 
- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció  ?  25 mm2  amb el 
sistema de protecció general  de l’edifici. 
Aspectes generals
Compatibilitat electromagnètica 
- El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica ? 10?
Seguretat entre instal·lacions 
- Cal procurar la màxima independència entre les instal·lacions de telecomunicacions i la resta de serveis. 
- Creuament amb altres serveis: preferentment les canalitzacions de telecomunicacions passaran per sobre de 
les dels altres serveis. Es garantirà una separació ? 10cm en traçat paral·lel i ? 3cm per a creuaments. (en el 
cas de la canalització interior serà suficient garantir ? 3cm en ambdós casos).
RITI
4ri
987
6
5
5
RITS
6
7
4 4ri 4
4ri 23 1
11r1110
12
3
11 Canal i t zac ió  in ter ior  
d ’usuar i
Canalització que suporta la xarxa 
interior de l’usuari i connecta els 
registres d’acabament de xarxa i 
els registres de presa. S’hi 
intercalaran els registres de pas 
necessaris per facilitar l’estesa de 
la xarxa interior de l’usuari. 
12 Regis t re  de  presa  
Elements que allotgen les bases 
d’accés terminal (BAT) o preses 
de l’usuari. 
13 Equips  de captac ió ,  
adaptac ió  i  d is t r ibuc ió  
de  senya l  de  RTV i  
RTVSAT 
Elements necessaris per a la 
captació i adaptació de les 
senyals de radiodifusió sonora i 
televisió terrenal . 
Obligatori l’element que realitzi la 
mescla per permetre la 
incorporació a la xarxa de 
distribució primària de senyals de 
RTVSAT
? PAU 
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i  
? TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o ns  pe r  c a b l e
? RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l
? RTVSAT
S e r ve i s  d e  Rad i od i f us i ó  s o no r a  
i  Te le v i s i ó  pe r  s a tè l · l i t
13
 9 
4
44
4
Edifici d´habitatges plurifamiliar
   Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                                                     115 
 
 
MC 6.11 Instal·lacions de protecció contra incendi (veure plànols INS45 a INS48) 
    La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer han 
quedat especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”)  
    El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò 
que estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves 
disposicions complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació.  
    Les instal·lacions manuals (extintors i central de detecció d’incendi) disposaran d’enllumenat 
d’emergència i rètols de senyalització. 
    A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels 
elements i dels components corresponents s’indica en els plànols. 
    Soterrani 
- El soterrani disposa d´una escala especialemnt protegida amb portes tipus EI260-C5, amb 
vestíbul independent. 
- Senyalització i lluminàries d´emergència. 
- Les portes dels trasters són EI260-C5. 
- Les portes de l´armari del quadre elèctric de l´aparcament són EI230-C5. 
- 3 extintors de pols seca /eficàcia 21A-113B). 
- 1 extintor CO2, eficàcia 3B. 
- Lluminàries d´emergència. 
- Alarma interior i exterior. 
- Equip BIE. 
- Pulsador alarma. 
- Central de detecció i central de detecció de CO. 
- Detector óptic i detector de CO. 
 
    Planta baixa 
- Portes traster i local compatdors elèctrics són EI260-C5. 
- Portes registres instal·lacions elèctriques i telecomunicacions són EI230-C5. 
- 1 extintor de pols seca /eficàcia 21A-113B). 
- Lluminàries d´emèrgència. 
- Senyalització d´emergència. 
 
    Planta primera, planta segona (per cada planta) 
- Portes registres instal·lacions elèctriques i telecomunicacions són EI230-C5. 
- 2 extintors de pols seca /eficàcia 21A-113B). 
- Lluminàries d´emèrgència. 
- Senyalització d´emergència. 
-1 porta d´evacuació amb barra antipànic cap a a l´escala exterior d´evacuació que finalitza el 
seu recurregut fins a una sortida en planta segura. 
 
Extintors portàtils 
Les plantes d’habitatge disposaran d’extintors portàtils de les següents característiques:  
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- Extintors portàtils de pols polivalent i eficàcia 21A – 113B, situats a la zona de l’escala en 
cada planta, cada 15 m des de qualsevol origen d’evacuació.  
- Extintors portàtils d’anhídrid carbònic, CO2, en planta baixa, a l’exterior de l’armari de 
comptadors elèctrics i, en planta tercera al costat del quadre de comandament de l’ascensor. 
La planta d’aparcament i trasters disposaran d’extintors portàtils de les següents 
característiques: 
- Extintors portàtils de pols polivalent i eficàcia 21A – 113B, situats en les zones de circulació 
de l’aparcament i en el vestíbul dels trasters de manera que cap extintor quedi a més de 15 m 
des de qualsevol origen d’evacuació (fons de la plaça d’aparcament o porta traster).  
    Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de l’extintor quedi, com a 
màxim, a 1,70 m del terra. 
    Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-1,2 i 4:2003 amb rètols de 210 x 
210 mm i seran visibles en cas de fallada de l’enllumenat general amb l’enllumenat d’emergència. 
 
Detecció automàtica d’incendi, a l’aparcament: 
    Sistema de detecció amb detectors termovelocimètrics distribuïts en el sostre de l’aparcament a raó 
de 1 cada 20 m2, que representa un detector sobre cada plaça d’aparcament i la resta, en zones 
comunes.  
    Es col·locarà la central de detecció en el vestíbul previ i la sirena d’alarma en la sortida de la rampa 
de vehicles. 
    La detecció d’un conat d’incendi posarà en marxa el sistema de control de fums de l’aparcament, 
activant l’extracció mecànica. 
 
Control de fums de l’incendi, a l’aparcament: 
    Tenint en compte que l’aparcament no té consideració d’obert s’ha previst un sistema de control de 
fums que aprofita el sistema de ventilació de l’aparcament que també serveix per a garantir la qualitat 
de l’aire interior.  
    Les característiques de la instal·lació es defineixen a l’apartat MC de “Sistemes de ventilació”.  
 
Detectors i polsadors d’alarma d’incendis 
    S’instal·laran sistemes manuals d’alarma d’incendis amb sirenes (interiors i exteriors) i detecció 
segons el “Código Técnico de Edificación” en el pàrking. La detecció es realitzarà en base a detectors 
òptics convencionals en el pàrking 
    Els polsadors d’alarma seran direccionables a la central d’incendis. La distancia des de qualsevol 
punt ocupable al polsador més proper serà de 25 metres com a màxim. Es situarà un polsador 
preferiblement a on hi hagi situada una situada una BIE, a una alçada del terra entre 1,2m i 1,5m. 
    S’instal·laran sirenes per a transmissió d’alarma acústica de tal manera que quedi audible en 
qualsevol punt. 
    La dotació completa de polsadors i sirenes, detectors i la corresponent centraleta es troba als 
plànols. 
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Boques d’Incendi Equipades. BIE’s 
     S’instal·laran BIE’s d’acord amb el “Código Técnico de la Edificación” en el pàrking. La distància 
des de qualsevol punt ocupable a la BIE més propera serà de 25m com a màxim. Totes les BIE’s 
seran de diàmetre normalitzat Ø25mm i compliran amb la norma UNE 23402. 
En qualsevol cas, serà necessari disposar d’una pressió residual mínima de sortida de llança no 
inferior a  2 bar ni superior a 5 bar, disposant si fos necessari d’elements reductors de pressió.  
    Les BIE’s es situaran a una altura, de manera que la boca i la vàlvula no superin els 1,5m en 
relació amb el terra.  
    El sistema de BIE’s es sotmetrà abans de la posada en marxa a una prova d’estanquitat i 
resistència mecànica, posant a la xarxa una pressió estàtica igual a la màxima de servei.  
   La xarxa de canonades, inclosos els elements de regulació i escomesa des de la xarxa pública, es 
troba detallada als plànols. 
 
Instal·lació de detecció de monòxid de carboni, CO 
    S’instal·larà un sistema de detecció de CO en el pàrking d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació. 
La instal·lació consta de 5 detectors, instal·lats en columnes a una altura inferiors als 2 metres, una 
central de detecció i una instal·lació elèctrica associada. 
    La central es connectarà al quadre de comandament dels ventiladors que es posaran en 
funcionament en cas de detecció d’una concentració nociva de CO. 
 
Enllumenat d´emergència i senyalització 
    S'ha previst enllumenat d'emergència en nombre i situació segons plànols adjunts. S'assegura una 
il·luminació mínima de 5 lux en els punts en els que estiguin situats els equips de les instal·lacions de 
protecció contra incendis d'utilització manual i en els quadres de  distribució de l'enllumenat i de 1 lux 
en el nivell del sòl dels recorreguts d'evacuació. 
    La instal·lació serà fixa, proveïda d'una font pròpia d'energia i ha d'entrar automàticament en 
funcionament en produir-se una errada d'alimentació a la instal·lació d'enllumenat normal de la zona 
coberta. S'entén per errada la baixada de la tensió d'alimentació per sota del 70 % del seu valor 
nominal. La font secundària de subministra tindrà una autonomia de funcionament a plena càrrega 
d'una hora com a mínim. Proporcionarà a les senyals indicadores de l'evacuació la il·luminació 
suficient per que puguin ser percebudes. 
 
 
 
Manteniment de les instal·lacions contraincendis 
    Totes les instal·lacions i mitjans a què es refereix el present Projecte hauran deconservar-se en bon 
estat, d'acord amb el que s'estableix, en cada cas, en les disposicions vigents que li siguin d'aplicació. 
La responsabilitat derivada d'aquesta obligació, recaurà en la Propietat corresponent en quant al seu 
ús i manteniment. 
    La Propietat haurà de subscriure un contracte de manteniment de les instal·lacions 
contra incendis. 
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    A continuació hi han indicades, de forma resumida, les operacions de manteniment i control de 
funcionament: 
   La instal·lació d'Extintors Portàtils: 
Per part del titular: 
- Comprovació trimestral de la situació, accessibilitat i aparent bon estat. 
- Comprovació trimestral de les operacions previstes en les instruccions del Fabricant o 
Instal·lador (pes total, pressió, pes del botellí,...). 
Per part del fabricant o instal·lador: 
- Verificació anual de l’estat de càrrega (per i pressió) i en el cas d’extintors de pols amb botellí 
d’impulsió, estat de l’agent exterior. Verificació de l’estat de la mànega, boquilla o llança, 
vàlvules i parts mecàniques. 
- Les operacions de retimbrat i recarrega es realitzaran d'acord amb allò disposat al "Reglament 
d'Aparells a Pressió". Es realitzaran cada cinc anys. 
 
La instal·lació d'Enllumenat d'Emergència i Detectors: 
- Inspecció anual. 
 
Senyalització d´evacuació i dels mitjans de protecció 
    Tota sortida de recinte, planta o edifici estarà senyalitzada, excepte quan la majoria dels ocupants 
estiguin vinculats a l'activitat que es desenvolupa i la sortida sigui única, fàcilment visible i identificable 
des de tot punt del recinte. Han de posar-se senyals indicatives de direcció dels recorreguts a seguir 
des de qualsevol origen d'evacuació fins al punt des del que sigui visible la sortida. 
    S'ha de senyalitzar tot mitjà de protecció contra incendis d'utilització normal que no sigui fàcilment 
localitzable des d'algun punt protegit pel mitjà esmentat. Les senyals seran definides segons la norma 
UNE 23.033-81 i el seu tamany segons la UNE 81.501. 
 
MC 6.13 Sistemes de protecció contra el llamp (veure fitxa CTE-DB SUA-8) 
    Instal·lació de protecció al lamp segons CTE DB SUA-8. 
- Instal·lació per un tècnic especialista. 
- Ne (freqüència impactes): 0,0125. 
- Nc (risc admissible): 0,0055 
- Ne>Na 
- E (eficàcia de la instal·lació): 0,56. 
- Nivell de potència: 4 
 
 
 
 
    Veure fitxa “CTE DB SU8” en l´apartat MD 3.4 
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MN. Normativa aplicable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativa tècnica general d’Edificació
Oficina Consultora Tècnica Juliol 2011       1/12
Juliol 2011
Normativa tècnica general d’Edificació 
Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 
  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10).
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
Ley de Contratos del sector público 
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 
Llei de l’Obra pública 
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
Ús de l’edifici
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                             
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 
Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
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Altres usos
Segons reglamentacions específiques 
Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 
comencin dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el 
seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot 
aplicar:
CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’utilització                                
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                      
Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10).
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin 
dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, 
en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10).
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 
comencin dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, 
en el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada 
llicència, es pot aplicar: 
 CTE DB Part I Exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització, SU  
CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’Utilització  
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SU-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).  
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10).
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
Instrucción del Acero Estructural 
RD 751/2011, de 27 de maig  en vigor a partir del 23/12/2011
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10).
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin dintre 
del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, en el 
termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar:
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SU Seguretat d’Utilització, SU 1 i SU 2  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles 
que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Ordenances municipals 
Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 
Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Instal·lacions de combustibles 
Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 
propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de 
les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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Instal·lacions de telecomunicacions
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones  aprobado por el RD 346/2011                  
Orden ITC/1644/2011, de 10 de juny (BOE 16/6/2011) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones                    
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) en vigor a partir del 2/10/2011, a partir de la seva entrada en vigor quedar derogat el RD 
401/2003 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones                    
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Instal·lacions de protecció al llamp 
CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 
Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 
Control de qualitat 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10).
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94)
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/1980 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. ???
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 
Residuos 
Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002, de 8 febrer 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D. 89/2010, 26 juliol, (DOGC:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a sol·licitud de llicència d’obres. Deroga els 
Decrets D 201/1994 i D. 161/2001) 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 06.08.10 i sempre que les obres comencin 
dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, es pot aplicar:
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny  
Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99); Modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 206/1992 (DOGC: 7/10/92) 
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Estudi de gestió de residus d’obra 
 
Justificació del compliment de: 
- RD 105/2008   
Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició 
- Decret 89/2010   
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió de residus de construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa justificació. RD 105/2008 i Decret 89/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRET 89/2010 
REAL DECRETO 105/2008 
Obra:
Situació:
Municipi :
       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3) (tones/m3) (tones)
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 2,0 0
grava i sorra solta 0,00 1,7 0
argiles 1.950,00 2,1 4.095
terra vegetal 0,00 1,7 0
pedraplé 0,00 1,8 0
terres contaminades 170503 0,00 1,8 0
altres 0,00 1,0 0
1950 m
3
4095 t 2340 m
3
no no si
Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
codificació
tipus
quantitats
pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció 
0
0
0
reutilització
altra obra
 abocador
    Volum aparent    Densitat real
0
   Destí de les terres i materials d'excavació
mateixa obra
no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades 
a abocador
   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
   Total  excavació
2340
    Pes 
0
0
IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 
AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 
Comarca :
Av. can Bellet, C/ Mare de la Font, C/Guadalupe Duran
Sant Cugat del Vallès
Edifici habitatges plurifamiliar
Vallès Occidental
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   Superfície construïda 1.486,00 m2
Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m
2) (tones) (m
3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,086 127,625 0,090 133,101
obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 54,438 0,041 60,486
formigó 170101 0,036 54,186 0,026 38,704
petris barrejats 170107 0,008 11,680 0,012 17,535
guixos 170802 0,004 5,836 0,010 14,444
altres 0,001 1,486 0,001 1,932
   embalatges 0,004 6,341 0,029 42,393
fustes 170201 0,001 1,794 0,005 6,687
plàstics 170203 0,002 2,348 0,010 15,386
paper i cartró 170904 0,001 1,233 0,012 17,646
metalls 170407 0,001 0,966 0,002 2,673
0,090 133,97 t 0,118 m
3
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix
Totals 19,33 m3 m3 m3
   Residus de construcció totals 
fonaments/estructura   
62,23
5,99
0,97
7,15
0,97
Total residu edificació 
Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m 3
2,22
175,49
tancaments   acabats 
0,744,25 3,28
12,31
14,44
82,0874,08
0,820,74
2,96
5,19
32,83
5,75
10,67
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 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 0
argiles 2340
altres 0
terres contaminades 0
Total 2340
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
0,00
a la mateixa obra a altra autoritzada
4.-
0,00
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus
1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
gestió dins obra
 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents
5.-
6.-
Terres
6.-
GESTIÓ (obra)
Reutilizació
minimització
MINIMITZACIÓ
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
5.-
4.-
0,00
0,00 0,00 2340,00
0,00
0,00
2340,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
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 Per portar a l'abocador
R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 54,19
Maons, teules i ceràmics 40 54,44
Metalls 2 0,97
Fusta 1 1,79
Vidres 1 inapreciable
Plàstics 0,5 2,35
Paper i cartró 0,5 1,23
Especials* inapreciable inapreciable
Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si
No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
tipus de residu
no especial
cal separar 
si
SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats de ...
no
no especial
inert
R.D. 105/2008
no especial
inert
si
no
si no especial
* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus
* A la cel·la projecte apareix  per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-
ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
projecte*
Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
no especial
especial
si
no
si
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tipus de residu
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00
       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00
codi del gestor
pressupost
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
PRESSUPOST
    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
gestor
Especials**: nº transports a 200 €/ transport
Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3
**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)
gestió fora obra
Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Costos*
Gestor terres: entre 5-15 €/m3
 Instal·lacions de valorització
Obra nova
GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
adreça
 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m
3
Terres 2.340,00
Terres contaminades 0,00
Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3
Formigó 52,25
Maons, teules i ceràmics 81,66
Petris barrejats 23,67
Metalls 3,61
Fusta 9,03
Vidres inapreciable
Plàstics 20,77
Paper i cartró 23,82
Guixos i altres no especials 22,11
Perillosos Especials inapreciable
Elements Auxiliars
€
m3
tones
euros
2.125,49
4.228,97El pes dels residus és de :
0,00
El volum de residus aparent és de :
-
- 118,36
285,87
783,76
89.071,54El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
Compactadores
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
-
-
200
12.703,04
110,54
21.622,19 1.528,39
-
Matxucadora de petris
53.217,92
Casetes d'emmagatzematge
108,33 100
119,11
-
runa brutaruna neta
54,13
Valoritzador / Abocador          Transport         
95,29
--
135,41
0,00
-
-103,86
-
249,25
-
Classificació       
100
21.081,08
-
326,63408,28
355,08
83,08
51.594,59 11.700,00
-
- 0,00
36,11
-
El pressupost de la gestió de residus és de :
979,88
261,25
-
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Obra nova
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
unitats
unitats
unitats
Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta
CONTENIDOR 9 M 3
CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
CONTENIDOR 5 M 3
unitats - 1
-
-
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
-
-
-
-
-
-
Estudi de Seguretat i Salut
El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
unitats
Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
             Bidó 200 L .Apte per residus especials
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Compactadores
Matxucadora de petris
Casetes d'emmagatzematge
Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 
el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions
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tècniques
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.
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Total excavació 4.095,00 tones tones
Total construcció 133,97 tones % tones
   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0,00 tones 11 euros
Residus de construcció * 0,00 tones 11 euros
tones
Obra nova
L'Ajuntament Sant Cugat del Vallès
Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà 
i les noves dades es faran arribar a :
4095,00
133,97
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 ) ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
euros/ tona
Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:
FIANÇA
Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 
minimització
Previsió final del Estudi
0,00
0PES TOTAL DELS RESIDUS
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010
0euros/ tona
0
fiança
euros
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
6 
/ 
6 
 R
ES
ID
US
  O
b
ra
 N
ov
a
   
   
  O
fic
in
a
 C
on
su
lto
ra
 T
èc
ni
ca
. C
ol
·le
gi
 d
’A
rq
ui
te
c Total fiança 150,00
   Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                                                     121 
 
 
MA 2  Relació documentació gràfica 
 
Simbologia plànols 
 
    A (arquitectura) 
    - Plànols d´arquitectura: 
Plànols d´emplaçament, normativa urbanística, plantes, alçats, seccions, descripció d´acabats 
 
     AD (arquitectura detall) 
    - Plànols detalls arquitectònics: 
Plànols detall d´escales,  façanes, cobertes,  acabats vivenda, acabats zones comuns, fusteria, 
serralleria. 
 
    E (estructura) 
    - Plànols d´estructura: 
Plànols de geometria, armat i detalls de tots els sostres, escales, murs, rampes, pilars  i 
fonamentació. 
 
    INS (instal·lacions) 
    - Plànols de instal·lacions: 
Plànols de instal·lacions dels habitatges i  zones comuns de: electricitat, telecomunicacions, 
fontaneria, calefacció, gas, energia solar, ventilació, sanejament i evacuació i protecció contra 
incendis. 
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    A (ARQUITECTURA) 
 
 
Nº PLÀNOL 
 
NOM PLÀNOL 
 
ESCALA  
A1 Emplaçament 1/300 
A2 Normativa urbanística 1/200 
A3 Planta soterrani 1/100 
A4 Planta baixa (1) 1/125 
A5 Planta baixa (2) 1/75 
A6 Planta baixa (3) 1/75 
A7 Planta primera (1) 1/100 
A8 Planta primera (2) 1/50 
A9 Planta primera (3) 1/50 
A10 Planta segona (1) 1/100 
A11 Planta segona (2) 1/50 
A12 Planta segona (3) 1/50 
A13 Planta coberta 1/100 
A14 Façana Avinguda de Can Bellet (1) 1/125 
A15 Façana Avinguda de Can Bellet (2) 1/75 
A16 Façana Avinguda de Can Bellet (3) 1/75 
A17 Façana carrer Guadalupe Duran 1/75 
A18 Façana Passeig  Mare de la Font 1/75 
A19 Façana interior, jardí (1) 1/125 
A20 Façana interior, jardí (2) 1/75 
A21 Façana interior, jardí (3) 1/75 
A22 Secció SL1 (1) 1/125 
A23 Secció SL1 (2) 1/75 
A24 Secció SL1 (3) 1/75 
A25 Secció SL2 (1) 1/125 
A26 Secció SL2 (1) 1/75 
A27 Secció SL2 (1) 1/75 
A28 Secció ST 1 1/75 
A29 Secció ST2 1/75 
A30 Secció ST3 1/75 
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    AD  (ARQUITECTURA DETALL) 
 
 
Nº PLÀNOL 
 
NOM PLÀNOL 
 
ESCALA  
AD1 Detall escala exterior (1) 1/50, 1/40/, 1/20 
AD2 Detall escala exterior (1) 1/20, 1/10 
AD3 Detall escala exterior (1) 1/20 
AD4 Detall escala interior 1/20, 1/10 
AD5 Detall façana ventilada (1): secció 1 1/20, 1/10, 1/5 
AD6 Detall façana ventilada (2): secció 2 1/20, 1/10 
AD7 Detall façana ventilada (3): secció 3 1/20, 1/10 
AD8 Detall façana ventilada (4): façana interior 1/20 
AD9 Detall façana ventilada (5): planta 1/20, 1/10 
AD10 Detall façana ventilada alumini: façana  G. Duran 1/20, 1/10, 1/5 
AD11 Detall façana inteior 1/20 
AD12 Detalls coberta (1) 1/20 
AD13 Detalls coberta (2) 1/20 
AD14 Detall mur soterrani (1) 1/20 
AD15 Detall mur soterrani (2) i rampa (secció transversal) 1/20 
AD16 Detall mur soterrani (3) i rampa (secció longitudinal) 1/20 
AD17 Detall vivenda planta baixa: planta 1/20 
AD18 Detall vivenda planta baixa: secció S1 1/20 
AD19 Detall vivenda planta baixa: secció S2 1/20 
AD20 Detall vivenda planta 1a, 2a: planta 1/20 
AD21 Detall vivenda planta 1a, 2a: secció S1 1/20 
AD22 Detall vivenda planta 1a, 2a: secció S2 1/20 
AD23 Detall vestíbul planta baixa: planta, seccions S1, S2 1/50 
AD24 Detall vestíbul planta baixa: planta, seccions S3, S4 1/50 
AD25 Detall vestíbul planta 1a, 2a: planta, seccions S1, S2 1/50 
AD26 Detall vestíbul planta 1a, 2a: planta, seccions S3, S4 1/50 
AD27 Detall passadís planta 1a, 2a: planta, secció S1 1/50 
AD28 Detall passadís planta 1a, 2a: planta, secció S2 1/50, 1/10 
AD29 Fusteria interior (1) 1/50 
AD30 Fusteria interior (2) 1/50 
AD31 Fusteria interior (3) 1/50 
AD32 Fusteria interior (4) 1/50 
AD33 Fusteria exterior  1/50 
AD34 Serralleria (1) 1/50, 1/10, 1/5 
AD35 Serralleria (2) 1/50 
AD36 Serralleria (3) 1/20 
AD37 Serralleria (4) 1/20, 1/5 
AD38 Serralleria (5) 1/50, 1/20, 1/5 
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E  (ESTRUCTURA) 
 
 
Nº PLÀNOL 
 
NOM PLÀNOL 
 
ESCALA  
E0A Secció tipus S1 1/50 
E0B Secció  tipus S2 1/50 
E0C Secció tipis S3 2/50 
E1 Fonamentació (1): geometria 1/100 
E2 Fonamentació (2): armat longitudinal (superior) 1/100 
E3 Fonamentació (3): armat longitudinal (inferior) 1/100 
E4 Fonamentació (4): armat transversal (superior) 1/100 
E5 Fonamentació (5): armat transversal (inferior) 1/100 
E6 Fonamentació (6): detalls 1 (llosa fonamentació) Sense escala 
E7 Fonamentació (7): detalls 2 (murs) Sense escala 
E8 Fonamentació (8): detalls 3 (rampa) Sense escala 
E9 Sostre planta soterrani (1): geometria 1/100 
E10 Sostre planta soterrani (2): armat longitudinal (I) 1/50 
E11 Sostre planta soterrani (3): armat longitudinal (II) 1/50 
E12 Sostre planta soterrani (4): transversal (I) 1/50 
E13 Sostre planta soterrani (5): transversal (II) 1/50 
E14 Sostre planta soterrani (6): detalls (I) Sense escala 
E15 Sostre planta soterrani (7): detalls (II) Sense escala 
E16 Sostre planta baixa (1): geometria 1/100 
E17 Sostre planta baixa (2): armat longitudinal (I) 1/50 
E18 Sostre planta baixa (3): armat longitudinal (II) 1/50 
E19 Sostre planta baixa (4): armat transversal (I) 1/50 
E20 Sostre planta baixa (5): armat transversal (II) 1/50 
E21 Sostre planta baixa (6): detalls (I) Sense escala 
E22 Sostre planta baixa (7): detalls (II) Sense escala 
E23 Sostre planta primera (1): geometria 1/100 
E24 Sostre planta primera (2): armat longitudinal (I) 1/50 
E25 Sostre planta primera (3): armat longitudinal (II) 1/50 
E26 Sostre planta primera (4): armat transversal (I) 1/50 
E27 Sostre planta primera (5): armat ltransversal (II) 1/50 
E28 Sostre planta primera (6): detalls (I) Sense escala 
E29 Sostre planta primera (7): detalls (II) Sense escala 
E30 Sostre planta segona (1): geometria 1/100 
E31 Sostre planta segona (2): armat longitudinal (I) 1/50 
E32 Sostre planta segona (3): armat longitudinal (II) 1/50 
E33 Sostre planta segona (4): armat transversal (I) 1/50 
E34 Sostre planta segona (5): armat ltransversal (II) 1/50 
E35 Sostre planta segona (6): detalls (I) Sense escala 
E36 Sostre planta segona (7): detalls (II) Sense escala 
E37 Pilars (quadre i detalls) Sense escala 
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E38 Escales interiors: armat i detalls Sense escala 
E39 Escala exterior: armat i detalls (I) Sense escala 
E40 Escala exterior: armat i detalls (II) Sense escala 
 
 
 
 
 
INS  (INSTAL·LACIONS) 
 
 
Nº PLÀNOL 
 
NOM PLÀNOL 
 
ESCALA  
INS1 Instal·lació elèctrica Psot-1:  Zones comuns 1/100 
INS2 Instal·lació elèctrica Pbaixa: Zones comuns 1/125 
INS3 Instal·lació elèctrica Pbaixa:  Zones comuns 1/50 
INS4 Instal·lació elèctrica P1a:  Zones comuns 1/100 
INS5 Instal·lació elèctrica P2a:  Zones comuns 1/100 
INS6 Instal·lació elèctrica Planta Coberta: zones comuns 1/100 
INS7 Instal·lació elèctrica : vivenda tipus planta baixa 1/50 
INS8 Instal·lació elèctrica : vivenda tipus P1a, P2a 1/50 
INS9 Instal·lació elèctrica: esquemes unifilars (generals) Sense escala 
INS10 Instal·lació elèctrica: esquemes unifilars (habitatge) Sense escala 
INS11 Instal·lació elèctrica: esquemes unifilars (serveis comuns 
I) 
Sense escala 
INS12 Instal·lació elèctrica: esquemes unifilars (serveis comuns 
II)) 
Sense escala 
INS13 Instal·lació elèctrica: esquemes unifilars (aparcament) Sense escala 
INS14 Instal·lació elèctrica: esquema posada a terra 1/100 
INS15 Instal·lació telecomunicacions: senyals dèbils P.baixa 1/100 
INS16 Instal·lació telecomunicacions: senyals dèbils P1a, P2a 1/100 
INS17 Instal·lació telecomunicacions: vivenda tipus 1/50 
INS18 Instal·lació telecomunicacions: esquema Sense escala 
INS19 Instal·lació telecomunicacions: descripció instal·lacions Sense escala 
INS20 Instal·lació fontaneria Psot-1: zones comuns 1/100 
INS21 Instal·lació fontaneria Pbaixa:  zones comuns 1/100 
INS22 Instal·lació fontaneria P1a: zones comuns 1/100 
INS23 Instal·lació fontaneria P2a: zones comuns 1/100 
INS24 Instal·lació fontaneria Pcoberta:  zones comuns 1/100 
INS25 Instal·lació fontaneria Pcoberta:  vivenda tipus 1/50 
INS26 Instal·lació fontaneria: esquema Sense escala 
INS27 Instal·lació calefacció, gas, solar: zones comuns 1/100 
INS28 Instal·lació calefacció, gas, solar: vivenda tipus 1/50 
INS29 Instal·lació energia solar tèrmica: esquema Sense escala 
INS30 Instal·lació ventilació planta soterrani-1 (1) (psot) 1/100 
INS31 Instal·lació ventilació planta soterrani-1 (2) (pbaixa) 1/100 
INS32 Instal·lació ventilació planta soterrani-1 (3) detall secció 
SL1 
1/75 
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INS33 Instal·lació ventilació planta soterrani-1 (4) detall secció 
SL2 
1/75 
INS34 Instal·lació ventilació planta soterrani-1 (5) detall secció 
SL1 
1/50 
INS35 Instal·lació ventilació locals humits:  vivenda tipus (I) 1/50 
INS36 Instal·lació ventilació locals humits:  vivenda tipus (II) Sense escala 
INS37 Instal·lació ventilació vivenda: esquema tipus 1/100 
INS38 Sanejament: planta coberta 1/100 
INS39 Sanejament: planta segona 1/100 
INS40 Sanejament: vivenda tipus 1/50 
INS41 Sanejament: planta soterrani (1) 1/100 
INS42 Sanejament: planta soterrani (2) 1/50 
INS43 Sanejament: planta soterrani (3) 1/50 
INS44 Sanejament: esquema de principi Sense escala 
INS45 Evacuació-protecció contra incendis: psot-1 1/100 
INS46 Evacuació-protecció contra incendis: pbaixa 1/100 
INS47 Evacuació-protecció contra incendis: p1a 1/100 
INS48 Evacuació-protecció contra incendis: p2a 1/100 
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3- CONCLUSIONS I RECOMENACIONS     
 
    Al llarg del grau d´Enginyeria en Edificació, s´han assolit coneixements realcionats amb el càlcul 
d´estructures, construcció i instal·lacions, però aquest coneixements s´han adquirit de manera 
separada. Per exemple, a les assignatures de construcció s´han realitzat difrents exercicis, treballs, 
pràctiques, etc., però en la majoria de vegades no s´han relacionat amb altres matèries.  
 
     En aquest projecte, cada solució constructiva s´ha pensat en funció dels aspectes arquitectònics, 
estructurals i de les instal·lacions. Per exemple , per calcular l´estructura, s´ha tingut en compte quins 
forats són necessaris pel pas d´instal·lacions.  Abans de calcular l´estructura de l´edifici és necessari 
saber la geometria i dimensió dels passos de les instal·lacions i de la seva ubicació. En alguns casos, 
la limitació estructural ens limitarà aquest “forats” i per tant s´haurà de trobar una altra solució 
constructiva que relacioni de manera satisfactòria els diferents aspectes estructurals, arquitectònics i 
constructius. 
 
     Quan es busca una solució determinada, sempre s´ha de tenir una visió global de l´edifici en tot el 
seu àmbit, perquè una determinada solució pot ser satisfactòria per un determinat aspecte, però en 
canvi no es viable en altres punts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128                                                                     Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                 
 
 
4- BIBLIOGRAFIA 
 
Documentació Projecte Bàsic  (Emplaçament, plantes, alçats i seccions) per l´elaboració del projecte 
executiu: “Projecte Bàsic d´un edifici d´habitatges plurifamiliars” (arquitecte:  Gerard Cotta Reus) 
 
Normativa Urbanística Metropolitana:  “Pla General  Metropolità, (2004). 
 
Real  Decreto 314/2006, de 17 marzo: “Código Técnico de la Edificación (CTE)” 
 
COAC (Col·legi  Oficial d´Arquitectes de Catalunya): “ Fitxes Justificatives CTE”. 
 
Pedro Jiménez Montoya,  Álvaro García Mesenger, Francisco Morán Cabré,  Juan Carlos Arroyo 
Portero:  “ Hormigón armado” (2.010), Gustavo Gili. 
 
Empreses consultades per la realització del projecte 
FULMA (productes impermeabilitzants, aïllaments, soports cobertes flotants) www.fulma.es 
ASFALTEX (impermeabilització)  www.asfaltex.es 
DANOSA (impermeabilitzacií)  www.danosa.es  
PRODEMA (revestiments de panells d´alta densitat ) www.prodema.com 
GRESPANIA (paviments) www.grespania.es 
CERÁMICA PLANAS  (paviments) www.ceramica.planas.com  
EUROPERFIL ( tancament metàl·lics) www.europerfil.es  
OFIMAN (fals sostres registrables). www.ofiman.com  
WEBER- SAINT GOBAIN (morters) www.weber.es 
PLADUR (URALITA) (envans, trasdossats, fals sostres) www.pladur.es  
HILTI (fixacions) www.hilti.es 
SIMON (electricitat): www.simon.es 
DAISALUX (llum emergència): www.daisalux.com 
CHRISTER (il.luminació): www.cristher.com 
PHILIPS (il.luminació): www.philips.com 
VENTUM (extractors): www.industriasmas.com 
TEKA (encimeres): www.teka.com 
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FAGOR (campanes extractores): www.fagor.es 
CARRÉ (portes armaris): www.carre-furniture.com 
VALLFER (manetes portes): www.vallfer.es 
PORTES ANDREU (portes): www.portesandreu.com  
TESA (panys): www.tesa.es 
SODECA (ventiladors): www.sodeca.com  
FAGOR (electrodomèstics): www.fagor.es  
VIESSMANN (acumuladors, calderes): www.viessmann.es  
ROCA (sanitaris, aixetes, radiadors): www.roca.es  
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5- COMPETÈNCIA EN TERCERA LLENGUA 
 
 
    S´ha fet una traducció amb llengua anglesa de part de l´apartat  “Nucli de la memòria”  
d´aproximadament unes 55 pàgines (el nucli de la memòria té una extensió d´unes 120 pàgines 
sense comptar les fitxes justificatives)  corresponent als capítols: 
MG Dades generals. 
MD Memòria descriptiva. 
MC Memòria estructural (fins l´apartat MC2.2.1 Materials). 
 
 
    Notes al voltant de la traducció: 
- No s´ha traduït  els noms dels carrers (exemple:  Avinguda de Can Bellet) ni tampoc els 
noms de les normatives (exemple: “CTE DB SI-  Edifici d´habitatges plurifamiliar”) perquè 
s´ha considerat que són noms propis. 
- Les fitxes justificatives tampoc s´han traduït i no s´han tingut en compte en el càlcul del 
30% sobre la el nucli de la memòria. 
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MG GENERAL INFORMATION  
 
MG 1  Identification and the project object 
      
Project Projecte Execució d’Edifici plurifamiliar  i 
Aparcament  
(15 habitatges,  11 places d’aparcament) 
The request object Obra de nova construcció 
Site Guadalupe Duran street, Can Bellet street, Mare de la 
Font street 
City Sant Cugat del Vallès, region of the  Vallès Occidental 
(Barcelona) 
 
 
MD DESCRIPTIVE REPORT 
 
MD 1 Prior information notice: background and conditions of departure  
    - City: Sant Cugat del Vallès, located in the region of the Vallès Occidental (topographic height 
of 124 m.) (to see plane  A1). 
    - Type of plot:  in consolidated urban land, free of existing building and regular geometry, 
located in the district of Can Canyameres. 
    - Area of the plot:  897,26 m2. 
    - Street  Guadalupe Duran street  (22,10 m),  Can Bellet avenue(40,60 m) and  Mare de la 
Font atreet (22,10 m). 
    - Topography: slope from the Can Bellet avenue toward the inside with a maximum slope of 40 
cm 
    -Urban development standards: “PGMO” (“Pla General Metropolità d´Ordenació”) and “Pla 
Parcial de Can Canyameres”  (to see plane A2). 
    -Other standards: compliance with basic quality requirements established by the “Llei  
d´edificació” (LOE law 38/1999) and primarily developed by the “Codi Tècnic de l´Edificació (CTE 
RD 314/2006). Also responds to the rest of the normative technique, at the state, regional and 
municipal level that may apply. 
 
 
MD 2 Description of the project 
    - Building type: isolated residential building (new building) with parking. 
    - Number of housing : 15. 
    - Number of parking spaces: 11 (five storage rooms). 
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     -Number of floors: PB+2 .  Basement (parking), ground floor, first floor and second floor. On 
each floor there are 5 homes. 
    -Separations of the building: 3.40 m (on the streets) and 7.40 m (with respect to the plot). The 
fences with the streets and the neighboring building are 2 m.  height. 
    -Useful surface housing: 42 m². 
    -Composition: kitchen - living room - dining room, a bedroom and a bathroom. Ventilation by 
the facade of the Bellet Can Avenue. 
    -Access: ground floor units have direct and individual access from the Can Bellet Avenue by a 
terrace. The houses of the first and second floor is accessed from the street Guadalupe Duran 
where the hallway that leads to the staircase and the elevator. Each apartment is accessed 
through a corridor that looks out onto a ladder outside emergency that communicates throughout 
the building, from the communal terrace to the deck. In the basement is accessed with vehicle 
from street (Mare de la Font) with a ramp and access to each walkways by the elevator. It also 
has a staircase with emergency street  (Guadalupe Duran). 
    -Outdoor spaces: on the outside there is a communal area formed by a paved terrace and a 
garden with trees that separates the building of the neighbouring plot. Access in this area is done 
through the lobby ground floor or outside staircase. 
 
 
MD 2.2 Justification of the urban development regulation compliance 
    Planning: “PGMO” (“Pla General Metropolità d´Ordenació”). 
    Zoning: Urban area. Subzone V (20a/8). 
 Planning Project 
Disposition Isolated building Isolated building 
Distànces fences 
3m, 3m, 5m (front, side, 
bottom) 
3,40m, 3,35 m, 7,40m  (front, 
side, bottom) 
Regulatory height 10,70m (PB+ 2PP) 10,70m (PB+ 2PP) 
Minimum plot 800 m2 897,26 m2 
Coefficient habitability 1,50 m² ceiling/m² plot 
(1.345,89 m²) 
1,34 m² ceiling/m² plot 
(1.010,65 m²) 
Above ground 
occupation 
 
40% (358, 90 m²) 354,80 m² 
Fence plot 
opaque and up to 2, 00 m 
 
opaque and up to 2, 00 m 
 
Parking  
1 parking space/200 m²  
1 parking space / 4 housing 
11 parking space (1 parking 
space /67,37 m², 2,93 parking 
space /4 housing) 
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Use 
Residential, commercial, 
offices, health, religious, 
cultural, recreational, sports 
Residential: housing 
building(15ut) 
 
 
MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes                        
 
Use 
 
    The municipality does not have own ordinances regulating these uses. 
 
Housing 
    -Regulations (design homes): compliance of the “D.55/2009 Requisits mínims d’habitabilitat en 
els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat”. The houses are open according to the D55 
2009. 
    -Height: height shall have a minimum value of 2.50 m (rooms and rooms) and 2.20 m (kitchen, 
bathroom and circulation spaces). 
 -Ground floor (composition): 5 homes. 
- Composition: Housing practical functional program for two people, composed of living-dining 
room - kitchen (provision of space for laundry equipment), 1 double bedroom, practicable and 
workable bathroom. All homes have a personal and general storage space. 
    -First floor (composition): 5 homes 
    Composition: same (ground floor). 
    - Second floor (composition): 5 homes 
    Composition: same (ground floor). 
 
Common areas of circulation 
    Areas of circulation has a minimum free useful height of 2.50 m. 
 
Parking and storage rooms 
    - Composition: space for parking (11) and storage room  (5). 
    - Access vehicles: vehicle access without maneuvering. Ramp access is only for vehicles and 
settled with a maximum of 20% slope (final stretch of 4%). Width of 3.50 m. 
    -Minimum dimensions of parking places: 2.20 m x 4.50 m and height of 2,20 m (clearance 
minimum of the plant basement: 2.50 m.). 
    -Output of people: is a staircase (especially protected) that communicates directly with the 
outside. The elevator also connects this plant with the rest of the floors of the building. 
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MD 2.4  Relationship of useful and built surfaces 
 
Useful and built by plant surfaces 
 Useful (surfaces)  
[m2] 
Built (surfaces) 
[m2] 
Built (surfaces)  
[m2] (total) 
Plant basement   475,60 
Parking space 1 14,35   
Parking space 2 14,85   
Parking space 3 14,85   
Parking space 4 14,85   
Parking space 5 14,85   
Parking space 6 14,85   
Parking space 7 14,85   
Parking space 8 14,15   
Parking space 9 17,30   
Parking space 
10 
12,95  
 
Parking space 
11 
19,00  
 
Storage room 1 21,65   
Storage room 2 5,20   
Storage room 3 8,00   
Storage room 4 7,60   
Storage room 5 5,40   
Ground floor   312,95 
Habitatge b1 41,80 50,35  
Habitatge b2 41,75 49,40  
Habitatge b3 41,75 49,40  
Habitatge b4 41,75 49,40  
Habitatge b5 41,80 50,75  
Common areas  63,60  
Firt  floor   354,80 
Housing,  1r 1a 41,80 50,35  
Housing, 1r 2a 41,70 48,05  
Housing, 1r 3a 41,70 48,05  
Housing, 1r 4a 41,70 48,05  
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Housing, 1r 5a 41,80 50,75  
Common areas  109,55  
Second floor   342,90 
Housing, 2n 1a 41,80 50,35  
Housing,2n 2a 41,70 48,05  
Housing, 2n 3a 41,70 48,05  
Housing, 2n 4a 41,70 48,05  
Housing, 2n 5a 41,80 50,75  
Common areas  97,65  
Built (surfaces)  (total)  1.486,25  
 
Community spaces (m²) 
Surface garden 201,75 
Terrace surface (total) 121,90 
   
Parking (includes storage rooms)   475,60 m2   
Housing (includes common services) 1.010,65 m2 
Built (surfaces) (total) 1.486,25 m2 
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MD 3 The building: requirements according to the characteristics of the building 
   
    The projected building will provide some benefits of functionality, safety and habitability under 
the basic demands of the CTE (in relation to the basic requirements of the LOE) as well as also 
respond to other rules of application.      
    General requirements to be completed throughout the building, which depend on the 
characteristics and location, and are grouped in the following way: 
 
- Functionality  ? Use: Conditions of habitability of housing, 
  ? Accessibility 
- Security     ? Structural 
  ? In case of fire 
  ? Use 
- Habitability    ? Salubrity 
  ? Protection against noise 
  ? Energy-saving 
    ? Other functional aspects of constructive elements or facilities for a successful 
use of the building. 
    The building systems are defined in the constructive memory and materialize their specific 
requirements and benefits of the solutions. 
 
 
MD 3.1 Functionality of the building conditions 
  
MD 3.1.1 Functional conditions relating to the use 
 
   The design of the building meets the conditions of habitability that determines the standard "D 
55/2009 conditions of habitability of housing and the certificate of habitability" so that it meets the 
basic requirement of use established in the LOE. 
 
 
 
 
 
 
 
The functional program of housing and compliance of D. 55/2009 summary table 
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Housing (ground floor) B1 B2 B3 B4 B5 
Type EMC +H 
+CH 
EMC +H 
+CH 
EMC +H 
+CH 
EMC +H 
+CH 
EMC +H 
+CH 
Perimeter facade[m] 14,31 6.65 13,05 13,05 21,44 
Useful (surfaces)  /9 [m2] 4,66 4,63 5,56 4,63 4,65 
Useful (surfaces)  [m2] 41,90 41,75 41,75 41,75 41,90 
Lobby [m2] - - - - - 
L-D-K living room, diving 
room, kitchen [m2] 
21,55 21,55 21,55 21,55 21,70 
B, bedroom  [m2] 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 
B, bathroom  [m2] 5,15 5,15 5,15 5,15 11,65 
Hall [m2] 3,40 3,40 3,40 3,40  
Outer space      
Terrace / garden 22,65+32,85 21,60 21,60 21,60 22,65+32,85
 
 
 
 
Housing  (second floor) 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 
Type EMC +H 
+CH 
EMC +H 
+CH 
EMC +H 
+CH 
EMC +H 
+CH 
EMC +H 
+CH 
Housing (first floor) 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 
Type EMC +H 
+CH 
EMC +H 
+CH 
EMC +H 
+CH 
EMC +H 
+CH 
EMC +H 
+CH 
Perimeter facade[m] 14,31 6,65 6,65 6,65 16,26 
Useful (surfaces)  /9 [m2] 4,64 4,63 4,63 4,63 4,64 
Useful (surfaces)  [m2] 41,80 41,70 41,70 41,70 41,80 
Lobby [m2] 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 
L-D-K living room, diving 
room, kitchen [m2] 
21,15 21,05 21,05 21,05 21,15 
B, bedroom  [m2] 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 
B, bathroom  [m2] 5,15 5,15 5,15 5,15 11,65 
Hall [m2] - - - - - 
Outer space      
Terrace / garden - - - - - 
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Perimeter facade[m] 14,31 6,65 6,65 6,65 16,26 
Useful (surfaces)  /9 [m2] 4,64 4,63 4,63 4,63 4,64 
Useful (surfaces)  [m2] 41,80 41,70 41,70 41,70 41,80 
Lobby [m2] 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 
L-D-K living room, diving 
room, kitchen [m2] 
21,15 21,05 21,05 21,05 21,15 
B, bedroom  [m2] 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 
B, bathroom  [m2] 5,15 5,15 5,15 5,15 11,65 
Hall [m2] - - - - - 
Outer space      
Terrace / garden - - - - - 
 
Document “ Condicions habitabilitat, D. 55/2009”  
 
 
MD 3.1.2 Functional accessibility requirements 
    - Regulations: “Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge”, “Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 
135/1995)” and the “CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (compliance  LOE). 
    Thus: 
-  The accessibility to the street: by an accessible route. 
- Vertical accessibility :through a practicable route that connects the access of the building 
with housing located on different floors and the community units. This vertical 
communication is resolved with an accessible elevator cabin dimensions of 1.10 m x 1.40 
m (width x depth) that connects all the plants. 
- Horizontal accessibility: communication from the point of access to each floor until the 
housing is resolved by an accessible route. 
 
 
 
 
Document  “Accessibilitat a l´edificació. D.135/1995”   and  “CTE DB SUA” 
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MD 3.2  Structural safety 
        
MD 3.2.1. Sustainability of the building: land features 
    Within the solar to build there any construction or installation that has to demolish or remove 
nor expected the existence of buried items. The terrain is flat. The sewer system and the rest of 
service networks are located on the street, in the main façade. Consequently, the realization of 
special preparations is not required. 
According to the information of the Basic project, the permissible stress of the terrain is 1 Kg / cm² 
concept (100kN / m2). With these data, the foundation of the building is a slab (of 70 cm song) 
 
MD 3.2.2. Strctural system: calculation bases and actions 
    The requirements of structural safety, load capacity and skills at the service of the foundation 
and containment elements comply with the parameters established in the “DB  SE-C”  and 
specified in paragraph Constructive Memory. 
    The limitations of differential settlements respond to regulations of the DB is-C of the CTE. The 
projected building meets the requirement of structural safety complying with the basic 
requirements “SE1: Resistència i estabilitat” and “SE2 Aptitud al servei” , under the terms of 
article 10 of the CTE. These requirements are met according to the parameters set out in th 
“Documents Bàsics”  basic documents that apply: 
- “DB SE  Seguretat estructural” 
- “DB SE-AE Accions a l’edificació” 
- “DB SE-C Fonaments” 
- “DB SE-A Acer” 
- “DB SE-F Fàbrica” 
     - Standard:   “EHE-08 Instrucció de formigó estructural” . 
                          “NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent”. 
 “SI6: Resistència estructural a l’incendi DB SI 6. Resistència al foc de 
l’estructura”. 
 
    The definition of the time of the fire resistance of structural elements is specified in the section of the 
Descriptive Memory. 
    The bases for calculating, the characteristics of the materials, the procedures used for the 
calculation and quantification and justification of the structural system benefits are developed in 
paragraphs Constructive Memory. 
    To ensure the strength and stability of the structure have been structural verification using the 
calculation by the method of the Limit States: 
- Ultimate Limit States. 
- Service Limit State. 
- Durability Limit State 
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   Whereas the values of the shares of the characteristics of the materials and geometric data 
(affected by the corresponding partial coefficients of safety) the structural response is not less 
than the effect of the measures taken with the index of sufficient reliability for each of the project 
situations: 
- Persistent situations (normal use). 
- Transitional situations (during construction). 
-  Accidental situations (exceptional). 
 
Ultimate Limit States 
    The following have been considered as ultimate limit States: 
-Those that derive from the loss of balance of the building. 
-Those that derive from the failure by an excessive deformation. 
-Those that derive from the failure by transformation of the structure or a portion of it into a 
mechanism. 
-Which are due to the failure by breakage of structural elements or their unions. 
-Which are due to the failure by instability of the structural elements, including the effects of 
the time such as corrosion or fatigue. 
 
Ultimate Limit State of Stability 
    For all situations of dimensioned, has been verified if there is sufficient stability of the whole of 
the building and its independent parts, fulfilling the condition: 
Ed,dst<Ed,stb 
- Ed,dst : the value of the calculation of the effect of destabilizing actions. 
- Ed,dst : the value of the calculation of the effect of stabilizing actions. 
 
Ultimate Limit State of  Resistance 
    Moreover, there has been sufficient strength of the supporting structure, structural elements, 
sections, points and connections between elements, for all relevant dimensioning situations, 
fulfilling the following condition. 
 
Ed<Rd 
 
- Ed: Value calculation of the effect of the actions. 
- Rd : Calculation of the resistance of the corresponding value. 
    The value of calculation of the resistance of a structure, item, section, point or union between 
elements is obtained from calculations based on geometric features from models of behaviour of 
the analyzed effect and resistance calculation, fd (materials): 
 
Fd= fk / safety coefficient 
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Service Limit State 
    The expected limits service States are: 
-Those relating to distortions (arrows, seats or subsidence) that affect the appearance of 
the work, the comfort of users or the operation of the facilities. 
- The damage or degradation that can negatively affect the appearance, durability or 
functionality of the work. 
- Vibration. 
 
Arrows 
    The arrow is the deformation of an item as a result of the loads that sustains. 
    Arrow  types: 
-Instant arrow: produced by the action of the total load.  
-Deferred arrow: produced by the effects of creep and shrinkage. 
-Total arrow in infinite term: the sum of the instant arrow and the deferred arrow. 
-Active arrow: the total arrow in infinite term less the existing at the time that builds an 
element linked to the structural element (wall, closing, etc.). 
 
Arrow 
Combinati
on of 
actions 
Type of action Considered factor 
Limit 
value 
Active 
Any 
feature 
Actions that are 
applied after the 
placing into 
service of the 
structural 
element 
 
Integrity of 
the 
building 
elements 
Fragile thin wall 1/500 
Thin wall ordinary. rigid 
Pavements with joints 
1/400 
Flexible thin wall 1/300 
Load-bearing walls 1/1000 
Light facades on roof 1/300 
Heavy facades on roof 1/500 
Light facades. Rails on 
cantilevers 
1/200 
Heavy facades on 
cantilevers 
1/300 
Any 
feature 
Short duration Convenience of users 1/350 
Any 
Almost 
permanent 
Appearance of the work 1/300 
Total Any Any  - 1/250 
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Horizontal displacement 
    Deformations in the plane perpendicular to the direction of loads. 
 
 
   
   In general, just these conditions in two substantially orthogonal directions in plant. 
 
 
Partial coefficients. Combinations. 
    To obtain the values of calculation of the effect of the actions the actions specified in this 
section with combinations of actions and the coefficients which are specified below have been 
taken into account. 
    Calculation of the resistance values are obtained by discounting structural materials with the 
coefficients referred to in constructive memory MC 2. 
    According to the article 4.2.2 (“DB-SE-Seguretat Estructural”), the value of the calculation of 
the effects of actions corresponding to persistent or transient situations determined by combining 
them using the expression: 
 
 
 
- persistent or transient situations, 
i,ki,0
1i
i,Q1,k1,Qj,k
1j
j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑ >≥  
γG :  partial coefficient of a 
permanent action. 
 
γQ :  partial coefficient for 
variable action. 
Gk:  Characteristic of a 
permanent action value. 
 
 
- extraordinary situations 
 
i,ki,2
1i
i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j
j,G QQAG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ∑∑ >≥
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Values of partial coefficients of safety (g) 
 
Types of verification. Types of action Persistent or transient status
Unfavourable Favourable 
Resistance 
Permanent   
-Own weight, weight of the ground. 1,35 0,80 
-Thrust of the ground 1,35 0,70 
-Water pressure 1,20 0,90 
Variable 1,50 0 
Stability 
 Stabilizer Destabilizing 
Permanent   
-Own weight, Weight of the ground 
 
1,10 0,90 
-The ground push 1,35 0,80 
-Water pressure 1,05 0,95 
Variable 1,50 0 
 
 
Coefficient of simultaneity  (DB SE) 
 
Coefficient of simultaneity Category 0ψ  1ψ  2ψ  
Use surface overload 
Resdential  areas A 0,7 0,5 0,3 
Commercial areas D 0,7 0,7 0,6 
Areas of traffic and parking light 
vehicles (total weight < 30 kN) 
E 0,7 0,7 0,6 
Qk:  characteristic of a 
permanent action value. 
 
Ad:  characteristic of a simple 
variable action value. 
ψ0,1,2 :  Coefficients of 
concurrency. 
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Walkable roof 
 
F 0,7 0,5 0,6 
Accessible only to conservation 
covers 
G 0 0 0 
Snow 
height ≤ 1000 m  0,5 0,2 0 
Wind  0,6 0,5 0 
The field variables actions  0,7 0,7 0,7 
 
    The period of service provided by the elements of the main structure is laid down in the CTE 
and durability specifications which set different structural materials have followed. 
 
    Replaceable structural elements (railings, support facilities, etc), that are not part of the main 
structure, may have a lower service life that will be valued according to the inspections prescribed 
in the use and maintenance manual and the maintenance plan. 
 
ACTIONS  
 
Permanent loads (G) 
-Own weights and loads considered in the calculation 
 
Materials: 
 
kN/m3 
Reinforced concrete 25,0
Mass concrete 23,0
Cement mortar 19,0
Mortar (light aggregates) 9,0
Brick  15,0
Brick (with holes) 12,0
Structural steel 78,5
  
Coatings kN/m2 
Plaster 0,15
Mortar 0,20
  
Surface construction elements kN/m2
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Reticular ceiling, concrete coffer, 25 5 cm. (height) 5,20
Slab (ladder, 20 cm) 5,00
Solid slab 20 cm (ceiling lift) 5,00
Cover: earrings, insulation, waterproofing, floating floor. 2,40
Ceiling drywall with insulation 0,20
  
Linear construction elements (height floor = 2.80 m) kN/ml 
Façade (ventilated façade of concrete slabs + insulation 
+ brick of 14 cm + air Chamber + insulated plasterboard) 
9,00
Mediatrix (double mesh plasterboard 21.5 cm) 2,00
Separation housing with corridor (wall brick of 14 cm with coating wood 
and drywall with insulation) 
6,00
  
Total own weights considered by floor kN/m2
Basement ceiling: use housing (reticular 25+5) 10,20
Basement ceiling: use terraces (reticular 25+5) 10,60
Basement ceiling: use zone stairs and access (reticular 25+5) 10,20
Ground floor ceiling: use housing (reticular 25+5) 9,70
Ground floor ceiling: ladders and access (reticular 25+5) 9,70
First floor ceiling: use housing (reticular 25+5) 9,70
First floor ceiling: ladders and access(reticular 25+5) 9,70
Second floor ceiling: walkable roof (reticular 25+5) 10,00
Second floor ceiling: solar panels (reticular 25+5) 12,00
Second floor ceiling: elevator (slab of 20cm) 6,40
Exterior ladder (steel) 6,40
Exterior ladder  (concrete slab 20cm) 11,90
Basement ladder (slab  20cm) 9,80
Interior ladder 10,00
Ramp access basement (slab 25cm) 11,25
 
 
Actions of the land 
 
    The thrust of the ground according to the characteristics referred to in paragraph MC1 of this 
memory are considered to be. 
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Varying loads (Q) 
- Use load  
 
Use 
 
Subcategory 
Load 
(uniform* 
(kN/m2) 
Load 
(concentrat
e) 
* 
(kN) 
A Residentials area 
A1 Housing 2,0 2,0 
A2 
Storage areas and 
garbage store 
3,0 2,0 
D Commercial area D1 Business premises 5,0 4,0 
E 
Areas of traffic and parking for light vehicles (total 
weight < 30 kN) 
2,0 2 x 10,0 * 
F Accessible passable covers only privately 2,0 ** 2,0 
G 
Accessible 
passable covers 
only  to 
conservation 
G1 
Cover ( inclination 
< 20º ) 
1,0 2,0 
 
*  In the case E (traffic and parking areas) two concentrated loads are applied simultaneously with 
the uniform and separate load a 1.80 m. In other cases the implementation of uniform load and 
concentrated load becomes independent and not simultaneously. 
**   It is considered expedient to increase the uniform load set in “DB SE AE”  (1 kN/m2  to 2 
kN/m2  ) 
- Load for use in areas of access and evacuation: 3 kN/m2 
- Load on balconies: the same overload of use in the area that serves and a linear overload on 
the edges of 2.0 kN/m2 
- Load on the elements of containment: 1.0 kN/m2 (private use areas) and 3.0 kN/m2 (Street). 
-Actions on railing and dividing wall 
 
    The railings  have been sized for a uniform, linear and horizontal force applied to the top edge 
of: 
A1: Housing  1,00 kN/ml 
    The partition walls have been sized for a  horizontal force of, linear and uniform of 0,40 kN / ml, 
an applied 1.2 m of height 
 
- Reduction of loads 
    There has been no reduction of overloads in the vertical or horizontal structural elements. 
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 - Wind action 
    The building is located in an urban, with a degree of IV area. 
    Topographic height of the site: 141,20 m. 
Building height: 10,85 m (12.15 m) height (With chimney). 
Dimension x: 33,90 
Dimension y: 10,85m. 
Slenderness h/x: 0.32 
slenderness h/y: 1.14   
Static pressure, qe= qb x ce x cp  
Basic load of the wind, qb=0.50 kN/m2 
Coefficient of exposure, ce: ground floor: 1,3  
   Firts floor: 1,4 
   Second floor: 1,7 
   
Coefficient of pressure for floors buildings: 
  
cpx =   0,80   
csx =  -0,50 
cpy =   0,80   
csy =  -0,55    
    
Therefore 
Wind, direction x Pressure (kN/m2) Suction (kN/m2 )
Ground floor 0,52 0,325 
Firts floor 0,56 0,350 
Second floor 0,68 0,425 
 
Wind, direction  y Pressió (kN/m2) Succió  (kN/m2 )
Ground floor 0,52 0,357 
Firts floor 0,56 0,385 
Second floor 0,68 0,467 
 
                                planta primera: 1,4 
                                                    planta segona: 1,7 
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- Thermal actions 
    Thermal effects in the structure has not been taken into account main reinforced concrete 
since there are no continuous elements of more than 40 m and therefore it is not necessary (the 
building has a length of 33,90 m.) 
 
- Snow load 
Climate zone (winter): Zone 2  (Sant Cugat del Vallès). 
Topographic height: 141,10 m. 
Horizontal ground snow load: sk = 0,4 kN/m2           
Coefficient of form (flat roof) µ = 1     
Snow load on flat roof 
  qn = µ · sk = 1,4 kN/m2 
 
Accidental actions (A) 
 
- Earthquake 
-Characteristics of the construction: normal. 
- Seismic acceleration: (Ab/g): 0,04. 
-Type structure: slab Foundation, reinforced concrete pillars and reticular ceiling 25 5 cm.  
- Building of moderate importance: need not apply standard code NCSE-02 
 
 
 
 
 
 
 
 Document  “NCSE-02 (sismoresistent)” 
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-Fire 
See justification for resistance to fire of the structure in paragraph MC (memory constructive). 
 
Impact of vehicles 
Basement (movement of vehicles):  
- Force of 50 Kn (vertical elements, parallel).  
- Force of 25 Kn (vertical elements, perpendicular). 
 
-Load vehicle fire  
    Not is considered to be the vehicles of the fire load. In case of fire the truck act from the street. 
 
 
Other actions considered 
    Box elevator, the moat and the roof of the elevator opening. 
- Load =6,40  kN/m²  
    Load solar panels (solar installations): 
- Load = 2  kN/m²  
 
 
Partial coefficients of safety of geotechnical actions: 
 
Situació de 
dimensionat  
Type 
Materials Actions 
γR γM γE γF 
Persistent  
o 
transitòria 
Sinking 3,0 1,0 1,0 1,0 
Overall stability  1,0 1,8 1,0 1,0 
Slide 1,5 1,0 1,0 1,0 
Tipping :  
 stabilizing actions 
 destabilizing actions 
 
 
    
1,0 1,0 0,9 1,0 
1,0 1,0 1,8 1,0 
 
Extraordinària 
Sinking 2,0 1,0 1,0 1,0 
Overall stability  1,0 1,2 1,0 1,0 
Slide 1,1 1,0 1,0 1,0 
Tipping :  
 stabilizing actions 
    
1,0 1,0 0,9 1,0 
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 destabilizing actions 
 
 
1,0 1,0 1,2 1,0 
  
 
γR : partial coefficient for the resistance of the ground. 
 γM : partial coefficient for the properties of materials, including those of the ground 
 γE : partial coefficient for the effect of the  actions 
 γF : partial coefficient for the actions 
 
    The coefficients corresponding to the structural capacity of the Foundation and containment 
elements established by the EHE-08 
 
Partial safety coefficients of the actions on the building  
    Coefficients of safety for actions (ultimate limit State), according to the SE DB and 
complementarily in the EHE and are as follows:  
 
 
Partial safety coefficient (γ) (Ultimate Limit State Actions) 
 
Action 
type 
 
 
Action type 
 
Situació 
persistent/transitòria 
Situació extraordinària 
desfavora
ble 
favorable 
desfavora
ble 
favorable 
Resistance 
Permanent: 
Own weight , weight 
of the ground 
1,35 0,80 1,0 1,0 
The ground push 1,35 0,70 1,0 1,0 
Variable 1,50 0 1,0 0 
  
    
Stability 
Permanent: 
Own weight , weight 
of the ground 
1,10 0,90 1,0 1,0 
The ground push 1,35 0,80 1,0 1,0 
Variable 1,50 0 1.0 0 
     
 
Safety coefficient  (Service Limit State actions, according to “DB S,  EHE-08”) 
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Partial safety coefficient (γ)  (Service Limit State actions) 
Action type: desfavorable favorable 
Permanent 1,0 1,0 
Variable 1,0 0 
 
  
Allowable deformations 
   The limitations of differential settlements (according “DB SE-C”) 
 
Limit values based on the angular distortion, β 
Type of structure Limit 
Retaining walls 1/300 
Reticulated structures with partitions 1/500 
 
    In this case the maximum settlement is also limited to 2.5 cm 
    In regards the structure has verified that, for situations of relevant dimensioned, the effect of 
the actions does not reach the value allowable deformation limit established for this purpose and 
in accordance with the provisions of the DB, in this case are the following: 
 
    Limitations of the arrows on the ceilings and cover: 
- Arrow < 1/500 (fragile walls and or rigid pavements  (without board)) 
- Arrow < 1/400 (ordinary partitions and rigid pavements (with  board) 
- Arrow < 1/300 (in the rest of cases). 
 
    Limitations of horizontal displacements: 
- Total collapse < 1/500  (total height of the building). 
- Local collapse < 1/250  (height of floors).  
 
Vibrations  and fatigue 
    Vibration: there is no need to do the verification (not would lead to the collapse of the building)  
    Fatigue: not there to check it, simply take it into account in the internal structural elements of 
the elevator (according to supplier and installer of this device). 
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MD 3.3  Fire safety       
    The projected building fire safety satisfied the essential requirements if the CTE  
these demands are satisfied by adopting technical solutions based on the “Document Bàsic de 
Seguretat en cas d’incendi, DB SI”. 
 
Justification of the complement of the basic requirements (SI) 
    “DB SI, Edifici d’habitatges plurifamiliar”  and  “DB,  SI, Aparcament”.  
 
Conditions for the intervention of  fireman  and foreign evacuation of the building 
    The building has a height of evacuation < 9 m, does not apply the requirement “SI 5 
Intervenció de bombers”. 
 
Conditions to limit the spread of the fire (inside) 
   The building is partitioned into two sectors of fire that they correspond to the intended uses and 
which must have a fire resistance EI (t): 
- Residential housing: EI 60, the evacuation of the building height is 6.30 m.  (< 15 m) 
- Parking in the basement:  EI 120  
    The installation steps shall comply with the partitioning fire sectors. The parking ventilation duct 
will be conduit fireproof EI 120 up to the deck, and the storerooms EI 90 ventilation. 
    Installation that pass through pipelines of the stair and ducts located next to the lift and the wet 
premises are not propagating fire. 
     The storage rooms, common areas and parking spaces covering materials will be the next 
class of reaction to fire: 
- C-s2,d0 i Efl :  ocupables areas except the inside of the housing 
 - B.s1,d0 i Bfl-s1: storage areas, local installation  and parking. 
 
Conditions to limit the outside spread of the fire 
    The facade of the building ensures strips EI 60: 1 m wide in the encounter with the doors and 
floor slabs that separate sectors of fire (basement). 
 
Conditions of the fire resistance of structure 
    Resistance to fire of the structure shall be at least: 
- R 60: in the area of housing the evacuation of the building height is 6.30 m 
 (< 15m). 
 - R 120: in the basement to use parking (including storage rooms) 
Document  “CTE DB SI-  Edifici d´habitatges plurifamiliar” 
Document  “CTE DB SI- Aparcament en soterrani” 
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Conditions for the evacuation of occupants (see drawings INS 45 to INS 48) 
     Each floor has an output a staircase unprotected 105 cm wide with a height of evacuation of 
6.60 m and a direct exit to the street. There is a second evacuation route through the corridor of 
access to housing and an exterior ladder that ends in a safe outdoor space. 
    The evacuation route does not exceed 35 metres 
    The basement will have a forced ventilation system with mechanical extraction for the control of 
smoke in case of fire.It is not an open car park. Also has a staircase specially protected from 1 m in 
width, height of 2.85 m and exit to the street (Guadalupe Duran). 
 
Fire installation (see drwngs INS45 to  INS 48) 
    Fire extinguishers, which in general will be effective will be placed 21A/113B, in the corridor of 
access to housing.     
    In the basement you will have portable fire extinguishers, auto detection associated with the 
smoke control system. 
 
 
MD 3.4  Safety of use and accessibility 
    The safety of use and accessibility of the projected building satisfied the basic demands of the CTE 
to ensure the use of the building in a safe condition and to avoid, as far as possible, accidents and 
injuries to users.  
These demands are met by adopting technical solutions based on the "DC" as well as the law 
"17, 2008", the "D. 55/2009" and the "D. 135/1995" 
 
   These demands are met by adopting technical solutions based on the “Document Bàsic de 
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA”, as well as the law  “17/2008 del Dret a l’Habitatge”, the  
“D. 55/2009, Condicions d’habitabilitat dels habitatges” and the  D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya”. 
 
    Below relate to the most important aspects, sorted by basic demands of the SUA those 
answers from the design of the building and collected all the support documents that are attached 
at the end of this section. 
 
Conditions to limit the risk of falls 
    The discontinuities of pavements, the slopes and the provision of non-scalable protection 
barriers and height according to the difference in height that is protecting are included in all areas 
of the building. The transparent glass exterior cleaning, all of them are easily washable. 
    The height of the railings is 110 cm. 
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    Conditions to limit the risk of impact  
    The level of risk of impact are detailed in paragraph 3 MC. Also considers the protection of 
blows with elements of openings. 
 
Conditions to limit the risk of immobilization 
     Different housing restrooms have doors with systems of release from the outside... 
 
Conditions to limit the risk caused by improper lighting 
    The minimum levels of lighting for the spaces that make up common areas of circulation 
(indoor and outdoor). The values are reflected  in MC (constructive memory) 
    Emergency lighting is on the routes of escape, both housing and parking until the exit to the 
outside. The values are reflected in MC (constructive memory) 
 
Conditions to limit the risk caused by moving vehicles 
    The parking can access from the outside according to security conditions. The entrance and 
exit of people is produced by a specially protected stairway. 
 
Conditions to limit the risk caused by the action of  ray 
Installation of the “CTE DB SUA-8 Protecció al llamp” 
- Installation by a technician. 
- Ne (frequency impacts): 0,0125. 
- Nc (tolerable risk): 0,0055  
- Ne > Na  
- E (effectiveness of the installation): 0.56.  
- power level: 4 
 
Accessibility conditions 
    That give response to the basic requirement of accessibility are justified in paragraph MD 
(memory descriptive). 
 
 
 
 
    Document  “CTE DB SUA, Seguretat d´utilització en edificis d´habitatges”. 
    Document  “CTE DB SUA-7, Seguretat d´utilització en l´aparacemnt”. 
    Document  “CTE DB SUA-8, Instal·lació de protecció al llamp” 
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MD 3.5 Healthfulness 
    The projected building complies with the basic requirements of healthfulness (HS) guaranteeing 
protection against moisture (which basically affects the design of the facades), having spaces for the 
proper collection of waste, ensuring the quality of indoor air and the external environment, and 
disposal of wastewater and storm water networks. 
     Below are the requirements affecting the whole of the building.   
 
MD 3.5.1 Moisture protection. 
    The building guarantees the basic requirement HS 1 protection against moisture. 
     Their systems have been designed according to the core document HS1, taking into account 
the following parameters of the building that condition the quantification of the requirement: 
    Design facades: 
-Degree of exposure to the wind: wind zone C.  
- Rainfall zone III.  
- Building height: < 15 m, little windy area (10,85 m building height, 12.15 m. With 
chimney). 
 -Degree of water resistance = 3. 
 
   Design of walls and floors: 
-Field: Ks permeability coefficient = 10-9 cm / s 
-The phreatic level: 10 m below the ground of the building  
- Waterproof grade: 1 (land and walls in contact with the ground).). 
    See document  “CTE DB HE 1” 
 
MD 3.5.2 Collection and disposal of waste 
    The municipality does not have waste Ordinance, they are guaranteed the parameters that 
determine the DB 2 HS, also specifications of “Decret 21/2006” criteria of environmental and eco-
efficiency in buildings.    The municipal waste system is through street containers buried 
(mailboxes). In this case, according to “CTE DB 2 HS” there be stores or spaces of reserves. 
 
 
 
    Dcument  “CTE DB HS1, Protecció enfront a la humitat”. 
    Document  “ CTE DB HS2, Evacuació de residus”.
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MD 3.6 Protection against noise     
    The requirement for protection against noise through the procedure of the simplified option that 
sets the DB HR. 
 
Environmental conditioning 
    Walls in contact with the outside are designed agreement DB HR to ensure insulation to 
exterior noise corresponding to the index values of noise day Ld which is defined as follows: 
-Facades Street: noise index 70dB (Ld) day. 
-Rear facade: index of noise day 60dB (Ld), (it is not directly exposed to the noise of cars, 
industrial, commercial or sporting activities). 
 
Acoustic spaces definition 
    The building features the following types of spaces: 
 
- Use units: each House is a unit of use  
- Common areas: spaces for common use of the building  
- Unprotected habitable rooms: kitchens, bathrooms, distributors, corridors of the houses. 
- Habitable rooms  (protected): bedroom, kitchen-diving room-living room 
- Not habitable rooms: local counters, the waste storage and plant units basement  
- Venues facilities or activity. 
-The ground floor premises, the enclosure of the lift (because you have machinery built into 
the box of the elevator), and parking facilities. 
- Noisy venues: the building does not have noisy venues. 
 
 
 
 
 
 
 
Document “ CTE DB HR Protecció enfront del soroll. Exigències (opció simplificada)” 
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MD 3.7 Saving energy. Limitations of energy demand  
  
    The building complies with the basic requirement “HE-1 del CTE: Limitació de la demanda” 
    For DB I-1 has been justified their compliance through the simplified document basic option as 
does not exceed 60% of the surface of openings in any orientation. 
      It applies the simplified option of DB HE 1: 
                  - Living spaces: homes and public areas. 
                  - Spaces not habitable: parking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document  “CTE HE1.Limitació demanada enrgètica”. 
Document “ Limitació demanda energètica. Opció simplificada. CTE-DB- HE” 
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MD 3.8 Other requirements of the building  
        
Access to telecommunications service (see drawings:   INS15 to  INS19) 
    The project meets  “RD Llei 1/98,  Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 
los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998)”. Reserves and provisions of corresponding 
spaces have been considered in the constructive memory. 
 
Eco-efficiency 
    Regulatory compliance “Decret 21/2006 “ (Generalitat de Catalunya). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document  “Qualificació energètica edifici” 
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MC CONSTRUCTIVE MEMORY 
 
MC  0 Previous work, general layout and adequacy of the ground 
    There are no any construction or installation that has to knock down or remove the solar to 
build. The existence of buried items is not expected. The land is almost flat. The sewer system 
and the rest of service networks are located in the street. The realization of special preparations 
shall not be required. 
 
MC 1 Sustainability of the building 
 
      The height of the building foundation is the topographic elevation 137. 
  According to information from Basic Project, the allowable stress of the land is 1 kg / cm ² (100 
kN / m). With these data, the foundation of the building is a reinforced concrete slab (70 cm 
edge). 
 
MC 2 Structural system  (see drawings:  E1 to E40) 
 
MC 2.1 Foundation and containment of land 
 
Foundation 
 
Description (see drawing:  E1 to E7) 
     The author of the Geotechnical study, moved to the work will appreciate the validity of the data 
provided by the study and inform the Facultative Direction changes or incidence. 
     According to preliminary information the option most appropriate Foundation, due to low 
allowable voltage of the land, is a slab of reinforced concrete (70 cm) about 10 cm of concrete 
cleaning and a gravel bed 20 cm. (a polyethylene film between the gravel and concrete cleaning). 
 
    The perimeter of the basement will be a wall of concrete 30 cm thick formwork ( two sided), 
waterproof and drained with material granular (specified in the plans) and water collection (see 
drwings:  E7, AD14, AD15, AD16). 
 
Anticipation of possible interactions with buildings or neighbouring services  
    The building is isolated and the presence of the slab will not cause settlements in neighboring 
foundations. 
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Limit states 
 
      - Ultimate limit states 
      In addition to those referred to in paragraph 3.2.1 of “SE-DB-bases de cálculo” were taken 
into account the following: 
 
-Stability  
- resistance  
- structural capacity 
 
    - State service limit 
    In terms of service for foundations limit States, in accordance with the "DB-SE Fonaments " 
have been considered: 
-The excessive Foundation movements that may cause abnormal deformation in the rest of 
the structure that support and efforts. 
- Vibrations that to pass on to the structure can produce lack of comfort to people or reduce 
the functional efficiency. 
- Damage or damage which could negatively affect the appearance, durability or 
functionality of the work. 
 
Checks based on partial coefficients. Combinations  
    - States limit last 
     Characteristic value of materials: calculating the geometric data value. 
 
     The calculation to take into account values: 
 
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅⋅= d
M
K
reprFEd a;X;FEE γγγ  
 
• : value of the shares calculation. 
•  : partial coefficient of effect of actions. 
•  : partial coefficient of actions. 
•  : partial coefficient for the properties of the materials. 
• : representative value of the actions involved in the situation of dimensioned to 
consider. 
•  : characteristic value of materials 
dE
Eγ
Fγ
Mγ
reprF
KX
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•   : calculating the geometric data value. 
 
Calculation of the ground resistance: 
 
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅⋅= d
M
K
reprF
R
d a;X;F1R γγγ R  
•  : partial coefficient of resistance. 
 
Type of construction and group of field 
    According to the CTE, laying down the following tables which are classified the types of 
construction and field groups: 
 
Taula 3.1. Construction  type 
Type Description 
C-0 Construction < 4 floor (constructed surface  < 300 m²) 
C-1 Construction < 4 floor 
C-2 Construction between 4  and 10 floor 
C-3 Construccions betwenn 11 and  20 floor 
C-4 Monumental or unique sets ( > 20 floor) 
Basements are not taken into account 
 
 
Taula 3.2. Group of field  
Group Description 
T-1 Favourable land 
T-2 Intermediate terrain  
T-3 Unfavourable land: those who do not qualify for inclusion in any of the
above types. The following fields are considered with special character in
this group: 
a) Expansive  soils 
b) Collapsible soils  
c) Soft soils  
d) Karstterrain in gypsum of limestone 
e)  Land varying in their composition and state 
f)  Anthropic fillings with thicknesses greater than 3 m 
g) Land areas susceptible to landlides 
da
Rγ
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h) Volcanic rocks in lean or with cavitties cast 
i) Land with a slope greater than 15º 
j) Residuals soils 
k) Land of marshes 
 
    -Type of construction of the project: C - 1  
    - Field of the project group: T-1 
 
Actions 
    In accordance with the "DB-SE Fonaments" have distinguished actions among which act on 
the building and the Geotechnical transmitting or generating through the terrain that is supported. 
 
Actions of the building on the foundation 
    Both persistent and transient for the extraordinary situations have taken the following partial 
safety coefficients: 
- Favourable effect.  
- Unfavorable effect. 
The  formulas for the combinations are the same as for the rest of the building. 
 
Geotechnical actions on the foundation 
    For each of the situations of dimensioned have taken into account the securities of: 
- Actions to act directly on the ground and that, because of proximity, they can affect the 
Foundation. 
-  Loads  caused by the weight of the ground. 
- The actions of the water in the interior of the ground. 
Document  “CTE DB SE-C, Cimientos” 
 
Wall containment of Lands (wall basement)  (see drawing E7) 
    Wall containment of Lands (wall basement). 
 
Basis of calculation 
    The method of calculation is the verification of the limit States. The actions are: 
-The weight of the item of contention. 
- Of thrust and weight of the surrounding terrain. 
- Thrust caused by the water.   
 - Overload in the containment structure or the floor of the dough. 
-The seismic effects. 
- Exceptionally, the thrust of the extensive grounds. 
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Calculation of active thrust 
    Active push (Pa) is defined as the result of the push unit (σ'a) and can be determined using the 
following  formulates:  
 
 
⎟⎟
⎟⎟
⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎜⎜
⎜
⎝
⎛
−β
−φ⋅φ+δ+δ+β
φ−β⋅β=
)i(sen
)i'(sen)'(sen)(sen
)'(seneccosKA
 
 
AvAa K'c2'K' ⋅⋅−σ⋅=σ  
 
)(sen'' aah δ+β⋅σ=σ  
- KA .  coefficient of earth pressure 
- s’v =g’·z : vertical effective stress. 
 g’: specific weight of ground. 
 Z:  point height. 
- s’ah : horizontal component of the thrust of the ground. 
 
- F’ : angle of internal friction 
- c’ : cohesion of the ground 
- b, i : angles. 
- d: angle of friction between the wall and the ground. 
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    In a field granular, homogeneous, the active thrust, on a vertical faces, due exclusively from 
the ground, is calculated using the formula: 
 
2
' 2HKPa A ⋅⋅= γ  
- g’ :  specific actual weight (apparent or submerged) of the ground. 
- KA :  Active thrust coefficient. 
- H : the height of the wall 
 
     Calculation of a vertical wall, horizontal ground and null friction angle (d=0): 
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ φ−π=
2
'
4
tgK 2A
 
 
Passive thrust calculation 
    Passive thrust (Pp) is defined as the result of the push unit (s'p). The passive loads can be 
determined with the following formula: 
⎟⎟
⎟⎟
⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎜⎜
⎜
⎝
⎛
−β
+φ⋅φ+δ−δ−β
φ+β⋅β=
)i(sen
)i'(sen)'(sen)(sen
)'(seneccosKP  
 
PvPp K'c2'K' ⋅⋅−σ⋅=σ  
- F’ : angle of internal friction 
- c’ : cohesion of the ground 
- b, i : angles. 
 
)(sen'' pph δ−β⋅σ=σ  
- KP :  coefficient of passive push. 
- s’v =g’·z:  vertical effective stress. 
- s’ph:  horitzontal component of the thrust of th ground. 
- g’ :  weight (apparent or submerged) effective specific field. 
- KA :  coefficient of active thrust. 
- H : the height of the wall 
- F’: angle of internal friction 
- c’. Cohesion of the ground. 
- b, i, d: angles. 
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Calculation of the coefficient of thrust at rest. 
oco R)sen1(K ⋅ϕ−=  
 
- ’ : angle of internal friction 
 
))i(sen1(KK ooi −⋅=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Push the earth over the containment element    
 
zzh u'K +σ⋅=σ  
- sh : the horizontal tension. 
- K : thrust coefficient. 
- s’z : vertical effective stress. 
- Uz :  interstitial preassure. 
 
Thrust of the water 
    The calculations were done with the method of effective pressures. 
 
Thrust caused by overload    
    Simple cases 
 
 
 
 
 
166                                                                     Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                                                     167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimate limit state 
  - Sliding, in the case of retaining walls. 
  - Overturning in the case of retaining walls. 
  - Structural capacity. 
 
Sliding of retaining walls 
Granular soil  
 
*tgNT
R
φγ≤  
N: (Normal) resulting from the thrust forces. 
 
T:  the resulting tangential thrust forces. 
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'* φφ
3
2= ,  F’: the effective internal friction angle of the terrain 
Soils with cohesion and friction 
 
R
B*c*tgNT γ
⋅+φ⋅≤
 
c* : reduced soil cohesion (c ** = 0.5 c'k ≤ 0.05 MPa). 
B: the width of the base of the wall. 
c’k:  effective cohesion of the terrain 
Overturning of the retaining walls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
If e<B/6  ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ ±=σ
B
e61
B
V
max  
If  e=0     
B
V
max=σ  
If e>B/6: increase in tension 
 
Structural capacity of the containment element 
    The criteria for reinforced walls have been prescribing the EHE. In the case of screens, the 
sizing is considered its own weight so that we can incorporate an axial force in the cross section. 
Are calculated by simple or compound flexure in vertical planes perpendicular to the screen. 
 
State service limit 
-Movement or deformation of the structure of containment or of its fastening elements. 
- Infiltration of water into the containment element. 
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- Groundwater (affects the building) 
 
Movements or deformations of the containment element 
    Values of the calculation of the land in States service limit pressures have been obtained 
considering characteristic values of all the parameters of the soil. 
    In all cases taken the characteristic values for permanent or variable actions or the effects of 
permanent or variable actions applying the containment element. 
    Calculation of the thrust of land value has been assessed taking into account the initial state of 
tensions, resistance and deformation of the soil and the deformability of the structural elements. 
    Has made a conservative estimate of deformations and displacement of elements of 
containment and its effect on the structures and services close, according to the experience of 
similar buildings in the area. 
    Analysis of variable actions such as the vibrations caused by the process of implementation or 
loads of traffic may affect the movements of the containment element or in structures.    
According to the norm, these calculations took into account the process of execution of the works. 
 
Dimension  (see drawings:  E1 to E7) 
    Foundation (slab foundation): point load of the pillars and the distance between them, the 
permissible stress of the land have been considered. The thickness is 70 cm. Retaining walls: loads of 
the pillars and beams that support and the thrust of the ground have taken into account increased with 
appropriate overloads of use.  The thickness of the wall is 30 cm. 
 
Minimum coating for durability   (see drawings:  E6, E7) 
Class of exposure:  IIa  
-Slab foundation  
- About 10 cm of cleaning concrete. rnom = 35mm 
 - Sides in contact with the ground. rnom = 70mm   
 
- Shaft of the wall: 
- Face in contact with the ground, rnom = 40mm   
- Face in contact with the interior, rnom = 30mm 
 
Characteristics of materials (see drawings:  E6, E7) 
    The concrete elements of containment, depending on the type of exposure to the environment 
of the structure and foundation: 
HA-25/F/20/IIa. 
 - Norm: “EHE, Instrucció de Formigó Estructural” and norm “ RC-03 “Instrucció per a la 
Recepció de Ciments”. 
- Specifications 
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-Characteristic resistance after 7 days: 17.5 N / mm ² . 
- Characteristic strength after 28 days: 25.0 N / mm ². 
- Cement: CEM I 42.5. 
- Gravel: crushing, maximum size 20 mm. 
- Additives: They are not allowed without the explicit authorization of the facultative 
direction. 
- Consistency: fluid. 
- Settlement in Abrams Cone: 10 - 15 cm.  
- Systematic test of the Abrams cone. Tolerance: 2 cm.  
- Compaction: normal vibration. 
-Control of concrete: Normal. 
- Number of specimens for test specimens:  one  series. 
- Number of specimens by series: six units. 
-Frequency of testing: according to plan of control and quality. 
- Type of specimens: cylindrical  
- Age: 2 units 7 days / 2 units at 28 days / 2 units in reserve. 
 
    Steel  
- Corrugated metal bar:  B500S 
- Electrowelded mesh:  B500T 
 
 
 
Partial material safety coefficients for ultimate limit States (**) 
Status of the project Concrete  
γc 
Steel  γs 
Persistent or transient 1,5 1,15 
Accidental 1,3 1,0 
(*) According to articles, 5.1.1 , 5.3  (annex 11, “EHE-08”)MC 2.2 Structure 
 
MC2.2.1 Materials 
 
Concrete 
Dosages 
    The following proposed dosages are indicative. The Builder may have alternative dosing, 
must be accepted by the facultative direction, provided they met the maximum water 
relations / cement and the minimum and maximum amounts of cement indicated for each 
type of exposure to the "EHE-08" will not be allowed the use of additives and or added 
without prior acceptance of the optional direction”. 
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HA-25/B/20/I. 
- Reticular ceiling , slab and beam. 
- Specifications: 
-Characteristic resistance after 7 days: 17.5 N / mm ² . 
- Characteristic strength after 28 days: 25.0 N / mm ². 
- Cement: CEM I 42.5. 
- Gravel: crushing, maximum size 20 mm. 
- Additives: They are not allowed without the explicit authorization of the facultative 
direction. 
- Consistency: fluid. 
- Settlement in Abrams Cone: 10 - 15 cm.  
- Systematic test of the Abrams cone. Tolerance +- 2 cm.  
- Compaction: normal vibration. 
-Control of concrete: Normal. 
- Number of specimens for test specimens:  one  series. 
- Number of specimens by series: six units. 
-Frequency of testing: according to plan of control and quality. 
- Type of specimens: cylindrical  
- Age: 2 units 7 days / 2 units at 28 days / 2 units in reserve. 
 
Steel passive 
- Elastic limit: 500 N/mm² 
- Steel  type: B 500 S 
- Steel control: Normal 
 
Minimum coating (durability) 
- Table 8.2.2 de l’EHE 
 
rrr mínnom ∆+=  
 
rnom: nominal coating, which will serve to define the separators. 
rmín : minimum coating. 
r : margin of coating (according to the level of control of implementation). 
     Minimum coating 
rmin=0 mm, intense execution in prefabricated with control elements. 
rmin=5 mm, in the case of elements in situ with intense level of execution control 
rmin=10 mm , in the rest of the cases. 
 
Table of minimum coatings (depending on the type of exposure) (EHE 37.2.4) 
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Characteristic 
resistance of 
the concrete 
 
 
 [N/mm2] 
Element type 
Table of minimum coatings (depending on the 
type of exposure) 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa 
25 ≤ fck <40 
General 20 25 30 35 35 40 35 40 
Prefabricated 
elements 
15 20 25 30 30 35 30 35 
fck ≥ 40 
General 15 20 25 30 30 35 30 35 
Prefabricated 
elements 
15 20 25 25 25 30 25 30 
 
 
Resistance of the concrete against attack by sulfates 
    The particular case of existence of sulphates, it is necessary that the cement has the additional 
feature of resistance to sulfates, according to the UNE 80303: 96, provided that their content is 
equal to or greater than 600 mg / l for waters, or equal or superior to 3000 mg / kg for soils. 
 
The bases of calculation 
 
Partial safety coefficients of concrete and steel (EHE-08).  
Status of project 
Concrete 
gc 
Steel  (passive and active) 
gs 
Persistent or transient 1,5 1,15 
Accidental 1,3 1,0 
 
Coefficient of increase. (EHE-08) 
 
Action type 
Nivell de control d’execució 
INTENS NORMAL REDUÏT 
Permanent gG = 1,35 gG = 1,50 gG = 1,60 
Prestressing gP = 1,00 gP = 1,00 gP = 1,00 
Permanent non-constant 
value 
gG* = 1,50 gG* = 1,60 gG* = 1,80 
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Variable gQ = 1,50 gQ = 1,60 gQ = 1,80 
 
 
Tension  diagram (Calculation of reinforcing steel) 
 
    Diagram (pressure - deformation) calculation of reinforcing steel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 Diagram (pressure - deformation) (steel  bar passive) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
174        
 
 
 
 
 
 
Strengt
 
    The c
 
 
f
f
f
f
g
     
Diagram
 
    For th
 
- D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- D
                       
h calculatio
orrespondin
s
yk
yd
ff γ=  
s
pk
pd
ff γ=  
yd: Calculati
yk : Resista
yd : Calculat
pk: Resistan
s :  Partial 
 
 
 pressure 
e calculatio
iagram (pa
iagram  (re
                         
    Diagra
n of reinfo
g limit State
(steel ba
( steel b
on of the ste
nce charact
ion of the a
ce characte
correspond
– deformat
n of the sec
rable- recta
ctangular) 
             Trebal
m (pressure
rcing steel
s checks h
r passive) 
ar active) 
el passive 
eristic of pa
ctive steel r
ristic of act
ing safety co
ion (calcula
tions under 
ngular) 
l final de Grau: 
 - deformati
 
as been use
resistance.
ssive steel, 
esistance. 
ive steel,   
efficient of 
tion of the c
normal stre
Projecte d´exec
on) (steel  b
d resistanc
 
this memory
oncrete) 
ss: 
ució d´un edific
ar active) 
e calculation
. 
i d´habitatges p
 of steel: 
lurifamiliar                                 
   Treball fi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcula
    La res
 
fcd
fck
gu
gs
 
Creep o
    Not c
 
 
Dilatatio
    Accor
- C
- C
 
Ultimate
-S
-S
- S
- S
-  S
    All kn
 
State lim
nal de Grau: Pr
tion of the 
istència de
s
ck
cd
ff γ=  
 :  Calculati
:  Characte
aranteed to
:  Partial co
f concrete 
onsidered 
n  Poisson
ding to EHE
oefficient o
oefficient o
 limit state
tate limit Eq
tate limit   o
tate limitof 
tate limit of
tate limit of 
ot are equa
it of exha
ojecte d´execu
concrete s
 càlcul del fo
on of the  co
ristic value 
 each knea
efficient of s
 i thermal 
 regulations
f Poisson =
f thermal ex
 
uilibrium. 
f exhaustion
instability. 
 exhaustion
equilibrium 
l to the load
ustion ( nor
ció d´un edifici d
trength 
rmigó: 
ncrete stre
of resistan
ded of work
afety corres
coefficients
, taken the
 0.20  
pansion co
 
 (shear). 
s applied w
mal tensio
´habitatges plu
ngth value
ce, i.e. the 
 according t
ponding. 
 adopted t
 following va
efficient = 1
ith the effort
n) 
rifamiliar         
minimum re
o the EHE.
o concrete
lues: 
0-5 m / m °
s of the bar
                       
sistance v
. 
s. 
                        
alue which 
           175 
must be 
176                                                                     Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                 
 
 
    Elements  subjected to bending and axial force efforts caused by the loads has been tested to 
break. 
-Bending simple or composite. 
- simple or compound compression. 
- Traction simple or composite. 
     The geometric minimum amounts comply with regulations. The minimum load in two directions 
(not simultaneous) eccentricities have been considered in the calculation of the pillars. 
 
-State limit of instability (buckling) 
    The calculation of second-order has been avoided, has been considered the structure as not 
translational and found support for support from the approximate method of the Ehe. 
    Has opted for the approximation of straight composed flexion. 
 
State limit of exhaustion (cutting) 
    The general method used has been modeling of connecting rods and braces (according to 
EHE-08). Found the concrete strength, longitudinal reinforcement  the tangent stress shear 
produced by the mayorada loads. 
    The values of Vu1 Vu2 (shear exhaustion by compression and tension, respectively): 
 
dbf3,0V 0cd1u ⋅⋅⋅=  
 
pieces without reinforcement (shear) 
 
 
d b) f  100 (  0,12 = V 0
31/ 
ckl2u ⋅⋅⋅ρ⋅⋅ξ⋅  
pieces with reinforcement (shear) 
 
sucu2u V V= V +  
 
- fcd :  calculation of resistance of concrete 
- fck: characteristic strength of concrete 
- b0: width of the piece 
- d: edge useful 
• 
d
200  +  1 = ξ  (d, mm) 
 0,02  
d  b
A = 
0
s
l >/ρ  (Geometric amount of longitudinal reinforcement) 
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•  
• d b) f  100 (  0,10  = V 031/ cklcu ⋅⋅⋅ρ⋅⋅ξ⋅         contribution of the concrete. 
• d90,0fA= V d,90y90su ⋅⋅⋅                                 contribution of the steel 
 
 
     The checks aimed at compliance with the last limit state of Cortante effort to all the elements 
of the structure, have been the following: 
- Next to the support  Vrd ≤ Vu1 
- At a distance equal to a useful height (near support) Vrd ≤ Vu2 
-Compliance with all the provisions relating to armour  listed in paragraph 44.2.3.2 of the 
“EHE-08”. 
 
State service limit 
    Limits of the State service limit. 
- Limit state of fissuring 
- Limit State Strain 
 
Limit state of fissuring  
    The prescriptions of the EHE standard have been taken into account. The method proposed by 
this standard refers to the fissures caused by direct actions or imposed deformations. Other 
cracks, such as for example those caused by the plastic settlement, are outside its scope. 
    The most appropriate measures to avoid this type of cracking must be taken in work, during 
execution, with proper implementation . 
    To accomplish “E. L.S.”  fissures,  it has been considered sufficient compliance with the 
following limitations depending on the environment defined for this project: 
 
The exhibition 
class 
 
Maximum 
fissure 
 
I 0,4 mm 
IIa,IIb,H 0,3 mm 
IIIa, IIIb, IV, F 0,2 mm 
IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1 mm 
 
    The transverse reinforcement. are designed in ways that limit the cracks caused by the shear 
force and the torsion (art. 49.3 i 49.4 EHE-08). 
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Limit State Strain 
    Regulatory compliance (EHE-08). 
 
State limit of vibration 
    Check that the natural frequency of the structure away from the critical value (according to 
EHE-08). 
 
Materials: Steel (outer ladder. See drawings:  AD1, AD2, AD3, E39, E40) 
 
    Requiring the CTE, and specifications that are based on the "UNE EN 10025", shown in the 
following table ("CTE-DB-Acero"): 
 
“ CTE-DB-SE-Acer” Minimum mechanical properties of steel (“UNE EN 10025”) 
 
Designation 
 
Nominal 
 thickness, t (mm) 
The test 
temperature 
Charpy (ºC) 
Elastic limit tension 
Breaking 
tension 
fy (N/mm2) fu (N/mm2) 
t≤16 16 < t≤40 40 < t≤63 3≤t≤100 
S235JR 
235 225 215 360 
20 
S235J0 0 
S235J2 -20 
S275JR 
275 265 255 410 
20 
S275J0 0 
S275J2 -20 (1) 
S355JR 355 345 335 470 20 
(1) Minimum energy 40 J 
 
     The calculation has been limited to the maximum thickness indicated in the CTE, for which 
there is no check that the fragile breaking strength exceeds the ductile. These thicknesses are 
reflected in the following table: 
 
Table 4.2  Maximum thickness of plates (mm) 
Tª 
minimum 
0 ºC -10 ºC -20 ºC 
Grau JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2 
S235 50 75 105 40 60 90 35 50 75 
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S275 45 65 95 35 55 75 30 45 65 
S355 35 50 75 25 40 60 20 35 50 
 
 
Durability 
    The protections appropriate for the material to prevent corrosion, in accordance with the 
internal and external environmental conditions of the building shall comply with standard UNE-
ENV 1090-1: 1997. 
 
 
The steel safety  
    Partial coefficients calculation bases 
    For partial coefficients for resistance shall be adopted, in accordance with the regulations, the 
following values: 
γM0 = 1,05 , partial safety factor on the lamination of the material. 
 
γM1 = 1,05 , partial safety factor on the phenomena of instability. 
 
γM2 = 1,25 , partial safety factor on the last section or the material resistance and  
the resistance of the union means. 
 
γM3 = 1,1, partial coefficient for the slip resistance of joints with screws pretensados in 
serviceability limit State. 
 
γM3 = 1,25,  partial coefficient for the slip resistance of joints with screws pretensados 
in last state limit. 
 
γM3 = 1,4,  partial coefficient for the resistance to slipping joints with prestressed bolts. 
 
 
Strength calculation of steel laminated  
Type of steel:................................................................ S-275-JR 
Elastic limt:................................................................. 275 N/mm2 
 
 
Mechanical properties of steel 
Module of elasticity ........................................................E = 2100000 kp/cm2  
Module of elasticity (transversal).......................................G = 810000 kp/cm2 
Poisson coefficient ....................................................µ = 0,30 
180                                                                     Treball final de Grau: Projecte d´execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar                                 
 
 
Coefficient of thermal expansion.................................α1 = 0,000012 m/mºC 
Density....................................................................... r = 7850 kp/m 
 
Unions 
     The method of analysis used global and assumptions adopted regarding the behavior of joints 
have become consistent taking into account the following points. 
    In the elastic global analysis with knots of semi-rigid behavior, has been considered the 
behavior of the union according to its rigidity. In general, has been the Sj stiffness, which 
corresponds to the moment of calculation Mj.Sd in every situation. As a simplification: 
 
 
If,  Mj,Sd<2/3 Mj,Rd 
 
Mj,Rd: calculation of the union resistance, Sj, ini (fig c). 
 
Si Mj,Sd > 2/3 Mj,Rd .  Sj, ini / η 
η = 2 , union of beam and support 
η = 3 ,  other type of union 
 
 
    For the analysis global Elastoplastic behavior of the union according to its strength and 
stiffness has been considered. In this case a bilinear simplified diagram  has been to model the 
behavior of the union. 
    Resisting moment, Mj, Rd, which is the maximum value at the curved rotation time, M-Φ. 
    The rotation capacity ΦCd, which is the maximum value of the rotation in the M-Φ curve (fig. 
c). 
    The  (M-Φ) real curve is not linear, and can be a bilinear diagram (fig. d) or trilinear, always the 
simplified curve is in under the most precise. 
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6- CONTINGUT DEL CD 
 
Carpeta 1: Memòria 
-  Memòria (DIN A-4) en format pdf (inclou competència en tercera llengua) 
 
Carpeta 2: Plànols 
-  VOLUM 1: Plànols d´Arquitectura (DIN A-3) en format pdf. 
-  VOLUM 2: Plànols de Detalls Arquitectònics (DIN A-3) en format pdf. 
-  VOLUM 3: Plànols d´Estructura (DIN A-3) en format pdf. 
-  VOLUM 4: Plànols de Instal·lacions (DIN A-3) en format pdf. 
 
Carpeta 3: tot (memòria + plànols) 
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VOLUM I: PLÀNOLS ARQUITECTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Projectista/es: Ferran Cufí Antúnez  
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ARQUITECTURA   -    ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nº PLÀNOL 
 
NOM PLÀNOL 
 
ESCALA  
A1 Emplaçament 1/300 
A2 Normativa urbanística 1/200 
A3 Planta soterrani 1/100 
A4 Planta baixa (1) 1/125 
A5 Planta baixa (2) 1/75 
A6 Planta baixa (3) 1/75 
A7 Planta primera (1) 1/100 
A8 Planta primera (2) 1/50 
A9 Planta primera (3) 1/50 
A10 Planta segona (1) 1/100 
A11 Planta segona (2) 1/50 
A12 Planta segona (3) 1/50 
A13 Planta coberta 1/100 
A14 Façana Avinguda de Can Bellet (1) 1/125 
A15 Façana Avinguda de Can Bellet (2) 1/75 
A16 Façana Avinguda de Can Bellet (3) 1/75 
A17 Façana carrer Guadalupe Duran 1/75 
A18 Façana Passeig  Mare de la Font 1/75 
A19 Façana interior, jardí (1) 1/125 
A20 Façana interior, jardí (2) 1/75 
A21 Façana interior, jardí (3) 1/75 
A22 Secció SL1 (1) 1/125 
A23 Secció SL1 (2) 1/75 
A24 Secció SL1 (3) 1/75 
A25 Secció SL2 (1) 1/125 
A26 Secció SL2 (1) 1/75 
A27 Secció SL2 (1) 1/75 
A28 Secció ST 1 1/75 
A29 Secció ST2 1/75 
A30 Secció ST3 1/75 
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ARQUITECTURA  DETALLS   -    ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 
 
  
 
Nº PLÀNOL 
 
NOM PLÀNOL 
 
ESCALA  
AD1 Detall escala exterior (1) 1/50, 1/40/, 1/20 
AD2 Detall escala exterior (1) 1/20, 1/10 
AD3 Detall escala exterior (1) 1/20 
AD4 Detall escala interior 1/20, 1/10 
AD5 Detall façana ventilada (1): secció 1 1/20, 1/10, 1/5 
AD6 Detall façana ventilada (2): secció 2 1/20, 1/10 
AD7 Detall façana ventilada (3): secció 3 1/20, 1/10 
AD8 Detall façana ventilada (4): façana interior 1/20 
AD9 Detall façana ventilada (5): planta 1/20, 1/10 
AD10 Detall façana ventilada alumini: façana  G. Duran 1/20, 1/10, 1/5 
AD11 Detall façana inteior 1/20 
AD12 Detalls coberta (1) 1/20 
AD13 Detalls coberta (2) 1/20 
AD14 Detall mur soterrani (1) 1/20 
AD15 Detall mur soterrani (2) i rampa (secció transversal) 1/20 
AD16 Detall mur soterrani (3) i rampa (secció longitudinal) 1/20 
AD17 Detall vivenda planta baixa: planta 1/20 
AD18 Detall vivenda planta baixa: secció S1 1/20 
AD19 Detall vivenda planta baixa: secció S2 1/20 
AD20 Detall vivenda planta 1a, 2a: planta 1/20 
AD21 Detall vivenda planta 1a, 2a: secció S1 1/20 
AD22 Detall vivenda planta 1a, 2a: secció S2 1/20 
AD23 Detall vestíbul planta baixa: planta, seccions S1, S2 1/50 
AD24 Detall vestíbul planta baixa: planta, seccions S3, S4 1/50 
AD25 Detall vestíbul planta 1a, 2a: planta, seccions S1, S2 1/50 
AD26 Detall vestíbul planta 1a, 2a: planta, seccions S3, S4 1/50 
AD27 Detall passadís planta 1a, 2a: planta, secció S1 1/50 
AD28 Detall passadís planta 1a, 2a: planta, secció S2 1/50, 1/10 
AD29 Fusteria interior (1) 1/50 
AD30 Fusteria interior (2) 1/50 
AD31 Fusteria interior (3) 1/50 
AD32 Fusteria interior (4) 1/50 
AD33 Fusteria exterior  1/50 
AD34 Serralleria (1) 1/50, 1/10, 1/5 
AD35 Serralleria (2) 1/50 
AD36 Serralleria (3) 1/20 
AD37 Serralleria (4) 1/20, 1/5 
AD38 Serralleria (5) 1/50, 1/20, 1/5 
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VOLUM III: PLÀNOLS ESTRUCTURA 
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ESTRUCTURA   -    ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 
 
Nº PLÀNOL 
 
NOM PLÀNOL 
 
ESCALA  
E0A Secció tipus S1 1/50 
E0B Secció tipus S2 1/50 
E0C Secció tipus S3 1/50 
E1 Fonamentació (1): geometria 1/100 
E2 Fonamentació (2): armat longitudinal (superior) 1/100 
E3 Fonamentació (3): armat longitudinal (inferior) 1/100 
E4 Fonamentació (4): armat transversal (superior) 1/100 
E5 Fonamentació (5): armat transversal (inferior) 1/100 
E6 Fonamentació (6): detalls 1 (llosa fonamentació) Sense escala 
E7 Fonamentació (7): detalls 2 (murs) Sense escala 
E8 Fonamentació (8): detalls 3 (rampa) Sense escala 
E9 Sostre planta soterrani (1): geometria 1/100 
E10 Sostre planta soterrani (2): armat longitudinal (I) 1/50 
E11 Sostre planta soterrani (3): armat longitudinal (II) 1/50 
E12 Sostre planta soterrani (4): transversal (I) 1/50 
E13 Sostre planta soterrani (5): transversal (II) 1/50 
E14 Sostre planta soterrani (6): detalls (I) Sense escala 
E15 Sostre planta soterrani (7): detalls (II) Sense escala 
E16 Sostre planta baixa (1): geometria 1/100 
E17 Sostre planta baixa (2): armat longitudinal (I) 1/50 
E18 Sostre planta baixa (3): armat longitudinal (II) 1/50 
E19 Sostre planta baixa (4): armat transversal (I) 1/50 
E20 Sostre planta baixa (5): armat transversal (II) 1/50 
E21 Sostre planta baixa (6): detalls (I) Sense escala 
E22 Sostre planta baixa (7): detalls (II) Sense escala 
E23 Sostre planta primera (1): geometria 1/100 
E24 Sostre planta primera (2): armat longitudinal (I) 1/50 
E25 Sostre planta primera (3): armat longitudinal (II) 1/50 
E26 Sostre planta primera (4): armat transversal (I) 1/50 
E27 Sostre planta primera (5): armat ltransversal (II) 1/50 
E28 Sostre planta primera (6): detalls (I) Sense escala 
E29 Sostre planta primera (7): detalls (II) Sense escala 
E30 Sostre planta segona (1): geometria 1/100 
E31 Sostre planta segona (2): armat longitudinal (I) 1/50 
E32 Sostre planta segona (3): armat longitudinal (II) 1/50 
E33 Sostre planta segona (4): armat transversal (I) 1/50 
E34 Sostre planta segona (5): armat ltransversal (II) 1/50 
E35 Sostre planta segona (6): detalls (I) Sense escala 
E36 Sostre planta segona (7): detalls (II) Sense escala 
E37 Pilars (quadre i detalls) Sense escala 
E38 Escales interiors: armat i detalls Sense escala 
E39 Escala exterior: armat i detalls (I) Sense escala 
E40 Escala exterior: armat i detalls (II) Sense escala 
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Nº PLÀNOL 
 
NOM PLÀNOL 
 
ESCALA  
INS25 Instal·lació fontaneria Pcoberta:  vivenda tipus 1/50 
INS26 Instal·lació fontaneria: esquema Sense escala 
INS27 Instal·lació calefacció, gas, solar: zones comuns 1/100 
INS28 Instal·lació calefacció, gas, solar: vivenda tipus 1/50 
INS29 Instal·lació energia solar tèrmica: esquema Sense escala 
INS30 Instal·lació ventilació planta soterrani-1 (1) (psot) 1/100 
INS31 Instal·lació ventilació planta soterrani-1 (2) (pbaixa) 1/100 
INS32 Instal·lació ventilació planta soterrani-1 (3) detall secció SL1 1/75 
INS33 Instal·lació ventilació planta soterrani-1 (4) detall secció SL2 1/75 
INS34 Instal·lació ventilació planta soterrani-1 (5) detall secció SL1 1/50 
INS35 Instal·lació ventilació locals humits:  vivenda tipus (I) 1/50 
INS36 Instal·lació ventilació locals humits:  vivenda tipus (II) Sense escala 
INS37 Instal·lació ventilació vivenda: esquema tipus 1/100 
INS38 Sanejament: planta coberta 1/100 
INS39 Sanejament: planta segona 1/100 
INS40 Sanejament: vivenda tipus 1/50 
INS41 Sanejament: planta soterrani (1) 1/100 
INS42 Sanejament: planta soterrani (2) 1/50 
INS43 Sanejament: planta soterrani (3) 1/50 
INS44 Sanejament: esquema de principi Sense escala 
INS45 Evacuació-protecció contra incendis: psot-1 1/100 
INS46 Evacuació-protecció contra incendis: pbaixa 1/100 
INS47 Evacuació-protecció contra incendis: p1a 1/100 
INS48 Evacuació-protecció contra incendis: p2a 1/100 
 
Nº PLÀNOL 
 
NOM PLÀNOL 
 
ESCALA  
INS1 Instal·lació elèctrica Psot-1:  Zones comuns 1/100 
INS2 Instal·lació elèctrica Pbaixa: Zones comuns 1/125 
INS3 Instal·lació elèctrica Pbaixa:  Zones comuns 1/50 
INS4 Instal·lació elèctrica P1a:  Zones comuns 1/100 
INS5 Instal·lació elèctrica P2a:  Zones comuns 1/100 
INS6 Instal·lació elèctrica Planta Coberta: zones comuns 1/100 
INS7 Instal·lació elèctrica : vivenda tipus planta baixa 1/50 
INS8 Instal·lació elèctrica : vivenda tipus P1a, P2a 1/50 
INS9 Instal·lació elèctrica: esquemes unifilars (generals) Sense escala 
INS10 Instal·lació elèctrica: esquemes unifilars (habitatge) Sense escala 
INS11 Instal·lació elèctrica: esquemes unifilars (serveis comuns I) Sense escala 
INS12 Instal·lació elèctrica: esquemes unifilars (serveis comuns II)) Sense escala 
INS13 Instal·lació elèctrica: esquemes unifilars (aparcament) Sense escala 
INS14 Instal·lació elèctrica: esquema posada a terra 1/100 
INS15 Instal·lació telecomunicacions: senyals dèbils P.baixa 1/100 
INS16 Instal·lació telecomunicacions: senyals dèbils P1a, P2a 1/100 
INS17 Instal·lació telecomunicacions: vivenda tipus 1/50 
INS18 Instal·lació telecomunicacions: esquema Sense escala 
INS19 Instal·lació telecomunicacions: descripció instal·lacions Sense escala 
INS20 Instal·lació fontaneria Psot-1: zones comuns 1/100 
INS21 Instal·lació fontaneria Pbaixa:  zones comuns 1/100 
INS22 Instal·lació fontaneria P1a: zones comuns 1/100 
INS23 Instal·lació fontaneria P2a: zones comuns 1/100 
INS24 Instal·lació fontaneria Pcoberta:  zones comuns 1/100 
















































